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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной 
экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТАТУС ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1157746990169 
ИНН: 9705051709 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, 
ДОМ 12, ЭТ/КОМ/ОФ 13/А1/26Б 

 
1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЗАЧИЙ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ" 
ОГРН: 1035000911362 
ИНН: 5003031856 
КПП: 503801001 
Место нахождения и адрес: Московская область, ГОРОД ИВАНТЕЕВКА, 
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 14А 

 
1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

1. Заявление на проведение экспертизы от 24.02.2022 № б/н, ООО СЗ 
«Казачий торговый дом» 

2. Договор на проведение экспертизы от 24.02.2022 № ПД-015, 
заключенный между ООО СЗ «Казачий торговый дом» и ООО «Статус 
Экспертиза» 

 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения повторной экспертизы 
1. Проектная документация (14 документ(ов) - 14 файл(ов)) 



 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в отношении объекта капитального строительства, 
проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения 
повторной экспертизы 

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий по объекту "15-17 этажный жилой дом 
(поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного назначения, 
подземной автостоянкой и подстанцией по адресу: Московская область, г. 
Ивантеевка, улица Заводская" от 20.12.2017 № 50-1-1-3-1385-17 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения повторной экспертизы проектной документации 

 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 
применительно к которому подготовлена проектная 

документация 
 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: «15-17 этажный 

жилой дом (поз. №1 по ППТ) со встроенными помещениями общественного 
назначения, подземной автостоянкой и подстанцией» 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 
капитального строительства: 

Московская область, г. Ивантеевка, улица Заводская. 
 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: 
жилой дом 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Наименование технико-
экономического показателя 

Единица измерения Значение 



Площадь участка в границах 
ГПЗУ 

га 0,9800 

Площадь участка в границах 
благоустройства 

га 1,6020 

Площадь застройки га 0,2650 
Площадь покрытий га 0,9081 
Площадь озеленения га 0,4289 
Процент застройки % 29,0 
Этажность эт. 15-17 
Количество этажей эт. 17-19 
Количество блок-секций шт. 5 
Количество квартир общее кв. 594 
Количество квартир 1-
комнатных с кухнями-
нишами (студий) 

кв. 94 

Количество квартир 1-
комнатных 

кв. 340 

Количество квартир 2-
комнатных 

кв. 112 

Количество квартир 3-
комнатных 

кв. 48 

Общая площадь здания м2 59267,6 
Общая площадь квартир м2 29900,0 
Общая площадь офисных 
помещений 

м2 1586,0 

Общая площадь продуктового 
магазина 

м2 115,9 

Общая площадь кладовых 
помещений (без коридоров) 

м2 888,1 

Общая площадь машино-мест 
в подземной автостоянке 

м2 3424,0 

Строительный объем общий м3 201885,5 
Строительный объем 
подземной части 

м3 58182,5 

Строительный объем 
надземной части 

м3 143703,0 

 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 
проектная документация 

 
Проектная документация не предусматривает строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта. 



2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях 
территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

Климатический район, подрайон: IIВ 
Геологические условия: II 
Ветровой район: I 
Снеговой район: III 
Сейсмическая активность (баллов): 5 
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях 

территории: нет 
 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших изменения в проектную 

документацию 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС" 
ОГРН: 1167746655845 
ИНН: 7719452062 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. КОРАБЕЛЬНАЯ, Д. 6А, ПОМЕЩ. 
282 КАБИНЕТ 2 

 
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при 
подготовке проектной документации не предусмотрено. 

 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 



1. Задание на корректировку проектной документации от 24.01.2022 № 
Приложение 2 к Договору 01/ЭСК-22, ООО СЗ "Казачий торговый дом" 

 
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
1. Градостроительный план земельного участка от 06.10.2016 № 

RU50325000-MSK004740, утвержденный распоряжением Министерства 
строительного комплекса Московской области 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 
20.11.2019 № 1801482/3/ЦА, АО «Мособлэнерго» 

2. Условия подключения к централизованной системе водоотведения от 
09.03.2021 № приложение №1 к договору №01/03/21-172 , ООО «Водоканал» 

3. Условия подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения от 09.03.2021 № приложение №1 к договору №01/03/21-171, 
ООО «Водоканал» 

4. Договор о подключении к централизованной системе водоотведения от 
09.03.2021 № 01/03/21-172, ООО "Водоканал" 

5. Договор о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения от 09.03.2021 № 01/03/21-171, ООО "Водоканал" 

6. Письмо о продлении технических условий №3 от 04.10.2018 от 
13.06.2022 № 141ИСХ-5506/07-03-03Э, Администрация Городского округа 
Пушкинский Московской области 

7. Технические условия на присоединение к городской сети ливневой 
канализации от 04.10.2018 № 3, Администрация городского округа Ивантеевка 
Московской области 

8. Технические условия к проектной документации при оснащении 
инфраструктурой связи и подключении к системе технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» от 22.09.2021 № 210922-3ЭУ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области 

 
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 



50:43:0030301:2765 
 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем подготовку изменений в проектную 

документацию 
 

Застройщик: 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЗАЧИЙ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ" 
ОГРН: 1035000911362 
ИНН: 5003031856 
КПП: 503801001 
Место нахождения и адрес: Московская область, ГОРОД ИВАНТЕЕВКА, 
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 14А 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 
п/п 

Имя файла Формат 
(тип) 

файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Пояснительная записка 
1 01_ЭКС-22_1 ПЗ.pdf pdf 27b01840 01/ЭСК-22 – ПЗ от 11.07.2022 

Раздел 1. «Пояснительная 
записка» 01_ЭКС-22_1 ПЗ.pdf.sig sig f808c2bb 

Схема планировочной организации земельного участка 
1 01_ЭКС-22_2 СПЗУ.pdf pdf 0991b11e 01/ЭСК-22 – ПЗУ от 11.07.2022 

Раздел 2. «Схема планировочной 
организации земельного 
участка» 

01_ЭКС-22_2 СПЗУ.pdf.sig sig f83b2931 

Архитектурные решения 
1 01_ЭКС-22_3 АР.pdf pdf a4bbee49 01/ЭСК-22 – АР от 11.07.2022 

Раздел 3. «Архитектурные 
решения» 01_ЭКС-22_3 АР.pdf.sig sig ee7da2ce 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1 01_ЭКС-22_4 КР.pdf pdf e9b36328 01/ЭСК-22 – КР от 11.07.2022 

Раздел 4. «Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения» 

01_ЭКС-22_4 КР.pdf.sig sig c24f92f6 



Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
Система электроснабжения 

1 01_ЭКС-22_5 ИОС-
ЭОМ.pdf 

pdf cf284f59 01/ЭСК-22 – ИОС-ЭОМ от 
11.07.2022 
Раздел 5. Подраздел «Система 
электроснабжения» 01_ЭКС-22_5 ИОС-

ЭОМ.pdf.sig 
sig 1e52c10f 

Система водоснабжения 
1 01_ЭКС-22_5 ИОС-

ВК1.pdf 
pdf cddcbcf6 01/ЭСК-22 – ИОС-ВК1 от 

11.07.2022 
Раздел 5 Подраздел «Система 
водоснабжения» 01_ЭКС-22_5 ИОС-

ВК1.pdf.sig 
sig 7d14b352 

2 01_ЭСК-22_5 ИОС-ПТ.pdf pdf c47ba1e1 01/ЭСК-22 – ИОС-ПТ от 
11.07.2022 
Раздел 5 Подраздел «Система 
водоснабжения. Автоматическое 
водяное пожаротушение и 
противопожарный водопровод 
подземной автостоянки» 

01_ЭСК-22_5 ИОС-
ПТ.pdf.sig 

sig 34851766 

Система водоотведения 
1 01_ЭКС-22_5 ИОС-

ВК2.pdf 
pdf 9e9f53fb 01/ЭСК-22 – ИОС-ВК2 от 

11.07.2022 
Раздел 5. Подраздел «Система 
водоотведения» 01_ЭКС-22_5 ИОС-

ВК2.pdf.sig 
sig 6a1324ca 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 

1 01_ЭКС-22_5 ИОС-ОВ.pdf pdf ae89fa83 01/ЭСК-22 – ИОС-ОВ от 
11.07.2022 
Раздел 5. Подраздел «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 

01_ЭКС-22_5 ИОС-
ОВ.pdf.sig 

sig 0c3e0087 

Сети связи 
1 01_ЭСК-22_5 ИОС-СС.pdf pdf 05138a72 01/ЭСК-22 – ИОС-СС от 

11.07.2022 
Раздел 5. Подраздел «Сети 
связи» 

01_ЭСК-22_5 ИОС-
СС.pdf.sig 

sig 89f78c59 

2 01_ЭКС-22_5 ИОС-
Сети.pdf 

pdf 203a5d9c 01/ЭСК-22 от 11.07.2022 
Раздел 5. Подраздел «Сети связи. 
Внутриплощадочные 
инженерные сети» 01_ЭКС-22_5 ИОС-

Сети.pdf.sig 
sig cacc2686 

Проект организации строительства 
1 01_ЭСК-22_6 ПОС.pdf pdf 637fa171 01/ЭСК-22 – ПОС от 11.07.2022 

Раздел 6. «Проект организации 
строительства» 01_ЭСК-22_6 ПОС.pdf.sig sig ab15c26e 



Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
1 01_ЭСК-22_9 ПБ.pdf pdf 721e9046 01/ЭСК-22 – ПБ от 11.07.2022 

Раздел 9. «Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности» 

01_ЭСК-22_9 ПБ.pdf.sig sig 83a345e9 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

1 01_ЭСК-22_10.1 ЭЭ.pdf pdf 7964669d 01/ЭСК-22 – ЭЭ от 11.07.2022 
Раздел 10.1. «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов» 

01_ЭСК-22_10.1 ЭЭ.pdf.sig sig a0ba8931 

 
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации, и(или) описание изменений, 
внесенных в проектную документацию после проведения 

предыдущей экспертизы 
 

3.1.2.1. В части систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 
В ходе корректировки в раздел внесены следующие изменения: 
- Представлен список изменений 
- Убран технический чердак. Изменены высотные отметки и объем 

объекта, уточнены планировочные решения. 
- Исключен мусоропровод. 
- Изменен тип лифтов на лифты без машинного помещения. 
- Уточнены сведения в потребности объекта капитального строительства в 

инженерных ресурсах. 
- Уточнены технико-экономические показатели жилого дома. 
Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 

изложены в положительном заключении ГАУ МО «Московская областная 
государственная экспертиза» от 20.12.2017 № 50-1-1-3-1385-17. 

Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

В ходе корректировки в раздел внесены следующие изменения: 
- Изменения в общеобменной приточно- вытяжной и противодымной 

вентиляции в связи с отсутствием чердака. 



- Предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции для 
кладовых. 

- Предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной и 
противодымной вентиляции для рампы (П п.5, В п.5, ВД п.3). 

- Предусмотрены отдельные системы приточно-вытяжной вентиляции 
ИТП, электрощитовой, насосной. 

- Изменена трассировка сетей вентиляции и отопления. 
- Заменены установки сопловых аппаратов воздушных завес над 

противопожарными воротами со стороны помещения паркинга на -1 и -2 
уровнях на дренчерные завесы. 

- Изменена трассировка внутриплощадочных тепловых сетей. 
- Представлены актуальные ТУ на подключение – приложение 1 к 

договору №14 от 26.03.2020 г. с МУП «Ивантеевская Теплосеть». 
Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 

изложены в положительном заключении «Московской областной 
государственной экспертизы» от 20.12.2017 Дело № 50-1-1-3-1385-17. 

Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В ходе корректировки в раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов» внесены следующие изменения: 

- Убран технический чердак. Изменены высотные отметки и объем 
объекта. Изменены выходы на кровлю. 

- Изменено кровельное покрытие жилого дома: применен утеплитель 
«ROOCKWOOL РУФ БАТТС В Оптима» или аналог δ=50 мм; утеплитель 
«ROOCKWOOL РУФ БАТТС Н Оптима» или аналог δ=170 мм. 

- Изменены металлические двери переходных лоджий на двери из ПВХ. 
- Изменен тип лифтов на лифты без машинного помещения. 
- Уточнены сведения об инженерных системах. 
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания qрот=0,168 Вт/м3·оС, не превышает 
нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания qтрот=0,290 Вт/м3·оС. Класс 
энергосбережения «В» - высокий. 

Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 
изложены в положительном заключении «Московской областной 
государственной экспертизы» от 20.12.2017 Дело № 50-1-1-3-1385-17. 

 
3.1.2.2. В части планировочной организации земельных 

участков 



Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
В ходе корректировки в раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка» внесены следующие изменения: 
- Изменение вертикальных отметок земли входа в магазин в торце секции 

1. 
- Изменение трасс прокладки сетей на сводном плане инженерных сетей. 
- Уточнение технико-экономических показателей жилого дома. 
Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 

изложены в положительном заключении ГАУ МО «Московская областная 
государственная экспертиза» от 20.12.2017 № 50-1-1-3-1385-17. 

 
3.1.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 
В ходе корректировки в архитектурные решения объекта внесены 

следующие изменения: 
- Убран технический чердак. Изменены высотные отметки и объем 

объекта. 
- Изменены выходы на кровлю. 
- Уточнены планировочные решения. 
- Изменения кровельного покрытия жилого дома. 
- Изменение металлических дверей переходных лоджий на двери из ПВХ. 
- В квартирах межквартирные перегородки – без отделки. 
- Отменен мусоропровод. 
- Изменение типа лифтов на лифты без машинного помещения. 
- Уточнение планировочных и фасадных решений (цветовых, размеры 

окон, шахт для прохода инженерных коммуникаций). 
В результате корректировки жилой дом – 15-17-ти этажный, 5-ти 

секционный, со встроенными помещениями общественного назначения, 
подземной автостоянкой, без чердака, С-образной формы в плане, размерами 
в осях 111,07х32,16 м (без габаритов подземной автостоянки). 

Высота жилого дома от отм. 0,000 до верхней точки строительных 
конструкций (парапета лестничной клетки) – 54,74 м. 

Связь между этажами в каждой секции осуществляется двумя лифтами 
(Q=630 кг; Q=400 кг) без машинного помещения и лестничной клеткой типа 
Н2 (в секции 1), типа Н1 (в секциях 2-5). Лифты Q=630 кг с кабиной 2100х1100 
мм, со скоростью 1,6 м/сек предусмотрены с возможностью перевозки 
пожарных подразделений и МГН, со спуском в подземную автостоянку. 

Выходы на плоскую кровлю осуществляются по лестничным маршам с 
площадкой перед выходом. 



Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 
изложены в положительном заключении ГАУ МО «Московская областная 
государственная экспертиза» от 20.12.2017 № 50-1-1-3-1385-17. 

 
3.1.2.4. В части конструктивных решений 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В ходе корректировки в проектные решения раздела 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» внесены следующие изменения: 
- Убран технический чердак. Изменены высотные отметки и объем 

объекта. Изменены выходы на кровлю; 
- Изменения кровельного покрытия жилого дома; 
- Изменение типа лифтов на без машинного помещения; 
- В квартирах межквартирные перегородки – без отделки; 
- Плита покрытия принята – 180 мм; 
- Отменен мусоропровод; 
- Изменение монолитных участков наружных стен по фасадам, и по 

внутренним стенам; 
- Увеличены банкетки в низ в фундаментах подземной автостоянки с 300 

мм до 600 мм; 
- Бетон для надземных конструкций принят класса В30; 
- Изменены профили шпунтового ограждения котлована: в качестве 

элементов ограждения приняты стальные трубы Ø508×10 мм, длиной 15м и 
17,5 м; ограждение котлована запроектировано с двумя ярусом крепления – 
распорками и подкосами из труб сечением d508х10 с шагом 4.5 и 6.0 м; 
обвязочные пояса приняты из двутавров 60Ш2 и 40Ш1. 

Высота здания от верха фундаментной плиты до низа плиты покрытия 
составляет 48.03м (200.13) в 1 секции. 54.03м (206.13) - во 2.3.4.5 секциях. 

Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую части 
раздела. 

Изменения, внесенные в проектную документацию: 
- не приводят к нарушениям требований технических регламентов; 
- соответствуют заданию застройщика на проектирование; 
Остальные проектные решения раздела остаются без изменений и 

изложены в положительном заключении, полученном ранее. 
 

3.1.2.5. В части систем электроснабжения 
Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 
Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 
Замена кабелей с медными жилами, на кабели с алюминиевыми жилами. 

Изменение сечений кабелей. (Распределительные сети (от ВРУ)). 



Перераспределение нагрузок квартирных щитков по этажам (изменения 
схем ВРУ). Изменение сечений кабелей. 

Установка щитков учета, вне помещения каждой кладовой. 
Изменения трасс прокладки лотков и кабелей электроснабжения на – 1 

уровне. 
Изменение расположения щитов управления вентиляторами (перенос с 

последних этажей в электрощитовые). 
В нежилых помещениях предусмотреть щиты механизации (без 

конкретной технологии). 
Изменения трассы прокладки наружных сетей электроснабжения 
Изменена суммарная нагрузка в ТП от проектируемых потребителей 
Остальные проектные решения не менялись и описаны в ранее полученном 

заключении экспертизы. 
 

3.1.2.6. В части систем водоснабжения и водоотведения 
Раздел 5 Подраздел «Система водоснабжения» 
Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
- раздельная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 
- ввод водопровода принят в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR11 225х20,5; 
- исключение мусорокамеры; 
- изменение насосной станции пожаротушения. 
Представлены условия подключения к централизованной системе 

холодного водоснабжения ООО «Водоканал» (приложение №1 к договору 
№01/03/21-171 от 09.03.2021). 

Ввод водопровода в здание предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 
SDR11 225х20,5 по ГОСТ 18599-2001. 

Насосная станции пожаротушения жилой части принята 
производительностью 31,4 м3/ч, напором 73,7 м (1 рабочий насос, 1 резервный 
насос). 

Раздел 5. Подраздел «Система водоотведения» 
Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
- устройство вытяжной системы бытовой канализации от каждого стояка; 
- устройство системы внутреннего водостока с кровли паркинга с 

выпуском в наружную сеть дождевой канализации; 
- устройство дренажной канализации для сбора и отвода стоков от 

срабатывания противопожарных систем в подвале. 
Представлены условия подключения к централизованной системе 

водоотведения ООО «Водоканал» (приложение №1 к договору №01/03/21-172 
от 09.03.2021), технические условия Администрации городского округа 



Ивантеевка Московской области от 04.10.2018 №3 на присоединение к 
городской сети ливневой канализации, письмо Администрации городского 
округа Пушкинский Московской области от 13.06.2022 № 141ИСХ-5506/07-3-
03Э. 

Трубопроводы водосточной сети в надземной части выполнены из 
напорных ПВХ труб, в изоляции, для защиты от конденсации. Ниже отм. 0,000 
– тубы чугунные. Водоприемные воронки и отводящие от них участки сети 
длиной до 1 м выполняются с электрообогревом. 

Система дренажной канализации предусматривается для сбора и отвода 
случайных проливов с полов насосных, венткамер и ИТП и отвода стоков от 
срабатывания противопожарных систем в подвале. 

Случайные проливы в технических помещениях собираются в дренажные 
приямки в подвале. В приямках устанавливаются насосы, работающие 
автоматически в зависимости от уровня воды. 

Для сбора стоков от срабатывания системы пожаротушения 
предусматривается установка 

лотков в проездах автостоянки с последующим отводом в приямки на -2 
этаже. Вода из приямков дренажными насосами отводится в наружную 
проектируемую сеть дождевой канализации. Напорные трубопроводы от 
дренажных насосов выполнены из стальных труб. 

 
3.1.2.7. В части систем связи и сигнализации 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 
Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 
- Предусматривается размещение устройств АПС в шкафах ШПС: 2 

уровень паркинга (помещение охраны); - 1 уровень паркинга (помещение 
охраны); -1 уровень паркинга (помещения связи каждой секции); -1 этаж – 
помещения консьержа каждой секции. 

- В помещение пожарного поста добавлены устройства гальванической 
развязки C2000-ПИ в кол-ве 7 шт. для интерфейсной линии связи RS 485: -2 
уровня паркинга; -1 уровня паркинга; 1-ой секции; 2-ой секции; 3-ей секции; 
4-ой секции; 5-ой секции. 

- В помещения консьержов добавлены устройства С2000-БИ по 2 шт. на 
каждую секцию. 

- Модуль речевого оповещения Рупор -200 в виду снятия с производства 
заменен на Рупор-300. Модули речевого оповещения размещены в 
помещениях охраны -2 уровня и -1 уровня паркинга. 

- На двери пожаробезопасных зон лифтовых холлов каждого этажа, 
каждой секции добавлены адресные магнитоконтактные извещатели 
положения дверей С2000-СМК. 

Остальные проектные решения не менялись и описаны в ранее полученном 
заключении экспертизы. 



 
3.1.2.8. В части организации строительства 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 
В раздел 6 «Проект организации строительства» проектной документации 

внесены изменения на основании Задания на корректировку проектной 
документации объекта «15-17 этажный жилой дом (поз. №1 по ППТ) со 
встроенными помещениями общественного назначения, подземной 
автостоянкой и трансформаторной подстанцией по адресу: Московская 
область, г. Ивантеевка, улица Заводская». 

Текстовая часть: 
- исключен технический чердак; 
- внесено изменение в сечение шпунтового ограждения котлована; 
- внесено изменение в ведомость потребности в основных строительных 

машинах, механизмах и транспортных средствах добавлен дизельный 
генератор; 

- уточнение в разделе по организации мониторинга. 
Остальное проектные решения без изменений в соответствии с 

положительным заключение «Московской областной государственной 
экспертизы» от 20.12.2017 № 50-1-1-3-1385-17. 

 
3.1.2.9. В части пожарной безопасности 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В ранее согласованный проект корректировки, получивший 

положительное заключение «Московской областной государственной 
экспертизы» от 20.12.2017 Дело № 50-1-1-3¬1385-17 

Раздел заменен, так как в ходе корректировки в проект внесены следующие 
изменения: 

1 Убран технический чердак. Изменены высотные отметки и объем 
объекта. 

Изменены выходы на кровлю. 
2 Изменения кровельного покрытия жилого дома. 
3 Воздушная завеса над противопожарными воротами вьезда на 

изолированную рампу перед въездом со стороны помещения хранения 
автомобилей заменена на дренчерные завесы 

4 Отменен мусоропровод. 
5 Изменение типа лифтов на лифты без машинного помещения. 
6 Уточнение планировочных и фасадных решений (цветовых, размеры 

окон, шахт для прохода инженерных коммуникаций). 
7 Уточнены проектные решения по водоснабжению и водоотведению, 

пожарной сигнализации и СОУЭ. 
 



3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной 

документации в процессе проведения повторной экспертизы 
 

3.1.3.1. В части систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 
- Оперативные изменения не вносились 
Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 
- Оперативные изменения не вносились 
Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

- Оперативные изменения не вносились 
 

3.1.3.2. В части планировочной организации земельных 
участков 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.3. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений 
Раздел 3. «Архитектурные решения» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.4. В части конструктивных решений 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.5. В части систем электроснабжения 

Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.6. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Раздел 5 Подраздел «Система водоснабжения» 
- Оперативные изменения не вносились 
Раздел 5. Подраздел «Система водоотведения» 
- Оперативные изменения не вносились 



 
3.1.3.7. В части систем связи и сигнализации 

Раздел 5. Подраздел «Сети связи» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.8. В части организации строительства 

Раздел 6. «Проект организации строительства» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
3.1.3.9. В части пожарной безопасности 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
- Оперативные изменения не вносились 

 
IV. Выводы по результатам рассмотрения 

 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной 

документации 
 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 
следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 
- Инженерно-геологические изыскания; 
- Инженерно-экологические изыскания. 

 
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных 
изысканий, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование и требованиям технических регламентов и 

о совместимости или несовместимости с частью проектной 
документации и (или) результатами инженерных изысканий, в 

которые изменения не вносились 
Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям 
технических регламентов. 

При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям 
проведена на дату заключения Договора на экспертизу. 



 

V. Общие выводы 
Проектная документация, в части внесенных изменений, соответствует 

требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, нормативных технических документов, санитарно-
эпидемиологическим правилам и результатам инженерных изысканий. 

Изменения, внесенные в проектную документацию, совместимы с 
проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в 
отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза. 
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