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Обозначение Наименование 
Примечание 

стр. 

19-02-01(К2)-ИОС5.1.1-С Содержание  

19-02-01(К2)-СП Состав проектной документации  

 Система электроснабжения   

19-02-01(К2)-ИОС5.1.1 ПЗ 
Часть 1. Силовое электрооборудование, 

электрическое освещение 
 

 
Пояснительная записка  

1 

Характеристика источников электроснабжения в 

соответствии с техническими условиями на 

подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего 

пользования  

 

2 

 Обоснование принятой схемы 

электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых 

в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

3 

Сведения о количестве энергопринимающих 

устройств, об их установленной, расчетной и 

максимальной мощности 

 

4 
Требования к надежности электроснабжения и 

качеству электроэнергии. 
 

5 

Описание решений по обеспечению 

электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

 

6 

Описание проектных решений по компенсации 

реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации 

системы электроснабжения 

 

7 

 Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в 

системе электроснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход 

электрической энергии, и по учету расхода 

электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 
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8 

 Описание мест расположения приборов учета 

используемой электрической энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов, а также технических решений 

включения приборов учета электрической 

энергии в интеллектуальную систему учета 

электрической энергии (мощности) 

 

9 

Для многоквартирных жилых домов- описание и 

перечень приборов учета электрической 

энергии, измерительных трансформаторов (при 

необходимости их установки одновременно с 

приборами учета) 

 

10 
Сведения о мощности сетевых и 

трансформаторных объектов 
 

11 
Перечень мероприятий по заземлению 

(занулению) и молниезащите 
 

12 

Сведения о типе, классе проводов и 

осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта 

капитального строительства 

 

13 
Описание системы рабочего и аварийного 

освещения 
 

14 

 Описание дополнительных и резервных 

источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения 

резерва (с указанием одностороннего и 

двустороннего его действия) 

 

15 
Перечень мероприятий по резервированию 

электроэнергии 
 

16 

Перечень энергопринимающих устройств 

аварийной и (или) технологической брони и его 

обоснование 

 

17 
Список использованной нормативной 

литературы 
 

19-02-01(К2)-ИОС5.1.1 Графическая часть  

 Корпус 1  

1 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ВУ1.1, РП1.1, ЩОДН1, ВУ1.2, РП1.2 
 

2 лист 
Схема электрическая принципиальная  

АВР1, ППУ1, ЩГП1 
 

3 лист Схема электрическая принципиальная ВУ1.3  

4 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩУР1, ЩУР2, ППУ1.1 
 

5 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.1  

6 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ5.1  

7 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ27.1  

8 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.2  

9 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ5.2  

10 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ23.2  
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11 лист Схема электрическая принципиальная ЩК2.1  

12 лист Схема электрическая принципиальная ЩК27.1  

13 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩКН1, ЩКН2 
 

14 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩО1, ЩОА1 
 

15 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩР1, ЩВ1, ЩО2 
 

16 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩВ1.1, ЩВ2.1 
 

17 лист Схема принципиальная однолинейная ЩУО1  

18 лист Схема принципиальная однолинейная  ЩПС1  

19 лист 
Схема автоматического отключения вентиляции  

при пожаре 
 

20 лист 
Схема заземления и системы уравнивания 

потенциалов 
 

21 лист 

Фрагмент плана расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. -4,500 

 

22 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. 0,000 

 

23лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +4,350 

 

24 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения 

 на отм. +7,650, 10,950 

 

25 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения 

 на отм. +14,250…+70,350 

 

26 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +73,950 

 

27 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +77,550…+84,450 

 

28 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +87,900 

 

29 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +91,840, на кровле 

 

30 лист План молниезащиты и заземления  

 Корпус 2  

30 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ВУ2.1, РП2.1, ЩОДН2, АВР2,ППУ2 
 

32 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ВУ2.2, ЩГП2 
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33 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩУР1, ЩУР2, ППУ2.1 
 

34 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.1  

35 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.2  

36 лист Схема электрическая принципиальная ЩК  

37 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩО1, ЩОА1 
 

38 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩР1, ЩВ1, ЩО2 
 

39 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩВ1.1, ЩВ2.1 
 

40 лист Схема принципиальная однолинейная ЩУО1  

41 лист Схема принципиальная однолинейная ЩПС1  

42 лист 
Схема заземления и системы уравнивания 

потенциалов 
 

43 лист 

Фрагмент плана расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения 

 на отм. -4,500 

 

44 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. 0,000 

 

45 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +4,800…+44,400 

 

46 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +47,700 

 

47 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +51,000…+60,900 

 

48 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +64,200 

 

49 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +67,510, на кровле 

 

50 лист План молниезащиты и заземления  

 Корпус 3  

51 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ВУ3.1, РП3.1, ЩОДН3, АВР3,ППУ3 
 

52 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ВУ3.2, ЩГП3 
 

53 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩУР1, ЩУР2, ППУ3.2 
 

54 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.1  

55 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ2.2  

56 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ13.2  

57 лист Схема электрическая принципиальная ЩЭ14.2  
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58 лист Схема электрическая принципиальная ЩК  

59 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩО1, ЩОА1 
 

60 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩР1, ЩВ1, ЩО2 
 

61 лист 
Схема электрическая принципиальная 

ЩВ1.1, ЩВ2.1 
 

62 лист Схема принципиальная однолинейная ЩУО1  

63 лист Схема принципиальная однолинейная ЩПС1  

64 лист 
Схема заземления и системы уравнивания 

потенциалов 
 

65 лист 

Фрагмент плана расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. -4,500 

 

66 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. 0,000 

 

67 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +4,800…+37,800 

 

68 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения 

 на отм. +41,100 

 

69 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения 

 на отм. +44,400 

 

70 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +47,700 

 

71 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. +51,010, на кровле 

 

72 лист План молниезащиты и заземления  

 Автостоянка  

73 лист Схема электрическая принципиальная ВУ4, РП4  

74 лист 
Схема электрическая принципиальная 

АВР4,ППУ4 
 

75 лист Схема электрическая принципиальная ЩГП4  

76 лист Схема электрическая принципиальная ЩР4.1  

77 лист Схема электрическая принципиальная ЩВ4.1  

78 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩВ4.2, ЩПС1 
 

79 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩО1, ЩО3, ЩО5 
 

80 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩО2, ЩО4, ЩО6 
 

81 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩОА1, ЩОА3, ЩОА5 
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82 лист 
Схема электрическая принципиальная  

ЩОА2, ЩОА4, ЩОА6 
 

83 лист 
Схема автоматического отключения вентиляции  

при пожаре 
 

84 лист 
Схема заземления и системы уравнивания 

потенциалов 
 

85 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. -4,500 

 

86 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. -8,100 

 

87 лист 

План расположения оборудования и 

светильников аварийного освещения  

на отм. -11,700 

 

88 лист 
План заземления и уравнивания потенциалов  

на отм. - 4,500. М1:200 
 

89 лист 
План заземления и уравнивания потенциалов  

на отм. - 8,100. М1:200 
 

90 лист 
План заземления и уравнивания потенциалов  

на отм. - 11,700. М1:200 
 

91 лист 
План прокладки КЛ-0,4кВ  

на отм. -8,100 М1:200 
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П
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

Разработал Иванов П 1 1 
 ГИП Иванов 07.22 ООО «ПБ «Жуков и 

партнеры» 
Г.Владивосток 

Копировал  Формат А4 

Р

 Состав проектной документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом 
(корпус 1-3) со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, 

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке» приведен в 
томе 1.1, шифр 19-02-01(К2)-СП. 



19-02-01(К2)-ИОС5.1.1 ПЗ
Изм. Кол. уч Лист. № док. Подпись. Дата 

Разраб. Савченко 07.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Провер. 07.22 П 1 16 

ГИП Иванов 07.22 

Н. контр. 07.22 
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1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования  

   1.1 Проектируемый объект «Многоквартирный жилой дом (корп. 1-3) со встроенно-

пристроенными помещениями и автостоянкой, расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. 

Владивостоке» является вновь строящимся объектом.  

    1.2 В проекте выполняется устройство встроенной в помещение автостоянки 

распределительной трансформаторной подстанции (РТП) 6/0.4кВ с сухими трансформаторами 

2х1600кВА. 

1.3 Согласно технических условий ТУ № 1/2-6712-1-ТП-19 от 09.08.2019 выданных МУП 

г. Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» электроснабжение объекта 

выполняется от точек присоединения кабельными линиями 6кВ 2(3х240) мм2, построенными 

сетевой организацией до проектируемой РТП. 

Основной источник питания: ПС «Залив» фид.4;20. 

Резервный источник питания: ПС «Залив» фид.20;4 

1.5 Распределительная трансформаторная подстанция принимается на 10 линейных 

вводов, двухтрансформаторная, с сухими трансформаторами типа ТСД-1600/6/0,4кВ. 

Мощность трансформаторов принимается 2х1600 кВА.  

Распределительная трансформаторная подстанция выполняется отдельным проектом 

1.7 Сечение кабелей принимается с учетом взаимного резервирования для 100 пропуска 

нагрузки при отключении одного из кабелей в аварийном режиме. 

1.8 Согласно ТУ категория надежности энергопринимающих устройств – II, что позволяет 

обеспечить электроснабжение проектируемого жилого дома по II категории электроснабжения с 

выделением потребителей I категории согласно требований ПУЭ. 

2 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

2.1 Категория электроснабжения проектируемого здания – II с выделением потребителей I 

категории. 
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2.2 Для повышения надежности электроснабжения, удобства эксплуатации и обслуживания 

сетей, уменьшения протяженности кабелей и снижения потерь напряжения в сети в каждом 

корпусе проектируемого жилого дома предусматривается помещение электрощитовой (на отм. - 

4,500), в которых устанавливается оборудование для приема и распределения электроэнергии.  

В электрощитовой каждого корпуса предусматривается установка вводных (ВУ) и 

распределительных (РП) устройств для электроснабжения потребителей II категории, для 

электроснабжения потребителей I категории предусматривается установка шкафов 

автоматического ввода резерва (АВР).  

2.3 От ящика АВР запитывается панель противопожарных устройств (ППУ), от которой 

запитываются такие потребители 1 категории, как светильники аварийного освещения, 

асинхронные электродвигатели вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, лифта для 

перевозки пожарных и щит питания пожарной сигнализации.  

2.4 Панель противопожарных устройств окрашивается красной краской. 

2.5 Для обеспечения надежности электроснабжения распределительные линии питания 

электроприемников 1 категории выполняются самостоятельными линиями начиная от ВУ. 

 Согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» 

таблица 2, для зданий и сооружений прокладка кабельных линий питания электроприемников 1 

категории осуществляется кабелем с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной 

оболочками из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким 

дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером по 

токопроводящей жиле и внутренней оболочке типа ВВГнг(А)- FRLS. 

2.6 От распределительных устройств (РП) жилых домов запитываются устройства этажные 

ЩЭ, располагаемые на каждом этаже в удобных для обслуживания местах. От этажных 

устройств запитываются щитки квартирные (ЩК), устанавливаемые в коридорах каждой 

квартиры. 

В устройствах этажных располагаются также приборы технического учета электроэнергии 

для каждой квартиры. 

 

3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной, расчетной и 

максимальной мощности. 

3.1 В данном проекте принимается напряжение силовых электроприемников - 380/220В, на 

лампах светильников рабочего, аварийного освещения - 220В, ремонтного освещения - 36В 

3.2 Потребителями электроэнергии являются: 

- светильники;  

- бытовые электроприемники квартир; 

- шкафы телекоммуникационной связи; 
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- шкафы системы видеонаблюдения; 

- шкафы системы доступа и домофонной связи; 

- щиты пожарной сигнализации; 

- электродвигатели вентиляторов дымоудаления, подпора воздуха; 

- электродвигатели пассажирских лифтов; 

- щиты управления обогревом водосточных воронок; 

-электроприемники нежилых помещений 

3.3   Суммарная нагрузка на проектируемый объект составляет: 

  Потребитель 

Расчетная 

мощность 

Рр, кВт 

Годовой 

расход э/э, 

тыс.кВт/ч 

Корпус 1 

ВРУ1.1 287,0 
2568,3 

ВРУ1.2 313,5 

ВРУ1.3 144,2 331,7 

Корпус 2 
ВРУ2.1 280,1 1469,9 

ВРУ2.2 143,5 330,1 

Корпус 3 
ВРУ3.1 250,2 1365,8 

ВРУ3.2 145,3 334,2 

Автостоянка ВРУ4 124,1 427,0 

Итого: 1450,0 5000 

 

3.4 Согласно технического задания на проектирование расчет электропотребления квартир 

для жилого дома выполняется как для квартир повышенной комфортности с заявленными 

мощностями 15,0кВи, 18,0кВт, 20,0кВт и 25,0кВт.  

 

4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

4.1 Согласно технических условий ТУ № 1/2-6712-1-ТП-19 от 09.08.2019 основным и 

резервным источниками электроснабжения являются фидера 6кВ №4 и №20 на разных секциях 

шин 6кВ ПС «Залив». 

4.2 Электроснабжение проектируемого жилого дома выполняется по II категории 

надежности электроснабжения с выделением потребителей, для которых электроснабжение 

выполняется по I категории надежности электроснабжения согласно требованиям ПУЭ с 

устройством АВР. 

4.3 Компенсация реактивной нагрузки для проектируемого жилого дома не требуется т.к. 

обеспечивается поддержание коэффициента мощности на шинах 0,4кВ на уровне не менее tg 

=0,4. 
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5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

5.1 Проектируемый жилой дом является вновь строящимся объектом. 

5.2 Для приема и распределения электроэнергии в каждом корпусе жилого дома 

предусматривается электрощитовая, в которой устанавливаются вводные (ВУ) и 

распределительные панели (РП). 

Подключение квартир и общедомовых помещений выполняется от вводных устройств 

ВУ1.1, ВУ1.2, ВУ2.1, ВУ3.1.  

Подключение технологического оборудования нежилых помещений выполняется от вводных 

устройств ВУ1.3, ВУ2.2, ВУ3.2. 

 Подключение технологического оборудования автостоянки выполняется от вводного 

устройства ВУ4. 

5.3 От распределительных устройств запитываются навесные силовые распределительные 

шкафы типа ЩРн, щиты этажные ЩЭ встраиваемые. От этажных щитов запитываются щитки 

квартирные, устанавливаемые в коридорах каждой квартиры. 

5.4 В этажных щитках устанавливается выключатели нагрузки и УЗО на 300мА для 

обеспечения противопожарной безопасности и приборы технического учета электроэнергии для 

каждой квартиры. 

5.5 Для обеспечения работы электрооборудования в аварийном режиме в помещении каждой 

электрощитовой предусматривается установка ящика АВР. 

5.6 Согласно технического задания заказчика, на отм. 0,000 в нежилых помещениях 

устанавливаются щиты распределительные, в которых устанавливаются автоматические 

выключатели для питания групповых силовых, осветительных сетей, вентиляции и 

кондиционирования, установленные в этих помещениях. 

5.7 Степень защиты электрооборудования в здании жилого дома определяется условиями 

размещения, но не менее IP31 для электрооборудования, расположенного вне помещения 

электрощитовой.  

5.8 Для обеспечения пожарной безопасности и защиты от поражения электрическим током 

розеточная сеть к переносным электроприемникам в квартирах запитывается через устройства 

защитного отключения (УЗО). 

5.9 Согласно п.7.1.49 ПУЭ, седьмое издание штепсельные розетки, устанавливаемые в 

квартирах, принимаются с защитным устройством, автоматически закрывающим гнезда 

штепсельной розетки при вынутой вилке (с защитными шторками). 

5.10 Групповые линии выполняются однофазными трехпроводными. 

5.11 В качестве пусковой аппаратуры и аппаратуры управления предусматриваются: щиты 

управления, поступающие комплектно с оборудованием вентиляции и кондиционирования и 
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шкафы управления ЩУ компании «Болид» для питания и управления асинхронными 

электродвигателями вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, пожарных задвижек, 

расположенных в помещении водомерного узла. 

5.12 Автоматическое включение систем дымоудаления и подпора воздуха для жилого дома 

выполняется в разделе ПБ. 

5.13 Дистанционное включение пожарных задвижек предусматривается в разделе ПБ от 

кнопок, устанавливаемые в шкафах пожарных кранов, расположенных на этажах. 

5.14 Отключение системы вентиляции при пожаре предусматривается в разделе ПБ и 

выполняется с использованием автомата с независимым расцепителем, установленного на 

вводных автоматах в щитах вентиляции – подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в 

цепи управления и снятием питающего напряжения в щитах и на отходящих группах. 

Согласно п.11.2.3 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «при организации отключения 

вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна 

проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение». 

 Проверка линии передачи сигнала на обрыв и на короткое замыкание производится 

прибором типа С2000-СП2 исп.02, предусмотренным в части ПБ. 

5.15 Согласно п.6.4.6 СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» у наружных въездов на 

этажи автостоянки предусматривается установка розеток на 220В для подключения 

электрифицированного пожарно-технического оборудования, запитываемых от щита ППУ. 

5.16 Согласно п.9.13 СП 17.13330.2017 «Кровли» для предотвращения образования ледяных 

пробок и сосулек в водосточной системе кровли, для проектируемых жилых домов 

предусматривается установка на кровле кабельной системы противообледенения. 

Для этого выполняется электроснабжение водосточных воронок с электроподогревом, 

заказанных в части ВК.  

Управление питанием выполнено от блока управления, выполненного на базе контроллера 

РТ-200 посредством управленческого сигнала от датчика температуры, установленного на кровле 

открыто.  

Терморегулятор и защитная автоматика устанавливается в щите управления обогревом 

(ЩУО1,2,3).  

Обогрев включается, когда измеряемая температура находится в диапазоне – 5…+5С. Когда 

температура опускается ниже минимального, либо поднимается выше максимального 

установленного значения, обогрев отключается. 

Силовые линии выполняются трехпроводными кабелями ВВГнг(А)-LS с негорючей 

изоляцией с медными жилами, проложенных проложенными до кабеля обогрева водосточной 
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воронки (входит в состав водосточной воронки) в металлических трубах скрыто по 

строительным конструкциям здания и кровле.  

Для питания греющих секций используется кабель ВВГнг(А)-LS-3х2,5 для датчиков 

температуры – ВВГнг(А)-LS-2х1,5. 

5.17 Применяемые кабели, ПВХ трубы, должны иметь сертификаты по пожарной 

безопасности. 

5.18 Проходы сетей в перекрытиях предусматриваются в отрезках стальных труб. Места 

проходов заделываются несгораемым материалом.  

 5.19 ВРУ, располагаемые в помещении электрощитовой, устанавливаются и закрепляются 

на металлических каркасах, выполняемых из металлических профилей, способных выдержать 

нагрузку по всему периметру. 

5.20 Металлический каркас жестко закрепляется к полу также с помощью отверстий в раме 

основания. 

 

6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

6.1 Компенсация реактивной нагрузки для проектируемого жилого дома не 

предусматривается т.к. обеспечивается поддержание коэффициента мощности на шинах 0,4кВ 

проектируемой трансформаторной подстанции на уровне не менее tg =0,4. 

6.2 Выполняется автоматизация распределительных сетей для электроприемников I 

категории электроснабжения через устройства АВР, обеспечивающие требуемую надежность 

электроснабжения.  

6.3 В проектируемом здании жилого дома, непосредственно у потребителя, в каждой 

электрощитовой устанавливается шкаф АВР.  

Устройство АВР запускается в работу при исчезновении напряжения на резервируемом 

элементе, вызванном любой причиной, включая короткое замыкание на нем. 

6.4 Диспетчеризация необходимых параметров системы электроснабжения не выполняется. 

 

7 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 

электрической энергии и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование  

7.1 В качестве мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности в проекте принято: 
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- электрооборудование, выбранное при проектировании, - заводского изготовления, 

сертифицированное; 

- в проекте применяются светодиодные светильники что обеспечивает малое потребление 

электроэнергии; 

- управление освещением предусматривается по зонам, что позволяет экономно расходовать 

электроэнергию; 

- компоновка потребителей произведена с учетом равномерного распределения нагрузок по 

фазам, что ведет к сбалансированной, надежной, энергоэкономичной, долговременной работе 

электрооборудования; 

- сечение кабелей выбирается по нагрузке, что позволяет длительное время работать 

оборудованию без перегрева и перегрузок (т.е нет перерасхода электроэнергии); 

-  счетчики имеют класс точности 0,5S/1,0; 

- использование качественных силовых автоматов, силовых и осветительных щитков, 

которые долговечно и энергоэффективно выполняют свои функции. 

7.2 Приведенный перечень мероприятий позволяет обеспечить соблюдение установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системе электроснабжения, а также позволяет исключить нерациональный 

расход электрической энергии. 

 

8 Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений 

включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета 

электрической энергии (мощности) 

8.1 Расчетные счетчики учета электроэнергии устанавливаются на вводных панелях ВУ в 

каждой электрощитовой жилого дома  

Счетчики, устанавливаемые на вводных панелях ВУ, принимаются микропроцессорные 

многотарифные типа Меркурий, 380В, 5(10А), кл. точности 0,5S/1,0,  

8.2 Счетчики трехфазные трансформаторного включения, активной энергии с цифровым 

интерфейсом RS-485 в комплекте с устройством для передачи данных по GSM – каналу.  

Счетчики имеют класс точности 0,5S интерфейс связи RS-485 позволяет работать в составе 

любых автоматизированных систем учета.  

Счетчики имеют возможность осуществлять контроль за энергопотреблением с заданными 

ограничениями по мощности или энергии и формировать сигнал на отключение потребителя при 

превышении им установленного лимита мощности.  

8.3 Сбор и передача данных от приборов учета заказчиком не осуществляется 
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9 Для многоквартирных жилых домов - описание и перечень приборов учета 

электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их 

установки одновременно с приборами учета) 

9.1 Приборы учета, устанавливаемые на вводных панелях ВУ жилого дома, являются 

расчетными, принимаются микропроцессорные многотарифные марки Меркурий 380В, 5(10)А, 

кл. точности 0,5S/1,0  

Счетчики трехфазные, трансформаторного и прямого включения, активной и реактивной 

энергии с цифровым интерфейсом RS-485 в комплекте с устройством для передачи данных по 

GSM – каналу.  

Счетчики имеют класс точности 0,5S. Интерфейс связи RS-485 позволяет работать в составе 

любых автоматизированных систем учета.  

Счетчики имеют возможность организации многотарифного учета электроэнергии с 

передачей накопленной информации через устройство для передачи данных, осуществлять 

контроль за энергопотреблением с заданными ограничениями по мощности или энергии и 

формировать сигнал на отключение потребителя при превышении им установленного лимита 

мощности.  

9.2 Технический учет электроэнергии общедомовой нагрузки, выполняется также 

счетчиками типа Меркурий, 380В, 5(60)А и 5(100)А, кл. точности 1,0/2,0  

9.3 В этажных щитах предусматривается поквартирный учет электроэнергии, принимаются к 

установке многотарифные счетчики типа Меркурий 236 активной энергии непосредственного 

включения, 380В, 5(60)А, кл. точности 1,0 

9.4 Трансформаторы тока для подключения счетчиков выбираются в соответствии с ПУЭ 

гл.1.5.17. 

 

10 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В данном проекте выполнение данного раздела не предусматривается.  

 

11 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Заземление (зануление) 

11.1 В проектируемом жилом доме принята система заземления TN- С- S. 

11.2 Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении к 

электрооборудованию: 

-  автоматическое отключение питания; 

-  уравнивание потенциалов; 

-  защитное заземление. 
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11.3 Согласно требованиям ПУЭ в распределительных шкафах должны быть установлены 

автоматы со временем отключения не более 0,4 сек., а во вводных панелях ВРУК не более 5 

секунд. 

11.4 В электрощитовых жилого дома выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, которая соединяет между собой следующие проводящие части: 

- защитные (РЕN) проводники питающих линий; 

- защитные (РЕ) проводники распределительных и групповых линий;  

- трубы холодного водоснабжения, канализации и теплоснабжения;  

- металлические вентиляционные короба; 

- выпуски от наружного контура заземления (полоса стальная 5х50); 

11.5 Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется на главной 

заземляющей шины (ГЗШ).  

ГЗШ представляет собой медную шину 100х6мм2, длиной 1м с отверстиями для 

подключения нулевого защитного проводника питающей линии, заземляющего проводника и 

проводников основной системы уравнивания потенциалов. 

11.6 Проводником основной системы уравнивания потенциалов является провод ПуГВ 

1х25мм2 и стальная полоса сечением 4х 40мм. 

11.7 ГЗШ, располагаемые в каждой из электрощитовых, соединяются между собой проводом 

3ПуГВ -1х95мм2 

11.8 По ходу передачи электроэнергии выполняется дополнительная система уравнивания 

потенциалов. К РЕ-шине распределительных квартирных щитков присоединяются нулевые 

защитные проводники групповых линий, металлические корпуса ванн, трубы холодной и горячей 

воды в санузлах.  

Для этого в помещениях санузлов, на отметке 0,4м от уровня чистого пола, устанавливаются 

коробки ШДУП. 

Коробка ШДУП состоит из пластмассового корпуса с крышкой, внутри которого на опорном 

кронштейне располагается стальная шина сечением 16х4мм2 с отверстиями с винтовыми 

зажимами.   

Коробка ШДУП соединяется с распределительным квартирным щитком проводом ПуГВ 

1х4мм2.  

К трубам проводники заземления присоединяются с помощью хомутов, заказанных в части 

ВК. 

11.9 Наружный контур заземления выполняется заземлителями из стальных оцинкованных 

уголков 50х50х5, длиной 3м. Верхний конец вертикального заземлителя располагается на 

глубине 0,5-0,7м. Все заземлители соединяются между собой стальной полосой 40х5мм, 

проложенной на глубине 0,5-0,7м. 
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11.10 От наружного контура заземления в электрощитовую заводятся выпуски – стальная 

полоса 5х40 мм -  до главной заземляющей шины. 

11.11 Выполняется заземление счетчиков холодной воды.  

Молниезащита 

11.12 Согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений» выполняется молниезащита зданий корпусов жилых домов от прямых ударов 

молнии.  

Выбирается III уровень защиты от прямых ударов молнии как для обычного объекта. 

 11.13  На крыше жилых домов укладывается молниеприемная сетка (сталь круглая  8мм) с 

шагом ячейки сетки не менее 12х12м, которая по периметру здания опусками токоотводов (сталь 

круглая  8мм)  соединяется с вертикальными заземлителями. 

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами, проложенными по периметру фасада на 

отметках +11,000, +31,000 и +51,000. 

Токоотводы прокладываются по негорючим конструкциям стен и закрываются панелями 

облицовки фасада, выполненного из негорючего материала. 

 Токоотводы располагают не ближе чем в 3м от входов или в местах, недоступных для 

прикосновения людей. Расстояние между держателями проводника по вертикали около 1,5м. 

Крепление молниеприемной сетки на кровле выполняется с шагом около 1м. 

11.14 Все металлические части, выступающие над поверхностью крыши (корпуса 

вентиляторов, ограждение крыши) так же соединяются с молниеприемной сеткой. 

11.15 Все соединения выполняются сваркой. Сварные швы покрываются цинколитом для 

предотвращения образования коррозии. 

 

12 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства  

12.1 На напряжение 380В выполняется пятипроводная сеть, на напряжение 220В - 

трехпроводная.  

12.2 Типы светильников и их количество приняты в зависимости от условий среды, 

назначения и высоты помещений и нормируемой освещенности.  

12.3 Во всех рабочих помещениях здания светильники приняты светодиодными со степенью 

защиты IP20, во вспомогательных помещениях светильники принимаются светодиодными с 

IP40, IP54 в зависимости от условий среды и назначения помещения. 

12.4 Обслуживание светильников, располагаемых на высоте до 5м -  с приставной лестницы.  

12.5 Стояки в жилом доме выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS. 

12.6 Согласно ГОСТ 31565-2012, таблица 2, распределительные и групповые сети в жилом 

доме выполняются кабелем с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной 
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оболочками из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким 

дымо- и газовыделением типа ВВГнг(А)-LS.  

12.7 Кабельные линии к потребителям 1 категории надежности электроснабжения 

выполняются кабелем с медными жилами, с изоляцией, внутренней и наружной оболочками из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле и внутренней оболочке типа 

ВВГнг(А)- FRLS.  

12.8 Способы прокладки кабеля: 

- скрыто в конструкциях стен и потолка, на металлических лотках (крепление подвеса для 

лотка выполняется через каждые 1,5м) и тросах, в штрабах; 

-- в технических помещениях и автостоянке – открыто по потолку и стенам в гибких 

гофрированных ПВХ трубе, на металлических лотках; 

- в остальных помещениях – скрыто в штрабах, в конструкциях стен и потолка, в лотках за 

потолком; 

- по фасаду – скрыто в стальной трубе в конструкциях фасада; 

- по крыше – открыто в стальной трубе; 

- в местах прикосновения кабеля к металлоконструкциям здания проводка выполняется в 

ПВХ трубах. 

12.9 Прокладка кабелей к системам противопожарной защиты (СПЗ) выполняется в 

отдельном лотке, канале. 

12.10 Транзитные кабельные линии, которые прокладываются по автостоянке, выполняются 

в огнезащитных коробах со степенью огнезащиты EI150 (в соответствии с п. 6.1.4 

СП113.13330.2016).  

12.11 Сечение защитных проводников выбирается по ГОСТ Р 50571.5.54-2011, а сечение 

нулевых рабочих – по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ПУЭ. 

12.12 В местах пересечения кабельными линиями стен и перекрытий с нормируемым 

пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки. 

12.13 Проход кабелей (кабельных линий) через стены и перекрытия выполняется в стальных 

трубах (патрубках) с последующей герметизацией легкоудаляемой несгораемой (огнестойкой) 

массой, обеспечивающей дымогазонепроницаемость и предел огнестойкости не менее предела 

огнестойкости стены, перекрытия.  

12.14 Применяемые кабели, ПВХ трубы, должны иметь сертификаты по пожарной 

безопасности. 
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13 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

13.1 Освещенности помещений проектируемого здания жилого дома, общедомовых 

помещений обслуживающего назначения принимаются в соответствии с требованиями СНиП 23-

05-95* (СП 52.13330.2016 - актуализированная редакция). 

Освещенности технических помещений - электрощитовая, водомерный узел обеспечивают 

нормируемую освещенность на пультах управления и шкалах приборов на вертикальной 

плоскости 1,5м над полом. 

Светильники аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-

22). Знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015. 

13.2 Типы светильников, их количество, степень защиты светильников принимаются в 

зависимости от условий среды, назначения и высоты помещений и нормируемой освещенности. 

Согласно задания части АР категория помещения электрощитовой и помещений временного 

хранения мусора, венткамер, водомерного узла и теплового пункта принимается В4, категории 

всех других помещений принимается- Д.  

Автостоянка относится к классу пожароопасности - П-I. 

13.3 Согласно т.7.4.3 ПУЭ издание 7 минимальная степень защиты светильников в 

зависимости от класса пожарной опасности для помещений категории В4 принимается не ниже 

IP23. 

В проекте принимаются светильники для поэтажных коридоров – со степенью защиты IP23, 

лестничных клеток, технических помещений электрощитовой, венткамер, теплового пункта и 

водомерного узла, - потолочного типа со степенью защиты IP40,  

13.4 В жилом доме применяется система общего освещения. Во всех вспомогательных 

помещениях, поэтажных коридорах, лестницах предусматривается установка светильников 

общего освещения. Освещение выполняется светодиодными светильниками.  

13.5 Для проектируемого жилого дома распределительные линии рабочего и аварийного 

освещения выполняются самостоятельными, начиная от щитов рабочего и аварийного 

освещения.  

13.6 Групповые линии освещения выполняются однофазными трехпроводными с 

отдельными N и РЕ проводниками. 

13.7 Согласно норм в проекте выполняется рабочее (общее и местное) освещение и 

аварийное освещение, которое подразделяется на эвакуационное освещение и резервное 

освещение.  

Эвакуационное освещение подразделяется на освещение путей эвакуации (включая систему 

указания путей эвакуации) - для надежного определения и безопасного использования путей 

эвакуации, освещение зон повышенной опасности – для безопасного завершения потенциально 
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опасного рабочего процесса и антипаническое освещение – для предотвращения паники и 

безопасного подхода к путям эвакуации. 

 Выполнение системы резервного освещения в данном проекте не предусматривается т.к. 

технологических процессов, требующих нормального продолжения работы при нарушении 

питания рабочего освещения в данном проекте нет. 

Выполнение системы антипанического освещения для жилых домов также не 

предусматривается. 

13.8 Светильники для выполнения эвакуационного освещения путей эвакуации (включая 

систему указания путей эвакуации) устанавливаются на поэтажных коридорах, в лестничных 

клетках, тамбурах, над входами в здание.  

13.9 Над эвакуационными выходами из помещения устанавливаются световые указатели с 

надписью «Выход». Световые указатели принимаются светодиодными, со встроенными 

аккумуляторными батареями. 

Данные светильники подключаются к сети аварийного освещения, работают постоянно. 

Время работы аккумуляторов – 1 час. 

13.10 Эвакуационного освещение зон повышенной опасности выполняется в помещениях, в 

которых требуется безопасное завершение потенциально опасного рабочего процесса – 

водомерного узла, теплового пункта, венткамер, электрощитовых.  

13.11 На светильниках аварийного освещения выполняется надпись буквы «А» красной 

краской. 

13.12 В проекте светильники принимаются светодиодные – в поэтажных коридорах, - 

встраиваемого типа со степенью защиты IP23, в помещениях, где требуются установка 

защищенных светильников –потолочного типа со степенью защиты IP40, IP54  

13.13 На лестничной клетке и в тамбуре на отм. 0,000 в каждом корпусе над выходами, на 

путях эвакуации из поэтажных коридоров устанавливаются световые указатели с надписью 

«Выход» со светодиодными лампами, со встроенными аккумуляторными батареями. 

13.14 Светильники аварийного освещения включаются одновременно со светильниками 

рабочего освещения.  

13.15 Согласно СП 154.13130.2013 п.6.4.4 в помещении автостоянки предусматривается 

установка световых указателей направления движения, места установки соединительных головок 

для подключения передвижной пожарной техники, места размещения первичных средств 

пожаротушения мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), входа в помещение 

насосной пожаротушения. 

 Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах 

изменения уклонов, на рампах, въездах. Указатели направления движения устанавливаются на 
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высоте 2 м и 0,5 м от уровня чистого пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях 

эвакуации и проездов для автомобилей. 

В помещения автостоянки предусматривается установка световых указателей с надписью 

«ПК» в местах установки пожарных кранов. 

13.16 Согласно статьи 82 п.9, Федерального закона РФ №123-Ф3 от 22.07.2008г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» светильники аварийного 

освещения, установленные на путях эвакуации, с автономными источниками питания (световые 

указатели) обеспечиваются устройствами для проверки их работоспособности при имитации 

отключения основного источника питания. 

13.17 В проекте предусматривается освещение наружных входов в каждый корпус жилого 

дома, номерного знака, указателя подключения пожарного гидранта. 

Данные светильники располагаются на фасаде здания и над наружными входами и 

подключаются к сети аварийного освещения.  

13.18 Управление освещением для жилого дома: 

- рабочее освещение в холлах и коридорах на отм. 0,000 – от стойки ресепшн с применением 

выключателей; 

- рабочее освещение в коридорах, холлах и на лестничных клетках – автоматическое с 

помощью датчиков движения; 

-эвакуационное и дежурное освещение – дистанционно от диспетчера; 

- остальных помещений – местное с применением выключателя  

 Для помещений автостоянки управление освещением осуществляется: 

- парковочных мест – автоматическое с помощью датчиков движения; 

- основных проездов автостоянки – автоматическое с помощью датчиков движения; 

- рабочее освещение в коридорах, холлах и на лестницах – автоматическое с помощью 

датчиков движения; 

-эвакуационное и дежурное освещение – дистанционно от диспетчера; 

- остальных помещений – местное с применением выключателей. 

13.19 Во всех вспомогательных помещениях жилого дома светильники принимаются со 

степенью защиты IP54.  

13.20 Обслуживание светильников, установленных на высоте до 5 м, выполняется с 

приставной лестницы. 

13.21 На кровле здания в каждой секции устанавливаются заградительные огни, которые 

питаются от силового щита ЩУ-ЗОМ, устанавливаемого в техническом помещении на кровле 

каждого корпуса.  

Электроснабжение щита ЩУ-ЗОМ осуществляется от щита ЩГП по 1 категории 

электроснабжения.  
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14 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или 

двустороннего его действия) 

14.1 Электроснабжение проектируемого жилого дома выполняется по II категории 

надежности электроснабжения с выделением потребителей, для которых электроснабжение 

выполняется по I категории надежности электроснабжения согласно требованиям ПУЭ с 

устройством АВР, обеспечивающим требуемую надежность электроснабжения. 

14.2 В проектируемом здании жилого дома, непосредственно у потребителя, в помещении 

каждой электрощитовой устанавливается щит АВР.  

14.3 Устройство АВР запускается в работу при исчезновении напряжения на резервируемом 

элементе, вызванном любой причиной, включая короткое замыкание на нем. Принцип работы 

АВР носит односторонний характер действия. 

 

15 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Резервирование в системе электроснабжения проектируемого жилого дома достигается за 

счет описанной выше схемы электроснабжения и категории надежности, обеспечиваемой 

сетевой организацией.  

 

16 Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони 

и его обоснование 

Для электроснабжения объекта технологической брони не предусматривается. 
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01.27 Электрощитовая 13,91 В4

01.28 Секционный узел ОВ 12,55 В4

01.29 Секционный узел ОВ 12,78 В4

01.30 Секционный узел ОВ 13,74 В4

01.31 Помещение СС 8,85

01.32 Помещение СС 7,02

01.33 Венткамера 18,27

01.34 Площадка выхода на улицу из ЛК 02 5,91

01.35 Кладовая 1 7,31

01.36 Кладовая 2 7,34

01.37 Кладовая 3 6,49

01.38 Кладовая 4 6,49

01.39 Кладовая 5 6,49

01.40 Кладовая 6 6,49

01.41 Кладовая 7 6,29

01.42 Кладовая 8 6,19

01.43 Кладовая 9 6,19

01.44 Кладовая 10 5,28

01.45 Кладовая 11 7,97
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01.47 Кладовая 13 9,12
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01.49 Кладовая 15 9,28

01.50 Кладовая 16 4,24

01.51 Кладовая 17 8,12

01.52 Кладовая 18 8,79

01.53 Кладовая 19 8,88

01.54 Помещение временного хранения мусора 4,16

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м² Кат. поме-

ще-  ния

01.01 Лестничная клетка тип Н-3 12,81

01.02 Тамбур-шлюз 1-ого типа 4,98

01.03 Тамбур-шлюз 1-ого типа 12,51

01.04 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,36

01.05 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,48

01.06 Коридор 12,52

01.07 Лестничная клетка тип Н-3 5,55

01.08 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,32

01.09 Тамбур-шлюз 1-ого типа 5,23

01.11 Лестничная клетка тип Н-3 12,84

01.12 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,19

01.13 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,38

01.14 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,43

01.16 Лестничная клетка тип Н-3 12,55

01.17 Тамбур 11,93

01.18 Электрощитовая 19,16 В4

01.19 Подземная автостоянка на 52 м/м. Пож. отсек №1 1831,23 В2

01.20 Подземная автостоянка на 51 м/м. Пож. отсек №2 1708,85 В2

01.21.1 Камера трансформатора 1 9,58

01.21.2 Камера трансформатора 2 12,69

01.21.3 РУ - 6кВ 42,80

01.21.4 РУ - 0,4 кВ 18,69

01.21.5 Коридор 15,75

01.23 Венткамера 63,08 В4

01.24 Венткамера 70,26 В4

01.25 Электрощитовая 21,82 В4

01.26 Электрощитовая 12,00 В4
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02.30 Помещение СС 7,02 В3

02.31 Помещ.для прокладки кабелей РТП 106,72 В1

02.32 Помещение временного хранения мусора 3,50

02.33 Кладовая 1 8,53

02.34 Кладовая 2 7,19

02.35 Кладовая 3 7,18

02.36 Кладовая 4 7,18

02.37 Кладовая 5 7,20

02.38 Кладовая 6 6,49
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02.41 Кладовая 9 6,49

02.42 Кладовая 10 8,01

02.43 Кладовая 11 8,01
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02.55 Кладовая 23 9,14

02.56 Кладовая 24 6,96

02.57 Кладовая 25 2,16

02.58 Кладовая 26 8,89

02.59 Помещение временного хранения мусора 4,16

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м² Кат. поме-

ще-  ния

02.01 Лестничная клетка тип Н-3 12,86

02.02 Тамбур-шлюз 1-ого типа 4,98

02.03 Тамбур-шлюз 1-ого типа 12,51

02.04 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,36

02.05 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,48

02.07 Лестничная клетка тип Н-3 12,13

02.08 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,33

02.09 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,43

02.10 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,38

02.11 Тамбур-шлюз 1-ого типа 9,67

02.12 Лестничная клетка тип Н-3 12,73

02.13 Тамбур-шлюз 1-ого типа 5,45

02.14 Коридор 12,59

02.15 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,43

02.17 Лестничная клетка тип Н-3 12,57

02.18 Тамбур-шлюз 1-ого типа 5,12

02.19 Коридор 41,48

02.20 Насосная АПТ и хоз.питьевая 87,98 Д

02.21 Подземная автостоянка на 41 м/м. Пож. отсек №1 1446,14 В2

02.22 Подземная автостоянка на 58 м/м. Пож. отсек №2 1808,39 В2

02.23 Мусорокамера 30,26 В3

02.24 Насосная АПТ 43,82 Д

02.25 ИТП 110,00 Д

02.25.1 Техническое помещение 10,68 Д

02.26 Пандус 119,81 В1

02.27 КПП 11,84

02.28 Помещение временного хранения мусора 7,68 Д

02.29 С/У 6,64 В3
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Номер
пом.

Наименование Площадь, м² Кат. пом.

03.01 Лестничная клетка тип Н-3 12,77

03.02 Тамбур-шлюз 1-ого типа 4,98

03.03 Тамбур-шлюз 1-ого типа 12,48

03.04 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,36

03.05 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,48

03.06 Коридор 12,60

03.07 Лестничная клетка тип Н-3 12,13

03.08 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 11,33

03.09 Тамбур-шлюз 1-ого типа 6,43

03.11 Тамбур-шлюз 1-ого типа 5,61

03.12 Лестничная клетка тип Н-3 12,57

03.13 Тамбур-шлюз 1-ого типа 5,12

03.14 Водомерный узел 29,61 Д

03.16 Подземная автостоянка на 42 м\м. Пож. отсек №2 1304,08 В2

03.17 Помещение СС 7,02 В3

03.18 Помещение уборочной техники 49,05 В4

03.20 Подземная автостоянка на 49 м/м. Пож. отсек №1 1799,22 В2

03.21 Кладовая 1 7,25

03.22 Кладовая 2 7,22

03.23 Кладовая 3 7,22

03.24 Кладовая 4 7,22

03.25 Кладовая 5 9,99

03.26 Кладовая 6 8,84

03.27 Кладовая 7 9,82

03.28 Кладовая 8 5,65

03.29 Кладовая 9 6,2

03.30 Кладовая 10 5,44

03.31 Кладовая 11 5,83

03.32 Кладовая 12 2,19

03.33 Кладовая 13 7,18

03.34 Кладовая 14 7,18

03.35 Кладовая 15 7,18

03.36 Кладовая 16 7,20

03.37 Кладовая 17 6,49

03.38 Кладовая 18 6,49

03.39 Кладовая 19 6,49

03.40 Кладовая 20 6,49

03.41 Кладовая 21 9,38

03.42 Кладовая 22 9,93

03.43 Кладовая 23 9,53

03.44 Кладовая 24 8,03

03.45 Кладовая 25 8,01

03.46 Кладовая 26 8,01

03.47 Кладовая 27 8,01

03.49 Помещение временного хранения мусора 3,93
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