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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ 
            «Многоквартирный жилой дом (корпус 1-3) со встроенно-  

пристроенными помещениями и автостоянкой,  
       расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке» 

№/
пп 

Обозначение             Наименование 

1 19-02-01 - ПЗ 
Раздел 1 «Пояснительная записка»    

         Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 19-02-01– 
СПОЗУ 1 

 Книга 1. «Схема планировочной организации земельного участка» 

3 
19-02-01 –  
СПОЗУ 2 

 Книга 2. «Устройство подпорных стен» 

4 
19-02-01        
СПОЗУ 3 

 Книга 3. «Оценка воздействия на окружающую застройку» 

5 19-02-01 - АР 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

6 
19-02-01 –  
КР1 

 Книга 1 Ограждающие конструкции котлована 

7 
19-02-01 – 
КР2 

Книга 2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
             стилобатной части  здания 

8 
19-02-01 – 
КР3 

 Книга 3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Корпус 1 

9 
19-02-01 – 
КР4 

 Книга 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Корпус 2 

10 
19-02-01 – 
КР5 

Книга 5 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Корпус 3 

           Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
         технического  обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий и решений». 
             Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

11 
19-02-01-
ИОС5.1.1. 

Книга 5.1.1 «Силовое электрооборудование, электрическое 
освещение» 

12 
19-02-01-
ИОС5.1.2. 

Книга 5.1.2 «Наружное освещение» 

13 
19-02-01- 
ИОС5.1.3 

Книга 5.1.3 «Электроснабжение.Трансформаторная подстанция» 
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                             Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 
 

14 
19-02-01 - 
ИОС5.2.1 

Книга 5.2.1 «Система внутреннего водоснабжения» 
 

15 
19-02-01 - 
ИОС5.2.2 

Книга 5.2.2 «Система наружного водоснабжения» 
 

                              Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 
 

16 
19-02-01 - 
ИОС5.3.1 

Книга 5.3.1 «Система внутреннего водоотведения» 
 

17 
19-02-01 - 
ИОС5.3.2 

Книга 5.3.2 «Система наружного  водоотведения» 
 

18 
20-07.01-
ИОС3.4 

Том 5.3.4 «Вынос сетей водоотведения» 

  
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети» 
 

19 
19-02-01 - 
ИОС5.4.1 

Книга 5.4.1  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

20 
19-02-01 - 
ИОС5.4.2 

Книга 5.4.2. «Индивидуальный тепловой пункт» 

21 
19-02-01 - 
ИОС5.4.3 

Книга 5.4.3. «Тепловые сети» 
 

  
                                           Подраздел 5.5. «Сети связи» 
 

22 
19-02-01 - 
ИОС5.5.1.1 

Книга 5.5.1.1 Корпус 1«Телефонизация, сеть Интернет,телевидение, 
КСП» 

23 
19-02-01 - 
ИОС5.5.1.2 

Книга 5.5.1.2 Корпус 1«Радиофикация» 

24 
19-02-01 - 
ИОС5.5.1.3 

Книга 5.5.1.3 Корпус 1«Автоматизация и диспетчеризация» 

25 
19-02-01 - 
ИОС5.5.2.1 

Книга 5.5.2.1 Корпус 2«Телефонизация, сеть Интернет,телевидение, 
КСП» 

26 
19-02-01 - 
ИОС5.5.2.2 

Книга 5.5.2.2 Корпус 2  «Радиофикация» 

27 
 

19-02-01 - 
ИОС5.5.2.3 

Книга 5.5.2.3 Корпус 2. «Автоматизация и диспетчеризация» 

28 
19-02-01 - 
ИОС5.5.3.1 

Книга 5.5.3.1 Корпус 3«Телефонизация, сеть Интернет,телевиднние, 
КСП» 

29 
19-02-01 - 
ИОС5.5.3.2 

Книга 5.5.3.2 Корпус 3 «Радиофикация» 

30 
19-02-01 - 
ИОС5.5.3.3 

Книга 5.5.3.3 Корпус 3 «Автоматизация и диспетчеризация» 

31 
19-02-01 - 
ИОС5.5.4.1 

Книга 5.5.4.1 Нежилая часть: Офисы. Магазин. 
"СКС.ЛВС.Радиофикация" 

32 
19-02-01 - 
ИОС5.5.4.2 

Книга 5.5.4.2 Нежилая часть. Офисы. Магазин. "АСУД" 

33 
19-02-01 - 
ИОС5.5.5.1 

Книга 5.5.5.1 Подземная автопарковка. "СКС.ЛВС.Радиофикация" 
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34 
19-02-01 - 
ИОС5.5.5.2 

Книга 5.5.5.2 Подземная автопарковка ."АСУД" 

35 
19-02-01 - 
ИОС5.5.6 

Книга 5.5.6 «Внутриплощадочные сети связи» 

           
                                    Подраздел 5.7. «Технологические решения» 

36 
19-02-01 - 
ИОС5.7.1 

Книга 5.7.1 «Технологические решения подземной автомобильной 
парковки, встроенно-пристроенных помещений, продовольственного 
магазина» 

37 
19-02-01 
ИОС5.7.2 

Книга 5.7.2 «Вертикальный транспорт» 
 

38 
19-02-01 - 
ПОС 

Раздел 6  «Проект организации строительства» 

 
39 

19-02-01 - 
ПОД 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства» 

40 
19-02-01 - 
ООС 
 

Раздел 8  «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» 

                    Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

41 
19-02-01 - 
МОПБ 

Книга 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной  
                  безопасности» 

42 
19-02-01 – 
АПС.1 

Книга 9.2.1 Корпус 1«АПС.АПВ» 
 

43 
19-02-01 – 
АПС.2 

Книга 9.2.2 Корпус 2«АПС.АПВ» 
 

44 
19-02-01 – 
АПС.3 

Книга 9.2.3 Корпус 3«АПС.АПВ» 
 

45 
19-02-01 – 
АПС.4 

Книга 9.2.4 Нежилая часть. Офисы. Магазин. «АПС.АПВ» 

46 
19-02-01 – 
АПС.5 

Книга 9.2.5 Подземная автопарковка. «АПС.АПВ» 

47 
19-02-01 - 
АУПТ 

Книга 9.3 «Автоматическая установка водяного пожаротушения» 

48 
19-02-01 – 
СОУЭ.1 

Книга 9.4.1 Корпус 1«Система оповещения и управления 
 эвакуацией» 

49 
19-02-01 – 
СОУЭ.2 

Книга 9.4.2 Корпус 2«Система оповещения и управления 
 эвакуацией» 

50 
19-02-01 – 
СОУЭ.3 

Книга 9.4.3 Корпус 3«Система оповещения и управления 
 эвакуацией» 

51 
19-02-01 – 
СОУЭ.4 

Книга 9.4.4 Нежилая часть. Офисы. Магазин.  «Система оповещения 
и управления эвакуацией» 

52 
19-02-01 – 
СОУЭ.5 

Книга 9.4.5 Подземная автопарковка. «Система оповещения и 
управления эвакуацией» 

53 
19-02-01 - 
ОДИ 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
маломобильных групп  населения» 

 
54 

19-02-01 - 
ТБЭО 

Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» 

 
55 

19-02-01 - 
ПКР 

Раздел 10-2 «Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 
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56 19-02-01 - ЭЭ 

Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» 
 

  
Книга 12. «Перечень мероприятий по предотвращению 
несанкционированного доступа на объект.  Система охранного 
телевидения. Система контроля и управления доступом» 

57 
19-02-01 - 
СОТ, СКУД.1 

Книга 12.1.1 Корпус 1. «СОТ.СКУД» 

58 
19-02-01 - 
СОТ, СКУД.2 

Книга 12.1.2 Корпус 2. «СОТ.СКУД» 

59 
19-02-01 - 
СОТ, СКУД.3 

Книга 12.1.3 Корпус 3. «СОТ.СКУД» 

60 
19-02-01 - 
СОТ, СКУД.4 

Книга 12.1.4 Нежилая часть. Офисы. Магазин.. «СОТ.СКУД» 

61 
19-02-01 - 
СОТ, СКУД.5 

Книга 12.1.5 Подземная автопарковка. «СОТ.СКУД» 

62 
19-02-01 - ОС Книга 12.1.6 «Охрана входов и въездов: домофон, шлагбаум» 

 

63 

19-02-01 - 
АСКУЭ, 
АСКУВ, 
ААИИСКУЭ 

Книга 12.1.8 «Передача данных» 

  Инженерно-технические изыскания (Приложения) 

 
1925-ИГДИ 
ЗАО«Примор
ТИСИЗ» 

Том 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по инженерно-геодезическим изысканиям 
 

 
1925-ИГИ 
ЗАО«Примор
ТИСИЗ» 

Том 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по инженерно-геологическим изысканиям 
 

 
1925-ИГМИ 
ЗАО«Примор
ТИСИЗ» 

Том 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
 

 
1925-ИЭИ 
ЗАО«Примор
ТИСИЗ» 

Том 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по инженерно-экологическим изысканиям 
 

 
1925-ИГФИ 
ЗАО«Примор
ТИСИЗ» 

Том 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
по сейсмическому микрорайонированию 
 

 

 

 

 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Копировал Формат

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Н. контр.

01.20Разраб.

Проверил

Садчикова

Барбул

01.20Сергеева

01.20ГИП Попова

01.20

Разраб. Золотарева

А4

1

Содержание

-С

Содержание тома

3

Обозначение Наименование

Примечание

Содержание тома19-02-01-ИОС5.5.5.2-С

Пояснительная записка19-02-01-ИОС5.5.5.2-ПЗ

стр. 5

1. Общие положения

1.1. Ссылочные документы

стр. 1

Титульный лист

стр. 3

Состав проектной документации19-02-01-СП

2. Автоматизированная система контроляи учета

энергоресурсов

2.1 Описание системы

2.2 Расположение оборудования

3.1 Описание системы

3. Автоматизированная информационно-

диспетчеризации

3.2 Расположение оборудования

4. Автоматизированная система управления и

измерительная система коммерческого учета

элетроэнергии

4.1 Описание системы

4.2 Расположение оборудования

6. Система контроля загазованности (СКЗ) подземной

автопарковки

стр. 9

стр. 9

стр. 10

стр. 11

стр. 12

стр. 13

стр. 13

стр. 14

стр. 15

стр. 15

стр. 16

2

5. Автоматизация систем общеобменной вентиляции

7. Автоматизация систем водоснабжения и

водоотведения

стр. 16

стр. 17

стр. 18
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19-02-01-ИОС5.5.5.2
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-С

Содержание тома

4

Обозначение Наименование

Примечание

Графическая часть

19-02-01-ИОС5.5.5.2.ГЧ

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.1 Схема структурная автоматизированной системы

Схема структурная автоматизированной

контроля и учета энергоресурсов

информационно-измерительной системы

коммерческого учёта электроэнергии

Схема структурная автоматической системы

управления и диспетчеризации

Схема соединения концентраторов

План расположения оборудования АСУД.

Подземная автопарковка на отм. -4,500

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.2

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.3

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.4

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.12

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.13

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.14

стр. 21

стр. 22

стр. 23

стр. 24

План расположения оборудования АСУД.

Подземная автопарковка на отм. -8,100

План расположения оборудования АСУД.

Подземная автопарковка на отм. -11,700

Система контроля  загазованности подземной

автопарковки. Схема структурная

Система приточно-вытяжной вентиляции автопарковки.

  Схема автоматизации

Система водоснабжения и водоотведения

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.5

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.6...9

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.11

  Схема автоматизации

Система контроля  загазованности подземной

автопарковки. Схема автоматизации

19-02-01-ИОС5.5.5.2.л.10

8. Электроснабжение и заземление

10. Мероприятия по охране труда и технике

9. Кабельные линии связи

безопасности

стр. 19

стр. 19

стр. 19

стр. 20

стр. 25

стр. 26-30

стр. 31

стр. 32

стр. 33

стр. 34

стр. 35
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Пояснительная записка

-ПЗ

8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим проектом предусматривается оснащение комплексной системой внутренней безопасности 
объекта: Многоквартирный жилой дом (корпус1-3) со встроенно-пристроенными помещениями и 

автостоянкой, расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке.Подземная автопарковка.

Настоящий проект выполнен на основании задания Заказчика на проектирование и принятых

архитектурно-планировочных решений, в соответствии с требованиями пожарных, строительных,

гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

Все применяемое оборудование сертифицировано на территории России. Все работы по дальнейшему

рабочему проектированию, монтажу и наладке оборудования, прокладке кабелей и др. должны выполняться

в соответствии с настоящим проектом, а также нормами и правилами, действующими на территории

Российской Федерации.

Проектом предусматриваются следующие разделы:

- автоматизация ОВ, ВК;

- автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ);

- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета

электроэнергии(АИИСКУЭ)

- автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД).

1.1. Характеристика объекта

- Этажность - 3 подземных этажа под 1и2 корпусами; - 2  - под корпусом 2
- Агрессивная среда отсутствует;

- Помещения отапливаемые;

- Взрывоопасные помещения отсутствуют.
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1.1 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года);

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате

применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию" (с изм. на 8 сентября 2017 г.);

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное

заземление. Зануление" (с изменением №1);

- СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и

монтажа";

- ГОСТ Р 54831-2011 "Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие

управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний";

- ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы

испытаний;

- ГОСТ Р 50658-94. Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной

сигнализации;

- РД 78.145-93 "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной

сигнализации. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и

нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"

- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП

2.09.04-87";

- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие

требования проектирования";

- РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные

графические элементов систем";

- РД 78.ВО.01-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные

графические элементов систем".
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2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

2.1. Описание системы

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) предназначена для

автоматизированного коммерческого и технологического учета потребления холодной и горячей воды,

для сбора, накопления, обработки, отображения и передачи информации о потреблении энергоресурсов в

ОДС и расчетные центры.

В представленной Проектной документации реализованы следующие подсистемы:

- автоматизированная система контроля и учета холодной и горячей воды (АСКУВ);

- автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ).

Система учета выполнена на базе автоматизированной измерительной системы учета тепла и воды

«Пульсар», разработанной НПП «Тепловодохран» или аналог.

Измерительная система предназначена для индивидуального (поквартирного) учета воды в

многоквартирных зданиях и передачи информационных данных в управляющую компанию, а также через

личный кабинет абоненту в масштабах здания, квартала, что позволяет создать единую

информационно-аналитическую сеть.

Функции системы:

- непрерывный мониторинг термодинамических параметров, измеряемых беспроводными

электронными оконечными устройствами;

- расчет, с помощью оригинальных математических моделей индивидуального потребления

энергоносителей;

- ведение базы данных учета распределения энергоресурсов с возможностью выдачи различных

статистических данных;

- программная диагностика неисправностей элементов системы;

- обработка, накопление, хранение и диспетчеризация данных.

Для обработки и сбора информации от приборов учета предусмотрен УСПД «Пульсар» (устройство

сбора и передачи данных), который передает базу данных измерений на центральный сервер системы

(автоматизированное рабочее место (АРМ) учета водопотребления в диспетчерской) с установленным

специализированным программным обеспечением - Программный комплекс «Пульсар», с базой данных

на основе СУБД PostgreSQL и программой наладки оборудования - TestAII. С помощью программного

комплекса осуществляется считывание показаний измерительных приборов, формирование отчетов и

отслеживание нештатных ситуаций, а также осуществляется настройка и конфигурирование сети с

поддержкой различных устройств. Все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти УСПД

(устройства сбора и передачи данных). УСПД установлен в помещении СС (п.01-31).

От УСПД информация по Ethernet поступает на АРМ АСКУЭ, который установлен в помещении

диспетчерской (п.2-13в). От УСПД информация по GSM (GPRS, CSD, SMS) (резервный канал передачи

информации) передается в диспетчерскую ОДС микрорайона.
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УСПД «Пульсар» представляет собой прибор, выполненный в пластиковом корпусе,

предназначенном для крепления на DIN-рейку. Внутри корпуса располагается процессорная плата. УСПД

имеет 2 канала RS-485, встроенный GPRS модем и встроенный канал Ethernet, для подключения внешних

цепей.

Автоматизированная система контроля и учета воды (АСКУВ) предназначена для сбора и учета

потребляемых водных ресурсов, с последующей передачей данных в диспетчерскую службу

управляющей компании и сбытовую организацию.

В качестве приборов учета водных ресурсов выбраны счетчики холодной и горячей воды с

импульсным выходом CXи-15 и СГи-15, которые подключаются к счетчикам импульсов-регистраторам

2-х(10-и) канальных. Счетчики импульсов-регистраторы по выходному интерфейсу RS-485 передают

данные о водопотреблении в УСПД "Пульсар", установленный в шкаф АСКУЭ 3 в помещении СС (п.3-31)

Счетчики обеспечивают измерение следующей информации:

- потребленный объем воды нарастающим итогом по каждому каналу;

- время работы прибора в часах;

- дату и время;

- Автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ) предназначена для сбора и учета

информации о потребляемом объема тепла, с последующей передачей данных в диспетчерскую службу

управляющей компании (от потребителей - жильцов и пользователей нежилых помещений объекта) и

сбытовую организацию (по необходимости).

В качестве приборов учета тепла предусмотрены счетчики тепловой энергии - теплосчетчик с импульсным

выходом. Теплосчетчики подключаются к счетчикам импульсов-регистраторам 2-х(10-и) канальных. Счетчики

импульсов-регистраторы по выходному интерфейсу RS-485 передают данные о теплопотреблении  в УСПД

"Пульсар", установленный в шкаф АСКУЭ 3 в помещении СС (п.3-31)

Счетчики тепловой энергии с импульсным выходом (для помещений общего назначения)

устанавливаются в помещении ИТП (учтено разделом ОВ).

2.2. Размещение оборудования

Приборы учета водопотребления устанавливаются на хозяйственно-питьевой водопровод холодной

   и горячей воды на стояках, расположенных в помещениях паркинга.

 В нишах СС размещаются счетчики импульсов-регистраторы для подключения счетчиков

   ХВС и ГВС данного стояка для передачи информации по стандарту RS-485 в УСПД.
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УСПД устанавливается в металлическом электротехническом шкафу АСКУЭ (помещение СС (п.3-31). В

шкафу также устанавливаются: источник питания, модуль бесперебойного питания с АКБ, клеммная колодка,

повторители интерфейсов, блок электрических розеток для запитывания оборудования, УЗО. Для передачи по

каналу GSM предусматривается GSM-антенна, с коэффициентом усиления, не менее 13,5dB, которая

выносится за контур шкафа и крепится на кронштейне.

3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3.1. Описание системы

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

(АИИСКУЭ) предназначена для сбора и учета потребляемой электроэнергии, с последующей передачей

данных в диспетчерскую службу управляющей компании и сбытовую организацию. Система строится на

основе оборудования ООО «НПК «Инкотекс» (счетчики) и «СВЯЗЬИНЖИНИРИНГ М» (УСПД).

В качестве домовых приборов учета выбраны счетчики типа «Меркурий-234ART». Счетчики

предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии, и мощности в одном или двух

направлениях в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц. В качестве приборов

учета для подземной автостоянки выбраны счетчики типа «Меркурий-234АRТ». Счетчики предназначены для

коммерческого учета активной электроэнергии в трехфазных цепях переменного тока и передаче данных по

интерфейсу RS-485. Все электросчетчики предусмотрены разделом «ЭОМ»

Для учета электроэнергии и передачи ее в сбытовую компанию, а также дублирования этой информации

в помещение ОДС на АРМ предусмотрено устройство мониторинга «УМ-31».

УСПД «УМ-31» выполняет следующие функции:

- сбор и обработка показаний приборов учета и передачу консолидированной информации по сети GSM

(GPRS, CSD, SMS) (резервный канал передачи данных);

- формирование суточного (месячного) баланса между квартирными и балансными приборами

учета;

- хранение данных в энергонезависимой памяти;

- осуществление автоматической диагностики приборов учета, выявляя неисправности,

- несанкционированное вскрытие, контролируя состояние внутренней батареи прибора учета;

- содержит часы реального времени с точностью хода не менее ±2 с/сутки и производит синхронизацию

времени всех подключенных приборов учета. Синхронизация часов осуществляется с

аппаратно-программного комплекса.

В устройстве предусмотрены следующие интерфейсы:

- порт RS-232 для передачи информации со счетчиков в диспетчерскую;

- интерфейсы CAN для обмена информацией с электросчётчиками;

- интерфейсы RS-485 для обмена информацией с электросчётчиками.
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В устройстве предусмотрены следующие интерфейсы:

- порт RS-232 для передачи информации со счетчиков в диспетчерскую;

- интерфейсы CAN для обмена информацией с электросчётчиками;

- интерфейсы RS-485 для обмена информацией с электросчётчиками.

Всего к одному устройству мониторинга УМ-31 должно быть подключено не более 250 однотарифных

электросчетчиков или не более 238 трехтарифных электросчетчиков.

Количество интерфейсов CAN и RS-485 возможно в двух вариантах:

- 4 линии с интерфейсом CAN;

- 1 линия с интерфейсом RS-485;

либо:

- 3 линии с интерфейсом CAN;

- 2 линии с интерфейсом RS-485.

Для передачи информации об учете электроэнергии от устройства мониторинга «УМ-31» используется

порт RS-232, к которому подключается преобразователь RS232/Ethernet.

Данные по Ethernet поступают на коммутатор АСУД в шкаф МС ОДС, установленный в помещении

диспетчерской (п.2-13в) по волоконно-оптической линии связи района передаются в сущ. диспетчерскую

микрорайона.

Для расчётов по тарифам, дифференцированным по зонам суток на АРМ АСКУЭ с установленным ПО

Houses Monitoring, обеспечивается формирование файла, содержащего информацию об изменениях по

каждой зоне суток отдельно (формат файла 80020*xml - для юридических лиц, формат файла ASQ - для

бытовых потребителей).

3.2.  Размещение оборудования

Приборы учета типа «Mepкypий-234ART» размещаются в электрощитовых подземной автостоянки.

Интерфейсы для поквартирного учета должны быть разделены от интерфейсов учета ПОН и

общедомовых. Электросчетчики должны быть доступны для обслуживающего персонала.

Устройства мониторинга «УМ-31» устанавливаются в электротехническом шкафу АИИСКУЭ П

(помещение СС. Подземная автопарковка на отм. -4,5м). В шкафу размещается: УСПД, ИБП SKAT,

преобразователь интерфейсов RS-232/Ethernet, клеммная колодка, розетки. Для передачи по каналу GSM

предусматривается GSM-антенна, с коэффициентом усиления, не менее 13,5dB, которая выносится за

контур шкафа и крепится на кронштейне.
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4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

4.1 Описание системы

Для построения автоматизированной системы управления и диспетчеризации в качестве базового

оборудования выбрана автоматизированная система управления и диспетчеризации «АСУД-248»

производства ООО НПО «Текон-Автоматика», г. Москва.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (далее АСУД) предназначена для:

- организации двухсторонней переговорной голосовой связи (ПГС) диспетчера в ОДС с техническими

помещениями (электрощитовая, помещение СС, , ИТП и т.д.), с этажными лифтовыми холлами (зона

безопасности МГН);

- контроля наличия напряжения на вводах в паркинг ("сухой контакт" в автомате ввода резерва);

- управления отключением клапанов стояков ГВС, ХВС;

- получения сигналов "Включение в работу" от системы ОЗДС (см. раздел ОЗДС);

- получение сигнала "Загазованность паркинга" от системы АОВ;

- получения сигналов "Пожар в подземной автопарковке", "Неисправность пожарной сигнализации",

"Пуск пожаротушения", "Пуск дымоудаления"  и "Неисправность дымоудаления" от системы автоматической

пожарной сигнализации ("сухие контакты" реле - см. раздел "АПС");

- получение сигнала "Авария" от шкафов автоматики привоточно-вытяжными установками (данные

шкафы управления предусмотрены отдельным проектом);

- получение сигнала "Затопление приямков"от шкафов управления дренажными насосами (данные

шкафы управления предусмотрены отдельным проектом);

- контроля доступа в технические помещения подземной автопарковки с использованием охранных

магнитоконтактных датчиков;

- контроля затопления приямков в подвале с использованием датчиков уровня воды;

В состав центрального оборудования АСУД входят:

1. Концентраторы универсальные КУН-2Д.1.

К концентраторам подключается переговорные голосовые устройства (ПГУ), релейные блоки

автоматической системы пожарной сигнализации, извещатели охранные магнитоконтактные, автоматы

ввода резервов, блок сопряжения ADC248-2, блоки экстренного открытия дверей, а так же подключается

аппаратура управления освещением;

2. Контроллер инженерного оборудования (КИО). С помощью КИО осуществляется связь объектов

диспетчеризации с рабочим местом диспетчера. Все концентраторы объединены последовательной шиной

данных и подключены к КИО, информация от которого по сети Ethernet поступает на пульт ОДС.

3. Концентратор управляющий (КУП-RS)

Устройста управления освещением, с помощью которых производится управление освещением,

шаровыми клапанами стояков ГВС, ХВС.

Бесперебойное питание центрального оборудование обеспечивается за счет подключения

контроллера инженерного оборудования от ИБП, питание концентраторов управляющих осуществляется по

1-й категории по проекту ЭОМ.

4.2 Расположение оборудования

Центральное оборудование системы АСУД размещается в металлических шкафах, расположенных в

помещениях СС, электрощитовых и в техэтаже.

Переговорные устройства, устанавливаемые в технических помещениях, разместить на h=1,4м от уровня

чистого пола на стене, а в зоне безопасности МГН (на этажах) - на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м

от уровня чистого пола, а также не менее 0,4 м от боковой стены или другой вертикальной плоскости.

Переговорное устройство основного посадочного этажа монтируется в лифтовом холле 1 этажа около

лифта для перевозки пожарных подразделений. так же переговорные устройства монтируются в приямке

лифта и на крыше кабины лифта.
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5. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Предусмотрена автоматизация системы общеобменной вентиляции подземной автостоянки.

Подземная автостоянка

Приточная установка с водяным отоплением, с резервным вентилятором, с внешним частотным

регулированием:

- П1 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №1;

- П2 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №2.

Вытяжная установка с резервным вентилятором, с внешним частотным регулированием:

- В1 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №1;

- В3 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №2;

- В5 - Техпомещения. Пожарный отсек №1.

Вытяжная установка с резервным вентилятором, с встроенным частотным регулированием:

- В2 - Пандус;

- В6 - Техпомещения. Пожарный отсек №2.

Для автоматизации систем вентиляции  предусматривается использование комплектно поставляемых

шкафов автоматизации (управления), контрольно-измерительных приборов (датчики температуры, перепада

давления, электроприводы и др.). У каждой установки свой шкаф автоматизации (управления) ША#.

В качестве теплоносителя для приточных установок вентиляции принята вода с параметрами 95-70 °С,

центрально регулируемая по температурному графику.

Управление приточной установкой осуществляется:

- в автоматическом режиме под управлением контроллера;

- местно со шкафа управления данной системой;

- возможность дистанционного управления;

- автоматическое отключение установки по сигналу «Пожар» от релейного блока, предусмотренного

проектом пожарной сигнализации, с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания;

Управление вытяжной установкой осуществляется:

- в автоматическом режиме под управлением контроллера;

- возможность дистанционного управления;

- местно со шкафа управления данной системой;

- автоматическое выключение установки по сигналу «Пожар».

Система автоматизации приточной установки обеспечивает:

- поддержание заданной температуры воздуха в помещении;

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха;

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры наружного воздуха;

- контроль перепада давления на вентиляторе;

- автоматическую защиту от замораживания воды в воздухонагревателях;

- контроль температуры обратного теплоносителя;

- контроль засорения фильтра по датчику - реле перепада давления воздуха;

- управление вентилятором;

- автоматическое включение резервного вентилятора при выходе из строя рабочего вентилятора;

- управление электроприводом воздушной заслонки, сблокированной с электродвигателем вентилятора;

- управление регулирующим клапаном на теплоносителе;

- управление работой циркуляционного насоса на теплоносителе;

- сигнализация аварии установки - выдача сигнала "Авария" в АСУД;

- автоматическое отключение установки по сигналу «Пожар» от релейного блока, предусмотренного

проектом пожарной сигнализации, с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.
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Система автоматизации вытяжной установки  обеспечивает:

- автоматическое включение установки при превышении допустимого уровня загазованности

(концентрация СО) - сигнал "Загазованность автопарковки" от Системы контроля загазованности подземной

автопарковки. Этот сигнал предусматривается для установок В1, В2, В3;

- контроль перепада давления на вентиляторе;

- управление электроприводом воздушной заслонки, сблокированного с электродвигателем вентилятора;

- управление вентилятором;

- автоматическое включение резервного вентилятора при выходе из строя рабочего вентилятора;

- сигнализация аварии установки - выдача сигнала "Авария" в АСУД.

Предусмотреть автоматическое отключение вытяжных установок В1, В2, В3, В5, В6, воздушно-тепловых

завес при срабатывании датчиков пожарной сигнализации. В цепи подачи эл. питания завести контакты  реле

сигнала "Пожар" от оборудования АПС.

Водяные воздушно-тепловые завесы (ВТЗ):

ВТЗ-1, ВТЗ-2, ВТЗ-3 - въездные ворота, пандус.

Для подключения и управления ВТЗ  предусматривается использование комплектно поставляемых Блоков

подключения концевого выключателя, смесительного узла и термостата защиты от замораживания.

ВТЗ, установленные на въездах, включаются при открывании ворот и по температурному датчику.

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (СКЗ) ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКИ

Для построения СКЗ применить автоматизированную систему АВУС-СКЗ производства ОАО "Авангард",

Санкт-Петербург.

Автоматизированная система контроля загазованности (АСКЗ) предназначена для:

приема, обработки и отображения данных, поступающих от датчика СО (газоанализаторов) при наблюдении

за воздухом окружающей среды;

формирования и выдачи сигналов о загазованности для оповещения персонала (охранника) о превышении

заданных пороговых концентраций;

В состав системы СЗ входит следующее оборудование:

- блок контроля СКЗ-БК, входы которого подключены к газоанализаторам;

- блок питания СКЗ-П для газоанализаторов;

- стационарные газосигнализаторы АВУС-ДГ-01, обеспечивающие обмен информации по интерфейсу RS-485

и предназначенные для автоматического непрерывного контроля угарного газа (СО) в воздухе, с целью

обнаружения превышения допустимых концентраций и своевременного принятия эффективных мер,

обеспечивающих снижение загазованности;

- блок релейный СКЗ-БР.

Сигнал о превышении установленного порога срабатывания и текущее значение измеренного параметра

передается в блок контроля. При достижении концентрации определяемого газа в контролируемом помещении

значения, срабатывает звуковая и световая сигнализации в виде прерывистого звукового сигнала и мигания

светодиода красным светом. При достижении концентрации угарного газа, соответствующей второму порогу

срабатывания сигнализации:

Включается звуковая и световая сигнализации в виде непрерывного звукового сигнала и постоянного

свечения светодиода красным цветом.

Сигнал, о срабатывании СКЗ передается в систему АСУД.

Осуществляется автоматическое включение вытяжных установок В1, В2, В3 - сигнал "Загазованность

автопарковки" от СКЗ.
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Предусмотрена  автоматизация работы следующего оборудования:

Дренажные насосы в приямках:

- подземной автопарковки. -3 этаж, отм. -11,700.

Дренажные насосы

Подземная автопарковка. -3 этаж, отм. -11,700, приямок (6 шт.)

Дренажный насос с поплавковым выключателем:

- Пр1-Нраб, Пр1-Нрез;

- Пр2-Нраб, Пр2-Нрез;

- Пр3-Нраб, Пр3-Нрез;

- Пр4-Нраб, Пр4-Нрез;

- Пр5-Нраб, Пр5-Нрез;

- Пр6-Нраб, Пр6-Нрез.

Для автоматизации систем предусматривается использование шкафов автоматизации (управления),

контрольно-измерительных приборов (датчики уровня). У каждой пары насосов (приямка) свой шкаф

автоматизации (управления) ШУ#.

Система автоматизации работы дренажных насосов обеспечивает:

- автоматическое включение и выключение дренажных насосов по положению поплавкового выключателя;

- контроль уровня воды в приямке;

- передачу сигнала "Переполнение приямков, подтопление пола" в АСУД при переполнении приямков водой;

- передачу сигнала "Неисправность автоматики" в АСУД.
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8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электроприемники системы безопасности: по степени обеспечения надежности электроснабжения

отнесены к I категории согласно ПУЭ. Для бесперебойного электроснабжения системы приборы

подключаются к сети ~220В через резервированные источники питания РИП-12RS (исп. 51), которые

обеспечивают питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1ч работы

системы в тревожном режиме. В корпус резервированного источника питания устанавливаются

герметизированные аккумуляторные батареями 12В, 7Ач.

При отсутствии напряжения в сети источники резервированного питания автоматически

переключаются на электропитание от встроенных АКБ. При восстановлении напряжения в сети источники

резервированного питания автоматически переходят на электропитание от сети ~220В, а АКБ - в режим

подзарядки.

Электропитание ~220В, 50Гц- см. раздел ЭОМ.

Заземлению (занулению) подлежат: блоки питания в металлических корпусах, а также все

металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые

могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

Сопротивление защитного заземления(зануления) должно быть не более 4.0Ом.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования

должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж технических средств должен производиться обученными специалистами в соответствии с

проектом, ПУЭ, РД 78.145-93, пособием  к РД 78.145-93, действующими государственными и отраслевыми

стандартами и другими нормативными документами.

Отступления от требований проекта в процессе монтажа технических средств не допускаются без

согласования с Заказчиком и разработчиком проекта.

Монтажная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную документацию и, при

необходимости, представить обоснованные замечания. Монтаж технических средств следует проводить

после входного контроля организацией, осуществляющей монтаж.

Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные

технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими

проектными решениями:

- размещение оборудования в помещениях с обеспечением свободного доступа к оборудованию при

монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройство заземления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектная документация разработана с соблюдением медико-санитарных норм, с применением

оборудования, не выделяющего вредных веществ в окружающую среду и не производящего шума,

превышающего допустимые нормы.

Все оборудование, примененное в документации, имеет российские сертификаты соответствия и

пожарной безопасности, а также соответствует государственным стандартам.
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е
н
и
е
 д

и
сп

е
т
ч
е
р
ск

о
й
 (
п
о
з
.2
-
13

в
)

X
T

КПП(поз.02-27)

X
T
 Н

Ж
.1

шкаф АСУД НЖ.1

КУН-2Д.1

X
T
 Н

Ж
.2

шкаф АСУД НЖ.2

КУН-2Д.1

X
T
 Н

Ж
.3

шкаф АСУД НЖ.3

КУН-2Д.1

X
T
 П

.2

шкаф АСУД П.2

КУН-2Д.1
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А2

5

Система контроля  загазованности

подземной автопарковки. Схема

структурная

Условные обозначения средств автоматизации:
QS - блок датчика угарного газа (CO);
КР - коробка монтажная

КР1.1

Подземная автостоянка на 52 м/м. Пож. отсек №1 (01-19), S=1933,4 м²

-
1

 
э
т
а

ж
 
н
а

 
о

т
м

.
 
-
4

,
5

0
0
 
м

QS1.1

КР1.2

QS1.2

КР1.3

QS1.3

КР1.4

QS1.4

КР1.5

QS1.5

КР1.6

QS1.6

КР1.7

QS1.7

КР1.8

QS1.8

КР1.9

QS1.9

КР1.10

QS1.10

КР1.11

Подземная автостоянка на 51 м/м. Пож. отсек №2 (01-20), S=1775,1 м²

QS1.11

КР1.12

QS1.12

КР1.13

QS1.13

КР1.14

QS1.14

КР1.15

QS1.15

КР1.16

QS1.16

КР1.17

QS1.17

КР1.18

QS1.18

КР1.19

QS1.19

Блок контроля

СКЗ-БК

RS
48

5

КР2.1

Подземная автостоянка на 41 м/м. Пож. отсек №1 (02-21), S=1686,3 м²

-
2

 
э
т
а

ж
 
н
а

 
о

т
м

.
 
-
8

,
1

0
0

 
м

QS2.1

КР2.2

QS2.2

КР2.3

QS2.3

КР2.4

QS2.4

КР2.5

QS2.5

КР2.6

QS2.6

КР2.7

QS2.7

КР2.8

QS2.8

КР2.9

QS2.9

КР2.11

Подземная автостоянка на 57 м/м. Пож. отсек №2 (02-22), S=1901,9 м²

QS2.11

КР2.12

QS2.12

КР2.13

QS2.13

КР2.14

QS2.14

КР2.15

QS2.15

КР2.16

QS2.16

КР2.17

QS2.17

КР2.18

QS2.18

КР2.19

QS2.19

КР3.1

Подземная автостоянка на 52 м/м. Пож. отсек №1 (0-315), S=2101,1 м²

-
3
 
э
т
а

ж
 
н
а

 
о

т
м

.
 
-
1

1
,
7

0
0

 
м

QS3.1

КР3.2

QS3.2

КР3.3

QS3.3

КР3.4

QS3.4

КР3.5

Q31.5

КР3.6

QS3.6

КР3.7

QS3.7

КР3.8

QS3.8

КР3.9

QS3.9

КР3.10

QS3.10

Подземная автостоянка на 42 м/м. Пож. отсек №2 (03-16), S=1339,5 м²

КР3.12

QS3.12

КР3.13

QS3.13

КР3.14

QS3.14

КР3.15

QS3.15

КР3.16

QS3.16

КР3.17

QS3.17

КР3.11

QS3.11

КР2.10

QS2.10

КР3.18

QS3.18

Блок питания СКЗ-П

Блок контроля

СКЗ-БК

RS485 / =24 B

Блок контроля

СКЗ-БК

RS485 / =24 B

Блок питания СКЗ-П

Блок питания СКЗ-П

Блок реле СКЗ-БР

RS485 / =24 B

RS485 / =24 B

RS485 / =24 B

RS
48

5

RS485 / =24 B

Вытяжная система

В1

Вытяжная система

В2

Вытяжная система

В3

к шкафу АСУД П.1

(см.р. ИОС5.5.5.2)

Загазованность автопарковки

Включение вытяжной вентиляции

Включение вытяжной вентиляции

Включение вытяжной вентиляции

Световая и звуковая сигнализация
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А3

6

Система приточно-вытяжной

вентиляции автопарковки. Схема

автоматизации

~

PDS

~

TE

TS
PDS

M

TE

с улицы

П#-MZ

П#-PDS1

П#-Y1

П#-TS

П#-TE1

П#-Н1

П#-1

П#-PDS2

П#-TE2

в помещение

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Приборы по
месту

Управл.
и
сигнализ.

Ш
ка

ф
ав

то
ма

ти
за

ци
и

AI
DI
AO
DO

4
16
3
5

1

1

Ж
ал

юз
и 

на
р.
 в

оз
д.
:

от
кр

ыт
ь 

/ 
от

кр
ыт

о

1

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 н
а

фи
ль

тр
е 

20
0 

Па

1 2

1

1

Уп
ра

вл
ен

ие
: 0

-1
00

 %
По

ло
же

ни
е:
 0

-1
00

 %

3

HS

SA

NS

KM

NS

QF

1

4

На
со

с 
П#

-Н
1:

Пу
ск

/А
вт

о/
Ра

бо
та

/А
ва

ри
я

1

5
Те

мп
ер

ат
ур

а 
об

ра
тн

ог
о

те
пл

он
ос

ит
ел

я 
+7

0 
°C

1

6

За
щ
ит

а 
от

 р
аз

мо
ра

жи
ва

ни
я

t=
+5

 °
C

HS

SA

NS

QF

3

8

1

1

П#
-2

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/
ча

ст
от

а/
 а

вт
о

ПЧ

1

9

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 н
а

пр
ит

оч
но

м 
ве

нт
ил

ят
ор

е 
60

 П
а

1

10

Те
мп

ер
ат

ур
а 

пр
ит

оч
но

го
во

зд
ух

а 
+5

 °
C

1

12

Си
гн

ал
 "
По

жа
р"

 о
т 

ст
ан

ци
и

АП
С

M

П#-2

8

HS

SA

NS

QF

3

7

1

1

П#
-1

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/
ча

ст
от

а/
 а

вт
о

ПЧ

Тип П#

TE

П#-TE3

11

1

11

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
ру

жн
ог

о
во

зд
ух

а

Тип П# с водяным отоплением, с резервным вентилятором, с внешним
частотным регулированием:
П1 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №1
П2 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №2

Ко
нт

ро
лл

ер

1

13

Ав
ар

ия

12

Оборуд. АПС

13

3

к шкафу АСУД П.1
(см.р. ИОС5.5.5.2)
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Копировал Формат

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Лист
19-02-01-ИОС5.5.5.2

А3

7

AI
DI
AO
DO

0
10
2
5

1

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 н
а

ве
нт

ил
ят

ор
е

1

HS

SA

NS

QF

3

3

1

1

В#
-2

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/
ча

ст
от

а/
 а

вт
о

ПЧ

HS

SA

NS

QF

3

2

1

1

В#
-1

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/
ча

ст
от

а/
 а

вт
о

ПЧ

1

1

Уп
ра

вл
ен

ие
: 0

-1
00

 %
По

ло
же

ни
е:
 0

-1
00

 %

4

1

1
Уп

ра
вл

ен
ие

: 0
-1
00

 %
По

ло
же

ни
е:
 0

-1
00

 %

5

PDS
В1#-PDS1

M

В#-1
из помещения

на улицу

Тип В#

M

В#-2

3 2 1

~

~

54

Приборы по
месту

Управл.
и
сигнализ.

Ш
ка

ф
ав

то
ма

ти
за

ци
и

Ко
нт

ро
лл

ер

1

8

Ав
ар

ия

Тип В# с резервным вентилятором, с внешним частотным
регулированием:
В1 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №1
В3 - Подземная автопарковка. Пожарный отсек №2
В5 - Техпомещения. Пожарный отсек №1

7* - сигнал только для В1, В3

7*

Система
контроля
загазованности
подземной
автопарковки

8

1

7*

За
га

зо
ва

нн
ос

ть
 а

вт
оп

ар
ко

вк
и

к шкафу
АСУД П.1
(см.р.
ИОС5.5.5.2)
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Копировал Формат

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Лист
19-02-01-ИОС5.5.5.2

А3

8

AI
DI
AO
DO

0
10
0
5

1

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 н
а

ве
нт

ил
ят

ор
е

1

HS

SA

NS

QF

3

3

1

HS

SA

NS

QF

3

2

1

В#
-1

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/ 
ав

то

1

1

Уп
ра

вл
ен

ие
: 0

-1
00

 %
По

ло
же

ни
е:
 0

-1
00

 %

4

1

1

Уп
ра

вл
ен

ие
: 0

-1
00

 %
По

ло
же

ни
е:
 0

-1
00

 %

5

PDS
В1#-PDS1

M

В#-1
из помещения

на улицу

Тип В#

M

В#-2

3 2 1

~

~

54

Приборы по
месту

Управл.
и
сигнализ.

Ш
ка

ф
ав

то
ма

ти
за

ци
и

Ко
нт

ро
лл

ер

1

8

Ав
ар

ия

Тип В# с резервным вентилятором, с встроенным частотным
регулированием:
В2 - Пандус
В6 - Техпомещения. Пожарный отсек №2

7* - сигнал только для В2

7* 8

1

7*

За
га

зо
ва

нн
ос

ть
 а

вт
оп

ар
ко

вк
и

В#
-2

пу
ск

/ 
ра

бо
та

/ 
ав

ар
ия

/ 
ав

то

к шкафу
АСУД П.1
(см.р.
ИОС5.5.5.2)

Система
контроля
загазованности
подземной
автопарковки

28
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Лист
19-02-01-ИОС5.5.5.2

А3

9

AI
DI
AO
DO

0
8
0
3

HS

SA

1

1

1

3

Приборы по
месту

Управл.
и
сигнализ.

Бл
ок

 п
од

кл
юч

ен
ия

ко
нц

ев
ог

о 
вы

кл
юч

ат
ел

я,
см

ес
ит

ел
ьн

ог
о 

уз
ла

 и
те

рм
ос

та
та

 з
ащ

ит
ы 

от
за

мо
ра

жи
ва

ни
я

Ко
нт

ро
лл

ер

Тип ВТЗ# - водяные воздушно-тепловые завесы
ВТЗ-1, ВТЗ-2, ВТЗ-3 - въездные ворота, пандус

с улицы

M

ВТЗ#

TE

ВТЗ#-TE2 ВТЗ#-YS

1 5 6

Тип ВТЗ#

~

TE

ВТЗ#-Y1

ВТЗ#-TE1

ВТЗ#-Н1

32 4

HS

SA

NS

K

1

2

На
со

с 
П#

-Н
1:

Пу
ск

2

4

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ра

тн
ог

о
те

пл
он

ос
ит

ел
я

1

5

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а 

у 
во

ро
т

1

6

Ко
нц

ев
ой

 в
ык

лю
ча

те
ль

от
кр

ыт
ия

 в
ор

от

NS

KM

В#
-1
:

Пу
ск

1 1

Кл
ап

ан
 В

ТЗ
#-

Y1
:

Пу
ск

HS

SA

NS

K

1

1
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А3

10

Система контроля загазованности

подземной автопарковки. Схема

автоматизации

По месту

RS485
DO

QS

1.1

QS

1.2

QS

1.3

QS

1.19

-1 этаж на отм. -4,500 м

Блок
контроля
СКЗ-БК RS485

RS485
DO

QS

2.1

QS

2.2

QS

2.3

QS

2.19

-2 этаж на отм. -8,100 м

RS485

RS485
DO

QS

3.1

QS

3.2

QS

3.3

QS

3.18

-3 этаж на отм. -11,700 м

RS485

Блок
контроля
СКЗ-БК

DO
RS485

Блок реле
СКЗ-БР

Блок
контроля
СКЗ-БК

Датчик оксида углерода CO, мг/м³

По месту Вытяжная система
В1

Световая и
звуковая

сигнализация

к шкафу АСУД
П.1

(см.р.
ИОС5.5.5.2)

Загазованность
автопарковки

Вытяжная система
В2

Вытяжная система
В3

По
ро

г 
ср

аб
ат

ыв
ан

ия
20

мг
/м

3

По
ро

г 
ср

аб
ат

ыв
ан

ия
20

мг
/м

3

По
ро

г 
ср

аб
ат

ыв
ан

ия
20

мг
/м

3
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А3

11

Система водоснабжения и

водоотведения. Схема автоматизации

Подземная автопарковка. -3 этаж, отм. -11,700, приямок (6 шт.)
Дренажный насос с поплавковым выключателем:
ШУДН1 - Пр1-Нраб, Пр1-Нрез;
ШУДН2 - Пр2-Нраб, Пр2-Нрез;
ШУДН3 - Пр3-Нраб, Пр3-Нрез;
ШУДН4 - Пр4-Нраб, Пр4-Нрез;
ШУДН5 - Пр5-Нраб, Пр5-Нрез;
ШУДН6 - Пр6-Нраб, Пр6-Нрез.

Подземная автопарковка. -3 этаж, отм. -11,700, приямок (6 шт.)
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А1

6

План расположения оборудования

АСУД. Падземная автопарковка

на отм. -4,500

32

План паркинга на отм. -4,500
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А2

7

План расположения оборудования

АСУД. Подземная автпарковка на отм.

-8,100

33План паркинга на отм. -8,100
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Копировал Формат

Многоквартирный жилой дом. Подземная

автопарковка

19-02-01-ИОС5.5.5.2

Многоквартирный жилой дом (корп.1-3) со
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой,

расположенный в районе ул. Алеутская, 65а в г. Владивостоке

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Садчикова

Барбул 01.20

01.20

Сергеева 01.20

ГИП Попова 01.20

Разраб. Золотарева 01.20

А2

8

План расположения оборудования

АСУД. Подземная автостоянка на отм.

-11,700

34План паркинга на отм. -11,700
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