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1 Общая часть 

1.1 Основания для проектирования 
 

Согласно Задания на корректировку строительство и ввод в эксплуатацию объекта 

предполагается вести в два этапа. 

1 этап: Подземная автостоянка со всеми эвакуационными выходами, корпусы 8 и 9, 

стилобат между корпусами 8, 9 и благоустройство в объёме этапа; 

2 этап: Корпусы 6 и 7, стилобат между корпусами и благоустройство в объёме этапа. 

Все изменения решений по сравнению с решениями, получившими ранее 

положительное заключение экспертизы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 (изм.2) 

№ 

измене

ния 

Параметр до внесения изменений Параметр после внесения изменений № листа с 

обозначением 

изменения 

2.1 Коммерческие помещения в корпусе 8 на 

первом этаже – досуговый центр. 

Подключение к системе В1.2, Т3.2 трубами 

DN25 

Замена функционально назначения 

коммерческого помещения в корпусе 8. 

Помещение заменено на кафе на 70 

посадочных мест. Подключение к системе 

В1.2, Т3.2 трубами DN20, DN32 

Графическая 

часть, лист 1, 

лист 2 

2.2 Водопотребление 

по помещению досугового центра: 

15,36м3/сут, 0,693 м3/ч,  0,443 л/с 

Общее водопотребление корпуса 8 – 

85,48м3/сут 

Общее водопотребление комплекса – 

305,56м3/сут 

Водопотребление 

по помещению кафе на 70 мест: 

15,25м3/сут; 1,53 м3/ч; 0,425 л/с 

 Общее водопотребление корпуса 8 – 

85,37м3/сут 

Общее водопотребление комплекса – 

305,47м3/сут 

Баланс 

водопотреблени

я 

2.3  Таблица расходов горячей воды  

 

Уточнена таблица расходов горячей воды  

 

Текстовая часть, 

стр. 5 

2.4 Разделение на этапы отсутствовало 1 этап: Подземная автостоянка со всеми 

эвакуационными выходами, корпусы 8 и 9, 

стилобат между корпусами 8, 9 и 

благоустройство в объёме этапа; 
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2 этап: Корпусы 6 и 7, стилобат между 

корпусами и благоустройство в объёме 

этапа 

Остальные проектные решения остались без изменений, в соответствии с ранее 

утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-3-

066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

2 Основные проектные решения 
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

2.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

2.2 Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Местоположение и принципиальную схему насосных установок — см. том ДБ1-ПК2-ВК1 

(положительное заключение № ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-3-088791-2022 от 

15.12.2022 года). 

2.3 Система горячего водоснабжения 
Таблица расходов горячей воды комплекса 

Наименование системы 
Расчетный расход 

Нагрузка ГВС 
л/с м3/ч. м3./сут. 

Горячий водопровод 

I зона  3,269 8,266 68,0 0,639 Гкал/час 

II зона  2,155 5,227 31,95 0,356 Гкал/час 

III зона  0,816 1,684 6,0 0,112 Гкал/час 

Итого:  6,24 15,177 105,95 0,880 Гкал/час 
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Остальные проектные решения остались без изменений, в соответствии с ранее 

утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-3-

066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

2.4 Монтаж систем водоснабжения и прокладка трубопроводов 
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

3 Монтаж систем водоснабжения и прокладка трубопроводов 
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

4 Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения  
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 

5 Охрана окружающей среды, соблюдение экологических требований и 

энергосбережение 
Раздел не корректировался, проектные решения остались без изменений, в соответствии с 

ранее утвержденными положительными заключениями ГАУ «Мосгосэкспертизы» № 77-1-1-

3-066086-2020 от 22.12.2020 года и ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-1-3-089282-2022 от 

16.12.2022 года. 
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1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

В1
.1.
2

В1
.1.
2

В1
.1.
1

В1
.1.
2

В1
.1.
3

В1
.1.
2

В1
.1.
3

Ст. В1.1.2
DN 50

Ст. В1.1.2
DN 50

Ст.
В1.1.3
DN 50

Ст. В1.1.2
DN 50

Ст.
В1.1.3
DN 50

Ст. В1.1.2
DN 50

См. схему ответвлений
на квартиры

См. схему ответвлений
на квартиры

См. схему ответвлений
на квартиры

См. схему ответвлений
на квартиры

1.1
.2

1.1
.3

1.1
.2

1.1
.3

В1
.1.
3

В1
.1.
3

Ст.
В1.1.3
DN 50

Ст.
В1.1.3
DN 50

Ст.
В1.1.3
DN 50

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
No

. п
од

л.
Со

гл
ас

ов
ан

о
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.N
o.

Формат A0

Изм. Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

ООО "СИЯ-ПРОЕКТ"

МР-1481-00-ВК1
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, КОРПУСА 6, 7, 8, 9 С ПОДЗЕМНОЙ

 АВТОСТОЯНКОЙ» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, ВЛ. 59-69

Система внутреннего водоснабжения

Принципиальная схема системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения

П 1
Разраб.
Проверил

Н.Контроль
ГИП

Волкова
Гражданкин

Гражданкин
Йылдыз

09.22
09.22

09.22
09.22

2 2 зам. 23/20П 10.23

2 этап

2.1

2 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

2 этаж

3 этаж

2 этаж

3 этаж

-1 этаж

Офисы

Кафе

Техпространство Техпространство Техпространство

Зоотовары Минимаркет

Венткамера Венткамера ВенткамераИТППУИ ПУИ Мусоросборная
камера

Венткамера

Кофейня Минимаркет с/у и ПУИ

Магазин цветов

WELLINESS студия КафеКафе с/у и ПУИСалон красоты с/у и ПУИДосуговый центр Досуговый центр Хореография

Кафе ПекарняСтудия интерьера Фотостудия МинимаркетСалон красоты Турагентство Загрузка

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

27 этаж

28 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 9

27 этаж

28 этаж

29 этаж

30 этаж

27 этаж

Кровля

Кровля 2

28 этаж

29 этаж

30 этаж

Корпус 6

33 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 8

33 этаж

34 этаж

35 этаж

36 этаж

37 этаж

38 этаж

39 этаж

40 этаж

41 этаж

42 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 7

2-й свет 2-й свет

Мусоросборная
камера

WELLINESS студия С/У ПУИ



Ст. Т3.1.N
DN 50

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

Ввод в
квартиру

ПОЭТАЖНАЯ СХЕМА ОТВЕТВЛЕНИЙ НА
КВАРТИРЫ

Т3
.1.N Т3
.1.N

Т3.1.NТ3.1.N DN50 DN50

DN
50 DN
50

Ст. Т4.1.N
DN 40

Т4.1.N DN40 Т4.1.N DN40

Т4
.1.N

DN
40

Т4
.1.N

DN
40

К технологическому
оборудованию К технологическому

оборудованиюК технологическому
оборудованию

От ГВСОт ГВС От ХВС

Ст. Т3.1.1
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 32

Ст. Т3.2
DN 40

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.1.1
DN 20

Ст. Т3.2
DN 32

Ст. Т3.2
DN 25

Ст. Т3.2
DN 25

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.1.1
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 32 Ст. Т3.2

DN 32
Ст. Т3.2
DN 25

Ст. Т3.2
DN 25 Ст. Т3.1.1

DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.1.1
DN 50

Ст. Т3.1.2
DN 50

Электрический
водонагреватель

ГВС

Электрический
водонагреватель

ГВС

из ИТП
ГВС 1-й зоны

DN 65

из ИТП
ГВС 2-й зоны

DN 50

из ИТП
ГВС 2-й зоны

DN 50

Ст. Т3.2
DN 20

Ст. Т3.2
DN 20

От ХВС От ХВС

из ИТП
ГВС аренды

DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
2

Т4
.1.
1

Т4
.1.
2

Т4
.1.
3

Т4
.2

Т3
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3.1.1

Т3.1.2

Т3
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3
.1.
3

Т3.2Т3.2

Т3
.1.
1

DN
20

Т3
.1.
1

DN
20

Т3
.1.
1

DN
20

Т3
.1.
1

DN
20

Т3
.2

DN
32

DN
32

DN
40

DN
20

Т3
.2

Т3
.2

Т3
.2

DN
32

Т3
.2

DN
25

Т3
.2

DN
25

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
25

Т3
.2

DN
25

Т3
.2

DN
32

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

DN100

DN65

DN50

DN50

DN50

DN
20

Т3
.2

DN
20

Т3
.2

Т3
.2

Т4.2

Т4.1.1

Т4.1.2

DN40

DN50

DN40

DN40

Ст. Т3.1.1
DN 50

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
2

Т3
.1.
1

Т3
.1.
2 Ст.

Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст.
Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

DN65

DN50

DN50

DN50

DN40

DN50

DN40

DN
15

Т4
.2

DN
20

Т4
.2

DN
20

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
20

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
25

Т4
.2

DN
20

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN
15

Т4
.2

DN65

DN50

DN50

DN50

DN40

DN50

DN40

DN40

DN65

DN50

DN50

DN40

DN50

DN40

Т3.1.1

Т3.1.2

Т3.2
Т4.2

Т4.1.1

Т4.1.2
Т3.1.3
Т4.1.3

Т3.1.1

Т3.1.2

Т3.2
Т4.2

Т4.1.1

Т4.1.2
Т3.1.3
Т4.1.3

Т3.1.1

Т3.1.2

Т3.2
Т4.2

Т4.1.1

Т4.1.2

Ст. Т3.1.1
DN 50

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
2

Т3
.1.
1

Т3
.1.
2 Ст.

Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст. Т4.1.3
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.1
DN 50

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
2

Т3
.1.
1

Т3
.1.
2 Ст.

Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст. Т4.1.3
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Электрический
водонагреватель

Электрический
водонагреватель

От ХВС От ХВС

Примечание:
1.  Количество всех элементов систем хозяйственно-питьевого водоснабжения показано условно.

P

Т3.1.1

Т3.2

Т3.1.3

Т3.1.2

Т3.3

Т3.4

Ст. Т3.1.1
DN 50Ст. Т3.1.2

DN 50

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

2 зона

1 зона

Т4
.1.
2

Т4
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3
.1.
1

Ст. Т3.1.1
DN 50Ст. Т3.1.2

DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3
.1.
1

Ст.
Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст.
Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст. Т3.1.1
DN 50Ст. Т3.1.2

DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3
.1.
1

Ст.
Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.3
DN 50

Ст. Т4.1.3
DN 40

Ст. Т3.1.1
DN 50Ст. Т3.1.2

DN 50

Т4
.1.
2

Т4
.1.
1

Т3
.1.
2

Т3
.1.
1

Ст.
Т4.1.4
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.3
DN 50

Ст. Т4.1.3
DN 40

Ст. Т3.1.2
DN 50

См. схему ответвлений
на квартиры

См. схему ответвлений
на квартиры

См. схему ответвлений
на квартиры Т4

.1.
2

Т3
.1.
2

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т3
.1.
2

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст. Т4.1.2
DN 40

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т3
.1.
2

Ст. Т4.1.2
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.3
DN 50

Ст. Т4.1.3
DN 40

См. схему ответвлений
на квартиры

Ст. Т3.1.2
DN 50

Т4
.1.
2

Т3
.1.
2

Ст. Т4.1.2
DN 40

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.3
DN 50

Ст. Т4.1.3
DN 40

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

3 зона

2 зона

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.
1.33.1
.3

4.
1.23.1
.2

4.
1.33.1
.3

4.
1.23.1
.2

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Т4
.1.
3

Т3
.1.
3

Ст. Т3.1.3
DN 50

Ст. Т4.1.3
DN 40

СХЕМА УСТАНОВКИ
НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР И

СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
НА СТОЯКАХ

6 7 8 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

Н. О.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.

С. К.С. К.

С. К.

2 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

3 этаж

2 этаж

3 этаж

2 этаж

3 этаж

-1 этаж

Офисы

Кафе

Техпространство Техпространство Техпространство

Зоотовары Минимаркет

Венткамера Венткамера ВенткамераИТППУИ ПУИ Мусоросборная
камера

Венткамера

Кофейня Минимаркет с/у и ПУИ

Магазин цветов

WELLINESS студия КафеКафе с/у и ПУИСалон красоты с/у и ПУИДосуговый центр Досуговый центр Хореография

Кафе ПекарняСтудия интерьера Фотостудия МинимаркетСалон красоты Турагентство Загрузка

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

17 этаж

18 этаж

19 этаж

27 этаж

28 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 9

27 этаж

28 этаж

29 этаж

30 этаж

27 этаж

Кровля

Кровля 2

28 этаж

29 этаж

30 этаж

Корпус 6

33 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 8

33 этаж

34 этаж

35 этаж

36 этаж

37 этаж

38 этаж

39 этаж

40 этаж

41 этаж

42 этаж

Кровля

Кровля 2

Корпус 7

2-й свет 2-й свет

Мусоросборная
камера

WELLINESS студия С/У ПУИ

Изм. Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

ООО "СИЯ-ПРОЕКТ"

МР-1481-00-ВК1

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, КОРПУСА 6, 7, 8, 9 С ПОДЗЕМНОЙ
 АВТОСТОЯНКОЙ» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, ВЛ. 59-69

Принципиальная схема системы
горячего водоснабжения

П 2ГИП
ПРОВЕРИЛ
ВЫПОЛНИЛ
Н.КОНТРОЛЬ

Йылдыз
Гражданкин
Волкова
Ажикулов

09.22
09.22
09.22
09.22

2 2 зам 23/20П 10.23

Система внутреннего водоснабжения

2 этап

2.1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Воздухоотводчик

AutoCAD SHX Text
Регулятор давления

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения

AutoCAD SHX Text
Шаровой кран

AutoCAD SHX Text
Спускной кран

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод жилья, 1 зоны

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод аренды

AutoCAD SHX Text
Расходомер

AutoCAD SHX Text
Обратный клапан

AutoCAD SHX Text
Сетчатый фильтр

AutoCAD SHX Text
Задвижка

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод автостоянки

AutoCAD SHX Text
Поливочный кран

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод школы 4-й очереди

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод жилья, 2 зоны

AutoCAD SHX Text
Xозяйственно-питьевой водопровод жилья, 3 зоны

AutoCAD SHX Text
Неподвижная опора

AutoCAD SHX Text
Сильфонный компенсатор

AutoCAD SHX Text
Балансировочный клапан

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Инв.No. подл.

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.No.

AutoCAD SHX Text
Формат A0
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МР-1481-00-ВК1.ПЗ 

Формат А3 

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТ:МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС(2 ОЧЕРЕДЬ) ПО АДРЕСУ:Г.МОСКВА, 

УЛ.ДУБИНИНСКАЯ,ВЛ.59-69                                         

п/п Наименование потребителя 
Техноло-
гический 

процесс 

Кол-во 

часов 

работы 
Норма водопотребления 

О
б

щ
ее

 в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 
м

3 /
су

т.
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м3/сут. 
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в
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р
ат

н
ы
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п

о
те

р
и

, 

м
3 /

су
т.

 

Водоотведение, м3/сут. 

В
о
д

о
ст

о
к
, 
 л

/с
ек

 Городская канализация 
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единиц 
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х
о
д
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ед
и

н
и

ц
у
 

о
б
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р
у
д
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у
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х
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и
ч
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и
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д
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р
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в
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б
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р
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о
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в
то
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н

ы
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ст
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ы

 

х
о
зя

й
ст
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ен

н
о
 - 

б
ы

то
в
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н
о
р
м

ат
и

в
н

о
 ч

и
ст

ы
е 

за
гр

я
зн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Корпус 7 (2 этап) 

1 Жилая часть житель 24/359 СП 30.13330.2016 
табл. А2, п.1 0,210 питьев. 75,39 75,39 - - - - 75,39 - - - - 

2 Курсы иностранных языков зритель 8/72 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.15 0,040 питьев. 2,88 2,88 - - - - 2,88 - - - - 

3 Хореография физкультурник 12/120 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.16 0,050 питьев. 6,00 6,00 - - - - 6,00 - - - - 

4 Досуговый центр 2 зритель 8/114 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.15 0,040 питьев. 4,56 4,56 - - - - 4,56 - - - - 

 Итого по Корпусу 7: - - - - - 88,83 88,83 - - - - 88,83 - - - 77,23 
Корпус 8 

1 Жилая часть житель 24/309 СП 30.13330.2016 
табл. А2, п.1 0,210 питьев. 64,89 64,89 - - - - 64,89 - - - - 

2 Кафе 2 усл.блюд 12/357 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.10 0,012 питьев. 4,28 4,28 - - - - 4,28 - - - - 

3 Салон красоты 1 1 рабочее 
место 12/7 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.14 
0,056 питьев. 0,39 0,39 - - - - 0,39 - - - - 

4 Кафе на 70 мест усл.блюд 10/1271 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.15 0,012 питьев. 15,25 15,25 - - - - 15,25 - - - - 

5 Пекарня сотрудник 12/3 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.20 0,025 питьев. 0,08 0,08 - - - - 0,08 - - - - 

6 Минимаркет 3 сотрудник 12/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,04 0,04 - - - - 0,04 - - - - 

7 Магазин цветов сотрудник 12/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,04 0,04 - - - - 0,04 - - - - 

8 Минимаркет 4 сотрудник 12/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,04 0,04 - - - - 0,04 - - - - 

9 Минимаркет 5 сотрудник 12/2 СП 30.13330.2016 
Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,04 0,04 - - - - 0,04 - - - - 

10 Туристическое агентство сотрудник 8/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.9 0,015 питьев. 0,03 0,03 - - - - 0,03 - - - - 

11 Фотостудия сотрудник 8/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.9 0,015 питьев. 0,03 0,03 - - - - 0,03 - - - - 

12 Студия интерьера сотрудник 8/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.9 0,015 питьев. 0,03 0,03 - - - - 0,03 - - - - 

13 Салон красоты 2 1 рабочее 
место 12/4 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.14 
0,056 питьев. 0,22 0,22 - - - - 0,22 - - - - 

 Итого по Корпусу 8: - - - - - 85,37 85,37 - - - - 85,37 - - - 162,35 
Корпус 9 

1 Жилая часть житель 24/228 СП 30.13330.2016 
табл. А2, п.1 0,210 питьев. 47,88 47,88 - - - - 47,88 - - - - 

2 Wellness студия 1 физкультурник 12/132 
СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, 

п.15.1 0,008 
питьев. 1,06 1,06 - - - - 1,06 - - - - 
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 Wellness студия 2 физкультурник 12/60 
СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, 

п.15.1 0,008 
питьев. 0,48 0,48 - - - - 0,48 - - - - 

 Зоотовары сотрудник 12/4 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,08 0,08 - - - - 0,08 - - - - 

 Офис сотрудник 8/13 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.9 0,015 питьев. 0,20 0,20 - - - - 0,20 - - - - 

 Итого по Корпусу 9: - - - - - 49,70 49,70 - - - - 49,70 - - - 91,76 
Корпус 6 (Арендная часть, 2 этап) 

1 Кофейня усл.блюд 12/380 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.10 0,012 питьев. 4,56 4,56 - - - - 4,56 - - - - 

2 Минимаркет 1 сотрудник 12/2 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,04 0,04 - - - - 0,04 - - - - 

3 Минимаркет 2 сотрудник 12/6 СП 30.13330.2016 
Таблица А.2, п.11 0,020 питьев. 0,12 0,12 - - - - 0,12 - - - - 

4 Кафе усл.блюд 12/713 СП 30.13330.2016 

Таблица А.2, п.10 0,012 питьев. 8,56 8,56 - - - - 8,56 - - - - 

 Итого по К6(арендная 

часть): - - - - - 13,28 13,28 - - - - 13,28 - - - 12,39 

Полив территории 

1 Полив твердых покрытий площадь, м2 2/7858 СП 30.13330.2016  

табл. А2, п. 22 0,0005 питьев. 3,93 3,93 - - - 3,93 - - - - - 

2 Полив газонов площадь, м2 4/4773 СП 30.13330.2016  

табл. А2, п. 22 0,003 питьев. 14,32 14,32 - - - 14,32 - - - - - 

3  площадь, м2 2/600 СП 30.13330.2016  

табл. А2, п. 22 0,0015 питьев. 0,90 0,90 - - - 0,90 - - - - - 

 Итого на полив 

территории: - - - - - 19,15 19,15 - - - 19,15 - - - - - 

 Всего по корпусам 7, 8, 9, 6 

(арендная часть): 1-й этап - - - - - 256,33 256,33 - - - 19,15 237,18 - - - 343,73 

                  

Корпус 6 (2-й этап) 

1 Жилая часть 1 жит. 24/234 СП 30.13330.2016 
табл. А2, п.1 0,210 питьев. 49,14 49,14 - - - - 49,14 - - - - 

 Итого по Корпусу 6:2-й 

этап - - - - - 49,14 49,14 - - - - 49,14 - - - 61,69 

 Всего по комплексу:  - - - - - 305,47 305,47 - - 17,3 19,15 286,32 - - - 405,43 
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