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оборудования)теммы
систе- (технологическогосис- живаемого помещения

взрывозащите
исполнения по

Электродвигатель

Па Па

Примечание
Р

0 Кол.
РРасход

ТиптеплаС°0

Фильтр

N
PL

/з

кВт
Па Па

Воздухонагреватель

Характеристика  систем

П1 1 Помещение парковки отм.-4,100
1 2800
1В2

2240

ДВ1     1  
ДП1      1  

Помещение парковки отм.-4,100В1
650
700

Теплый чердак 6600 140
Помещение парковки отм.-4,100
Помещение парковки отм.-4,100KSO 80

Условные обозначения и изображения

Транзитный воздуховод, защищенный огнезащитным покрытием 

Клапан противопожарный

Подающий трубопровод  Т=90°С
Обратный трубопровод  Т=65°С 

Т11
Т21

Обозначение Наименование

Клапан обратный

Трубопровод и воздуховод в изоляции

Клапан противопожарный дымовой

Клапан балансировочный

Характеристика вентиляционных 
          систем

Силь онный компенсатор

WNP 60-35/31.R2D 1,1       2800                                                                                                FK(EU3) 60-30  
WNP 60-35/31.R2D

400В
1,1       2800                                                                                                 400В

2800
2800

KLB-DU-400-112A 400В
400В

18,5      970                                                                                               
11,0       2910                                                                                                

970
2910

45740 860
31500 630

Korf FE056-6EF.41.V7  920                 220В              0,51      920

У1-У4   4     Входы в о исы КЭВ-12П304Е   2400 380В 6/12
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1-резервный



Копировал A2

Принципиальные схемы систем отопления 

ЛистовСтадия Лист
П

ПодписьКол.уч.Лист N док. ДатаИзм.

Разраб.   Хохлачева 3
ООО ПСК "Гранит"

г.Барнаул                       здания.Узлы 

Многоквартирный жилой дом с объектом общественногоназначения  по адресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
 СилинГИП 06.23

06.23

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ.

16

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

8 этаж

Коридор

Коллектор  системы

Коллектор  системы
отопления о исов

Ли тТамбурКолясочная КУИ Коньсерж

Коридор

Т11Т11 Т21Т21

-4,100

Подземная автостоянка 

Ст2Ст3Ст4Ст5

жилье

Т11
Т21

1

отводчик
Автоматический воздухо-

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Т11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

Коллектор этажный 

Т1
1

Т1
1

Т1
1

Т1
1

Т2
1

Т2
1

Т2
1

Т2
1

Т1
1

Т2
1

отводчик
Автоматический воздухо-

1

1

2

Т1
1

Т1
1

Т1
1

Т2
1

Т2
1

Гст1 Ст1 

5

Т2
1

отводчик
Автоматический воздухо-

ур.пола этажаузел нижнего подключения
прямой

термостатическая 

жилье

жилье

жилье

жилье

жилье

жилье

Коллектор этажный 

Коллектор этажный 

Коллектор этажный 

Коллектор этажный 

Коллектор этажный 

Коллектор этажный 

Т11Т21

Т11
Т21

2

ур.пола этажа

Клапан терморегулятора
радиатор стальной 

запорный клапан
угловой

угловой О ис N1О ис N2О ис N3О ис N4 Ст 6Ст 7

Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21

Ст 8Ст 9

Т21 Т11
Т11

Т21

Т2
1

4444

головка

панельный

радиатор стальной 
панельный

ИТП

Коридор

Коридор

Коридор

Коридор

Коридор

Коридор

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

9 этажКоридор Ли тТ11Т11Т11Т11Т11 Т21Т21Т21Т21Т21

жилье
Коллектор этажный 

1

3

3

ш.к.ш.к.

3

4

Ст 6-Ст9
теплосчетчик

V V

5

Т11

Т21

Воздухоотводчик 

теплосчетчик

Принципиальные схемы систем отопления здания

эл.конвектор

Электрощитовая

эл.конвектор
Машинное 
отделение

КладоваяКладовая Кладовая КоридорКладовая Кладовая Коридор

Т11Т21



Принципиальные схемы систем вентиляции жилья 
Дефлектор 

1:!!l!!:i 
1 ;= 

J-}j Кровля � 

теплый черdак оседай дентиляmоfl_ 

ВЕ ВЕ ВЕ
. 

ВЕ t =" 
... - - - � ВЕ 

Q оытодой дентиляmоfl_ 1 оытовой вентиляmоfl_ 1 оытодой дентиляmоfl_ �. оытовой вентилят?е� 
� IF' � 

Ванная жилье Санузел Гарdеробная Кухня совмещен. Kopudop 

оытовой вентилятор 
�· 

оытовой вентилятор 1 оытовой дентилятор оытовой вентилятор ... ,/ Вентканал в стене . Вентканал в стене �- Вентканал в стен, ... Вентканал в стене ,. !!! ""' 
� k 

' (сн. КЖ) (сн. КЖ) r. , (сн. КЖ) (сн. КЖ/ 
Ванная жилье Санузел Гарdеробная Кухня совмещен. Kopudop 

� �/.j !::' / � /:·? 

Ванная 
жилье 

Санузел Гарdеробная t Кухня совмещен. Kopudop 

;;" � � fJ ... ,; 

Ванная 
жилье Санузел Гарdеробная Кухня совмещен. Kopudop k 

; ; 
',, 

;' ; 
> 

Вентканал в стене Вентканал д стене Вентканал д стен, Вентканал д стене 
,</ (сн. КЖ/ 1 ,· r;-;/ 1. >" (сн. КЖ/ ,,•' •' (сн. КЖ/ ,. 

жилье Санузел Гарdеробная Кухня Ванная Kopudop 
совмещен. 

�� 1
1:.... ' ;,; '
� � k <:::. 

�i � � lr, Ванная 
� Санузел � Гарdеробная ""' 

Кухня � совмещен. Kopudop жилье r; <",, 

' ' 

�· � Вентканал д стене �J ...,;,1•· Вентканал д стене � Вентканал д стене ""' 1 ' .. жилье (сн. КЖ) Вентканал д стен, : (сн. КЖ/ ' / ;.: . (сн. КЖ) ,, 

Санузел Гарdеробная ' Кухня Ванная Kopudop 
совмещен. 

\ '> ·,;,

жилье 
Кухня 

Ванная 
Кухня Ванная 

совмещен. совмещен. Kopudop 

·, 
Офис N4 Офис NЗ Офис N2 Офис N1 

Колясочная 

ПЕ -·�
� 

ВЕ ВЕ 

. 1 

Вентканал, -
/ (сн. KJ. 

r,• 1•

� - Вентканал, 
(сн. KJ. 

1, 

Вентканал -
(сн. KJ. 

r • 1! 

"> '> 

КУИ Коньсерж 

ВЕ 
Дефлектор 

,r �т 

/1ашинное 
отdеление 

/>-
Лифтовый холл Лифт 

стене 

Лифтовый холл Лифт 

Лифтовый холл Лифт 

',, 

Лифтовый холл Лифт 

стене 

Лифтовый холл Лифт 

Лифтовый холл Лифт

стене 

Лифтовый холл Лифт

Лифтовый холл Лифт 

Лифтовый холл Лифт 

Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата 

ГИП Силин 06.23 

Раз ао. Хохлачев 06.23 

9 этаж 

·,_

8 этаж 

7 этаж 

б этаж 

> -
5 этаж 

.>-

4 этаж 

>-
З этаж 

/-

2 этаж 

1 этаж 

П 45-1-11/22- ИОС 4. ГЧ 

!1ногоквартирный жилой dом с объектом общественного 
назначения 

по аdресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82 

Принципиальная схемы систем 
дентиляции жилья 

Копировал 

Стадия Лист Листод 

п 4 16 

ООО ПСК "Гранит " 
г .Барнаул 

А2 



1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

8 этаж

9 этаж

Ли т

ИТП

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

Ли т

Ли товый холл

Воздухозаборная
шахта

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

Санузел СанузелСанузел Санузел

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Ли товый холл

Ли товый холл

Ли товый холл

5 этаж

8 этаж

9 этаж

Машинное 
отделениеВЕ

Ли товый холл

Ли товый холл

ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕ ВЕВЕ

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Де лектор 

осевой вентилятор

Копировал A2

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Принципиальная схемы систем 
вентиляции парковки и о исов

ЛистовСтадияЛист
П

ПодписьКол.уч.ЛистN док. ДатаИзм.

Разраб.   Хохлачева 5
ООО ПСК "Гранит"

г.Барнаул

OKL-1-О

OKL-1-0

Многоквартирный жилой дом с объектом общественногоназначения  по адресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
 СилинГИП 06.23

06.23

П45-1-11/22-ИОС4.1.ГЧ

ВЕ

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

Вентканал в стене
(см. КЖ)

16
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' -... .- ·, .. 

' ' 

-· ' .. 

9 этаж

8 этаж

3 этаж

2 этаж
� Вir>-� 

1 этаж
/' ,· 

ВозiJухозаоорная /,.,,,.

шахта 

-4, 100
1 ,.

1. 
/ \ 

s 
L 

Принципиальные схемы систем протидооымной дентиляции 

теплый чераак

/�, 
'Т/ // 

/ 

Офис N4 Санузел Офис NЗ Санузел Офис N2 Санузел Офис N1

ДП1
,, 

J� 
/ 

OKL-1D ,,�
_. Е/ 60/ ,./.,./ OKL-10OKL-1-Z / Пооземная а8тостоянка

--�, -4, 100
1 ... , ., 

с_·,. 
r·---J 

КродлJ. 1 �:81

1 
1 
1 !1ашинное 1 
1 отаеление1 
1 
1 
1 

l1ифто8ый холл Лифт
Е/ 150

\/·/ 

l1ифто8ый холл Лифт

/!/ 
·. 

/1/ 1 

__ ,/> l1ифто8ый холл Лифт

l1ифто8ый холл Лифт

Е/ 150
··•,, .. ,,, /1ифто8ый холл Лифт

Санузел 

//_ .. /// 1 

Е/ б°'I
Kopuaop итп 

П 45-1-11/22- ИО[ 4. ГЧ. 
t1ногок8артирный жилой оом с ооъектом оощест8енногоназначения 

Изм. Кол.у� Лист N iJoк. ПоrJпись Дата по ааресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
гип [илин 06.23 CmaiJuя Лист Листов 

- п 6 16Разрао. Хохлаче8а Jд/� 06.237 Принципиальная схемы систем ООО П[К "Гранит "
противоаымной вентиляции г.Барнаул



1-1

Р
В систему отопления жилья

Р
Т

1

Из системы отопления

Т

80
0

50
0

Формат А3

1

1

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

. и
нв

. N

КИП

КИП

КИП

КИП

От водонагревателя

В ИТП

-4,100

Коллектор системы отопления жилья 

Коллектор системы отопления жилья в ИТП

ИТП

 жилья

ЛистовСтадия Лист
П

ПодписьКол.уч.Лист N док. ДатаИзм.

Разраб.   Хохлачева 7
ООО ПСК "Гранит"

г.Барнаул

Многоквартирный жилой дом с объектом общественногоназначения  по адресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
 СилинГИП 06.23

06.23

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ.

16



1-1

Р
В систему отопления о исов

Р
Т

1

Из системы отопления

Т

80
0

50
0

Формат А3

1

1

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

Вз
ам

. и
нв

. N

КИП

КИП

КИП

КИП

От водонагревателя

В ИТП

-4,100

Коллектор системы отопления о исов

Коллектор системы отопления о исов в ИТП

ИТП

 о исов

ЛистовСтадия Лист
П

ПодписьКол.уч.Лист N док. ДатаИзм.

Разраб.   Хохлачева 8
ООО ПСК "Гранит"

г.Барнаул

Многоквартирный жилой дом с объектом общественногоназначения  по адресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
 СилинГИП 06.23

06.23

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ.

16



Узел пpoxorJa труоопродооа через перекрытие 

о 
('\J 

10 

. 4 
•. · . . . . 

: · .• � ·:_ :4• .. � 

10 
Уродень чистого пола 

- сmальнаs:� mруба
Наоидка него ючим мате иалом 

( миндата u.m.rJ) 

m ба 

Узел пpoxorJa труоопродооа через стену 

о 

о 

Изм. Кол. Лист N аок. Поdпись Дата 

гип [ илин 06.23 

Раз ао. Хохлачеда 06.23 

Сmена 

Наоидка него ючим мате иалом 

( миндата u.m.rJ) 

ба 
�---+------,<-

Футляр -стальная труоа 

П 45-1-11/22- ИОС 4. ГЧ. 

!1ногокдартирный жилой rJoм с ооъектом оощестденного 
назначения 

по аоресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82 

Узел пpoxorJa труоопродооод 
через перекрытие и стену. 

[тааия Лист Листов 

п 9 16 

ООО ПСК "Гранит " 
г .Барнаул 

Формат А4 



Оолицо!Jка стены 

смотри разrJел АР 

!1еталлическая 

наклаrJка 

!1еталлическая 

наклаrJка 

Оолицо!Jка стены 

смотри разrJел АР 

Узел прохоаа возауховоаа через 

стену или перегороаку 

Узел прохоаа возауховоаа через 

перекрытия 

" / 
" / 

/ / 

Огнезащитное покрытие 

Стена или перегороrJка 

Наои!Jка негорючим материалом 
{ мин!Jата и.тд) 

!1еталлическая 

наклаrJка 

Наои!Jка негорючим материалом 

{ мин!Jата и.тд) 

BoзrJyxofJorJ из оцинко!Jанной стали 

Плита перекрытия 
Огнезащитное покрытие 

/ _/ / _/ / _/ / _/ 

BoзrJyxofJorJ из оцинко!Jанной стали 

rОолицо!Jка стены 

смотри разrJел АР 

Оолицо!Jка потолка 

смотри разrJел АР 

Примечание. 

HaoufJкa негорючим материалом 
{ мин!Jата u.m.rJ) 

!1еста пpoxorJa транзитных fJoзrJyxofJorJofJ через стены,перегороrJки 
и перекрытия зrJаний cлerJyem уплотнять негорючими материалами, 

ооеспечи!Jая нормируемый преrJел огнестойкости пересекаемой ограж

rJающей конструкйции 

Изм. Кол. Лист N rloк. Поrlпись Дата 

ГИП [илин 06.23 

Раз ао. Хохлаче!Jа 06.23 

П 45-1-11/22- ИО[ 4. ГЧ. 

!1ногок!Jартирный жилой rJoм с ооьектом оощест!Jенного 
назначения 

по аr]ресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82 

Узлы пpoxorJa fJoзrJyxofJorJofJ через 
перекрытия и перегороrJки. 

[таrlия Лист Листов 

п 10 16 

ООО П[К "Гранит "
г.Барнаул 



Плита
перекрытия

Фланец

Схема крепления стояка, оснащённого силь онными компенсаторами

Порядок производства монтажных работ:
1 - монтаж стояка , неподвижных и скользящих опор;
2 - монтаж направляющих опор;
3 - монтаж компенсатора  (" врезка ").

Примечания :
1 - не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего

2-не допускается попадание сыпучих и твёрдых веществ в го ры компенсатора;
а также запрещено покрывать силь он компенсатора теплоизоляцией

3-кабель электросварки не должен контактировать с силь оном компенсатора
4-в процессе сварки компенсатора силь он необходимо обмотать защитным 
5-не подвергать компенсатор сильным ударам
6-не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа( трубой,неза-  

иксированной неподвижной опорой),растягивать компенсатор ткаже нельзя. 
7-компенсаторы,запроектированные в соответствии с типовыми  схемами,не 

требуют дополнительной растяжки или сжатия 

Прокладка из паронита
Косынки из стали толщиной 7-10 мм

Противопожарная пена
монтажная с огнестойкостью    
не ниже огнестойкости пере-
крытия.Марка ее уточняется
индивидуально

Схема стояка

Схема крепления стояка,оснащенного
силь онными компенсаторами

Узел 1

Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. N
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.N
 п

од
л.

ЛистовСтадия Лист
П

ПодписьКол.уч.Лист N док. ДатаИзм.

11
ООО ПСК "Гранит"

г.Барнаул

приваренные к ланцу и трубопроводу

УЗЕЛ 1( неподвижная опора)

моментов

   материалом для предотвращения попадания частиц металла

Разраб.   Хохлачева

Многоквартирный жилой дом с объектом общественногоназначения  по адресу:г.Барнаул ул.Пролетарская,82
 СилинГИП 06.23

06.23

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ.

16



12 Индивидуальный тепловой пункт
Стадия Лист Листов

Изм. Кол .уч. Лист №док. Подпись Дата

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

П

Многоквартирный жилой дом с объектом общественного назначения  по адресу:г.Барнаул
ул.Пролетарская,82

 Разраб.

 ГИП

 Сычев В.А.

08.23

08.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул

 Силин

Прин ипиальная схема индивидуального
теплового пункта

В19.1
В1 ∅50
5°С

В19.1

В19.1

Из теплосети
Т1 ∅89*3,5

В теплосеть
Т2 ∅89*3,5

Из системы горячего водоснабжения
Т4 ∅32

В систему горячего водоснабжения
Т3 ∅50

Т94∅32*3,2
70°С

В приямок
∅57*3,5

∅89*3,5

∅89*3,5

∅89*3,5 ∅89*3,5

∅57*3,5∅57*3,5

∅57*3,5

∅57*3,5

∅89*3,5

1

∅57*3,5

Т1

Т2

Т3

Т4

В1

Т9
4

∅89*3,5

∅57*3,5

Дл
я 

ус
та

но
вк

и 
ша

йб
ы

∅57*3,5∅50

2

4

4

5

7

6

9

13

12

17

14

14

14

14

1414
15

1515

15

1515

21

21

21

22

22

2222

22

∅25*3,2

∅40*3,5
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25

25

25

25

27

2727

27

27
26

26

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

2929

30

30

30

30

34

35

35

35

35

35

36

36

Подпитка от узла учета тепла
Т94∅32*3,2

∅32

∅50

∅50

∅57*3,5

∅57*3,5

∅25

Узел учета тепла

Т9
4 В систему подпитки

Т94∅32*3,2

Т11

Т21

∅57*3,5

11

23

23

29

323

23

23

23

33

33

26

26

∅89*3,5

Т11∅89*3,5
90°С

Т21∅89*3,5
65°С

11

11

21

21 21

21

5

23

23

70°С

150°С

Т2∅89*3,5

Т1∅89*3,5

8

∅57*3,5

18

∅40*3,5

Т3 ∅50
65°С

Т4 ∅32
55°С

ОпломбироватьОпломбировать

Опломбировать

10

29

20

∅32*3,2

28

Т9
5

Ввод
В1 ∅50
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15
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15
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15
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16

16

16

16 16

16
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161616

16

16
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30

30

36

36

2428

2428

В систему отопления жилого дома
Т11 ∅76*3,5

В систему отопления офисов
Т11 ∅32*3,2

Из системы отопления офисов
Т21 ∅32*3,2

Из системы отопления жилого дома
Т21 ∅76*3,5

∅108*3,5

∅108*3,5

Т9
5

19

3131 3

3232

27

А2

∅89*3,5

1

29

∅57*3,5

23

29
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15
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15
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15

14
1516

16 16
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Для установки шайбы
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Эксплика ия оборудования

 Индивидуальный тепловой пункт
Стадия Лист Листов

Изм. Кол .уч. Лист №док. Подпись Дата

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

П

Многоквартирный жилой дом с объектом общественного назначения  по адресу:г.Барнаул
ул.Пролетарская,82

 Разраб.

 ГИП

 Сычев В.А.

08.23

08.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул

 Силин

Марка поз. Наименование Характеристика Кол. Примечание

1

2

Основное оборудование

2

1

 Теплообменник отопления "ЗЭО" Z15-ТС-023-28762. Расчет №28762.

 Теплообменник ГВС "ЗЭО" Z15-ТC-023-28763. Расчет №28763.

Q=257,976 кВт

Q=237,685 кВт

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

16

19

20

 Насос иркуля ионный системы отопления 2

 Насос иркуля ионный системы ГВС 2

 Насос подпитки системы отопления 2

Регулирующие клапаны

Расширительные баки

 Бак расширительный для системы отопления, V=500л. P=10бар 1

Фильтры

КИП

 Манометр радиальный Росма, ТМ-610, ∅150, 1/2", M20×1,5 P=16бар 42

 Кран 3-х ходовый под манометр 11б27п(м), Ду15 P=16бар 42

 Термометр биметаллический Росма, БТ-51.211, ∅100, 160°С 18

 Счетчик холодной воды с импульсным выходом, Ду25 1

6

Запорно-регулирующая и предохранительная арматура

 Ручной флан евый балансировочный клапан, Ду40 1

 Клапан предохранительный OR, Ду40 3

17

18

21

22

1

1

1

1

 Фильтр сетчатый флан евый АДЛ IS16, Ду80 3

 Фильтр сетчатый флан евый АДЛ IS16, Ду50 1P=16бар

 Фильтр сетчатый флан евый АДЛ IS16, Ду32 1

 Кран шаровый приварной LD, Ду80 P=16бар 7

 Кран шаровый приварной LD, Ду50 P=16бар 7

23

24

25

26

27

28

 Затвор дисковый, Гранвэл, Ду80 10

 Затвор дисковый, Гранвэл, Ду50 5

 Затвор дисковый, Гранвэл, Ду40 4

15

 Регулирующий клапан, Ду25 с электроприводом

 Клапан регулятор давления «после себя», Ду15

 Регулирующий клапан, Ду40 с электроприводом

 Регулятор перепада давления, Ду50

Насосное оборудование

G=8,87м³/ч,H=8м

G=1,61м³/ч,H=6м

G=0,95м³/ч,H=19м

 Клапан предохранительный OR, Ду25 1

7

G=2,77м³/ч, Кvs=10³/ч

G=10,22м³/ч, Кvs=25³/ч

G=10,22м³/ч, Кvs=32³/ч
G=0,95м³/ч, Кvs=4м³/ч,

Pрег. 1-5 бар

P=16бар

P=16бар

29

P=16бар

P=16бар

P=16бар

Марка поз. Наименование Характеристика Кол. Примечание

 Кран шаровый, Ду15 P=40 бар 6

 Клапан обратный межфлан евый Гранлок CV-16, Ду80 2

5 Клапан обратный муфтовый HIDRAULICA NY, Ду32

 Воздухоотводчик автоматический FLAMCO FLEXVENT, Ду15 4HW02A403913

 Вставка гибкая флан евая, Ду32 2

31

32

33

34

35

 Клапан обратный межфлан евый Гранлок CV-16, Ду50 1

 Кран шаровый, Ду32 P=40 бар 11

 Кран шаровый, Ду25 P=40 бар 7

 Вставка гибкая флан евая, Ду80 2

P=16бар

P=16бар

P=16бар

G=10,22м³/ч, Кvs=32,3³/ч

 Затвор дисковый, Гранвэл, Ду32 6P=16бар

 Затвор дисковый, Гранвэл, Ду65 2P=16бар

30

36

А2

13 14



План расположения

 Индивидуальный тепловой пункт
Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

П

Многоквартирный жилой дом с объектом общественного назначения  по адресу:г.Барнаул
ул.Пролетарская,82

 Разраб.

 ГИП

 Сычев В.А.

08.23

08.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул

 Силин

А3

10

80000

Т1Т2

Т9
4

6

7

10

4

3

5

5

8

Т4Т2
1

Т1
1

Т2
1

Т3

Из теплосети
Т1 ∅89*3,5В теплосеть

Т2 ∅89*3,5

Подпитка от узла учета тепла
Т94∅32*3,2

Из системы отопления офисов
Т21 ∅32*3,2

В систему отопления офисов
Т11 ∅32*3,2

Из системы отопления жилого дома
Т21 ∅76*3,5

В систему отопления жилого дома
Т11 ∅76*3,5

Из системы горячего водоснабжения
Т4 ∅32

В систему горячего водоснабжения
Т3 ∅50

Т1
1

Условные обозначения трубопроводов

Обозначение Наименование

Т1
Т2

Т3
Т4
В1
Т94
В19.1
Т95

Трубопровод прямой сетевой воды

Трубопровод обратной сетевой воды

Трубопровод горячей воды
Трубопровод иркуля ионной горячей воды
Трубопровод холодной воды
Трубопровод подпиточный
Трубопровод слива от оборудования
Трубопровод напорный сливной

Т11
Т21

Трубопровод подающий системы отопления

Трубопровод обратный системы отопления
94

0
80

00
0

80
00

0

2

1

1

800

14 16



План расположения узла учёта тепловой сети

 Индивидуальный тепловой пункт
Стадия Лист Листов

Изм. Кол .уч. Лист №док. Подпись Дата

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

П

Многоквартирный жилой дом с объектом общественного назначения  по адресу:г.Барнаул
ул.Пролетарская,82

 Разраб.

 ГИП

 Сычев В.А.

08.23

08.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул

 Силин

А3

14.1 16

Т1Т2

Из теплосети
Т1 ∅76*3,5

В теплосеть
Т2 ∅76*3,5

Подпитка от узла учета тепла
Т94∅32*3,2

УУТЭ



18

∅25х3,2

1250 1000

1250 850950

Узел учета тепла

В теплосеть
10

6

7

9

8 8

10

7

9

4

2
3

5

11 11
1717

17

14На подпитку Т94 12

13

∅76х3,5

3

17

16

∅76х3,0

Из теплосети
10 6

7

9

7

94

2

1

11

17

17

17

15
8

∅76х3,5

3

7

9

18

17

11

17

17

610400

300 850

3-1,540

-2,240

5

610300330

6

9

11
7

Эксплика ия оборудования узла учета тепла

Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед.,кгПоз.

5

Расходомер Ду40

1Общедомовой теплосчетчик M-Bus

2

Термопреобразователь сопротивления 1

2

Ру=1,6МПа
Т=150°С

1

2

3

4

Манометр общетехнический  0-1,0МПа 26

Бобышка термометра биметалличес. 38

Трехходовой кран для манометра  ∅15 5

Термометр бимет.радиал. от 0 до 160°С 3

9

5

10

комплект

Источник вторичного питания для измерит. 4

11

аппаратуры

2 комплект

Расходомер узла подпитки Ду20 112

Кран шаровый  вварной   Ду25 113

Клапан предохранительный   Ду50 114

Закладная для манометра 57

 Фильтр сетчатый флан евый  Ду65 115

Флане  Ду65 16

16

17

 Фильтр сетчатый муфтовый  Ду25 1

Первичный преобразователь давления18 2

ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
Комплект присоединительной арматуры:

Взлет ТПС L70c

Ру=1,6МПа
Т=200°С

Кран шаровый под приварку Ду 65

переходники, флан ы, трубы Ду40№2 Ду40 (40/65)

ГТП ТС-569.00.000-10 Грязевик абонентский ∅65

ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"

ЗК14-2-3-01

ТМ серия 10 "Росма"

БП-БТ-55-G1/2 "Росма"

"Росма"

БТ серия 211 "Росма"

Мастерфлоу 

"LD" или аналог

OR

ФСФ

FVR-R 

"LD" или аналог

ГОСТ 33259—2015 

ПДТВХ 

Ру=16бар
Т=150°С

Ру=16бар
Т=150°С

Ру=16бар
Т=200°С
Ру=25бар
Т=130°С

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
.

№

Формат: А3

....

Узел учета тепла

 Индивидуальный тепловой пункт
Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

П

Многоквартирный жилой дом с объектом общественного назначения  по адресу:г.Барнаул
ул.Пролетарская,82

 Разраб.

 ГИП

 Сычев В.А.

08.23

08.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул

 Силин

15 16



Наименование и
обозначение

Многоквартирный жилой дом1

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номе
р на план
е

2

Эта
жнос

ть

здан
ий

Количество

квартир

зда -ния все -го

Площадь , кв м
Строительныйобъем , куб мвыше 0.000застройки общаянормируемая

здания здания зданиявсего всего всего

9 1

1

36 36 503,0 3614,0

1

503,0 3614,0

919,0 919,0 Подземная автостоянка
Строящийся многоквартирный жилой
дом3

4  Подземная автостоянка

15,6

10,7

W1

Ю

С

ВЗ

ЮЗ ЮВ

СЗ СВ

3,77

Н1

ТК

КЛ 60х45
Т1 ∅76х3,5
Т2 ∅76х3,5

1,43

Граница отведенного участка
Зона допустимого размещения  строительства 
Охранная зона объектов электроэнергетики
проектная /красная/ отметка

Условные обозначения

проект. ас .-бет. покрытие: проездов/площадок

Подпорная стенка

 - опора электроосвещения со светильником

 - наружные сети теплоснабжения

      План наружных сетей
 М1:500

16

ПОДПИСЬКОЛ.УЧИЗМ. ЛИСТ N°ДОК. ДАТА
СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

Многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения по
адресу: г.Барнаул, ул. Пролетарская 82

ГИП
Выполнил П

П45-1-11/22-ИОС4.ГЧ

Силин А.Г. 07.23
ХохлачеваВ.С.

Н.контр.

07.23

ООО ПСК "Гранит"
г.Барнаул
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