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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Титульный лист 

02/09-2023-РП-П-ИОС1.2.СТ Содержание тома 

02/09-2023-РП-П-ИОС1.2СП Состав проектной документации 

02/09-2023-РП-П-ИОС1.2.ТЧ Текстовая часть 

02/09-2023-РП-П-ИОС1.2.ГЧ Графическая часть 

№ ТУ 13-79 от 11 сентября 
2013г. 

Приложение №79-ТП от 11.09.2013г. к Договору 
об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям. 
Технические условия для присоединения к 
электрическим сетям 

Н. контр.             Скорубская 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Прим. 

Ссылочные: 

ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 

ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности 

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей 

СО-153-34.21.122-
2003 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение 

СанПиН 2.2.4.3359-16 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания 

ПУЭ издание 6,7 
изд. 

Правила устройства электроустановок 

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 
Правила проектирования и монтажа 

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности 

ГОСТ 21.613-2014 
Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования 

ГОСТ 21.210-2014 
Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Условные графические изображения 
электрооборудования и проводок на планах 

Постановление №87 
от 16 февраля 2008 

года 

«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию 

СП 118.13330.2012* Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" 

СП 440.1325800.2018 Свод правил. Спортивные сооружения. Проектирование 
естественного и искусственного освещения 

ГОСТ 21.101-2020 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

Н. контр.             Скорубская 
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Содержание текстовой части 

 Оглавление  
 Исходные данные  
 Электроснабжение  
 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

 

 Обоснование принятой схемы электроснабжения  
 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 
 

 Требования к надежности электроснабжения и качеству элек-
троэнергии 

 

 Описание решений по обеспечению электроэнергией электропри-
емников в соответствии с установленной классификацией в ра-
бочем и аварийном режимах 

 

 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощно-
сти, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетче-
ризации системы электроснабжения 

 

 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии  
 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов  
 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – 

для объектов производственного назначения. 
 

 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащи-
те. 

 

 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта ка-
питального строительства. 

 

 Описание системы рабочего и аварийного освещения  
 Описание дополнительных и резервных источников электроэнер-

гии. 
 

 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии  
 Защита от поражения током  
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Оглавление. 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ...................................................... 4 
1. Исходные данные .................................................................................................. 7 
2. Электроснабжение ............................................................................................... 7 
2.1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к 
сетям электроснабжения общего пользования. ............................................................ 7 
2.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения .............................................. 7 
2.3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности. ........................................................................................................................ 9 
2.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. . 15 
2.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 16 
2.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 
электроснабжения. ........................................................................................................ 16 
2.7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. .................................... 16 
2.8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. ................... 17 
2.9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для 

объектов производственного назначения. .................................................................. 17 
2.10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. ........... 17 
2.11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.18 
2.12 Описание системы рабочего и аварийного освещения ................................... 19 
2.13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. ........... 20 
2.14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. ......................... 21 
3 Защита от поражения током ........................................................................... 21 
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1. Исходные данные 

В настоящем проекте решены вопросы внутреннего электроснабжения жилого 
комплекса по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ан-
нинское городское поселение, гп. Новоселье, на земельном участке с кадастровым номером: 
47:14:0504001:7768. 

Проект разработан на основании следующих исходных данных: 
- Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком; 
- Технических условий (Приложение №79-ТП от 11.09.2013г. к Договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям); 
- архитектурно-строительных чертежей и заданий смежных разделов проекта; 
- Градостроительного плана земельного участка РФ-78-1-07-000-2021-2856 от 

29.11.2021; 
- Соглашения № РФ-47-4-11-1-03-2023-0112 от 23.08.2023 о создании на застраи-

ваемой территории жилого комплеса; 

 
В соответствии с «Законом о сертификации РФ» все указанные в чертежах изде-

лия и материалы должны быть сертифицированы в случае, если по действующему на мо-
мент строительства законодательству они подлежат обязательной сертификации в 
отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие 
государственным стандартам. 

 
2. Электроснабжение 

2.1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями 
на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего 

пользования. 
В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям 

электроснабжение объекта относится ко II категории (выделение I категории надежности 
осуществляет Заказчик). 

Источник питания – В соответствии с Договором об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям (ТП 10/0,4кВ)). 

Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ до ГРЩД-1, ГРЩД-2, ГРЩД-3 (0,4кВ) объекта 
выполняется по проекту 02/09-2023-РП-П-ИОС1.1 (Внутриплощадочные кабельные линии 
0.4кВ). 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Заявителя – 0,4кВ. 

Точки присоединения – устройства ГРЩД-1, ГРЩД-2, ГРЩД-3 (0,4кВ), встроенные в 
помещения подвала объекта. 

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и 
Заявителем. 

2.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения 
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ПУЭ, СП 

256.1325800.2016), с учетом функционального назначения, электроустановки жилого ком-
плекса отнесены ко II-ой категории по надежности электроснабжения. Часть потребите-
лей относится к I-й категории (аварийное освещение, лифты, охранно-пожарная сигнали-
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зация, система дымоудаления и подпора воздуха). Электроснабжение проектируемого объ-
екта осуществляется по взаиморезервируемым кабельным линиям от ТП 10/0,4кВ. 

Жилой комплекс представляет собой 12-х этажное здание, разделенное на 11 секций, 
включая подвальное помещение и помещения для коммерческого использования.  

Расчетное количество квартир: 
• Типа «Студия» - 250 шт; 
• Типа «1 комнатная» - 225 шт; 
• Типа «2 комнатная» - 58 шт; 

В здании присутствует технический подвал для размещения инженерных коммуника-
ций. 

Основными потребителями электроэнергии здания являются электроприемники квар-
тир, , приборы охранно-пожарной сигнализации, оборудование систем безопасности, све-
тильники рабочего и аварийного электроосвещения, противодымная вентиляция, противо-
пожарные насосы. 

Характер нагрузки: коммунально-бытовая.  
Расчетная мощность в «НОРМАЛЬНОМ» режиме составляет 1066,3 кВт. 
Расчетная мощность в режиме «ПОЖАР» составляет 1367,4 кВт. 
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2.3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности. 

Таблица расчета нагрузки ГРЩД-1 
 
№ 
подгр. 

Наименование нагрузки Pуст,кВт Кс 
(Кпк) 

Ко 
(Кнм) 

cos 
ф 

tg ф Рр,квт Q, 
Квар 

Sр,кВа Iр,А 

Электроприемники II категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-1, РП 1 

1 Встроенные нежилые помеще-
ния Кнм = 0.7 

60,0 1,00 0,70 0,95 0,33 42,0 13,8 44,2 67,2 

2 Итого электроприемники квар-
тир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом 
Кп.к.=0,91) 

1046,0 0,80 0,139 0,95 0,33 105,8 34,8 111,4 169,3 

3 Рабочее освещение 6,9 1,00 1,00 0,95 0,33 6,9 2,3 7,2 11,0 

4 Общеобменная вентиляция (От-
ключено при ПОЖАРЕ) 

27,2 0,65 0,90 0,95 0,33 15,9 5,2 16,7 25,4 

5 Воздушно тепловые завесы 
(Отключено при ПОЖАРЕ) 

6,2 0,65 0,90 0,95 0,33 3,6 1,2 3,8 5,8 

6 Щит обогрева водостоков 
(ЩОВ-1) 

0,3 0,65 0,90 0,98 0,20 0,2 0,0 0,2 0,3 

7 Насосная станция хозяйствен-
но-питьевого пожаротушения 

2,0 0,20 0,90 0,68 1,08 0,4 0,4 0,5 0,8 

8 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3 

9 Теплоконвекционная панель, 
Электрощитовая 

2,0 0,68 0,90 0,98 0,20 1,2 0,2 1,2 5,7 

  ИТОГО по РП1 1153,6 0,15  0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6 

ГРЩД-1, РП 2 

1 Итого электроприемники квар-
тир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом 
Кп.к.=0,91) 

1702,0 0,80 0,139 0,95 0,33 172,2 56,6 181,3 275,4 

2 Рабочее освещение 9,1 1,00 1,00 0,95 0,33 9,1 3,0 9,5 14,5 

3 Общеобменная вентиляция (От-
ключено при ПОЖАРЕ) 

0,7 0,65 0,90 0,80 0,75 0,4 0,3 0,5 0,8 

4 Щит наружного освещения 1,6 0,30 1,00 0,95 0,33 0,5 0,2 0,5 0,7 

5 Розетки в лифтовых шахтах 8,0 0,50 1,00 0,95 0,33 4,0 1,3 4,2 6,4 

6 Ремонтное освещение (ЯТП) 0,5 0,20 0,60 0,90 0,48 0,1 0,0 0,1 0,1 

  ИТОГО по РП2 1721,8 0,11  0,95 0,33 186,2 61,4 196,1 297,9 

Электроприемники I категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-1, РП 3 

1 ТВ 0,3 1,00 1,00 0,95 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 

2 Система видеонаблюдения 0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 

3 Система диспетчеризации 0,5 1,00 1,00 0,95 0,3 0,5 0,1 0,5 0,7 

4 Система контроля и управления 
доступом 

0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 

  ИТОГО по 1 категории 1,0 1,00  0,95 0,33 1,0 0,3 1,0 1,6 

ГРЩД-1, ППУ-1, секция 1 

1 Подъемное оборудование 24,0 0,80  0,65 1,17 19,2 22,4 29,5 44,9 

2 Аварийное эвакуационное 
освещение 

3,2 1,00  0,95 0,33 3,2 1,0 3,3 5,1 

3 Пожарная сигнализация, проти-
вопожарная автоматика 

6,8 1,00  0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8 

4 Связь для МГН 0,1 1,00  0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5 

  ИТОГО, ППУ-1, Секция 1 33,9 0,86  0,75 0,88 29,1 25,7 38,8 59,0 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      20,0    

  ИТОГО, ППУ-1, Секция 1, с 
учетом компенсации, 20кВар 

33,9 0,86  0,98 0,20 29,1 5,7 29,7 45,1 

ГРЩД-1, ППУ-1, секция 2 
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1 Противодымная вентиляция 137,5 1,00  0,80 0,75 137,5 103,1 171,9 261,1 

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00  0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1 

3 Насосная станция пожаротуше-
ния  

11,0 1,00  0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9 

  ИТОГО, ППУ-1, Секция 2 149,1 1,00  0,80 0,75 149,1 111,8 186,3 283,1 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      60,0    

  ИТОГО по ППУ-1 с учетом 
компенсации, 60кВар 

183,0 0,97  0,95 0,32 178,2 57,5 187,2 284,5 

Сводные таблицы расчета нагрузок 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

ГРЩД-1. Ввод 1 

1 РП1 1153,6 0,15  0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6 

2 ППУ-1 (резервный ввод) 0,0          

3 РП 3 (основной ввод) 0,99 1,00  0,95 0,33 0,99 0,33 1,04 1,59 

  ИТОГО, Ввод 1 1154,5 0,15  0,95 0,33 177,5 58,9 187,0 284,2 

  ИТОГО по ВВОДУ №1 1154,5 0,15  0,95 0,33 177,5 58,9 187,0 284,2 

ГРЩД-1. Ввод 2 

1 РП2 1721,8 0,11  0,95 0,33 186,2 61,4 196,1 297,9 

2 ППУ-1 (основной ввод) 33,9 0,86  0,98 0,20 29,1 5,7 29,7 45,1 

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0          

  ИТОГО, Ввод 2 1755,7 0,12  0,95 0,31 215,3 67,1 225,6 342,7 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      20,0    

  ИТОГО по ВВОДУ №2 с уче-
том компенсации 

1755,7 0,12  0,98 0,22 215,3 47,1 220,4 334,9 

РЕЖИМ 1 ВВОДА 

ГРЩД-1. I категория 

1 ППУ-1, секция 1 33,9 0,86  0,98 0,2 29,1 5,7 29,7 45,1 

2 РП3 0,99 1,00  0,95 0,33 0,99 0,33 1,04 1,59 

  ИТОГО, Электроприемники I 
категории, Аварийный режим 

34,9 0,86  0,98 0,20 30,1 6,0 30,7 46,6 

ГРЩД-1. II категория. Аварийный режим. 

1 РП1 1153,6 0,15  0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6 

2 РП2 1721,8 0,11  0,95 0,33 186,2 61,4 196,1 297,9 

  ИТОГО, Электроприемники 
II категории, Аварийный ре-
жим 

2875,4 0,13  0,95 0,33 362,8 120,0 382,1 580,5 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      20,0    

  ИТОГО по ГРЩД-1 с учетом 
компенсации 

2910,3 0,13  0,95 0,32 392,9 126,0 412,6 626,9 

РЕЖИМ ПОЖАР 

ГРЩД-1. I категория. Режим "ПОЖАР". 

1 ППУ-1, секция 1 33,9 0,86  0,98 0,2 29,1 5,7 29,7 45,1 

2 ППУ-1, секция 2 149,1 1,00  0,80 0,8 149,1 111,8 186,3 283,1 

3 РП3 0,99 1,00  0,95 0,33 1,0 0,3 1,0 1,6 

  ИТОГО, Электроприемники I 
категории, Режим "ПОЖАР" 

184,0 0,97  0,84 0,66 179,2 117,8 214,4 325,8 

ГРЩД-1. II категория. Режим "ПОЖАР". 

1 РП1 (ПОЖАР) (Оборудование 
вентиляции отключено) 

1120,2 0,14  0,95 0,33 157,0 52,2 165,4 251,4 

2 РП2 (ПОЖАР) (Оборудование 
вентиляции/кондиционирования 
отключено) 

1721,1 0,11  0,95 0,33 185,8 61,1 195,6 297,2 
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  ИТОГО, Электроприемники 

II категории, Режим "ПО-
ЖАР" 

2841,2 0,12  0,95 0,33 342,8 113,2 361,0 548,5 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      80,0    

  ИТОГО по ГРЩД-1 (ПОЖАР) 
с учетом компенсации 

3025,2 0,17  0,96 0,29 522,0 151,1 543,4 825,6 

 
Таблица расчета нагрузки ГРЩД-2 

№ 
подгр. 

Наименование нагрузки Pуст,кВт Кс 
(Кпк) 

Ко (Кнм) cos 
ф 

tg ф Рр,квт Q, 
Квар 

Sр,кВа Iр,А 

Электроприемники II категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-2, РП 1 

1 Итого электроприемники 
квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с 
учетом Кп.к.=0,91) 

1245,0 0,80 0,139 0,95 0,33 126,0 41,4 132,6 201,5 

2 Рабочее освещение 4,5 1,00 1,00 0,95 0,33 4,5 1,5 4,7 7,2 

3 Общеобменная вентиляция 
(Отключено при ПОЖАРЕ) 

42,8 0,65 0,90 0,95 0,33 25,1 8,2 26,4 40,1 

4 Щит обогрева водостоков 
(ЩОВ-2) 

0,2 0,65 0,90 0,98 0,20 0,1 0,0 0,1 0,1 

5 Насосная станция хозяй-
ственно-питьевого пожаро-
тушения 

1,5 0,20 0,90 0,68 1,08 0,3 0,3 0,4 0,6 

6 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3 

7 Теплоконвекционная панель, 
Электрощитовая 

1,0 0,68 0,90 0,98 0,20 0,6 0,1 0,6 2,8 

  ИТОГО по РП1 1298,0 0,12  0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5 

ГРЩД-2, РП 2 

1 Встроенные нежилые поме-
щения Кнм = 0.7 

94,4 1,00 0,70 0,95 0,33 66,1 21,7 69,5 105,7 

2 Итого электроприемники 
квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с 
учетом Кп.к.=0,91) 

880,0 0,80 0,139 0,95 0,33 89,0 29,3 93,7 142,4 

3 Рабочее освещение 5,5 1,00 1,00 0,95 0,33 5,5 1,8 5,7 8,7 

4 Общеобменная вентиляция 
(Отключено при ПОЖАРЕ) 

0,4 0,65 0,90 0,80 0,75 0,3 0,2 0,3 0,5 

5 Щит наружного освещения 1,2 0,30 1,00 0,95 0,33 0,4 0,1 0,4 0,6 

6 Розетки в лифтовых шахтах 6,0 0,50 1,00 0,95 0,33 3,0 1,0 3,2 4,8 

7 Ремонтное освещение (ЯТП) 0,3 0,20 0,60 0,90 0,48 0,0 0,0 0,0 0,1 

  ИТОГО по РП2 987,8 0,17  0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7 

Электроприемники I категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-2, РП 3 

1 ТВ 0,4 1,00 1,00 0,95 0,3 0,4 0,1 0,5 0,7 

2 Система видеонаблюдения 4,5 1,00 1,00 0,95 0,3 4,5 1,5 4,7 7,2 

3 Система диспетчеризации 0,2 1,00 1,00 0,95 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 

4 Система контроля и управле-
ния доступом 

0,3 1,00 1,00 0,95 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 

  ИТОГО по 1 категории 5,5 1,00  0,95 0,33 5,5 1,8 5,8 8,7 

ГРЩД-2, ППУ-2, секция 1 

1 Подъемное оборудование 18,0 0,80  0,65 1,17 14,4 16,8 22,2 33,7 

2 Аварийное эвакуационное 
освещение 

2,2 1,00  0,95 0,33 2,2 0,7 2,3 3,5 

3 Пожарная сигнализация, про-
тивопожарная автоматика 

6,8 1,00  0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8 

4 Связь для МГН 0,1 1,00  0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5 

  ИТОГО, ППУ-2, Секция 1 26,9 0,87  0,76 0,85 23,3 19,8 30,6 46,5 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      15,0    
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  ИТОГО, ППУ-2, Секция 1, 

с учетом компенсации, 
15кВар 

26,9 0,87  0,98 0,20 23,3 4,8 23,8 36,2 

ГРЩД-2, ППУ-2, секция 2 

1 Противодымная вентиляция 103,1 1,00  0,80 0,75 103,1 77,3 128,9 195,8 

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00  0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1 

3 Насосная станция пожароту-
шения  

11,0 1,00  0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9 

  ИТОГО, ППУ-2, Секция 2 114,7 1,00  0,80 0,75 114,7 86,0 143,4 217,8 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      45,0    

  ИТОГО по ППУ-2 с учетом 
компенсации, 45кВар 

141,6 0,97  0,95 0,33 138,0 45,8 145,4 220,9 

Сводные таблицы расчета нагрузок 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

ГРЩД-2. Ввод 1 

1 РП1 1298,0 0,12  0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5 

2 ППУ-2 (резервный ввод) 0,0          

3 РП 3 (основной ввод) 5,47 1,00  0,95 0,33 5,47 1,80 5,76 8,74 

  ИТОГО, Ввод 1 1303,5 0,12  0,95 0,33 162,5 54,0 171,3 260,2 

  ИТОГО по ВВОДУ №1 1303,5 0,12  0,95 0,33 162,5 54,0 171,3 260,2 

ГРЩД-2. Ввод 2 

1 РП2 987,8 0,17  0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7 

2 ППУ-2 (основной ввод) 26,9 0,87  0,98 0,20 23,3 4,8 23,8 36,2 

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0          

  ИТОГО, Ввод 2 1014,7 0,18  0,95 0,31 187,6 58,9 196,6 298,7 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      15,0    

  ИТОГО по ВВОДУ №2 с 
учетом компенсации 

1014,7 0,18  0,97 0,23 187,6 43,9 192,6 292,7 

РЕЖИМ 1 ВВОДА 

ГРЩД-2. I категория 

1 ППУ-2, секция 1 26,9 0,87  0,98 0,2 23,3 4,8 23,8 36,2 

2 РП3 5,47 1,00  0,95 0,33 5,47 1,80 5,76 8,74 

  ИТОГО, Электроприемни-
ки I категории, Аварийный 
режим 

32,4 0,89  0,97 0,23 28,8 6,6 29,5 44,9 

ГРЩД-2. II категория. Аварийный режим. 

1 РП1 1298,0 0,12  0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5 

2 РП2 987,8 0,17  0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7 

  ИТОГО, Электроприемни-
ки II категории, Аварий-
ный режим 

2285,8 0,14  0,95 0,33 321,3 106,3 338,4 514,2 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      15,0    

  ИТОГО по ГРЩД-2 с уче-
том компенсации 

2318,2 0,15  0,95 0,32 350,1 112,9 367,8 558,9 

РЕЖИМ ПОЖАР 

ГРЩД-2. I категория. Режим "ПОЖАР". 

1 ППУ-2, секция 1 26,9 0,87  0,98 0,2 23,3 4,8 23,8 36,2 

2 ППУ-2, секция 2 114,7 1,00  0,80 0,8 114,7 86,0 143,4 217,8 

3 РП3 5,47 1,00  0,95 0,33 5,5 1,8 5,8 8,7 

  ИТОГО, Электроприемни-
ки I категории, Режим 
"ПОЖАР" 

147,1 0,98  0,84 0,65 143,5 92,6 170,8 259,4 
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ГРЩД-2. II категория. Режим "ПОЖАР". 

1 РП1 (ПОЖАР) (Оборудова-
ние вентиляции отключено) 

1255,2 0,11  0,95 0,33 132,0 44,0 139,1 211,4 

2 РП2 (ПОЖАР) (Оборудова-
ние вентиля-
ции/кондиционирования от-
ключено) 

893,0 0,11  0,95 0,33 97,9 32,2 103,1 156,6 

  ИТОГО, Электроприемни-
ки II категории, Режим 
"ПОЖАР" 

2148,1 0,11  0,95 0,33 229,9 76,1 242,2 368,0 

  Компенсация реактивной 
мощности 

      60,0    

  ИТОГО по ГРЩД-2 (ПО-
ЖАР) с учетом компенса-
ции 

2295,2 0,16  0,96 0,29 373,4 108,7 388,9 590,9 

             

  ИТОГО, ППУ-2, Режим 
"ПОЖАР" 

141,6 0,97   0,84 0,66 138,0 90,8 165,2 251,0 

 
 Таблица расчета нагрузки ГРЩД-3 

 
№ 

подг
р. 

Наименование нагрузки Pуст,кВ
т 

Кс 
(Кпк) 

Ко 
(Кнм) 

cos ф tg ф Рр,кв
т 

Q, 
Квар 

Sр,кВ
а 

Iр,А 

Электроприемники II категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-3, РП 1 

1 Итого электроприемни-
ки квартир, Кс=0.8 табл. 
7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 

1272,5 0,80 0,139 0,95 0,33 128,8 42,3 135,5 205,9 

2 Рабочее освещение 5,2 1,00 1,00 0,95 0,33 5,2 1,7 5,5 8,3 

3 Общеобменная венти-
ляция (Отключено при 
ПОЖАРЕ) 

0,1 0,65 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,1 

4 Щит обогрева водосто-
ков (ЩОВ-3) 

0,2 0,65 0,90 0,98 0,20 0,1 0,0 0,1 0,2 

5 Насосная станция хо-
зяйственно-питьевого 
пожаротушения 

1,5 0,20 0,90 0,68 1,08 0,3 0,3 0,4 0,6 

6 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3 

  ИТОГО по РП1 1282,4 0,11  0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1 

ГРЩД-3, РП 2 

1 Итого электроприемни-
ки квартир, Кс=0.8 табл. 
7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 

1450,0 0,80 0,139 0,95 0,33 146,7 48,2 154,5 234,7 

2 Рабочее освещение 6,4 1,00 1,00 0,95 0,33 6,4 2,1 6,7 10,2 

3 Общеобменная венти-
ляция (Отключено при 
ПОЖАРЕ) 

0,6 0,65 0,90 0,80 0,75 0,3 0,2 0,4 0,6 

4 Розетки в лифтовых 
шахтах 

8,0 0,50 1,00 0,95 0,33 4,0 1,3 4,2 6,4 

5 Ремонтное освещение 
(ЯТП) 

0,3 0,20 0,60 0,90 0,48 0,0 0,0 0,0 0,1 

  ИТОГО по РП2 1465,3 0,11  0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9 

Электроприемники I категории надежности электроснабжения 

ГРЩД-3, РП 3 

1 ТВ 0,4 1,00 1,00 0,95 0,3 0,4 0,1 0,5 0,7 

2 Система видеонаблюде-
ния 

1,5 1,00 1,00 0,95 0,3 1,5 0,5 1,6 2,4 

3 Система диспетчериза-
ции 

0,2 1,00 1,00 0,95 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 

4 Система контроля и 
управления доступом 

0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 
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  ИТОГО по 1 категории 2,3 1,00  0,95 0,33 2,3 0,7 2,4 3,6 

ГРЩД-3, ППУ-3, секция 1 

1 Подъемное оборудова-
ние 

24,0 0,80  0,65 1,17 19,2 22,4 29,5 44,9 

2 Аварийное эвакуацион-
ное освещение 

2,7 1,00  0,95 0,33 2,7 0,9 2,9 4,4 

3 Пожарная сигнализа-
ция, противопожарная 
автоматика 

6,8 1,00  0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8 

4 Связь для МГН 0,1 1,00  0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5 

  ИТОГО, ППУ-3, Секция 
1 

33,5 0,86  0,75 0,89 28,7 25,6 38,4 58,4 

  Компенсация реактив-
ной мощности 

      20,0    

  ИТОГО, ППУ-3, Секция 
1, с учетом компенса-
ции, 20кВар 

33,5 0,86  0,98 0,19 28,7 5,6 29,2 44,4 

ГРЩД-3, ППУ-3, секция 2 

1 Противодымная венти-
ляция 

137,5 1,00  0,80 0,75 137,5 103,1 171,9 261,1 

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00  0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1 

3 Насосная станция пожа-
ротушения  

11,0 1,00  0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9 

  ИТОГО, ППУ-3, Секция 
2 

149,1 1,00  0,80 0,75 149,1 111,8 186,3 283,1 

  Компенсация реактив-
ной мощности 

      60,0    

  ИТОГО по ППУ-3 с уче-
том компенсации, 
60кВар 

182,5 0,97  0,95 0,32 177,7 57,4 186,8 283,8 

Сводные таблицы расчета нагрузок 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

ГРЩД-3. Ввод 1 

1 РП1 1282,4 0,11  0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1 

2 ППУ-3 (резервный ввод) 0,0          

3 РП 3 (основной ввод) 2,27 1,00  0,95 0,33 2,27 0,75 2,39 3,63 

  ИТОГО, Ввод 1 1284,7 0,11  0,95 0,33 137,2 45,7 144,6 219,7 

  ИТОГО по ВВОДУ №1 1284,7 0,11  0,95 0,33 137,2 45,7 144,6 219,7 

ГРЩД-3. Ввод 2 

1 РП2 1465,3 0,11  0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9 

2 ППУ-3 (основной ввод) 33,5 0,86  0,98 0,19 28,7 5,6 29,2 44,4 

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0          

  ИТОГО, Ввод 2 1498,7 0,12  0,96 0,31 186,2 57,5 194,8 296,0 

  Компенсация реактив-
ной мощности 

      20,0    

  ИТОГО по ВВОДУ №2 с 
учетом компенсации 

1498,7 0,12  0,98 0,20 186,2 37,5 189,9 288,5 

РЕЖИМ 1 ВВОДА 

ГРЩД-3. I категория 

1 ППУ-3, секция 1 33,5 0,86  0,98 0,2 28,7 5,6 29,2 44,4 

2 РП3 2,27 1,00  0,95 0,33 2,27 0,75 2,39 3,63 

  ИТОГО, Электропри-
емники I категории, 
Аварийный режим 

35,7 0,87  0,98 0,20 30,9 6,3 31,6 48,0 

ГРЩД-3. II категория. Аварийный режим. 

1 РП1 1282,4 0,11  0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1 

2 РП2 1465,3 0,11  0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9 
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  ИТОГО, Электропри-

емники II категории, 
Аварийный режим 

2747,7 0,11  0,95 0,33 292,4 96,9 308,0 468,0 

  Компенсация реактив-
ной мощности 

      20,0    

  ИТОГО по ГРЩД-3 с 
учетом компенсации 

2783,4 0,12  0,95 0,32 323,3 103,2 339,4 515,7 

РЕЖИМ ПОЖАР 

ГРЩД-3. I категория. Режим "ПОЖАР". 

1 ППУ-3, секция 1 33,5 0,86  0,98 0,2 28,7 5,6 29,2 44,4 

2 ППУ-3, секция 2 149,1 1,00  0,80 0,8 149,1 111,8 186,3 283,1 

3 РП3 2,27 1,00  0,95 0,33 2,3 0,7 2,4 3,6 

  ИТОГО, Электропри-
емники I категории, 
Режим "ПОЖАР" 

184,8 0,97  0,84 0,66 180,0 118,1 215,3 327,1 

ГРЩД-3. II категория. Режим "ПОЖАР". 

1 РП1 (ПОЖАР) (Обору-
дование вентиляции 
отключено) 

1282,4 0,11  0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,0 

2 РП2 (ПОЖАР) (Обору-
дование вентиля-
ции/кондиционирования 
отключено) 

1464,7 0,11  0,95 0,33 157,2 51,7 165,4 251,3 

  ИТОГО, Электропри-
емники II категории, 
Режим "ПОЖАР" 

2747,1 0,11  0,95 0,33 292,0 96,6 307,6 467,4 

  Компенсация реактив-
ной мощности 

      80,0    

  ИТОГО по ГРЩД-3 
(ПОЖАР) с учетом ком-
пенсации 

2931,9 0,16  0,96 0,29 472,0 134,7 490,9 745,8 

             

  ИТОГО, ППУ-3, Режим 
"ПОЖАР" 

182,5 0,97   0,83 0,66 177,7 117,4 213,0 323,6 

 
№ 

подгр. 
Наименование 

нагрузки 
Pуст,кВт Кс 

(Кпк) 
Ко 

(Кнм) 
cos 
ф 

tg ф Рр,квт Q, 
Квар 

Sр,кВа Iр,А 

Сводные таблицы расчета нагрузок 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 

 ГРЩД-1 2910,3 0,13  0,95 0,32 392,9 126,0 412,6 626,9 
 ГРЩД-2 2318,2 0,15  0,95 0,32 350,1 112,9 367,8 558,9 
 ГРЩД-3 2783,4 0,12  0,95 0,32 323,3 103,2 339,4 515,7 
 ИТОГО В НОР-

МАЛЬНОМ РЕЖИ-
МЕ 

8011,9 0,13  0,95 0,32 1066,3 342,1 1119,8 1701,4 

РЕЖИМ ПОЖАР 

 ГРЩД-1 3025,2 0,17  0,96 0,29 522,0 151,1 543,4 825,6 
 ГРЩД-2 2295,2 0,16  0,96 0,29 373,4 108,7 388,9 590,9 
 ГРЩД-3 2931,9 0,16  0,96 0,29 472,0 134,7 490,9 745,8 
 ИТОГО В РЕЖИМЕ 

"ПОЖАР" 
8252,3 0,17  0,96 0,29 1367,4 394,5 1423,2 2162,3 

 
 

2.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 
В соответствии с таблицей 5.1, СП 31-110-2003, категория надежности электроснаб-

жения объекта принята II. 
Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоуда-
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ления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, от-
носятся к потребителям I категории). 

Электроприемники с необходимостью бесперебойной работы (аварийное освещение, 
СКУД, ОС, СВН, ЛВС, относятся к потребителям I категории. 

Жилые дома с электроплитами относятся к потребителям II категории. 
Дополнительные и резервные источники питания, а также резервирование электро-

энергии не предусмотрены. 
Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 32144-2013. 
 

2.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 
установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Электроприемники проектируемого объекта относятся к потребителям II категории, 
за исключением электроприемников систем противопожарной защиты и электропотребите-
лей с необходимостью бесперебойной работы (аварийное освещение, лифты), относящихся к 
потребителям I категории. 

Для приема и распределения электроэнергии проектной документацией предусмат-
риваются двухсекционные главные распределительные щиты (ГРЩД-1, ГРЩД-2, ГРЩД-3), 
скомплектованные из панелей. Щиты имеют две независимые друг от друга секции шин 
(ГРЩД, панель 1, панель 2). Предусматривается ручное взаимное резервирование вводов и 
автоматическое (ГРЩД, панель 3, для подключения потребителей 1-й категории, подклю-
чаются через устройство автоматического включения резерва «АВР». 

Щиты ГРЩД-1, ГРЩД-2, ГРЩД-3 устанавливаются в помещениях электрощитовых. 
Подвод питающих кабелей выполняется непосредственно в пом. электрощитовой. 

Для электроснабжения противопожарных нагрузок в помещениях электрощитовых 
устанавливаются пожарные щиты. Пожарные щиты (ППУ1, ППУ2, ППУ3) подключается через 
самостоятельные устройства «АВР». Панель ППУ и АВР имеет боковые стенки для проти-
вопожарной защиты установленной в них аппаратуры. Степень огнестойкости перегородок 
- I типа (EI 45), фасадная часть панели ППУ окрашена в красный цвет. 

Электрооборудование жилого комплекса выполняется в соответствии с требования-
ми СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-
ных зданий».  

 
2.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения. 
Для жилого комплекса предусматривается суммарная компенсация реактивной  мощ-

ности – 165 кВар. 
 

2.7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 
В проекте применены светодиодные светильники. 
В целях  экономии электроэнергии проектом предусматривается система управления 

аварийным и рабочим освещением лестничных клеток, коридоров, лифтовых холлов, входов 
в здание. 

Управление выполняется автоматически, по сигналу фотореле, либо от системы ав-
томатизации: 
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• включение с наступлением темноты; 
• отключение светильников с наступлением рассвета.  

Коммерческий учёт электрической энергии предусмотрен на границе балансовой 
принадлежности сетей на отходящих в сторону ГРЩД-1, ГРЩД-2, ГРЩД-3 клеммах ТП 
10/0,4кВ. Установку счетчиков электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнер-
го».  

 
2.8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 

Электроснабжение объекта осуществляется по взаиморезервируемым кабельным ли-
ниям от ТП 10/0,4кВ. 

Все силовые кабели прокладываются в земляной траншее, на глубине 0,7 м от пла-
нировочной отметки земли. 

При пересечении с инженерными коммуникациями и проезжими дорогами, кабели про-
кладываются в хризолитцементных трубах по ГОСТ 31416-2009 или ПНД трубах. 

Электроснабжение оборудования тепловых пунктов и водомерных узлов, систем вен-
тиляции и дымоудаления выполняется от электрооборудования данных систем, поставляе-
мых комплектно и устанавливается по документам заводов/поставщиков оборудования и 
в соответственных разделах проекта. 

 
2.9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производ-

ственного назначения. 
 Не выполняется. Обслуживание производится специализированной организацией на 

договорной основе. 
 

2.10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 
Для предотвращения поражения людей электрическим током в случае повреждения 

изоляции проектом предусматривается заземление оборудования и дополнительная систе-
ма уравнивания потенциалов. 

Защитное заземление и система уравнивания потенциалов выполняется в соответ-
ствии с требованиями ПУЭ. 

В школе на 1000 мест применена TN-C-S система заземления. 
Главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается для каждой ГРЩ, в электрощи-

товой. Все ГЗШ соединяются между собой проводником уравнивания потенциалов. 
К ГЗШ подсоединяются: 
- PEN-проводник питающей линии; 
- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на 

вводе в корпусе; 
- металлические трубы коммуникаций, входящих в корпус: горячего и холодного во-

доснабжения, канализации, отопления. 
- металлические части каркаса корпуса; 
- заземляющее устройство системы молниезащиты; 
В качестве искусственного заземлителя используется вертикальный и горизонталь-

ный заземлители. 
Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним металлическим коммуника-
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циям они присоединяются на вводе в здание к заземлителю электроустановок или защиты 
от прямых ударов молний. 

Проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов, 
путем присоединения к РЕ-шине всех металлических частей (сантехническое оборудование, 
трубы, ванна). 

Все металлические корпуса оборудования, светильников и заземляющие контакты 
розеток присоединяются к защитной РЕ-шине щитов ЩР, ЩС, ЩЭ, ЩРА специально пред-
назначенной для этой цели жилой кабеля зелено-желтого цвета. 

В качестве дополнительной меры безопасности установлены УЗО, обеспечивающие 
высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом или кос-
венном прикосновении, кроме того, УЗО обеспечивают снижение пожарной опасности 
электроустановок. В помещениях с постоянным пребыванием детей выключатели и розетки 
устанавливаются на высоте не менее 1,8м. 

В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных предприятий   объект относится к памятнику архитектуры. При уровне 
защиты III используем стальной заземлитель не менее 80 мм², стальной токоотвод не ме-
нее 50 мм², стальной молниеприемник не менее 50 мм². 

На кровле укладывается молниеприемная сетка из стальной проволоки ∅ 8мм с 
ячейкой 10х10 м с узлами на сварке (или специальных соединителей). 

Токоотводы выполняются стальной оцинкованной проволокой ∅10мм, опуски токоот-
водов выполняются не реже 20м. 

Токоотводы присоединяются к контуру заземления проложенному по периметру объ-
екта на глубине не менее 0,5м от поверхности земли стальной оцинкованной полосой 
50х5мм. 

2.11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат примене-
нию при строительстве объекта капитального строительства. 

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями и с медными жилами с 
изоляцией не поддерживающей горение и пониженного газовыделения (-нг-HF, -нг-FRHF). 
Кабели прокладываются открытым способом на не глухих металлических лотках, в элек-
тротехнических трубах из ПВХ материалов с креплением к стенам, перекрытиям с помо-
щью клипс. 

Электропроводка за подвесными потолками выполняется в не глухих металлических 
лотках, гофрированных трубах из ПВХ материалов не поддерживающих горение. 

Электропроводка от этажных до квартирных щитов выполняется в монолите стен и 
перекрытий в гофрированных трубах из ПВХ материалов не поддерживающих горение.  

Электропроводка от квартирных щитов в квартирах выполняется в монолите стен и 
перекрытий, штабах, в гофрированных трубах из ПВХ материалов не поддерживающих го-
рение. 

Сечение питающих кабелей выбрано по длительно допустимой токовой нагрузке, 
проверено на потери напряжения в сети, на селективное срабатывание защитных аппа-
ратов при однофазных токах короткого замыкания в конце линии. 

Все защитные аппараты приняты с защитой от сверхтоков и проверены на время 
отключения однофазного тока КЗ: не более 0,2сек. Выходы проводки к оборудованию, 
смонтированному на кровле, выполняются в жестких ПНД трубах, с применением распаеч-
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ных коробок со степенью защиты не менее IP54. 

Все распределительные и групповые сети прокладываются: 
- распределительные сети от ГРЩ до распределительных щитов – в не глухих 

металлических лотках, в ПВХ гофрированных трубах с креплением к строи-
тельным конструкциям; 

- распределительные сети от ГРЩ до распределительных щитов в нишах (меж-
ду этажами) – в не глухих металлических лотках; 

- групповые сети в поэтажных коридорах – за подвесным потолком, в моноли-
те стен и перекрытий в гофрированных трубах из ПВХ материалов не под-
держивающих горение; 

- групповые сети в технических помещениях открыто в ПВХ трубах, с крепле-
нием к строительным конструкциям; 

- в помещениях с подвесным потолком – в не глухих металлических лотках, в 
ПВХ гофрированных трубах, в штробах, либо открыто, с креплением к строи-
тельным конструкциям; 

- сети освещения лестничных клеток – в ПВХ трубах в штробах; 
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия выполнить в отрезках 

стальных труб. 
После прокладки кабелей зазоры в трубах заделать несгораемым и легко-

пробиваемым материалом, сертифицированным по пожарной безопасности. 
Кабели электроснабжения противопожарных систем должны прокладываться отдель-

но от других кабелей. Для прокладки кабелей электроснабжения противопожарных систем 
применяется ОКЛ. 

Взаиморезервируемые кабели прокладывать отдельно друг от друга с расстоянием 
не ближе 500мм. Кабели аварийного освещения прокладывать отдельно от кабелей рабо-
чего освещения и других силовых кабелей. 

При транзитном проходе через конструкции для обеспечения огнестойкости исполь-
зуется универсальная растворная кабельная проходка «Феникс КП» жесткого типа на 
базе огнезащитного состава «Формула КП» и огнезащитного кабельного состава «Фе-
никс СЕ» или аналог. 

 
2.12 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Проектом     предусматриваются     следующие     виды     освещения      по СП 
52.13330.2011: 

- рабочее, 
- аварийное, 
- резервное, 
- наружное освещение входов в здание, 
- наружное освещение прилегающей территории. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 
Аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации (вдоль центральной линии 

прохода не менее 1 лк) – в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, иных поме-
щениях. 

Аварийное безопасности – электрощитовые, тепловой пункт, водомерный узел, по-



Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Выключатель группы рабочего / Аварийного осв ., 1 х кл ., 1 х гр ., IP44

Выключатель проходной, группы рабочего/ Аварийного осв.,

1х кл., 1 напр.

Ящик с понижающим трансформатором 220/36В

Светильник накладной/подвесной

Изменение направление кабельной трассы

Кабель группы рабочего освещения

Кабель группы аварийного освещения

Вывод кабеля 220В для ЯТП 220/36 В

пом. пом.

пом. пом.

30,7 Вт
гр.
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гр.
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0
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0
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-2.500

-2.800

-2.800

-2.500

-2.200

42,31 м²

0.03

19,57 м²

0.01 5,67 м²

0.02

25,11 м²

0.01

-2.200

-2.200

-2.200

129,66 м²

0.05

194,49 м²

0.02

346,07 м²

0.01

346,94 м²

0.01

Панель ППУ ( ГРЩД-1)

Панель РП1 (ГРЩД-1)

Панель ВП2 (ГРЩД-1)

Панель РП2 (ГРЩД-1)

Панель РП3 (ГРЩД-1)

Панель ВП1 (ГРЩД-1)

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
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6
0
0

600

30,7 Вт

грщд-1/2.26

30,7 Вт

ППУ-1/4.13

30,7 Вт

грщд-1/2.26

30,7 Вт

грщд-1/2.26
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грщд-1/2.29

30,7 Вт
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грщд-1/2.29

30,7 Вт

ППУ-1/4.16

30,7 Вт

ППУ-1/4.10

30,7 Вт
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100 Лк

30,7 Вт

ППУ-1/4.11

30,7 Вт
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Панель ППУ ( ГРЩД-3)

Панель РП2 (ГРЩД-3)

Панель РП3 (ГРЩД-3)

Панель РП1 (ГРЩД-2)

Панель РП2 (ГРЩД-2)

30,7 Вт

грщд-2/2.22

30,7 Вт

грщд-2/2.22

30,7 Вт

ППУ-2/4.12

30,7 Вт

грщд-2/2.22

30,7 Вт

грщд-2/2.22

30,7 Вт

грщд-2/2.20

30,7 Вт

ППУ-2/4.10

30,7 Вт

ППУ-2/4.10
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грщд-2/2.20

30,7 Вт

грщд-2/2.20
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30,7 Вт

ППУ-2/4.10

30,7 Вт

грщд-2/2.21

30,7 Вт

грщд-2/2.21

30,7 Вт

ППУ-2/4.11

30,7 Вт

грщд-2/2.21

30,7 Вт

грщд-2/2.21

30,7 Вт

грщд-3/2.25

30,7 Вт

грщд-3/2.25

30,7 Вт
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30,7 Вт
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30,7 Вт

грщд-3/2.26

30,7 Вт
грщд-3/2.27

30,7 Вт
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30,7 Вт
ППУ-3/4.15

30,7 Вт
грщд-3/2.27

30,7 Вт
грщд-3/2.27

30,7 Вт
грщд-3/2.28

30,7 Вт
грщд-3/2.28

30,7 Вт
грщд-3/2.28

30,7 Вт
грщд-3/2.28

30,7 Вт
ППУ-3/4.16

30,7 Вт
грщд-3/2.28

30,7 Вт

грщд-2/1.29

30,7 Вт

ППУ-2/4.8

30,7 Вт

грщд-2/1.29

30,7 Вт

грщд-2/1.29

30,7 Вт

грщд-2/1.29

30,7 Вт

грщд-2/1.29

30,7 Вт

грщд-2/1.31

30,7 Вт

грщд-2/1.31

30,7 Вт

грщд-2/1.31

30,7 Вт

грщд-2/1.31

30,7 Вт

грщд-2/1.22

30,7 Вт

грщд-2/1.22

30,7 Вт
грщд-3/1.13

30,7 Вт

грщд-2/1.21

30,7 Вт

грщд-2/1.20

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк
75 Лк

75 Лк

150 Лк

100 Лк 100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

30,7 Вт

грщд-3/1.23

30,7 Вт

грщд-3/1.23

30,7 Вт

ППУ-3/4.9

30,7 Вт

грщд-3/1.23

30,7 Вт

грщд-3/1.23

30,7 Вт

грщд-3/1.23

30,7 Вт

грщд-2/1.31

30,7 Вт

ППУ-2/4.9

Панель ППУ (ГРЩД-2)

30,7 Вт

грщд-2/1.30

30,7 Вт

ППУ-2/4.7

30,7 Вт

грщд-2/1.30

30,7 Вт

грщд-2/1.30

30,7 Вт
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А

А
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А

А

А

А
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А

А

А
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грщд-3/2.27
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грщд-3/2.29
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пом. 0.01пом. 0.01 пом. 0.02пом. 0.02
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пом. 0.03
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пом. 0.01

пом. 0.01

пом. 0.03

пом. 0.03

пом. 0.03

пом. 0.03

пом. 0.01

пом. 0.01

пом. 0.03
пом. 0.03

пом. 0.01
пом. 0.01

пом. 0.01
пом. 0.01

Перекрестный выключатель

Перекрестный выключатель

пом. 0.01
пом. 0.01

пом. 0.01
пом. 0.01

пом. 0.01
пом. 0.01

пом. 0.01
пом. 0.01

пом. 0.01

пом. 0.01

пом. 0.02

пом. 0.02

пом. 0.02

пом. 0.02

пом. 0.01

пом. 0.01
пом. 0.01пом. 0.01

Перекрестный выключатель

Перекрестный выключатель

30,7 Вт

грщд-3/2.26

пом. 0.03
пом. 0.03

Перекрестный выключатель

Перекрестный выключатель

Экспликация помещений - подвала
Номер
пом.

Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

№1.1
0.01 Водомерный узел и насосная станция 19,57
0.02 Коридор 5,67
0.03 ИТП 42,31 Д
0.04 Помещение подвала 8,22
0.05 Помещение подвала 129,67
№1.2
0.01 Электрощитовая 27,90 В3
0.02 Водомерный узел и насосная станция 30,54
0.03 Помещение подвала 151,88
№2.1
0.01 Электрощитовая 25,11 В3
0.02 Помещение подвала 187,45
№2.2
0.01 Помещение подвала 216,93
№2.3
0.01 Помещение подвала 217,26
№3.1
0.01 Помещение подвала 328,53
№3.2
0.01 Помещение подвала 330,42
№4
0.01 Помещение подвала 227,72
№5.1
0.01 Электрощитовая 21,18 В3
0.02 Помещение подвала 180,44
№5.2
0.01 Помещение подвала 204,35
№6
0.01 Помещение для прокладки сетей 48,00 В3
0.02 ИТП 45,19 Д
0.03 Помещение подвала 216,47
№7
0.01 Помещение подвала 67,72

2732,53
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Компановочная схема здания

Корпус А
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кабельных трасс освещения. Подвал.
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Примечание:

1. Выключатели устанавливать на расстоянии не менее 150мм от дверного откоса.

2. Высота установки выключателей/переключателей освещения - не менее 1,8 от у.ч.п. помещения.

Управление освещением лестничных клеток, коридоров и холлов осуществляется посредством датчиков движения.

3. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

4. Подвод к выключателям освещения выполнять открыто в пвх-гофре.

5. Подвод к источникам освещения выполнять открыто, в пвх-гофре.

6. Подвод к источникам освещения лестничных клеток/ лифтовых холлов/ входных тамбуров/ светильников у входов в здание выполнять

скрыто в пвх-гофре (в монолите).

7. Отм. установки светильников, соответственно:

· на лестничных клетках - 2,5м от уровня ступени, по месту привязки,

· светильников освещения входов в здание - не менее 200мм от верха дверной коробки (по центу проема).

9. Электропроводка сети рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS.

10. Не допускается совместная прокладка кабельных линий аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, замкнутом

канале строительной конструкции или на одном лотке.

11. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров

легкоудаляемой массой из негорючего материала.

12. Питание и размещение световых указателей "Выход" рассматривается в разделе СОУЭ.

Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

"Жилой комплекс, первая очередь 
строительства", на земельном участке с 
кадастровым  номером: 47:14:0504001:7768

СкорубскаяН.Контр
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1.06

11,78 м²

1.087,36 м²

1.07

17,96 м²

1.05

5,09 м²

1.09

36,88 м²

1.05

11,78 м²

1.09
7,52 м²

1.08

23,08 м²

1.02

1.03

2,99 м²

1.03

1,97 м²

1.04

8,19 м²

1.11

5,99 м²

1.06

13,30 м²

1.01

6,09 м²

1.05

12,45

3,05
3,83

5,16

36,04 м²

1.03

12,68 м²

1.01

3,10 м²

1.02

6,24 м²

1.06

5,09 м²

1.04

11,78 м²

1.07

6,71 м²

1.02

1.04

5,09 м²

1.07

18,06

14,78
10,11

12,47

4,26

4,96

14,84

3,77

4,20
10,85

16,99

2,57

3,77

14,81

10,53

12,30

3,80

12,67

4,06

10,58

6,92

5,59 м²

1.09

61,28 м²

1.08

6,04 м²

1.10

6,04 м²

1.02

5,18 м²

1.12

5,59 м²

1.01

5,66 м²

1.16

55,34 м²

1.03

26,21 м²

1.13

20,86 м²

1.15

4,18

3,49

18,07

5,01 м²

1.14

13,27

13,81 м²

1.01

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

EI60

EIS60

EI60

EIS60

EI60

EIS60

EI60

EIS60
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI30

EI30

EI30

EI30

4,
59

 (2
,30

)

9,87 3,80

16,93

3,80

9,87

студий на 1 и 2 этажах

19,74
44,27
46,57

2к

18,24
22,02
23,11

С

18,24
22,01
23,10

С

2,35

1,90

18,24

3,77

18,24

3,78

2,18 (1,09)

2,18 (1,09)

Перепланировка

Смещение стены лоджий

9,20

А

26,8 Вт

грщд-1/2.14

26,8 Вт

грщд-1/2.14

26,8 Вт

грщд-1/4.1

26,8 Вт

грщд-1/2.15

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

75 Лк

75 Лк

50 Лк

100 Лк

100 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.15

26,8 Вт

грщд-1/2.16

26,8 Вт

грщд-1/2.16

26,8 Вт

грщд-1/2.17

26,8 Вт

грщд-1/2.17

26,8 Вт

грщд-1/2.18

26,8 Вт

ППУ-1/4.5

26,8 Вт

грщд-1/2.18

26,8 Вт

грщд-1/2.18

26,8 Вт

грщд-1/2.18

26,8 Вт

грщд-1/2.19

26,8 Вт

ППУ-1/4.6

26,8 Вт

грщд-1/2.19

26,8 Вт

грщд-1/2.19

26,8 Вт

грщд-1/2.19

26,8 Вт

грщд-1/2.19

26,8 Вт

грщд-1/2.19

100 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.23

100 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

ППУ-1/4.7

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/1.23

26,8 Вт

грщд-1/1.23

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/1.24

26,8 Вт

грщд-1/1.24

75 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

ППУ-1/4.8

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

грщд-1/2.21

А

А

А

26,8 Вт

грщд-1/4.2

26,8 Вт

грщд-4/3

26,8 Вт

грщд-1/4.4

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

грщд-1/1.18

26,8 Вт

грщд-1/1.17

26,8 Вт

грщд-1/1.19

26,8 Вт

грщд-1/1.20

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

А

А

А

А

А

26,8 Вт

грщд-1/1.22

26,8 Вт

грщд-1/1.22

26,8 Вт

грщд-1/1.21

26,8 Вт

грщд-1/1.21

17,8 Вт

грщд-1/1.25

17,8 Вт

грщд-1/1.25

17,8 Вт

грщд-1/1.26

17,8 Вт

грщд-1/1.26

17,8 Вт

грщд-1/1.27

17,8 Вт

грщд-1/1.27

17,8 Вт
грщд-1/1.28

17,8 Вт

грщд-1/1.28

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А 10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-1/4.24

А

10 Вт IP54
ППУ-1/4.24

А

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.17

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.21

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.21

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.22

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.23

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.17

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.14

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.8

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.25

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.26

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.27

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.28

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.23

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.25

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.22

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.25

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.26

пом. 1.08 пом. 1.09

пом. 1.06

пом. 1.02

пом. 1.03

пом. 1.04

пом. 1.03

пом. 1.04

пом. 1.07

пом. 1.01

пом. 1.01

пом. 1.01

ПД

ВК

ВК

ВК

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ВК

ПК

ВК

ВК ВК ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

ВК
ОВК

ПК
СС, ЭОМ

ЛК

ВК

ВК
ВК

ВК

О

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ПД

ДУ

ПК

ВК

ВК

О

ВК

ВК

ДУ

ВК

ВКВК

ВК

ВК

ВК

ЛК

ПД

ВК

ПД

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

О

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ПД

ПК

ВК

ОВ

ЭОМ

ЭОМ

ЭОМ ЭОМ

ЭОМ ЭОМ

ЭОМЭОМ

ЭОМ

ЭОМ

ЭОМЭОМ

ЭОМ ЭОМ

ВК

ВК

ВК

ВК

ПД

О

ВК

СС, ЭОМ

ДУ

ПД

ЛК

ПК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ПД

О

ВК

СС, ЭОМ

ДУ

ПД

ЛК

ПК

ВК

1с

3

9c

6

2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с

1c

11

5c

12

2c

10

2c 4c

АсА

Ас В

Дс Г

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес

Бс

Вс

Гс

Ас Д

Ас Е

Бс

Вс

Гс

ГсБ

Вс

Бс

Вс

АсА

Гс

1с

5

6с

8

1с

9

1c

7

3c

Дс

Бс

2с

3с

4с

5с

АсК

Бс

Вс

Гс

ДсЛ

6с

2с

3с

4с

5с

31
50

23
00

57
50

11
20

0

3600 5000 3000 3400 3400 3000 5000 3600 12720 680 5100 2300 5700

30000 13400 13100

11
50

0

34
50

23
00

41
00

16
50

4500

4500

4500

3200
3200

4500

4500

4500

3200
230

66
00

32
00

32
00

28
00

30
00

66
00

62
00

30
00

30
00

23
0

60
00

68
00

30
00

30
00

62
00

75
0

54
50

33
50

18
80

0
19

03
0

18
80

0
69

50
88

00

22,28
47,60
49,35

2к

37,43
62,96
64,71

3к

22,39
47,18
48,87

2к

17,25
20,80
22,05

С

17,10
20,78
22,03

С

20,25
47,04
48,87

2к

3,49 (1,75)

3,49 (1,75)

3,37 (1,68)

2,49 (1,24)

2,50 (1,25)
2,50 (1,25)

Дс Л

-0.100 -0.100

0.000

7,70 м²

1.04

14,96 м²

1.02

6,46 м²

1.07 11,77 м²

1.07

17,59 м²

1.04

7,87 м²

1.01

6,73 м²

1.083,34 м²

1.07

4,54 м²

1.06

21,49 м²

1.05

5,09 м²

1.04

7,37 м²

1.06

13,12 м²

1.10

2,41 м²

1.09

36,05 м²

1.04

6,72 м²

1.07

5,08 м²

1.03

9,34 12,94

13,27

5,13

3,85 3,07

5,68 м²

1.06

12,63 м²

1.02

11,89 м²

1.05

13,79

12,43

13,15

9,34 12,18

15,91

5,21

3,85

3,07

4,10 3,07

4,08

11,78 м²

1.05

10,58 м²

1.01

7,18 м²

1.11

5,99 м²

1.08

11,59 м²

1.05

15,74

4,44

6,61

11,75

39,56 м²

1.05

44,05 м²

1.05

15,06 м²

1.02

1.08

1.07

5,94 м²

1.01

5,94 м²

1.01

3,78 м²

1.08
1,97 м²

1.03

2,67 м²

1.01

5,09 м²

1.01

40,45 м²

1.02

2,70 м²

1.03 13,12 м²

1.04

6,09 м²

1.06

7,17 м²

1.07

9,96

17,10

17,25

3,55

3,68

4,59

11,04

17,24

6,28 м²

1.06
6,27 м²

1.04

9,42 м²

1.03

7,01 м²

1.08

12,87 м²

1.04

9,42 м²

1.03

15,06 м²

1.02

7,06 м²

1.05

5,90 м²

1.12

5,90 м²

1.14
6,81 м²

1.01
5,18 м²

1.12

5,26 м²

1.03

6,37 м²

1.10 6,30 м²

1.09

6,52 м²

1.13

6,52 м²

1.15

5,49 м²

1.03

6,09 м²

1.14

5,67 м²

1.02

5,31 м²

1.13

65,65 м²

1.11
113,95 м²

1.16

57,22 м²

1.02 53,29 м²

1.13

56,42 м²

1.01

24,64 м²

1.12

21,99 м²

1.11

1.09

1.1026,69 м²

1.08

1.06
6,55

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

EIS60

EI60

EI60

EIS60

EIS60
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
EI60

EIS60

EIS60

EIS60

EIS60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

2460

3c'

1с

4

51,29 м²

1.03

5,39 м²

1.02

17,25
20,80
22,05

С 17,10
20,65
21,90

С

2,49 (1,24)

4,13 (2,07)

17,10

3,55

17,03

7,03 м²

1.09

8,50

EI60

EI60

Изменены планировки секций  4, 5.1, 5.2

2850

19550

19900

105°

105°

1.06

1.07
2,89

3,08

2,88

2,89

3,74 (1,87)

6,09 (1,83)

4,74 (2,37)

17,41

14,00
6,29

11,88

3,19

3,42

3,46

21,89

2,14

2,40

1,23

на 1500мм

Смещение стены лоджий от оси на 1400мм

Перепланировка

3,55

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк
75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

100 Лк

50 Лк

50 Лк 50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

50 Лк

75 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

50 Лк 50 Лк

75 Лк

75 Лк

75 Лк

26,8 Вт

грщд-3/2.16

26,8 Вт

грщд-3/2.15

26,8 Вт

грщд-3/2.14

26,8 Вт

грщд-3/2.14

26,8 Вт

грщд-3/2.13

26,8 Вт

грщд-3/2.13

26,8 Вт

грщд-2/2.12

26,8 Вт

грщд-2/2.12

26,8 Вт

грщд-2/2.11

26,8 Вт

грщд-2/2.11

26,8 Вт

грщд-2/2.13

26,8 Вт

грщд-3/1.14 26,8 Вт

ППУ-3/4.4

26,8 Вт

грщд-3/1.13 26,8 Вт

ППУ-3/4.3

26,8 Вт

грщд-3/1.12

26,8 Вт

ППУ-3/4.2

26,8 Вт

грщд-3/1.11

26,8 Вт

ППУ-3/4.1

26,8 Вт

грщд-2/1.21

26,8 Вт

ППУ-2/4.2

26,8 Вт

грщд-2/1.20

26,8 Вт

ППУ-2/4.1

26,8 Вт

ППУ-2/4.2

26,8 Вт

грщд-2/1.22

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

ППУ-2/4.4

26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

грщд-2/1.23

26,8 Вт

грщд-2/1.23

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

ППУ-2/4.5

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-3/2.17

26,8 Вт

грщд-3/2.17

26,8 Вт

грщд-3/2.17

26,8 Вт

ППУ-3/4.5

26,8 Вт

грщд-3/2.17
26,8 Вт

грщд-3/2.17

26,8 Вт

грщд-3/2.17

50 Лк

50 Лк

26,8 Вт

ППУ-3/4.6

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.18

26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23

26,8 Вт

грщд-3/2.19

26,8 Вт

ППУ-3/4.7

26,8 Вт

грщд-3/2.20

26,8 Вт

ППУ-3/4.8

26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24

26,8 Вт

грщд-3/2.16

26,8 Вт

грщд-3/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.16

26,8 Вт

ППУ-2/4.5

26,8 Вт

грщд-2/1.25

26,8 Вт

грщд-2/1.25

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

26,8 Вт

грщд-2/1.24

26,8 Вт

грщд-2/1.24

17,8 Вт

грщд-2/1.26

17,8 Вт

грщд-2/1.26

17,8 Вт

грщд-2/1.27

17,8 Вт

грщд-2/1.27

17,8 Вт

грщд-3/1.19

17,8 Вт

грщд-3/1.19

17,8 Вт

грщд-2/1.28

17,8 Вт

грщд-2/1.28

26,8 Вт

грщд-3/1.15

26,8 Вт

грщд-3/1.15

26,8 Вт

грщд-3/1.16

26,8 Вт

грщд-3/1.17

26,8 Вт

грщд-3/1.17

26,8 Вт

грщд-3/1.18

26,8 Вт

грщд-3/1.18

26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.23

17,8 Вт

грщд-3/1.20

17,8 Вт

грщд-3/1.20

17,8 Вт
грщд-3/1.21

17,8 Вт
грщд-3/1.21

17,8 Вт
грщд-3/1.22

17,8 Вт
грщд-3/1.22

26,8 Вт

грщд-3/2.23

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54
ППУ-2/4.16

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А 10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А 10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А 10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А 10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-2/4.16

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-2/4.16

А

10
 В

т 
IP
54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54

ППУ-2/4.16

А

10 Вт IP54
ППУ-2/4.16

А

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.28

Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.26

Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.27

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.25

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.13

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.23

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/2.5 грщд-2/2.17, ЩОВ-2/1

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.21

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.22

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.23

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.19

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.15

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.18

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.19

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.20

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.21

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.14

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.14

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.15

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.16

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.11

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.15

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24
опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.17

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.25

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.18

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.18

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.12

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.11

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

пом. 1.07

пом. 1.08

пом. 1.07

пом. 1.08

пом. 1.06 пом. 1.07

пом. 1.03

пом. 1.06

пом. 1.01

пом. 1.06

пом. 1.08 пом. 1.09

пом. 1.09

пом. 1.10

пом. 1.05

пом. 1.01

пом. 1.02

пом. 1.02

пом. 1.10

пом. 1.02

пом. 1.02

10 Вт IP54

ППУ-3/4.24

А

10 Вт IP54
ППУ-3/4.24

А

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

26,8 Вт

грщд-3/1.16

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.22

Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Выключатель группы рабочего / Аварийного осв ., 1 х кл ., 1 х гр ., IP44

Светильник накладной/подвесной

Светильник накладной/встраиваемый Армстронг

Изменение направление кабельной трассы

Кабель группы рабочего освещения

Кабель группы аварийного освещения

А

пом. пом.

17,8 Вт
гр.

17,8 Вт
гр.
А

26,8 Вт
гр.

26,8 Вт
гр.

Экспликация помещений 1 этажа
Номер
пом. Наименование Площадь, м²

Кат.
пом.

№1.1
1.01 Тамбур 5,59
1.02 Санузел в т.ч. МГН 6,04
1.03 Организация торговли 55,34
1.04 Тамбур 6,80
1.05 Лифтовой холл 21,46
1.06 Тамбур 5,09
1.07 Колясочная 13,54
1.08 С/у 2,30
1.09 ПУИ 3,11 В4
1.10 ЛК 11,78
1.11 Выход из подвала 8,19
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,18
1.13 Организация торговли 26,21
1.14 Санузел в т.ч. МГН 5,01
1.15 Организация общественного питания 20,86
1.16 Тамбур 5,66
№1.2
1.01 Офисы 56,42
1.02 Тамбур 5,67
1.03 Санузел в т.ч. МГН 5,26
1.04 Тамбур 5,09
1.05 Лифтовой холл 21,49
1.06 Тамбур 7,37
1.07 ЛК 11,77
1.08 ПУИ 3,78 В4
1.09 С/у 2,41
1.10 Колясочная 13,12
1.11 Выход из подвала 7,18
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,18
1.13 Организация общественного питания 53,29
1.14 Тамбур 6,09
№2.1
1.01 Колясочная 12,68
1.02 С/у 3,10
1.03 Лифтовой холл 36,04
1.04 Тамбур 5,09
1.05 Тамбур 6,09
1.06 ПУИ 6,24 В4
1.07 ЛК 11,78
1.08 Офисы 61,28
1.09 Тамбур 5,59
1.10 Санузел в т.ч. МГН 6,04
№2.2
1.01 С/у 2,67
1.02 Колясочная 12,63
1.03 Тамбур 5,08
1.04 Лифтовой холл 36,05
1.05 ЛК 11,89
1.06 ПУИ 5,68 В4
1.07 Тамбур 6,72
1.08 Выход из подвала 5,99
1.09 Санузел в т.ч. МГН 6,30
1.10 Санузел в т.ч. МГН 6,37
1.11 Управляющая компания 21,99
1.12 Офисы 24,64
1.13 Тамбур 5,31
№2.3
1.01 Тамбур 5,09
1.02 Лифтовой холл 40,45
1.03 С/у 2,70
1.04 Колясочная 13,12
1.05 ЛК 11,78
1.06 ПУИ 6,09 В4
1.07 Тамбур 7,17
№3.1
1.01 МОП 13,81
1.02 Выход из подвала 6,71

Экспликация помещений 1 этажа
Номер
пом. Наименование Площадь, м²

Кат.
пом.

1.03 С/у 1,90
1.04 ПУИ 2,35 В4
1.05 Колясочная 17,96
1.06 Лифтовой холл 32,04
1.07 Тамбур 7,36
1.08 ЛК 11,78
1.09 Тамбур 5,09
№3.2
1.01 МОП 13,30
1.02 Колясочная 23,08
1.03 ПУИ 2,99 В4
1.04 С/у 1,97
1.05 Лифтовой холл 36,88
1.06 Выход из подвала 5,99
1.07 Тамбур 5,09
1.08 Тамбур 7,52
1.09 ЛК 11,78
№4
1.01 Тамбур 7,87
1.02 Тамбур 5,39
1.03 Тамбур 51,29
1.04 Колясочная 17,59
1.05 ЛК 11,59
1.06 ПУИ 4,54 В4
1.07 С/у 3,34
1.08 Тамбур 6,73
№5.1
1.01 Тамбур 5,94
1.02 Тамбур 15,06
1.03 Лифтовой холл 9,42
1.04 Выход из подвала 6,27
1.05 МОП 44,05
1.06 ЛК 6,28
1.07 С/у 2,88
1.08 ПУИ 2,89 В4
1.09 Лифтовой холл 7,03
№5.2
1.01 Колясочная 5,94
1.02 МОП 15,06
1.03 Колясочная 9,42
1.04 Тамбур 12,87
1.05 ЛК 39,56
1.06 С/у 3,08
1.07 ПУИ 2,89 В4
1.08 Тамбур 7,01
502 Санузел 1,23
№6
1.01 Диспетчерская 10,58
1.02 Колясочная 14,96
1.03 С/у 1,97
1.04 Лифтовой холл 7,70
1.05 Выход из подвала 7,06
1.06 ЛК 6,55
1.07 Тамбур 6,46
1.08 МОП 26,69
1.09 С/у 2,14
1.10 ПУИ 2,40 В4
1.11 Офисы 65,65
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,90
1.13 Тамбур 6,52
1.14 Санузел в т.ч. МГН 5,90
1.15 Тамбур 6,52
1.16 Организация торговли 113,95
№7
1.01 Санузел в т.ч. МГН 6,81
1.02 Организация торговли 57,22
1.03 Тамбур 5,49

1671,18

С1.1

С2.1

С3.1

С3.2

С6

С2.3

С2.2

С1.2С7

Компановочная схема здания
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2.2        5

Размещение ооборудования и прокладка
кабельных трасс освещения. 1 этаж.

Масштаб 1:100

Примечание:

1. Выключатели устанавливать на расстоянии не менее 150мм от дверного откоса.

2. Высота установки выключателей/переключателей освещения - не менее 1,8 от у.ч.п. помещения.

Управление освещением лестничных клеток, коридоров и холлов осуществляется осуществляется посредством датчиков движения.

3. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

4. Подвод к выключателям освещения выполнять открыто в пвх-гофре.

5. Подвод к источникам освещения выполнять открыто, в пвх-гофре.

6. Подвод к источникам освещения лестничных клеток/ лифтовых холлов/ входных тамбуров/ светильников у входов в здание выполнять

скрыто в пвх-гофре (в монолите).

7. Отм. установки светильников, соответственно:

· на лестничных клетках - 2,5м от уровня ступени, по месту привязки,

· в коридорах/холлах/тамбурах/сан.узлах - на подвесной/чистовой потолок (в зависимости от типа отделки помещения),

· светильников освещения входов в здание - не менее 200мм от верха дверной коробки (по центу проема).

9. Электропроводка сети рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS.

10. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

11. Не допускается совместная прокладка кабельных линий аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, замкнутом

канале строительной конструкции или на одном лотке.

12. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров

легкоудаляемой массой из негорючего материала.

13. Питание и размещение световых указателей "Выход" рассматривается в разделе СОУЭ.

Разработал   Варванович 

Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

"Жилой комплекс, первая очередь 
строительства", на земельном участке с 
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26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.21

А

А
26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.17

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.21

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.22

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.23

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.18

С1.1

С2.1

С3.1

С3.2

С6

С2.3

С2.2

С1.2С7

Компановочная схема здания
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Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Светильник накладной/встраиваемый Армстронг

Выключатель освещения , 1 кл. 1 направление

Изменение направление кабельной трассы

Кабель группы рабочего освещения

Кабель группы аварийного освещения

А
26,8 Вт

гр.

26,8 Вт
гр.

Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом. Наименование Площадь, м²

Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 17,87
№3.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 30,23
№3.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 33,17
№4
2.01 МОП 13,95
2.02 ЛК 15,29
2.03 МОП 19,18
№5.1
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,74
№5.2
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,68
№6
2.01 МОП 35,39
2.02 Лифтовой холл 7,70
2.03 ЛК 13,61

505,23
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№ д
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ЛистКол.
уч.

Изм.

Копировал:

Лист
Изм. Подпись Дата

Стадия Листов
Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ

Жилой комплексКорольков
12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

2.3        5

Размещение ооборудования и прокладка
кабельных трасс освещения. 2 этаж .

Масштаб 1:100

Примечание:

1. Выключатели устанавливать на расстоянии не менее 150мм от дверного откоса.

2. Высота установки выключателей/переключателей освещения - не менее 1,8 от у.ч.п. помещения.

Управление освещением лестничных клеток, коридоров и холлов осуществляется осуществляется посредством датчиков движения.

3. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

4. Подвод к выключателям освещения выполнять открыто в пвх-гофре.

5. Подвод к источникам освещения выполнять открыто, в пвх-гофре.

6. Подвод к источникам освещения лестничных клеток/ лифтовых холлов/ входных тамбуров/ светильников у входов в здание выполнять

скрыто в пвх-гофре (в монолите).

7. Отм. установки светильников, соответственно:

· на лестничных клетках - 2,5м от уровня ступени, по месту привязки,

· в коридорах/холлах/тамбурах/сан.узлах - на подвесной/чистовой потолок (в зависимости от типа отделки помещения),

· светильников освещения входов в здание - не менее 200мм от верха дверной коробки (по центу проема).

9. Электропроводка сети рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS.

10. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

11. Не допускается совместная прокладка кабельных линий аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, замкнутом

канале строительной конструкции или на одном лотке.

12. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров

легкоудаляемой массой из негорючего материала.

13. Питание и размещение световых указателей "Выход" рассматривается в разделе СОУЭ.

AutoCAD SHX Text
Формат A0x2
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Конструктору: необходимо убрать пилон
вдоль оси Ес и поставить его вдоль оси 2с

Перепланировка

26,8 Вт

грщд-1/2.18

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

ППУ-1/4.6

26,8 Вт

ППУ-1/4.6

26,8 Вт

грщд-1/2.23

100 Лк

100 Лк

26,8 Вт

ППУ-1/4.7

26,8 Вт

ППУ-1/4.8

А

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.19

А

26,8 Вт

грщд-1/2.23

26,8 Вт

грщд-1/2.23

А

А

26,8 Вт

грщд-1/2.24

50 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.21

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.25

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.22

26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт

грщд-2/2.12

26,8 Вт

грщд-2/2.11

26,8 Вт

грщд-3/1.14 26,8 Вт

ППУ-3/4.4

26,8 Вт

грщд-3/1.13 26,8 Вт

ППУ-3/4.3

26,8 Вт

грщд-3/1.12

26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт
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26,8 Вт

грщд-3/2.24
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26,8 Вт
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26,8 Вт

грщд-2/2.16

26,8 Вт

ППУ-2/4.5

А

А
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26,8 Вт

грщд-3/2.20

26,8 Вт

ППУ-3/4.8

А

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.17

А

26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.21

А

А
26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.17

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.21

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.22

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.23

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.18

Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Светильник накладной/встраиваемый Армстронг

Выключатель освещения , 1 кл. 1 направление

Изменение направление кабельной трассы

Кабель группы рабочего освещения

Кабель группы аварийного освещения

А
26,8 Вт

гр.

26,8 Вт
гр.

Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м² Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 17,87
№3.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 30,23
№3.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 33,17
№4
2.01 МОП 13,95
2.02 ЛК 15,29
2.03 МОП 19,18
№5.1
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,74
№5.2
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,68
№6
2.01 МОП 35,39
2.02 Лифтовой холл 7,70
2.03 ЛК 13,61
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Копировал:

Лист
Изм. Подпись Дата

Стадия Листов
Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ

Жилой комплексКорольков
12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

2.4        5

Размещение ооборудования и прокладка
кабельных трасс освещения. 2 этаж .

Масштаб 1:100

Примечание:

1. Выключатели устанавливать на расстоянии не менее 150мм от дверного откоса.

2. Высота установки выключателей/переключателей освещения - не менее 1,8 от у.ч.п. помещения.

Управление освещением лестничных клеток, коридоров и холлов осуществляется осуществляется посредством датчиков движения.

3. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

4. Подвод к выключателям освещения выполнять открыто в пвх-гофре.

5. Подвод к источникам освещения выполнять открыто, в пвх-гофре.

6. Подвод к источникам освещения лестничных клеток/ лифтовых холлов/ входных тамбуров/ светильников у входов в здание выполнять

скрыто в пвх-гофре (в монолите).

7. Отм. установки светильников, соответственно:

· на лестничных клетках - 2,5м от уровня ступени, по месту привязки,

· в коридорах/холлах/тамбурах/сан.узлах - на подвесной/чистовой потолок (в зависимости от типа отделки помещения),

· светильников освещения входов в здание - не менее 200мм от верха дверной коробки (по центу проема).

9. Электропроводка сети рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS.

10. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

11. Не допускается совместная прокладка кабельных линий аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, замкнутом

канале строительной конструкции или на одном лотке.

12. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров

легкоудаляемой массой из негорючего материала.

13. Питание и размещение световых указателей "Выход" рассматривается в разделе СОУЭ.
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2к

АсИ

12,47
31,50
33,71

1к

3,44 (1,72)

2,26 (1,13)

2,26 (1,13) 2,25 (1,13)

3,58 (1,79)

3,84 (1,92)

3,87 (1,94)

2,24 (1,12)

3,63 (1,82)

10,85
35,08
36,90

1к

15,02
18,79
19,91

С

10,11
33,42
35,34

1к

10,59
34,53
36,32

1к

18,21
22,01
23,14

С

27,32
49,91
53,05

2к

18,44
22,03
23,16

С

27,32
49,91
53,05

2к

18,92
44,17
45,89

2к

3,86 (1,93)

39,83
66,48
70,18

3к

10,68
28,40
30,34

С

16,71 м²

2.03

12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

14,39 м²

2.03 12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

30,23 м²

2.03 12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

33,17 м²

2.03

12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

12,38

9,4812,44

3,832,91

5,14

2,23

10,30

9,31
7,20

4,15

11,28

8,68

3,71
5,33

13,13

8,94

3,71
6,59

15,24

13,19

9,4712,43

5,16

13,3413,10

14,60
2,893,24

11,89

4,13

8,48

10,18

6,99

2,29

12,21

14,36

11,77
4,26

2,93

11,60

11,06

1,67

3,77

9,50

9,31 6,22

2,14

13,09

3,05

3,83

3,77

15,02

11,21

10,68

4,34

17,28

10,85

4,20

2,57

12,47

4,26

14,77

18,37

4,94 10,11

3,88

9,78

9,14 6,56

2,14

12,67

18,21

18,44

3,59

3,80
3,77

15,02

12,30

10,84

4,18

12,95

4,06

10,59

6,93

12,66

3,80

2,17

3,58 (1,79)

7,42

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

19,61
44,47
45,99

2к

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

3,809,87

9,87

16,93

3,80

Добавлены окна
на всех этажах

2к всместо  2-х студий на 1 и 2 этажах

Конструктору: необходимо убрать пилон
вдоль оси Ес и поставить его вдоль оси 2с

4,41 (2,20)

3,87 (1,94)

4,70 (2,35)

19,74
44,27
46,62

2к

Перепланировка

26,8 Вт

грщд-1/2.18

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.20

26,8 Вт

грщд-1/2.21

26,8 Вт

ППУ-1/4.6

26,8 Вт

ППУ-1/4.6

26,8 Вт

грщд-1/2.23

100 Лк

100 Лк

26,8 Вт

ППУ-1/4.7

26,8 Вт

ППУ-1/4.8

А

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.19

А

26,8 Вт

грщд-1/2.23

26,8 Вт

грщд-1/2.23

А

А

26,8 Вт

грщд-1/2.24

50 Лк

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.24

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

26,8 Вт

грщд-1/2.25

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.21

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.25

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.22

26,8 Вт

грщд-1/4.1

26,8 Вт

грщд-1/4.2

26,8 Вт

грщд-4/3

26,8 Вт

грщд-1/4.4

26,8 Вт

грщд-1/1.18

26,8 Вт

грщд-1/1.17

26,8 Вт

грщд-1/1.19

26,8 Вт

грщд-1/1.20

А

А

А

А

ДУ

ПД

ПД

ВК

ВК

ВК

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ВК

ПК

ВК

ВК ВК ВК ВК ВК

ВК

ВК

ВК

ВК
ОВК

ПК
СС, ЭОМ ДУ

ПД

ЛК

ВК

ВК
ВК

ВК

О

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ПД

ПД

ДУ

ПК

ВК

ВК

О

ВК

ВК

ПД

ДУ

ВК

О

ВКВК

ВК

ВК

ВК

СС, ЭОМ

ДУ

ПК

ВК

ЛК

ПД

ПД

О

ВК

ПД

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

О

ВК

СС, ЭОМ

ЛК

ПД

ПД

ДУ

ПК

ВК

ОВ

ВК

ВК

ВК

ВК

ПД

О

ВК

СС, ЭОМ

ДУ

ПД

ПД

ЛК

ПК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ВК

ПД

О

ВК

СС, ЭОМ

ДУ

ПД

ПД

ЛК

ПК

ВК

1с

3

9c

6

2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с

1c

11

5c

12

2c

10

2c 4c

Ас В

Дс Г

Бс

Вс

Гс

Дс

Ес

Бс

Вс

Гс

Ас Д

Ас Е

Бс

Вс

Гс

ГсБ

Вс

Бс

Вс

АсА

Гс Гс

1с

5

6с

8
1с

9

1c

7

3c

Дс

Бс

2с 3с 4с 5с 6с

12

2с

3с

4с

5с

АсК

Бс

Вс

Гс

ДсЛ

6с

2с

3с

4с

5с

31
50

23
00

57
50

11
20

0

3600 5000 3000 3400 3400 3000 5000 3600 12720 680 5100 2300 5700
30000 13400 13100

11
50

0

34
50

23
00

41
00

16
50

2850

4500

4500

4500

3200
3200

4500

4500

4500

3200
230

66
00

32
00

32
00

28
00

30
00

66
00

62
00

30
00

30
00

23
0

60
00

68
00

30
00

30
00

62
00

75
0

54
50

18
80

0
19

03
0

18
80

0
69

50
88

00

18,92
23,27
24,64

С

10,74
30,08
31,86

1к

18,92
23,27
24,64

С

2,74 (1,37) 3,55 (1,77)
2,74 (1,37)

3,17 (0,95) 3,17 (0,95)

25,23
57,67
58,62

10,75
30,09
31,87

1к

3,55 (1,77)

25,38
57,58
58,53

3,20 (1,60)

22,28
47,07
48,67

2к

3,42 (1,71)

3,18 (1,59)

3,82 (1,91)

22,40
47,72
49,43

2к

18,96
43,91
45,50

2к

4,21 (2,10)4,22 (2,11)

2,97 (1,49)

3,42 (1,71)

22,41
46,67
48,38

2к 19,62
44,19
45,68

2к

15,24
34,45
36,56

1к
13,15
30,82
32,93

1к

3,30 (1,65)

3,30 (1,65)

3,42 (1,71)

10,42
29,67
31,32

1к

10,46
29,70
31,35

1к
22,10
46,97
48,68

2к

Дс Л

39,63
66,55
70,24

3к
3,55 (1,78)

26,65
31,10
32,65

12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

17,87 м²

2.03

11,78 м²

2.02

12,49 м²

2.01

14,27 м²

2.03

12,49 м²

2.01

16,75 м²

2.03

11,78 м²

2.02

2.03
2.02

35,39 м²

2.01

18,92 10,74 18,92

4,35 4,15 4,35

3,21

11,98

17,02

5,42 5,28

4,62
4,73

5,38

14,22

11,16

14,2210,75

4,15

3,21

11,98

17,43 3,19

6,43

11,87

14,55

3,42

5,42

11,01

9,48

3,85 3,07

12,92

5,13

13,27

2,23

4,15

6,73

8,84

10,12

11,84

13,02

14,68

3,27
3,02

11,73

13,22

16,77

9,91

3,82 3,05

12,37

4,08

13,84

16,75

13,15

5,24

8,58

3,85 3,96

8,84

6,41

15,24

9,48

12,38

12,93

10,14

9,48

4,15

2,23 7,19

11,00

5,12

2,923,84

10,46

11,89

3,92

10,423,92

12,01

3,32

3,43

13,61

9,94

4,01

4,15
12,16

3,10

7,61

14,39

3,55

12,26

4,45

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60

EI60

11,10
36,78
37,90

1к
17,13
20,68
21,95

С

17,26
20,81
22,08

С

17,26
20,81
22,10

С

11,12
34,97
36,41

1к

11,12
34,97
36,41

1к
17,26
20,81
22,10

С

17,26
20,81
22,08

С

17,13
20,81
22,08

С
20,25
48,23
50,06

2к

29,33
56,92
58,69

21,87
25,33
27,74

С

11,05
28,52
30,07

3,46

21,87

11,052,67

11,25

5800

7200

3c'

44
00

1450

1с

4

19900

19550

105°

33
50

Добавлены окна на всех этажах Добавлены окна навсех этажах

Изменены планировки секций  4, 5.1, 5.2

105°

15,75

1,19

4,44

8,50

11,75

17,13

3,68

17,26

3,55

3,55

17,26

11,12

11,12

3,84

3,84
4,56

15,45

2,54 (1,27)
2,54 (1,27)

2,57 (1,28)

4,80 (1,44)

4,80 (1,44)
2,57 (1,28)

2,54 (1,27)
2,54 (1,27)

3,73 (1,12)

4,82 (2,41)

3,53 (1,76)

6,09 (1,83)

8,84 м²

2.01

21,68 м²

2.03

12,87 м²

2.02

8,84 м²

2.01

12,87 м²

2.02

21,74 м²

2.03

4,56

15,45

3,55

3,55

17,26

17,26

17,13
11,10

4,59

3,55

17,02

13,66 м²

2.01

15,13 м²

2.02

19,18 м²

2.03

3,10 (1,55)

3,10 (1,55)

Перепланировка

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк 100 Лк

100 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

150 Лк

100 Лк

100 Лк

50 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

100 Лк

26,8 Вт

грщд-2/2.12

26,8 Вт

грщд-2/2.11

26,8 Вт

грщд-3/1.14 26,8 Вт

ППУ-3/4.4

26,8 Вт

грщд-3/1.13 26,8 Вт

ППУ-3/4.3

26,8 Вт

грщд-3/1.12

26,8 Вт

ППУ-3/4.2

26,8 Вт

грщд-3/1.11

26,8 Вт

ППУ-3/4.1

26,8 Вт

грщд-2/1.21

26,8 Вт

ППУ-2/4.2

26,8 Вт

грщд-2/1.20

26,8 Вт

ППУ-2/4.1

26,8 Вт

ППУ-2/4.2

26,8 Вт

грщд-2/1.22

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.14

26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.15

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-2/2.18

26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.17

26,8 Вт

ППУ-3/4.6

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.18

26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23
26,8 Вт

грщд-3/2.23

26,8 Вт

грщд-3/2.19

26,8 Вт

ППУ-3/4.7

26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24
26,8 Вт

грщд-3/2.24

26,8 Вт

грщд-2/2.16

26,8 Вт

ППУ-2/4.5

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

26,8 Вт

грщд-3/2.20

26,8 Вт

ППУ-3/4.8

А

26,8 Вт

грщд-3/2.22

26,8 Вт

грщд-3/2.17

А

26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.21

26,8 Вт

грщд-3/2.21

А

А
26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.17

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

26,8 Вт

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.17

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.21

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.22

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.23

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.24

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабеля в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.18

Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Светильник накладной/встраиваемый Армстронг

Выключатель освещения , 1 кл. 1 направление

Изменение направление кабельной трассы

Кабель группы рабочего освещения

Кабель группы аварийного освещения

А
26,8 Вт

гр.

26,8 Вт
гр.

Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м² Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 17,87
№3.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 30,23
№3.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 33,17
№4
2.01 МОП 13,95
2.02 ЛК 15,29
2.03 МОП 19,18
№5.1
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,74
№5.2
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,68
№6
2.01 МОП 35,39
2.02 Лифтовой холл 7,70
2.03 ЛК 13,61

505,23

С1.1

С2.1

С3.1
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Стадия Листов
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ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ

Жилой комплексКорольков
12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

2.5         5

Размещение ооборудования и прокладка
кабельных трасс освещения. 4-12 этаж .

Масштаб 1:100

Примечание:

1. Выключатели устанавливать на расстоянии не менее 150мм от дверного откоса.

2. Высота установки выключателей/переключателей освещения - не менее 1,8 от у.ч.п. помещения.

Управление освещением лестничных клеток, коридоров и холлов осуществляется осуществляется посредством датчиков движения.

3. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

4. Подвод к выключателям освещения выполнять открыто в пвх-гофре.

5. Подвод к источникам освещения выполнять открыто, в пвх-гофре.

6. Подвод к источникам освещения лестничных клеток/ лифтовых холлов/ входных тамбуров/ светильников у входов в здание выполнять

скрыто в пвх-гофре (в монолите).

7. Отм. установки светильников, соответственно:

· на лестничных клетках - 2,5м от уровня ступени, по месту привязки,

· в коридорах/холлах/тамбурах/сан.узлах - на подвесной/чистовой потолок (в зависимости от типа отделки помещения),

· светильников освещения входов в здание - не менее 200мм от верха дверной коробки (по центу проема).

9. Электропроводка сети рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS, аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS.

10. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

11. Не допускается совместная прокладка кабельных линий аварийного освещения с другими кабелями в одном коробе, трубе, замкнутом

канале строительной конструкции или на одном лотке.

12. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей заделкой зазоров

легкоудаляемой массой из негорючего материала.

13. Питание и размещение световых указателей "Выход" рассматривается в разделе СОУЭ.

AutoCAD SHX Text
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Панель ППУ-1-1

(ГРЩД-1)

Панель РП1 (ГРЩД-1)

Панель ВП2 (ГРЩД-1)

Панель РП2 (ГРЩД-1)
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Панель ВП1 (ГРЩД-1)
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Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/1.36, грщд-1/1.37, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-1/4.10, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.8 - ППУ-1/5.12

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 1.2,

ЩРА-1/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-1/1.13, грщд-1/1.14, грщд-1/1.34, грщд-1/1.35, грщд-1/2.6, грщд-1/2.22, ЩОВ-1/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-1/4.9, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.3 - ППУ-1/5.7

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 1.1,

ЩРА-1/1

Подъем кабеля на 

Розетка в приямке лифта,

грщд-1/2.4

Розетка в приямке лифта,

грщд-1/2.3

Розетка в приямке лифта,

грщд-1/2.1

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-1/2.10, грщд-1/2.11, грщд-1/2.31, грщд-1/2.32, грщд-1/2.8, грщд-1/2.24, ЩОВ-1/3

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-1/4.11, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.13 - ППУ-1/5.17

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-1/2.12, грщд-1/2.13, грщд-1/2.33, грщд-1/2.34, грщд-1/2.9, грщд-1/2.25, ЩОВ-1/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-1/4.12, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.18 - ППУ-1/5.22

Розетка в приямке лифта,

грщд-1/2.2

ЩОВ-1

Щит распределительный

арендаторов (ЩРА-1)

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 1.4,

ЩРА-1/4

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 1.3,

ЩРА-1/3

Подъем кабелей к установкам П1,

В1 на 1 этаж, грщд-1/1.9

Подъем кабелей к установкам

П2, В2 на 1 этаж,

грщд-1/1.10

Подъем кабелей к установкам

П3, В3 на 1 этаж,

грщд-1/1.11

Подъем кабелей к вытяжке с/у

пом. 1.14 на 1 этаж,

грщд-1/1.12

Подъем кабелей к вытяжке с/у

пом. 1.02 на 1 этаж,

грщд-1/1.12

Подъем кабелей к вытяжке с/у

пом. 1.10 на 1 этаж,

грщд-1/1.12

Подъем кабелей к вытяжке с/у

пом. 1.12 на 1 этаж,

грщд-1/1.12 подъем кабеля транзитом по л/к,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом по л/к,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом по л/к,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом по л/к,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом по л/к,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом по л/к,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом по л/к,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом по л/к,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля  на 1 этаж,

грщд-1/2.17

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.16

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.15

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.14

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу из подвала,

грщд-1/2.21

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.21

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.22

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.23

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.24

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.14

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.16

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.17

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.8

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.25

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.26

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.27

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-1/1.28

Щит наружного освещения

(ЩНО-1)

Подъем кабеля от установок

подъем кабеля на 1

этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.25

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-1/4.26

Подъем кабеля к тепловой

завесе У1 на 1 этаж,

грщд-1/1.32

грщд-1/1.1

ППУ-1/4.20

ППУ-1/4.19

ППУ-1/4.18

ППУ-1/4.17

грщд-1/1.6
В9

грщд-1/1.7

грщд-1/1.4

ППУ-1-1/4.2

грщд-1/1.2

грщд-1/1.3

В11

грщд-1/1.7

В10

грщд-1/1.7

ППУ-1-1/5.1

грщд-1/1.5

грщд-1/1.33

П9

грщд-1/1.8

грщд-1/3.1

грщд-1/3.1

грщд-1/3.1

грщд-1/3.3

ППУ-1/4.23

ППУ-1/4.23

ППУ-1/4.23

ППУ-1/4.23

грщд-1/3.3

грщд-1/3.2

грщд-1/3.3

грщд-1/3.3

грщд-1/3.1

грщд-1/2.5

грщд-1/2.4
1,5м

грщд-1/2.3
1,5м

грщд-1/2.1
1,5м

грщд-1/2.2
1,5м
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Панель ППУ-2 (ГРЩД-3)

Панель РП1 (ГРЩД-3)

Панель ВП2 (ГРЩД-3)

Панель РП2 (ГРЩД-3)

Панель РП3 (ГРЩД-3)

Панель ВП1 (ГРЩД-3)
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Панель ППУ-3 (ГРЩД-2)

Панель РП3 (ГРЩД-2)

Панель ВП2 (ГРЩД-2)

Панель ВП1 (ГРЩД-2)
Панель РП1 (ГРЩД-2)

Панель РП2 (ГРЩД-2)

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩРД,

гр.

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.1,

ЩРА-2/1

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.2,

ЩРА-2/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/2.7, грщд-2/2.8, грщд-2/2.9, грщд-2/2.24,

грщд-2/2.25, грщд-2/2.19, ЩОВ-2/3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.9, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.13 - ППУ-2/5.17

Розетка в приямке лифта,

грщд-2/2.1

Розетка в приямке лифта,

грщд-2/2.2

Розетка в приямке лифта,

грщд-2/2.3

Розетка в приямке лифта,

грщд-3/2.1

Розетка в приямке лифта,

грщд-3/2.2

Розетка в приямке лифта,

грщд-3/2.3

Розетка в приямке лифта,

грщд-3/2.4

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.3,

ЩРА-2/3

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.4,

ЩРА-2/4

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/1.32, грщд-2/1.33, грщд-2/2.5 грщд-2/2.17

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.7, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.8 - ППУ-2/5.12

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.18, грщд-2/1.19, грщд-2/1.34, грщд-2/1.35,

грщд-2/2.6, грщд-2/2.18

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.8, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.3 - ППУ-2/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.7, грщд-3/1.8, грщд-3/1.24, грщд-3/1.25, грщд-3/2.5,

грщд-3/2.21, ЩОВ-3/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.9, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.3 - ППУ-3/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.9, грщд-3/1.10, грщд-3/2.6, грщд-3/1.26, грщд-3/1.27,

грщд-3/2.22, ЩОВ-3/2
Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.10, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.8 - ППУ-3/5.12

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.9, грщд-3/2.10, грщд-3/2.7, грщд-3/2.23, грщд-3/2.29, грщд-3/2.30, ЩОВ-3/3

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.11, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.13 - ППУ-3/5.17

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.11, грщд-3/2.12, грщд-3/2.8, грщд-3/2.24,

грщд-3/2.31, грщд-3/2.32, ЩОВ-3/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.12, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.18 - ППУ-3/5.22

ЩОВ-2

ЩОВ-3

Щит распределительный

арендаторов (ЩРА-2)

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.5,

ЩРА-2/5

Подъем кабеля на 1 этаж к щиту ЩС 2.6,

ЩРА-2/6

Щит наружного освещения

(ЩНО-2)

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.12 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.14 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.01 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.12 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.03 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.10 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля к вытяжке с/у

пом. 1.12 на 1 этаж,

грщд-2/1.14

Подъем кабеля от установок

П4, В4 на 1 этаж,

грщд-2/1.9

Подъем кабеля от установок

П5, В5 на 1 этаж,

грщд-2/1.10

Подъем кабеля от установок

П7, В7 на 1 этаж,

грщд-2/1.112

Подъем кабеля от установок

П6, В6 на 1 этаж,

грщд-2/1.11

Подъем кабеля от установок

П8, В8 на 1 этаж,

грщд-2/1.13

подъем кабеля транзитом по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.28

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.26

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.27

Подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.25

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем  кабеля на 1 этаж,

грщд-2/2.11

подъем  кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.23

подъем  кабеля на 1 этаж,

грщд-2/1.24

подъем  кабеля на 1 этаж,

грщд-2/2.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабеля от Пульта СКУД на 1 этаж, в пом. 1.11,

грщд-2/3.6
Подъем кабеля от БП СКУД на 1 этаж, в пом. 1.11,

грщд-2/3.7

Подъем кабеля от СОТ (АРМ) на 1 этаж, в пом. 1.11,

грщд-2/3.4

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем  кабеля на 1 этаж,

грщд-2/2.12

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.17

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.18

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.26

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.19
подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.15

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.16

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.18

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.19

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.20

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.21

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/1.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.14

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.14

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.15

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.16

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4
подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.16

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24 подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

грщд-3/2.15

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24
подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.24

подъем кабеля на 1 этаж,

ППУ-3/4.25

подъем  кабеля на 1 этаж,

ППУ-2/4.16

ППУ-2/4.13

ППУ-2/4.14

ППУ-2/4.15

ППУ-3/4.17

ППУ-3/4.18

ППУ-3/4.20

ППУ-3/4.19

грщд-2/1.6

П11

грщд-2/1.15

В14

грщд-2/1.7

В13

грщд-2/1.7

В13

грщд-2/1.7

грщд-2/1.5

грщд-3/1.5

ППУ-2/5.2грщд-2/1.2

ППУ-2/5.1

грщд-2/1.3грщд-2/1.1

грщд-3/1.2

грщд-3/1.3

ППУ-3/5.1

ППУ-3/5.2

грщд-2/1.2

П10

грщд-2/1.8

грщд-2/2.4

ППУ-2/4.18

ППУ-2/4.18

ППУ-2/4.18

ППУ-3/4.23

ППУ-3/4.23

ППУ-3/4.23

ППУ-3/4.23

грщд-1/3.1

грщд-2/3.1

грщд-1/3.1

грщд-1/3.8

грщд-2/3.2

грщд-2/3.3

грщд-3/3.2

грщд-2/2.1
1,5м

грщд-2/2.3
1,5м

грщд-3/2.1
1,5м

грщд-3/2.2

1,5м

грщд-3/2.3

1,5м

грщд-3/2.4

1,5м

грщд-2/2.2
1,5м

Обозначения условные

Обозначение условное Наименование Примечание

Вывод кабеля 1фаза/3 фазы

Розетка открытого монтажа, 1

местная, IP44, 220В

Щит силовой распределительный

Линии электроснабжения

распределительной сети
Линии электроснабжения групповой

сети

Линии электроснабжения

распределительной сети СПЗ

ЩС
гр.

ЩР

гр. гр.

С1.1

С2.1

С3.1

С3.2

С6

С2.3

С2.2

С1.2С7

Компановочная схема здания

Корпус А

Корпус Б

А

1 2 3 12
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В

Е

К

4

В

Г

Д

М

Ж

И

Б

1110

Г

Д

7

5
9

Л

Л

С4
С5.2

С5.1

Экспликация помещений - подвала
Номер
пом.

Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

№1.1
0.01 Водомерный узел и насосная станция 19,57
0.02 Коридор 5,67
0.03 ИТП 42,31 Д
0.04 Помещение подвала 8,22
0.05 Помещение подвала 129,67
№1.2
0.01 Электрощитовая 27,90 В3
0.02 Водомерный узел и насосная станция 30,54
0.03 Помещение подвала 151,88
№2.1
0.01 Электрощитовая 25,11 В3
0.02 Помещение подвала 187,45
№2.2
0.01 Помещение подвала 216,93
№2.3
0.01 Помещение подвала 217,26
№3.1
0.01 Помещение подвала 328,53
№3.2
0.01 Помещение подвала 330,42
№4
0.01 Помещение подвала 227,72
№5.1
0.01 Электрощитовая 21,18 В3
0.02 Помещение подвала 180,44
№5.2
0.01 Помещение подвала 204,35
№6
0.01 Помещение для прокладки сетей 48,00 В3
0.02 ИТП 45,19 Д
0.03 Помещение подвала 216,47
№7
0.01 Помещение подвала 67,72

2732,53

Лист
Изм. Подпись Дата

Стадия Листов
Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ

Жилой комплексКорольков
12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. Подвал.

Масштаб 1:100
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Копировал:

Примечание:

1. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

2. Распределительные сети от ГРЩ до щитов этажных выполнять кабелями АВВГнг-LS по лоткам по подвалу и

техэтажу далее в стальных электросварных трубах в стояках до каждого ЩЭ.

3. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей

заделкой зазоров легкоудаляемой массой из негорючего материала.

4. Распределительные сети до общедомового силового противопожарного оборудования ПД, ДУ, АППЗ и пр. выполнить

кабелями марки ВВГнг-FRLS с в стальных трубах (вертикальные стояки), металлических лотках, а также, при

одиночной прокладке, открыто кабелями на держателях в составе сертифицированной огнестойкой кабельной

линии (ОКЛ) с указанием в РД способов прокладки, эскизов и сечений трасс КЛ.
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ЩС 1.2

ЩС 1.1

ЩЭ 2.1.1

ЩЭ 3.1.1

ЩЭ 3.2.1

ЩС 1.4

ЩС 1.3

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 1.2,

ЩРА-1/2

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 1.1

ЩРА-1/1

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 1.4,

ЩРА-1/4

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 1.3,

ЩРА-1/3

Опуск кабелей от установок

П1, В1 в подвал,

грщд-1/1.9

Опуск кабелей от вытяжки с/у

пом. 1.14 в подвал,

грщд-1/1.12

Опуск кабелей от вытяжки с/у

пом. 1.02 в подвал,

грщд-1/1.12

Опуск кабелей от вытяжки с/у

пом. 1.10 в подвал,

грщд-1/1.12

Опуск кабелей от вытяжки с/у

пом. 1.12 в подвал,

грщд-1/1.12

Опуск кабелей от установок

П2, В2 в подвал,

грщд-1/1.10

Опуск кабелей от установок

П3, В3 в подвал,

грщд-1/1.11

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.14

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.15

Опуск кабеля от тепловой

завесы У1 в подвал,

грщд-1/1.32

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.17

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-1/2.21

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.21

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.22

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.23

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.17

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.14

опуск кабеля в подвал,

грщд-1/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.6

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.7

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-1/4.8

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.25

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.26

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.27

Опуск кабеля в подвал,

грщд-1/1.28

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.9, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.3 - ППУ-1/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/1.36, грщд-1/1.37, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.10, грщд-1/2.11, грщд-1/2.31, грщд-1/2.32, грщд-1/2.8, грщд-1/2.24, ЩОВ-1/3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.12, грщд-1/2.13, грщд-1/2.33, грщд-1/2.34, грщд-1/2.9, грщд-1/2.25, ЩОВ-1/4

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.13, грщд-1/1.14, грщд-1/1.34, грщд-1/1.35, грщд-1/2.6, грщд-1/2.22, ЩОВ-1/1

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.10, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.8 - ППУ-1/5.12

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.11, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.13 - ППУ-1/5.17

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.12, ППУ-1/4.22, ППУ-1/4.27, ППУ-1/5.18 - ППУ-1/5.22

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.24

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.25

опуск кабеля в подвал,

ППУ-1/4.26
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1.04

5,09 м²

1.07

18,06

14,78
10,11

12,47

4,26

4,96

14,84

3,77

4,20
10,85

16,99

2,57

3,77

14,81

10,53

12,30

3,80

12,67

4,06

10,58

6,92

5,59 м²

1.09

61,28 м²

1.08

6,04 м²

1.10

6,04 м²

1.02

5,18 м²

1.12

5,59 м²

1.01

5,66 м²

1.16

55,34 м²

1.03

26,21 м²

1.13

20,86 м²

1.15

4,18

3,49

18,07

5,01 м²

1.14

13,27

13,81 м²

1.01

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

EI60

EIS60

EI60

EIS60

EI60

EIS60

EI60

EIS60
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI30

EI30

EI30

EI30

4,
59

 (2
,30

)

9,87 3,80

16,93

3,80

9,87

студий на 1 и 2 этажах

19,74
44,27
46,57

2к

18,24
22,02
23,11

С

18,24
22,01
23,10

С

2,35

1,90

18,24

3,77

18,24

3,78

2,18 (1,09)

2,18 (1,09)

Перепланировка

Смещение стены лоджий

9,20

ЩРА-1/2

ЩРА-1/1

В1

грщд-1/1.9

П1

грщд-1/1.9

П2

грщд-1/1.10

В2

грщд-1/1.10

П3

грщд-1/1.11

П3

грщд-1/1.11

У1

грщд-1/1.32

Вытяжка с/у

грщд-1/1.12

Вытяжка с/у

грщд-1/1.12

Вытяжка с/у

грщд-1/1.12

ЩРА-1/4

ЩРА-1/3

Вытяжка с/у

грщд-1/1.12

2.1.1/1

3.1.1/1

3.1.2/1

3.1.4/1

3.1.5/1

3.1.3/1

3.1.6/1

3.2.1/1

3.2.2/1

3.2.4/1

3.2.3/1

3.2.6/1

3.2.5/1

3.2.7/1

ЩС 2.1

ЩС 2.2

ЩС 2.3

ЩС 2.4

ЩЭД

ЩЭ 5.1.1

ЩЭ 4.1

ЩЭ 2.3.1

ЩЭ 2.2.1

ЩЭ 5.2.1

ЩС 2.5

ЩС 2.6

7,20

Организация

3,55

3,58
Санузел

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.1,

ЩРА-2/1

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.1,

ЩРА-2/1

Опуск кабеля от вытяжки с/у

пом. 1.12 в подвал, грщд-2/1.14

Опуск кабеля от вытяжки с/у пом. 1.14

в подвал, грщд-2/1.14

Опуск кабеля от вытяжки с/у

пом. 1.01 в подвал, грщд-2/1.14
Опуск кабеля от вытяжки с/у пом. 1.12

в подвал, грщд-2/1.14

Опуск кабеля от вытяжки с/у

пом. 1.03 в подвал,

грщд-2/1.14

Опуск кабеля от вытяжки с/у

пом. 1.10 в подвал,

грщд-2/1.14

Опуск кабеля от вытяжки с/у

пом. 1.12 в подвал,

грщд-2/1.14

Опуск кабелей от установок

П4, В4 в подвал,

грщд-2/1.9

Опуск кабелей от установок

П5, В5 в подвал,

грщд-2/1.10
Опуск кабелей от установок

П7, В7 в подвал,

грщд-2/1.112

Опуск кабелей от установок

П6, В6 в подвал,

грщд-2/1.11

Опуск кабелей от установок

П8, В8 в подвал,

грщд-2/1.13

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.3,

ЩРА-2/3

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.4,

ЩРА-2/4

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.5,

ЩРА-2/5

Опуск кабеля в подвал от щита ЩС 2.6,

ЩРА-2/6

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.18, грщд-2/1.19, грщд-2/1.34, грщд-2/1.35,

грщд-2/2.6, грщд-2/2.18, ЩОВ-2/2

Опуск кабеля от Пульта СКУД пом. 1.11, в подвал,

грщд-2/3.6

Опуск кабеля от БП СКУД пом. 1.11, в подвал,

грщд-2/3.7

Подъем кабеля от СОТ (АРМ) на 1 этаж, в пом. 1.11,

грщд-2/3.4

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.12

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.26

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-2/4.9, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.13 - ППУ-2/5.17

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита), грщд-2/2.7,

грщд-2/2.8, грщд-2/2.9, грщд-2/2.24, грщд-2/2.25, грщд-2/2.19, ЩОВ-2/3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.28 Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.26

Опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.27

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.25

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1
Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 

ППУ-2/4.7, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.8 - ППУ-2/5.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.13

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.11

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.23

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/1.24

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.8, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.3 - ППУ-2/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/1.32, грщд-2/1.33, 

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.7, грщд-3/1.8, грщд-3/1.24, грщд-3/1.25,

грщд-3/2.5, грщд-3/2.21, ЩОВ-3/1

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.9, грщд-3/1.10, грщд-3/2.6, грщд-3/1.26, грщд-3/1.27,

грщд-3/2.22, ЩОВ-3/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.9, грщд-3/2.10, грщд-3/2.7, грщд-3/2.23, грщд-3/2.29, грщд-3/2.30, ЩОВ-3/3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.11, грщд-3/2.12, грщд-3/2.8, грщд-3/2.24, грщд-3/2.31, грщд-3/2.32, ЩОВ-3/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.9, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.3 - ППУ-3/5.7

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.10, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.8 - ППУ-3/5.12

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.11, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.13 - ППУ-3/5.17

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.12, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.18 - ППУ-3/5.22

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.19

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.15

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

Опуск кабеля в подвал,

грщд-3/1.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18
подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.14

опуск кабеля в подвал,

грщд-3/2.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

грщд-2/2.11

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16

опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,
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опуск кабеля в подвал,
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опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.24

опуск кабеля в подвал,
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опуск кабеля в подвал,

ППУ-3/4.25

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.18

опуск кабеля в подвал,

ППУ-2/4.16
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Обозначения условные

Обозначение условное Наименование Примечание

Вывод кабеля 1фаза/3 фазы

Розетка скрытого монтажа, 2

местная, IP44, 220В
Розетка скрытого монтажа, 1

местная, IP21, 220В
Розетка открытого монтажа, 2

местная, IP21, 220В

Щит силовой распределительный
где х.у - номер секции,

z-номер этажа
Линии электроснабжения

распределительной сети
Линии электроснабжения групповой

сети

Линии электроснабжения

распределительной сети СПЗ
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Экспликация помещений 1 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

№1.1
1.01 Тамбур 5,59
1.02 Санузел в т.ч. МГН 6,04
1.03 Организация торговли 55,34
1.04 Тамбур 6,80
1.05 Лифтовой холл 21,46
1.06 Тамбур 5,09
1.07 Колясочная 13,54
1.08 С/у 2,30
1.09 ПУИ 3,11 В4
1.10 ЛК 11,78
1.11 Выход из подвала 8,19
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,18
1.13 Организация торговли 26,21
1.14 Санузел в т.ч. МГН 5,01
1.15 Организация общественного питания 20,86
1.16 Тамбур 5,66
№1.2
1.01 Офисы 56,42
1.02 Тамбур 5,67
1.03 Санузел в т.ч. МГН 5,26
1.04 Тамбур 5,09
1.05 Лифтовой холл 21,49
1.06 Тамбур 7,37
1.07 ЛК 11,77
1.08 ПУИ 3,78 В4
1.09 С/у 2,41
1.10 Колясочная 13,12
1.11 Выход из подвала 7,18
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,18
1.13 Организация общественного питания 53,29
1.14 Тамбур 6,09
№2.1
1.01 Колясочная 12,68
1.02 С/у 3,10
1.03 Лифтовой холл 36,04
1.04 Тамбур 5,09
1.05 Тамбур 6,09
1.06 ПУИ 6,24 В4
1.07 ЛК 11,78
1.08 Офисы 61,28
1.09 Тамбур 5,59
1.10 Санузел в т.ч. МГН 6,04
№2.2
1.01 С/у 2,67
1.02 Колясочная 12,63
1.03 Тамбур 5,08
1.04 Лифтовой холл 36,05
1.05 ЛК 11,89
1.06 ПУИ 5,68 В4
1.07 Тамбур 6,72
1.08 Выход из подвала 5,99
1.09 Санузел в т.ч. МГН 6,30
1.10 Санузел в т.ч. МГН 6,37
1.11 Управляющая компания 21,99
1.12 Офисы 24,64
1.13 Тамбур 5,31
№2.3
1.01 Тамбур 5,09
1.02 Лифтовой холл 40,45
1.03 С/у 2,70
1.04 Колясочная 13,12
1.05 ЛК 11,78
1.06 ПУИ 6,09 В4
1.07 Тамбур 7,17
№3.1
1.01 МОП 13,81
1.02 Выход из подвала 6,71

Экспликация помещений 1 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м²
Кат.
пом.

1.03 С/у 1,90
1.04 ПУИ 2,35 В4
1.05 Колясочная 17,96
1.06 Лифтовой холл 32,04
1.07 Тамбур 7,36
1.08 ЛК 11,78
1.09 Тамбур 5,09
№3.2
1.01 МОП 13,30
1.02 Колясочная 23,08
1.03 ПУИ 2,99 В4
1.04 С/у 1,97
1.05 Лифтовой холл 36,88
1.06 Выход из подвала 5,99
1.07 Тамбур 5,09
1.08 Тамбур 7,52
1.09 ЛК 11,78
№4
1.01 Тамбур 7,87
1.02 Тамбур 5,39
1.03 Тамбур 51,29
1.04 Колясочная 17,59
1.05 ЛК 11,59
1.06 ПУИ 4,54 В4
1.07 С/у 3,34
1.08 Тамбур 6,73
№5.1
1.01 Тамбур 5,94
1.02 Тамбур 15,06
1.03 Лифтовой холл 9,42
1.04 Выход из подвала 6,27
1.05 МОП 44,05
1.06 ЛК 6,28
1.07 С/у 2,88
1.08 ПУИ 2,89 В4
1.09 Лифтовой холл 7,03
№5.2
1.01 Колясочная 5,94
1.02 МОП 15,06
1.03 Колясочная 9,42
1.04 Тамбур 12,87
1.05 ЛК 39,56
1.06 С/у 3,08
1.07 ПУИ 2,89 В4
1.08 Тамбур 7,01
502 Санузел 1,23
№6
1.01 Диспетчерская 10,58
1.02 Колясочная 14,96
1.03 С/у 1,97
1.04 Лифтовой холл 7,70
1.05 Выход из подвала 7,06
1.06 ЛК 6,55
1.07 Тамбур 6,46
1.08 МОП 26,69
1.09 С/у 2,14
1.10 ПУИ 2,40 В4
1.11 Офисы 65,65
1.12 Санузел в т.ч. МГН 5,90
1.13 Тамбур 6,52
1.14 Санузел в т.ч. МГН 5,90
1.15 Тамбур 6,52
1.16 Организация торговли 113,95
№7
1.01 Санузел в т.ч. МГН 6,81
1.02 Организация торговли 57,22
1.03 Тамбур 5,49

1671,18
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ООО «Проектное бюро №1»

Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. 1 этаж.

Масштаб 1:100

3.2        6

Примечание:

1. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

2. Отм. установки розеток, соответственно:

· в кухне (кухне нише) на стене с рабочей поверхностью - 1,0 м,

· скрытую распределительную коробку с крышкой и клеммной колодкой для подключения электроплиты

предусмотреть на кухне на стене с рабочей зоной - 0,3 м.

· одна сдвоенная розетка в ванной для подключения стиральной машины - 1,0 м; (0,3м),

· розетки (кухня, коридор, комнаты) - 0,3 м,

· прихожая - 0,3м,

· розетка над входной дверью - 0,15 м от дверного проема.

3. Распределительные сети от ГРЩ до щитов этажных выполнять кабелями АВВГнг-LS по лоткам по подвалу и

техэтажу далее в стальных электросварных трубах в стояках до каждого ЩЭ.

4. Распределительные сети от щитов этажных до щитов квартирных выполнить кабелем АВВГнг-LS.

5. Распределительные сети до общедомового силового противопожарного оборудования ПД, ДУ, АППЗ и пр. выполнить

кабелями марки ВВГнг-FRLS с в стальных трубах (вертикальные стояки), металлических лотках, а также, при

одиночной прокладке, открыто кабелями на держателях в составе сертифицированной огнестойкой кабельной

линии (ОКЛ) с указанием в РД способов прокладки, эскизов и сечений трасс КЛ.

6. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей

заделкой зазоров легкоудаляемой массой из негорючего материала.
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ЩЭ 3.1.2

ЩЭ 1.1.2

ЩЭ 3.2.2

ЩЭ 2.1.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.21

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.10, грщд-1/2.11, грщд-1/2.31, грщд-1/2.32, грщд-1/2.8, грщд-1/2.24, ЩОВ-1/3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.12, грщд-1/2.13, грщд-1/2.33, грщд-1/2.34, грщд-1/2.9, грщд-1/2.25, ЩОВ-1/4

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

 грщд-1/1.13, грщд-1/1.14, грщд-1/1.34, грщд-1/1.35, грщд-1/2.6, грщд-1/2.22,

ЩОВ-1/1

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.9, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.3 - ППУ-1/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.10, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.8 - ППУ-1/5.12

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.11, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.13 - ППУ-1/5.17

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.12, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.18 - ППУ-1/5.22
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8,94

3,71
6,59

15,24

13,19

9,1912,43

5,16

13,3413,10

14,60
2,893,24

11,58

4,13

8,48

10,18

6,99

2,29

12,21

14,36

11,77
4,26

2,93

11,60

10,75

1,67

3,77

9,50

9,31 6,22

2,14

13,09

3,05

3,83

3,77

14,81

10,90

10,68

4,34

16,9910,85
4,20

2,57

12,47

4,26

14,77

18,06

4,94 10,11

3,88

9,78

9,14 6,56

2,14

12,67

18,21

18,44

3,59

3,80
3,77

14,71

12,30

10,37

4,18

12,67

4,06

10,59

6,93

12,66

3,80

2,17

3,58 (1,79)

7,42

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

19,61
44,47
45,99

2к

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

3,809,87

9,87

16,93

3,80

2к всместо  2-х студий на 1 и 2 этажах

Конструктору: необходимо убрать пилон
вдоль оси Ес и поставить его вдоль оси 2с

4,41 (2,20)

3,87 (1,94)

4,70 (2,35)

19,74
44,27
46,62

2к

Перепланировка

1.1.1/1 1.1.2/1

1.1.3/1

1.1.4/1

2.1.1/1

2.1.2/1 2.1.3/1

3.1.1/1

3.1.2/1

3.1.3/1

3.1.4/1

3.1.5/1

3.1.7/1

3.2.1/1

3.2.2/1

3.2.3/1

3.2.4/1

3.2.5/1

3.2.6/1

3.2.7/1

3.2.8/1

3.1.6/1

ЩЭ 2.3.2

ЩЭ 2.2.2

ЩЭ 1.2.2

ЩЭ 6.2

подъем кабеля транзитом из подвала ( в нише этажного щита),

ППУ-2/4.9, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.13 - ППУ-2/5.17

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.7, грщд-2/2.8, грщд-2/2.9, грщд-2/2.24, грщд-2/2.25, грщд-2/2.19, ЩОВ-2/3

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/1.32, грщд-2/1.33,

грщд-2/2.5 грщд-2/2.17, ЩОВ-2/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.7, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.8 - ППУ-2/5.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.8, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.3 - ППУ-2/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.18, грщд-2/1.19, грщд-2/1.34, грщд-2/1.35,

грщд-2/2.6, грщд-2/2.18, ЩОВ-2/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.7, грщд-3/1.8, грщд-3/1.24, грщд-3/1.25, грщд-3/2.5,

грщд-3/2.21, ЩОВ-3/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.9, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.3 - ППУ-3/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2
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Перепланировка

Смещение стены лоджий от оси на 1500мм Смещение стены лоджий от оси на 1400мм

Перепланировка
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Компановочная схема здания
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4.1.3/1

4.1.4/1

2.3.1/1

2.3.4/1

2.3.3/1

2.2.1/1 2.2.2/1

2.2.3/1

1.2.1/1 1.2.2/1

1.2.4/1 1.2.3/1

6.1.2/1

6.1.3/1
6.1.4/1

6.1.5/1

6.1.6/16.1.1/1

2.3.2/1

4.1.3/5

ЩЭ 5.1.2

ЩЭ 4.2

ЩЭ 5.2.2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.9, грщд-3/1.10, грщд-3/2.6, грщд-3/1.26, грщд-3/1.27,

грщд-3/2.22, ЩОВ-3/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.9, грщд-3/2.10, грщд-3/2.7, грщд-3/2.23, грщд-3/2.29, грщд-3/2.30, ЩОВ-3/3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.11, грщд-3/2.12, грщд-3/2.8, грщд-3/2.24, грщд-3/2.31, грщд-3/2.32, ЩОВ-3/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.10, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.8 - ППУ-3/5.12

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.11, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.13 - ППУ-3/5.17

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.12, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.18 - ППУ-3/5.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

ЩК 4.1.1
ЩК 4.1.2

ЩК 5.1.5ЩК 5.1.4
ЩК 5.1.3

ЩК 5.2.1
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4.1.2/1

5.1.5/1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7
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Обозначения условные

Обозначение условное Наименование Примечание

Вывод кабеля 1фаза/3 фазы

Розетка скрытого монтажа, 2

местная, IP44, 220В
Розетка скрытого монтажа, 1

местная, IP21, 220В
Розетка открытого монтажа, 2

местная, IP21, 220В

Щит силовой распределительный
где х.у - номер секции,

z-номер этажа
Линии электроснабжения

распределительной сети
Линии электроснабжения групповой

сети

Линии электроснабжения

распределительной сети СПЗ
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Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом. Наименование Площадь, м²

Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 17,87
№3.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 30,23
№3.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 33,17
№4
2.01 МОП 13,95
2.02 ЛК 15,29
2.03 МОП 19,18
№5.1
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,74
№5.2
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,68
№6
2.01 МОП 35,39
2.02 Лифтовой холл 7,70
2.03 ЛК 13,61

505,23

П
о
д
п
и
сь

  
и
  
д
а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

ЛистДат
а

Подп
.

№ д
ок.

ЛистКол.
уч.

Изм.

Копировал:

Лист
Изм. Подпись Дата

Стадия Листов
Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ
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ООО «Проектное бюро №1»

Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. 2 этаж.

Масштаб 1:100

3.3        6

Примечание:

1. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

2. Отм. установки розеток, соответственно:

· в кухне (кухне нише) на стене с рабочей поверхностью - 1,0 м,

· скрытую распределительную коробку с крышкой и клеммной колодкой для подключения электроплиты

предусмотреть на кухне на стене с рабочей зоной - 0,3 м.

· одна сдвоенная розетка в ванной для подключения стиральной машины - 1,0 м; (0,3м),

· розетки (кухня, коридор, комнаты) - 0,3 м,

· прихожая - 0,3м,

· розетка над входной дверью - 0,15 м от дверного проема.

3. Распределительные сети от ГРЩ до щитов этажных выполнять кабелями АВВГнг-LS по лоткам по подвалу и

техэтажу далее в стальных электросварных трубах в стояках до каждого ЩЭ.

4. Распределительные сети от щитов этажных до щитов квартирных выполнить кабелем АВВГнг-LS.

5. Распределительные сети до общедомового силового противопожарного оборудования ПД, ДУ, АППЗ и пр. выполнить

кабелями марки ВВГнг-FRLS с в стальных трубах (вертикальные стояки), металлических лотках, а также, при

одиночной прокладке, открыто кабелями на держателях в составе сертифицированной огнестойкой кабельной

линии (ОКЛ) с указанием в РД способов прокладки, эскизов и сечений трасс КЛ.

6. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей

заделкой зазоров легкоудаляемой массой из негорючего материала.
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Перепланировка

ЩЭ 3.1.3

ЩЭ 1.1.3

ЩЭ 3.2.х

ЩЭ 2.1.3

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.21

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.10, грщд-1/2.11, грщд-1/2.31, грщд-1/2.32, грщд-1/2.8, грщд-1/2.24, ЩОВ-1/3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.12, грщд-1/2.13, грщд-1/2.33, грщд-1/2.34, грщд-1/2.9, грщд-1/2.25, ЩОВ-1/4

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

 грщд-1/1.13, грщд-1/1.14, грщд-1/1.34, грщд-1/1.35, грщд-1/2.6, грщд-1/2.22,

ЩОВ-1/1

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.9, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.3 - ППУ-1/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.10, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.8 - ППУ-1/5.12

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.11, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.13 - ППУ-1/5.17

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.12, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.18 - ППУ-1/5.22
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Перепланировка

ЩЭ 2.3.3

ЩЭ 2.2.3

ЩЭ 1.2.3

ЩЭ 6.3

подъем кабеля транзитом из подвала ( в нише этажного щита),

ППУ-2/4.9, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.13 - ППУ-2/5.17

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.7, грщд-2/2.8, грщд-2/2.9, грщд-2/2.24, грщд-2/2.25, грщд-2/2.19, ЩОВ-2/3

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/1.32, грщд-2/1.33,

грщд-2/2.5 грщд-2/2.17, ЩОВ-2/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.7, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.8 - ППУ-2/5.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.8, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.3 - ППУ-2/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.18, грщд-2/1.19, грщд-2/1.34, грщд-2/1.35,

грщд-2/2.6, грщд-2/2.18, ЩОВ-2/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.7, грщд-3/1.8, грщд-3/1.24, грщд-3/1.25, грщд-3/2.5,

грщд-3/2.21, ЩОВ-3/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.9, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.3 - ППУ-3/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

ЩК 2.3.1

ЩК 2.3.2

ЩК 2.3.3

ЩК 2.2.1

ЩК 2.2.2

ЩК 2.2.3

ЩК 1.2.1

ЩК 1.2.2

ЩК 1.2.3
ЩК 1.2.4

ЩК 6.1.1
ЩК 6.1.2 ЩК 6.1.3 ЩК 6.1.4 ЩК 6.1.5

ЩК 6.1.6

6.1.2/4
6.1.2/3

6.1.3/4
6.1.3/3

6.1.5/4
6.1.5/3

2.3.4/4

2.3.4/3

2.2.3/4
2.2.3/3

1.2.4/3

1.2.4/4

6.1.4/3

6.1.4/4

2.3.3/3

2.3.3/4

2.2.2/3

2.2.2/4

1.2.3/3

1.2.3/4

2.3.2/3

2.3.2/4

2.3.1/3
2.3.1/4

2.2.1/3
2.2.1/4

1.2.1/3
1.2.1/4

1.2.2/3
1.2.2/4

6.1.6/3

6.1.6/4
6.1.1/3

6.1.1/4

2x6.1.1/2

2x

4.1.4/2

2x

2.3.1/2

2x

2.3.2/2

2x
2.3.3/2

2x

2.3.4/2

2x

2.2.1/2

2x

2.2.2/2

2x

2.2.3/2

2x

1.2.1/2

2x

1.2.2/2

2x

1.2.3/2

2x

1.2.4/2

2x

6.1.2/2

2x

6.1.3/2

2x

6.1.4/2

2x

6.1.5/2

2x 6.1.6/2

2.3.1/5 2.3.1/6

2.3.2/5

2.3.3/5

2.3.4/5 2.3.4/5

2.2.1/62.2.1/5

2.2.2/5

2.2.2/6

2.2.3/5

2.2.3/6 2.2.3/7

1.2.1/5 1.2.1/6

1.2.4/5
1.2.3/5

6.1.4/5

6.1.5/5

6.1.6/5

6.1.6/6

6.1.3/5

6.1.2/5

6.1.1/6

6.1.1/5

1.2.2/5

1.2.2/6

1.2.4/6

1.2.4/7

2.3.4/72.3.4/6

2.2.3/8
2.2.3/9

6.1.2/7
6.1.2/6

6.1.3/7
6.1.3/6

6.1.4/7
6.1.4/6

6.1.5/7
6.1.5/6

6.1.1/6

6.1.1/7

2.3.2/6

2.3.2/7

2.3.3/6

2.3.3/7

2.2.2/6

2.2.2/7

1.2.2/6

1.2.2/7

1.2.3/6

1.2.3/7

6.1.6/6

6.1.6/7

2.3.1/72.3.1/8

ЩК 2.3.4

2.2.1/72.2.1/8

1.2.1/71.2.1/8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

2.3.1/1

2.3.4/1

2.3.3/1

2.2.1/1 2.2.2/1

2.2.3/1

1.2.1/1 1.2.2/1

1.2.4/1 1.2.3/1

6.1.2/1

6.1.3/1
6.1.4/1

6.1.5/1

6.1.6/16.1.1/1

2.3.2/1

2x

4.1.4/2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

ЩК 4.1.3

ЩК 4.1.4

4.1.3/3

4.1.3/4

4.1.4/3
4.1.4/4

2x

4.1.3/2

4.1.3/6

4.1.3/7

4.1.4/6

4.1.3/1

4.1.4/1

4.1.3/5

ЩЭ 5.1.3

ЩЭ 4.3

ЩЭ 5.2.3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.9, грщд-3/1.10, грщд-3/2.6, грщд-3/1.26, грщд-3/1.27,

грщд-3/2.22, ЩОВ-3/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.9, грщд-3/2.10, грщд-3/2.7, грщд-3/2.23, грщд-3/2.29, грщд-3/2.30, ЩОВ-3/3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.11, грщд-3/2.12, грщд-3/2.8, грщд-3/2.24, грщд-3/2.31, грщд-3/2.32, ЩОВ-3/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.11, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.13 - ППУ-3/5.17

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.12, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.18 - ППУ-3/5.22

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

ЩК 4.1.1
ЩК 4.1.2

ЩК 5.1.5ЩК 5.1.4
ЩК 5.1.3

ЩК 5.2.1
ЩК 5.2.3ЩК 5.2.2

2x

5.2.2/2

5.2.1/6

5.2.2/5
5.2.3/5

2x

5.2.3/2

2x

5.1.3/2

2x

5.1.4/2

2x

4.1.1/2

2x

5.1.5/2

5.2.1/4

2x
5.2.1/2

5.2.2/7 5.2.2/6
5.2.3/7

5.2.3/6

5.1.3/7 5.1.3/6

5.1.4/7

5.1.4/6

5.
1.
4
/3

5.
1.
4
/4

5.1.5/3
5.1.5/4

4.1.1/3

4.1.1/4

4.1.2/3
4.1.2/4

4.1.2/5

4.1.1/64.1.1/5

4.1.1/8
4.1.1/9

5.1.5/7

5.1.5/8

5.1.3/5

5.2.2/1

5.2.1/1

5.1.3/1

5.1.4/1

4.1.1/1

4.1.2/1

5.1.5/1

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7
5.2.1/3

2x

4.1.2/2

4.1.1/7

4.1.2/6
4.1.2/7

5.
1.
3/

3
5.
1.
3/

4

5.
2.
2/

3
5.
2.
2/

4

5.
2.
3/

3
5.
2.
3/

45.2.3/1

5.2.1/5

5.2.1/8

5.2.1/9

5.2.1/7

ЩК 5.2.5

ЩК 5.2.4
5.2.4/1

5.
2.
4
/3

5.
2.
4
/4

2x5.2.4/2 5.2.4/7 5.2.4/6

5.2.4/5
5.2.5/5

5.2.5/6

5.2.5/7

2x

5.2.5/2 2x

5.1.1/2

5.2.5/3
5.2.5/4

5.2.5/1

5.1.1/3
5.1.1/4

5.1.1/1

ЩК 5.1.1

ЩК 5.1.2

5.
1.
2/

3
5.
1.
2/

45.1.2/1

2x

5.2.3/2

5.1.2/7

5.1.2/6

5.2.5/5

5.1.1/6

5.1.4/5

5.1.1/7

5.1.1/8

5.1.1/5

5.1.5/5

5.1.5/6

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.10, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.8 - ППУ-3/5.12

Обозначения условные

Обозначение условное Наименование Примечание

Вывод кабеля 1фаза/3 фазы

Розетка скрытого монтажа, 2

местная, IP44, 220В
Розетка скрытого монтажа, 1

местная, IP21, 220В
Розетка открытого монтажа, 2

местная, IP21, 220В

Щит силовой распределительный
где х.у - номер секции,

z-номер этажа
Линии электроснабжения

распределительной сети
Линии электроснабжения групповой

сети

Линии электроснабжения

распределительной сети СПЗ

2x
гр.

х.у.z

гр. гр.

гр.

гр.

С1.1

С2.1

С3.1

С3.2

С6

С2.3

С2.2

С1.2С7

Компановочная схема здания

Корпус А

Корпус Б
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С5.2

С5.1

Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м² Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 17,87
№3.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 30,23
№3.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 33,17
№4
2.01 МОП 13,95
2.02 ЛК 15,29
2.03 МОП 19,18
№5.1
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,74
№5.2
2.01 Лифтовой холл 8,84
2.02 ЛК 12,87
2.03 МОП 21,68
№6
2.01 МОП 35,39
2.02 Лифтовой холл 7,70
2.03 ЛК 13,61
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ООО «Проектное бюро №1»

Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. 3 этаж.

Масштаб 1:100

3.4        6

Примечание:

1. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

2. Отм. установки розеток, соответственно:

· в кухне (кухне нише) на стене с рабочей поверхностью - 1,0 м,

· скрытую распределительную коробку с крышкой и клеммной колодкой для подключения электроплиты

предусмотреть на кухне на стене с рабочей зоной - 0,3 м.

· одна сдвоенная розетка в ванной для подключения стиральной машины - 1,0 м; (0,3м),

· розетки (кухня, коридор, комнаты) - 0,3 м,

· прихожая - 0,3м,

· розетка над входной дверью - 0,15 м от дверного проема.

3. Распределительные сети от ГРЩ до щитов этажных выполнять кабелями АВВГнг-LS по лоткам по подвалу и

техэтажу далее в стальных электросварных трубах в стояках до каждого ЩЭ.

4. Распределительные сети от щитов этажных до щитов квартирных выполнить кабелем АВВГнг-LS.

5. Распределительные сети до общедомового силового противопожарного оборудования ПД, ДУ, АППЗ и пр. выполнить

кабелями марки ВВГнг-FRLS с в стальных трубах (вертикальные стояки), металлических лотках, а также, при

одиночной прокладке, открыто кабелями на держателях в составе сертифицированной огнестойкой кабельной

линии (ОКЛ) с указанием в РД способов прокладки, эскизов и сечений трасс КЛ.

6. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей

заделкой зазоров легкоудаляемой массой из негорючего материала.
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4,07 (2,04)4,07 (2,04)

3,03 (1,51)

3,42 (1,71)

21,90
47,13
48,84

2к

3,42 (1,71)

3,30 (1,65)

18,66
44,28
45,93

2к

3,82 (1,91)

3,82 (1,91)

35,49
70,31
72,22

3к

18,81
44,03
45,97

2к

АсИ

12,47
31,50
33,71

1к

3,44 (1,72)

2,26 (1,13)

2,26 (1,13) 2,25 (1,13)

3,58 (1,79)

3,84 (1,92)

3,87 (1,94)

2,24 (1,12)

3,63 (1,82)

10,85
35,08
36,90

1к

15,02
18,79
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С
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С
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53,05
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22,03
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С
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53,05
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18,92
44,17
45,89

2к

3,86 (1,93)

39,83
66,48
70,18

3к

10,68
28,40
30,34
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16,71 м²

2.03

12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

14,39 м²

2.03 12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

30,23 м²

2.03 12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

33,17 м²

2.03

12,49 м²

2.01

11,78 м²

2.02

12,38

9,4812,44

3,832,91

5,14

2,23

10,30

9,31
7,20

4,15

11,28

8,68

3,71
5,33

13,13

8,94

3,71
6,59

15,24

13,19

9,4712,43

5,16

13,3413,10

14,60
2,893,24

11,89

4,13

8,48

10,18

6,99

2,29

12,21

14,36

11,77
4,26

2,93

11,60

11,06

1,67

3,77

9,50

9,31 6,22

2,14

13,09

3,05

3,83

3,77

15,02

11,21

10,68

4,34

17,28

10,85

4,20

2,57

12,47

4,26

14,77

18,37

4,94 10,11

3,88

9,78

9,14 6,56

2,14

12,67

18,21

18,44

3,59

3,80
3,77

15,02

12,30

10,84

4,18

12,95

4,06

10,59

6,93

12,66

3,80

2,17

3,58 (1,79)

7,42

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

+3.900...
+33.900

19,61
44,47
45,99

2к

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

3,809,87

9,87

16,93

3,80

Добавлены окна
на всех этажах

2к всместо  2-х студий на 1 и 2 этажах

Конструктору: необходимо убрать пилон
вдоль оси Ес и поставить его вдоль оси 2с

4,41 (2,20)

3,87 (1,94)

4,70 (2,35)

19,74
44,27
46,62

2к

Перепланировка

ЩЭ 3.1.х

ЩЭ 1.1.х

ЩЭ 3.2.х

ЩЭ 2.1.х

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/2.21

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.17

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.18

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.2

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.19

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-1/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.4

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-1/4.3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/1.15, грщд-1/1.16, грщд-1/2.7, грщд-1/2.23, ЩОВ-1/2

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.10, грщд-1/2.11, грщд-1/2.31, грщд-1/2.32, грщд-1/2.8, грщд-1/2.24, ЩОВ-1/3

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-1/2.12, грщд-1/2.13, грщд-1/2.33, грщд-1/2.34, грщд-1/2.9, грщд-1/2.25, ЩОВ-1/4

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

 грщд-1/1.13, грщд-1/1.14, грщд-1/1.34, грщд-1/1.35, грщд-1/2.6, грщд-1/2.22,

ЩОВ-1/1

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.9, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.3 - ППУ-1/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.10, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.8 - ППУ-1/5.12

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.11, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.13 - ППУ-1/5.17

подъем кабеля транзитом из подвала (в нише этажного щита),

ППУ-1/4.12, ППУ-1/4.22, ППУ-1/5.18 - ППУ-1/5.22
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ЩК 3.2.6
3.2.6/6

3.2.6/7 ЩК 3.2.7
3.2.7/6

3.2.7/7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.7
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-1/2.9
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18,92
23,27
24,64

С

10,74
30,08
31,86

1к

18,92
23,27
24,64

С

2,74 (1,37) 3,55 (1,77)
2,74 (1,37)

3,17 (0,95) 3,17 (0,95)

25,23
57,67
58,62

10,75
30,09
31,87

1к

3,55 (1,77)

25,38
57,58
58,53

3,20 (1,60)

22,28
47,07
48,67

2к

3,42 (1,71)

3,18 (1,59)

3,82 (1,91)

22,40
47,72
49,43

2к

18,96
43,91
45,50

2к

4,21 (2,10)4,22 (2,11)
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3,42 (1,71)
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2к 19,62
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11,25

5800

7200

3c'

44
00

1450

1с

4

19900

19550

105°

33
50

Добавлены окна на всех этажах Добавлены окна навсех этажах

Изменены планировки секций  4, 5.1, 5.2

105°

15,75

1,19

4,44

8,50

11,75

17,13

3,68

17,26

3,55

3,55

17,26

11,12

11,12

3,84

3,84
4,56

15,45

2,54 (1,27)
2,54 (1,27)

2,57 (1,28)

4,80 (1,44)

4,80 (1,44)
2,57 (1,28)

2,54 (1,27)
2,54 (1,27)

3,73 (1,12)

4,82 (2,41)

3,53 (1,76)

6,09 (1,83)

8,84 м²

2.01

21,68 м²

2.03

12,87 м²

2.02

8,84 м²

2.01

12,87 м²

2.02

21,74 м²

2.03

4,56

15,45

3,55

3,55

17,26

17,26

17,13
11,10

4,59

3,55

17,02

13,66 м²

2.01

15,13 м²

2.02

19,18 м²

2.03

3,10 (1,55)

3,10 (1,55)

ЩЭ 2.3.х

ЩЭ 2.2.х

ЩЭ 1.2.х

ЩЭ 6.х

подъем кабеля транзитом из подвала ( в нише этажного щита),

ППУ-2/4.9, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.13 - ППУ-2/5.17

подъем кабелей транзитом из подвала (в нише этажного щита),

грщд-2/2.7, грщд-2/2.8, грщд-2/2.9, грщд-2/2.24, грщд-2/2.25, грщд-2/2.19, ЩОВ-2/3

подъем кабеля транзитом из подвала,

грщд-2/1.22

подъем кабеля транзитом из подвала,

ППУ-2/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.20

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.1

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.16, грщд-2/1.17, грщд-2/1.32, грщд-2/1.33,

грщд-2/2.5 грщд-2/2.17, ЩОВ-2/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.7, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.8 - ППУ-2/5.12

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.16

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.6

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-2/4.8, ППУ-2/4.19, ППУ-2/4.17, ППУ-2/5.3 - ППУ-2/5.7

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-2/1.18, грщд-2/1.19, грщд-2/1.34, грщд-2/1.35,

грщд-2/2.6, грщд-2/2.18, ЩОВ-2/2

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.7, грщд-3/1.8, грщд-3/1.24, грщд-3/1.25, грщд-3/2.5,

грщд-3/2.21, ЩОВ-3/1

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.9, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.3 - ППУ-3/5.7

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-2/1.21

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-2/4.2

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-2/2.15

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-2/4.5

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.17

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.5

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.11

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.1

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.12

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.2

ЩК 2.3.1

ЩК 2.3.2

ЩК 2.3.3

ЩК 2.2.1

ЩК 2.2.2

ЩК 2.2.3

ЩК 1.2.1

ЩК 1.2.2

ЩК 1.2.3
ЩК 1.2.4

ЩК 6.1.1
ЩК 6.1.2 ЩК 6.1.3 ЩК 6.1.4 ЩК 6.1.5

ЩК 6.1.6

6.1.2/4
6.1.2/3

6.1.3/4
6.1.3/3

6.1.5/4
6.1.5/3

2.3.4/4

2.3.4/3

2.2.3/4
2.2.3/3

1.2.4/3

1.2.4/4

6.1.4/3

6.1.4/4

2.3.3/3

2.3.3/4

2.2.2/3

2.2.2/4

1.2.3/3

1.2.3/4

2.3.2/3

2.3.2/4

2.3.1/3
2.3.1/4

2.2.1/3
2.2.1/4

1.2.1/3
1.2.1/4

1.2.2/3
1.2.2/4

6.1.6/3

6.1.6/4
6.1.1/3

6.1.1/4

2x6.1.1/2

2x

4.1.4/2

2x

2.3.1/2

2x

2.3.2/2

2x
2.3.3/2

2x

2.3.4/2

2x

2.2.1/2

2x

2.2.2/2

2x

2.2.3/2

2x

1.2.1/2

2x

1.2.2/2

2x

1.2.3/2

2x

1.2.4/2

2x

6.1.2/2

2x

6.1.3/2

2x

6.1.4/2

2x

6.1.5/2

2x 6.1.6/2

2.3.1/5 2.3.1/6

2.3.2/5

2.3.3/5

2.3.4/5 2.3.4/5

2.2.1/62.2.1/5

2.2.2/5

2.2.2/6

2.2.3/5

2.2.3/6 2.2.3/7

1.2.1/5 1.2.1/6

1.2.4/5
1.2.3/5

6.1.4/5

6.1.5/5

6.1.6/5

6.1.6/6

6.1.3/5

6.1.2/5

6.1.1/6

6.1.1/5

1.2.2/5

1.2.2/6

1.2.4/6

1.2.4/7

2.3.4/72.3.4/6

2.2.3/8
2.2.3/9

6.1.2/7
6.1.2/6

6.1.3/7
6.1.3/6

6.1.4/7
6.1.4/6

6.1.5/7
6.1.5/6

6.1.1/6

6.1.1/7

2.3.2/6

2.3.2/7

2.3.3/6

2.3.3/7

2.2.2/6

2.2.2/7

1.2.2/6

1.2.2/7

1.2.3/6

1.2.3/7

6.1.6/6

6.1.6/7

2.3.1/72.3.1/8

ЩК 2.3.4

2.2.1/72.2.1/8

1.2.1/71.2.1/8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.7Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.7
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.5
Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка с/у

грщд-2/2.6

Вытяжка с/у

грщд-2/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5 Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.6 Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-2/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.5

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.6

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.8

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7
Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.7

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.8

Вытяжка кухни (ОВ)

грщд-3/2.8

2.3.1/1

2.3.4/1

2.3.3/1

2.2.1/1 2.2.2/1

2.2.3/1

1.2.1/1 1.2.2/1

1.2.4/1 1.2.3/1

6.1.2/1

6.1.3/1
6.1.4/1

6.1.5/1

6.1.6/16.1.1/1

2.3.2/1

Вытяжка с/у (ОВ)

грщд-3/2.6

ЩЭ 5.1.х

ЩЭ 5.2.х

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.9, грщд-3/2.10, грщд-3/2.7, грщд-3/2.23, грщд-3/2.29, грщд-3/2.30, ЩОВ-3/3

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/2.11, грщд-3/2.12, грщд-3/2.8, грщд-3/2.24, грщд-3/2.31, грщд-3/2.32, ЩОВ-3/4

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.11, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.13 - ППУ-3/5.17

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.12, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.18 - ППУ-3/5.22

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.13

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.20

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.8

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

грщд-3/1.14

подъем кабеля транзитом из подвала по л/к,

ППУ-3/4.4

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.19

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.7

ЩЭ 4.х

Подъем кабелей в стояке на 12 этаж,

грщд-3/1.9, грщд-3/1.10, грщд-3/2.6, грщд-3/1.26, грщд-3/1.27,

грщд-3/2.22, ЩОВ-3/2

Подъем кабелей электроснабжения АППЗ в стояке на 12 этаж,

ППУ-3/4.10, ППУ-3/4.27, ППУ-3/5.8 - ППУ-3/5.12

ЩК 4.1.3

ЩК 4.1.4

4.1.3/3

4.1.3/4

4.1.4/3
4.1.4/4

2x

4.1.3/2

4.1.3/6

4.1.3/7

4.1.4/6

4.1.3/1

4.1.4/1

4.1.3/5

ЩЭ 5.1.3

ЩЭ 4.3

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

грщд-3/2.18

подъем кабеля транзитом по лифтовому холлу,

ППУ-3/4.6

ЩК 4.1.1
ЩК 4.1.2

ЩК 5.1.5ЩК 5.1.4
ЩК 5.1.3

ЩК 5.2.1
ЩК 5.2.3ЩК 5.2.2

2x

5.2.2/2

5.2.1/6
5.2.2/5

5.2.3/5

2x

5.2.3/2

2x

5.1.3/2

2x

5.1.4/2

2x

4.1.1/2

2x

5.1.5/2

5.2.1/4

2x
5.2.1/2

5.2.2/7 5.2.2/6
5.2.3/7

5.2.3/6

5.1.3/7 5.1.3/6

5.1.4/7

5.1.4/6

5.
1.
4
/3

5.
1.
4
/4

5.1.5/3
5.1.5/4

4.1.1/3

4.1.1/4

4.1.2/3
4.1.2/4

4.1.2/5

4.1.1/64.1.1/5

4.1.1/8
4.1.1/9

5.1.5/7

5.1.5/8

5.1.3/5

5.2.2/1

5.2.1/1

5.1.3/1

5.1.4/1

4.1.1/1

4.1.2/1

5.1.5/1

5.2.1/3

2x

4.1.2/2

4.1.1/7

4.1.2/6
4.1.2/7

5.
1.
3/

3
5.
1.
3/

4

5.
2.
2/

3
5.
2.
2/

4

5.
2.
3/

3
5.
2.
3/

45.2.3/1

5.2.1/5

5.2.1/8

5.2.1/9

5.2.1/7

ЩК 5.2.5

ЩК 5.2.4
5.2.4/1

5.
2.
4
/3

5.
2.
4
/4

2x5.2.4/2 5.2.4/7 5.2.4/6

5.2.4/5
5.2.5/5

5.2.5/6

5.2.5/7

2x

5.2.5/2
2x

5.1.1/2

5.2.5/3
5.2.5/4

5.2.5/1

5.1.1/3
5.1.1/4

5.1.1/1

ЩК 5.1.1

ЩК 5.1.2

5.
1.
2/

3
5.
1.
2/

45.1.2/1

2x

5.2.3/2

5.1.2/7

5.1.2/6

5.2.5/5

5.1.1/6

5.1.4/5

5.1.1/7

5.1.1/8

5.1.1/5

5.1.5/5

5.1.5/6

Обозначения условные

Обозначение условное Наименование Примечание

Вывод кабеля 1фаза/3 фазы

Розетка скрытого монтажа, 2

местная, IP44, 220В
Розетка скрытого монтажа, 1

местная, IP21, 220В
Розетка открытого монтажа, 2

местная, IP21, 220В

Щит силовой распределительный
где х.у - номер секции,

z-номер этажа
Линии электроснабжения

распределительной сети
Линии электроснабжения групповой

сети

Линии электроснабжения

распределительной сети СПЗ

2x
гр.

х.у.z

гр. гр.

гр.

гр.

С1.1

С2.1

С3.1

С3.2

С6

С2.3

С2.2

С1.2С7

Компановочная схема здания

Корпус А

Корпус Б

А

1 2 3 12

А

В

Е

К

4

В

Г

Д

М

Ж

И

Б

1110

Г

Д

7

5
9

Л

Л

С4
С5.2

С5.1

Экспликация помещений 2-12 этажа
Номер
пом.

Наименование Площадь, м² Кат.
пом.

№1.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,71
№1.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 16,75
№2.1
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,39
№2.2
2.01 Лифтовой холл 12,49
2.02 ЛК 11,78
2.03 МОП 14,27
№2.3
2.01 Лифтовой холл 12,49
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Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
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ООО «Проектное бюро №1»

Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. 4-12 этаж.

Масштаб 1:100

3.5        6

Примечание:

1. Прокладку кабелей в кабельных лотках выполнять открытым способом.

2. Отм. установки розеток, соответственно:

· в кухне (кухне нише) на стене с рабочей поверхностью - 1,0 м,

· скрытую распределительную коробку с крышкой и клеммной колодкой для подключения электроплиты

предусмотреть на кухне на стене с рабочей зоной - 0,3 м.

· одна сдвоенная розетка в ванной для подключения стиральной машины - 1,0 м; (0,3м),

· розетки (кухня, коридор, комнаты) - 0,3 м,

· прихожая - 0,3м,

· розетка над входной дверью - 0,15 м от дверного проема.

3. Распределительные сети от ГРЩ до щитов этажных выполнять кабелями АВВГнг-LS по лоткам по подвалу и

техэтажу далее в стальных электросварных трубах в стояках до каждого ЩЭ.

4. Распределительные сети от щитов этажных до щитов квартирных выполнить кабелем АВВГнг-LS.

5. Распределительные сети до общедомового силового противопожарного оборудования ПД, ДУ, АППЗ и пр. выполнить

кабелями марки ВВГнг-FRLS с в стальных трубах (вертикальные стояки), металлических лотках, а также, при

одиночной прокладке, открыто кабелями на держателях в составе сертифицированной огнестойкой кабельной

линии (ОКЛ) с указанием в РД способов прокладки, эскизов и сечений трасс КЛ.

6. Электропроводки в квартирах от щитов квартирных уточняются на стадии разработки РД.

7. Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальной водогазопроводной трубе с последующей

заделкой зазоров легкоудаляемой массой из негорючего материала.
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Размещение электрооборудования и
прокладка кабельных трасс. Кровля.

Масштаб 1:100

3.6        6

Примечание:

1. Прокладку кабелей по кровле выполнять в пвх металлической гфоре.
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Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

Основная система уравнивания потенциалов (полоса ст.

25х4мм)

ДСУП, ПуГВнг(А)-LSLTx

подъем молниеотвода (ст. проволока ∅12мм) в монолитной

стене здания
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Кол.уч. Лист №док
ВарвановичРазработал

ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский

муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1.ГЧ

Жилой комплексКорольков
12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Размещение оборудования, прокладка защитного

заземления и уравнивания потенциалов.

Подвал.

Масштаб 1:100

4.1         7

Примечание

1. Арматуру молниезащиты поз.1 вести в ж/б конструкциях непрерывно от

ростверка плитного поэтажно до плиты покрытия.

Стыковать стержни молниезащиты сварным соединением по ГОСТ 14098-2014.

Сварные работы производить в соответствии с СП70.13330.2012

2. Составить акт на скрытые работы.

Примечание:

1. Опуск молниеотвода (ст. проволоки ∅12мм) выполнить в монолитной конструкции стены.

2. Схема молниеприемной сетки может измененяться в ходе изменения количества, мест размещения,

получения уточненных конструкций (надстроек) размещаемых на плоской кровле.

3. Схемы узлов показаны справочно и уточняются у конкретного производителя системы молниезащиты.

Схемы типовые устройства молниеприемной сетки на кровле
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Условные обозначения элементов

Обозначение Наименование Примечание

молниеприемная сетка/молниеотвод (проволока ст. оц. ∅8мм)

опуск/подъем молниеотвода

соединения молниеприемной сетки

опуск молниеотвода (ст. проволока ∅12мм) в монолитной

стене здания/теле колонны

молниеприемная стойка (мачта)

Зона защиты молниеприемной стойки
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Примечание

1. Арматуру молниезащиты поз.1 вести в ж/б конструкциях непрерывно от

ростверка плитного поэтажно до плиты покрытия.

Стыковать стержни молниезащиты сварным соединением по ГОСТ 14098-2014.

Сварные работы производить в соответствии с СП70.13330.2012

2. Составить акт на скрытые работы.

Схемы типовые устройства молниеприемной сетки на кровле

AutoCAD SHX Text
SHEET_NUMBER



клеммник

(в венткамерах)

TN-C-S

Метал.трубопроводы

Выходы

штепсельных

розеток
Двигатели

PE

М

L
N

Распределительная сеть

(трехфазная

пятипроводная)

ГОСТ Р50571.2-94 п.312.1

Осветительная

арматура

LN

Групповая сеть

Виброизолирующая

вставка

Вентиляционные

воздуховоды

ПУЭ п.7.1.88,

п.7.1.68

TN-C-S

N

L

              Питающая сеть

F
e
-
4
0
x
4
(N

1)

проводник PEN

Гл.щит 0,4 кВ (ГРЩД-1)

Главная заземляющая

шина (ГЗШ1)

Кабельные лотки

Выходы

штепсельных

розеток
Двигатели

PE

М

L
N

Распределительная сеть

(трехфазная

пятипроводная)

ГОСТ Р50571.2-94 п.312.1

Осветительная

арматура

LN

Групповая сеть

Виброизолирующая

вставка

Вентиляционные

воздуховоды
ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

ПУЭ п.7.1.88,

п.7.1.68

Хомут

Провод с
наконечником

Болт М6-2шт.
Шайба  -4шт.
Шайба пружинная-2шт.
Гайка М6-2шт.

ТрубаТруба

Узел крепления хомута

с проводником СУП на трубу

горячего водоснабжения
Трубы холодного и

Шина дополнительной системы
уравнивания потенциалов (КУП)

Контактная
пластина

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 ж-з

Хомут

Схема дополнительной системы

уравнивания потенциалов (ДСУП)

щита
к шине РE

Металлический поддон душевой кабины,

 ванны

Металлоконструкции

шахты лифта

Молниеприемная

сетка

Fe-∅12мм

Fe-∅12мм

Внутренний

контур

заземления

ГРЩ

F
e
-
4
0
x
4
(N

1)

F
e
-
2
5
x
4

Заземляющий контур

фундаменты здания

Кабельные лотки

Метал.трубопроводы

Внутренний

контур

заземления

ИТП, ГРЩ

F
e
-
2
5
x
4

F
e
-
4
0
x
4
(N

1)

F
e
-
4
0
x
4
(N

1)

клеммник

(в венткамерах)

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 ж-з

ПуГВнг(А)-LSLTx 1х4 ж-з

F
e
-
2
5
x
4

PE
Перемычка PE

N

L

Главная заземляющая

шина (ГЗШ2)

PE

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

В
В
Г
 н

г
 (
А
)-
L
S
L
T
x
 1

х
2
5

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

В
В
Г
 н

г
 (
А
)-
L
S
L
T
x
 1

х
2
5

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

              Питающая сеть

проводник PEN

Перемычка PE

Гл.щит 0,4 кВ (ГРЩД-2)

клеммник

(в венткамерах)

TN-C-S

Метал.трубопроводы

Выходы

штепсельных

розеток
Двигатели

PE

М

L
N

Распределительная сеть

(трехфазная

пятипроводная)

ГОСТ Р50571.2-94 п.312.1

Осветительная

арматура

LN

Групповая сеть

Виброизолирующая

вставка

Вентиляционные

воздуховоды

ПУЭ п.7.1.88,

п.7.1.68

Металлоконструкции

шахты лифта

Внутренний

контур

заземления

ГРЩ

F
e
-
2
5
x
4

Кабельные лотки

F
e
-
2
5
x
4

N

L

PE

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

В
В
Г
 н

г
 (
А
)-
L
S
L
T
x
 1

х
2
5

ВВГ нг (А)-LSLTx 1х16

              Питающая сеть

проводник PEN

Перемычка PE

Гл.щит 0,4 кВ (ГРЩД-3)

Примечания

1. Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой следующие токопроводящие части:

- РЕN-проводник питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к естественному заземлителю (арматура фундаментов);

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, каналиации, отопления,

газоснабжения и т.п);

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

- систему молниезащиты и др. СПЧ, входящие в здание.

Соединение указанных проводящих частей выполняются при помощи РЕ шины ГРЩ.

2. В качестве заземляющего устройства используется заземляющий контур молниезащиты здания.

3. Шины ГЗШ принимаются изготовленными из медной шины прямоугольного сечения.

Сечение шин ГЗШ выбрано согласно п.1.7.120 по ПУЭ 7-е изд. В качестве шин ГЗШ принимаются медные шины сечением 100х4. С учетом

соотношения проводимостей алюминия и меди к=0,6.

Присоединение проводников заземления трубопроводов, воздуховодов, и прокладка их к шинам ГЗШ приведены в в инженерных разделах

проекта. Присоединения  предусмотрены на вводе коммуникаций в здание.

4. Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает соединение с шиной уравнивания потенциалов: все открытые

проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, защитные оболочки и защитные сетки

греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования  класса защиты II, защитные контакты штепсельных розеток.

Присоединение трубопроводов горячей и холодной воды производится при металлических и металлопластиковых трубопроводах.

В случае применения пластмассовых труб в стояках, к дополнительной системе уравнивания потенциалов подключить смеситель.

5. Болтовые соединения выполнить по ГОСТ 10434-82 п.2.1.6, класс 2, группа А.

6. Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить  желто-зелеными, полосами выполненнными краской или

двухцветной липкой лентой.

7. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно.
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Схема структурная системы молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов
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ЩР 1.1.2

ЩР 1.1.5
Освещение ЛК,

Секция 1.1

ДП (ЩРД в пом.

электрощитовой)

Итого, РП 1

Ном Расч
Р, кВт 1153.6 176.5

к, спроса 0.15

Cos, f 0.95

S, кВа 186.0

I, А 282.6

QF1.23

ВА 47-63

С6А

QF2.1 1000/950А, 3P

ГРЩД-1 (Панель ВП2)

ГРЩД-1 (1 категория)

L1,L2,L3

N

PE

QF2.23

ВА 47-63

C10А

QF2.19

ВА 47-63

C10А

QF2.24

ВА 47-63

C10А

QF1.22

ВА 47-63

С6А

QS1

OT320E03WC

In = 320A, Icu = 8kA

QS2

OT320E03WC

In = 320A, Icu = 8kA

QS01

OT1000E03WC

In = 1000A, Icu = 8kA

QS02

OT1000E03WC

In = 1000A, Icu = 8kA

QF1.25

ВА 47-63

С6А

QF1.26

ВА 47-63
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ТТЕ-А-1000/5

кл.т. 0,5s

ТА2.1-2.3

ТТЕ-А-1000/5

кл.т. 0,5s

ИКК

Wh1

ИКК

Wh2

QF01.3

ВА 47-100

С16A, 15кА
QF02.3

ВА 47-100

С16A, 15кА

QF01.4

ВА-99 315/315А 3Р

In = 315A, Ir1=1,0*In=315A

Isd=10*Iн=3150A, Ktsd = 0,2с

Icu = 26,5kA
QF02.4

ВА-99 315/315А 3Р

In = 315A, Ir1=1,0*In=315A

Isd=10*Iн=3150A, Ktsd = 0,2с

Icu = 26,5kA

QF01.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 630А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1260А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2520А

QF02.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 630А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1260А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2520А

QF1.27

ВА 47-63

С6А

Коммерческий учет

1PIK

Меркурий 234 ARTM(X)2-03

(D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A

кл.т. 0,5s/1,0

Коммерческий учет

2PIK

Меркурий 234 ARTM(X)2-03

(D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A

кл.т. 0,5s/1,0

Граница эксплуатационной ответственности
Граница баллансовой принадлежности

iRZ ATM21.B

ТА3.1-3.3

ТТЕ-А-300/5

кл.т. 0,5sИКК

Wh3

Технический учет

3PIK

Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5

3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0

ИКК

Wh5
Технический учет

5PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR

3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0
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С6А
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QF1.32

ВА 47-100

С25А

ТА1.4

ТТЕ-А-300/5

кл.т. 0,5

АВР-2

АВР-1 ИКК

Wh4
Технический учет

4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR

3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0
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Насосная

станция

хозяйственно-питьевого

пожаротушения

Antarus Multi

Drive 3

Тепловая завеса

У1, пом. 1.15

ЩРА-1 Погружной

насос

СS-750S, ВУ

Погружной

насос

СS-750S, ИТП

Погружной

насос

СS-750S,

Венткамера
ЩОВ-1

Теплоконвекционная

панель,

Электрощитовая

Вытяжные

установки

В9, В10, В11

(ГРЩ/ИТП/ВУ)

Приточная

установка

П9 (ИТП)

Приточная/вытяжная

установка П1/ В1

(пом. 1.08)

Приточная/вытяжная

установка П2/ В2

(пом. 1.03)
Приточная/вытяжная

установка П3/ В3

(пом. 1.15)

Вытяжки с/у (1.02,

1.10, 1.12, 1.14)

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение

Колясочная_Секция 1.1

Освещение

Колясочная_Секция 2.1

Освещение

Колясочная_Секция 3.1

Освещение

Колясочная_Секция 3.2

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 1.1

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 2.1

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 3.1

Освещение Освещение ПУИ,

с/у_Секция 3.2

Освещение ИТП

Освещение ВУОсвещение

Электрощитовая

ЩР 1.1.4

ЩР 1.1.7

ЩР 2.1.2

ЩР 2.1.5

ЩР 2.1.4

ЩР 2.1.7

ЩР 2.1.1

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

РН*РН*РН*РН*РН*РН*

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. секция 1.1)

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. секция 2.1)
Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. секция 3.1)

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. секция 3.2)

ЩР 3.1.2
ЩР 3.1.3

ЩР 3.1.4

ЩР 3.1.1

ЩР 3.2.2
ЩР 3.2.3

ЩР 3.2.4

ЩР 3.2.1

РН* РН* РН* РН*

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.1
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лифт.холла,

Секция 1.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.1
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Коридоров,
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Освещение

Коридоров,

Секция 3.2

Освещение

Коридоров,

Секция 3.2

Освещение

Коридоров,

Секция 3.1

Освещение

Коридоров,

Секция 3.1

Освещение

Коридоров,

Секция 3.1

Освещение

Коридоров,

Секция 2.1

Освещение

Коридоров,

Секция 2.1

Освещение

Коридоров,

Секция 2.1

Освещение

Коридоров,

Секция 1.1

Освещение

Коридоров,

Секция 1.1

Освещение

Коридоров,

Секция 1.1

QF2.26

ВА 47-63

C6А

QF2.27

ВА 47-63

C6А

QF2.28

ВА 47-63

C6А

QF2.29

ВА 47-63

C6А

QF2.30

ВА 47-63

C6А

QF2.35

ВА 99М
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ГР
Щ
Д
-1

//
2.
35

25
,0

0,
95

00
39

.9
5

0,
1

ВВГнг
(А

)-LS
5
х2

5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
25

1,
8

0,
95

00
8.
6

3.
7

13
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
26

0,
1

0,
95

00
0.
5

0.
1

80
ВВГнг

(А
)-LS

3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
27

0,
1

0,
95

00
0.
5

0.
2

10
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
28

0,
2

0,
95

00
1.
0

0.
4

12
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
29

0,
2

0,
95

00
1.
0

0.
5

14
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
30

0,
5

0,
95

00
2.
4

1.
1

70
ВВГнг

(А
)-LS

3
х2

,5
 К

а
на

лы
 -

 5
м

Освещение

Подвала,

Секция 3.2

Освещение

Подвала,

Секция 3.1

Освещение

Подвала,

Секция 2.1

Освещение

Подвала,

Секция 1.1 ЯТП, 220/36В

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 3.2

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 3.1

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 2.1

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 1.1
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этажи
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Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 3.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.1

Освещение ИТП
Освещение ВУ

Освещение

Электрощитовая

Освещение

Подвала,

Секция 3.2

Освещение

Подвала,

Секция 3.1

Освещение

Подвала,

Секция 2.1

Освещение

Подвала,

Секция 1.1

Освещение

входов в

здание

Освещение

номера здания

Освещение

пожарного

гидранта

Освещение

выходов на

кровлю

ШУЛ №1

Р
ез

ер
в

ШУЛ №2 ШУЛ №3 ШУЛ №4

АППЗ

АППЗ

Связь для МГН

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

ШУЗ .

Пожаротушения

Насосная

станция

пожаротушения

Antarus 2
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ВА 47-63М

D20А
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D32А
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ВА 47-63М
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Кровля

Освещение ЛК ,

Секция 1.1

Освещение ЛК,

Секция 2.1

Освещение ЛК,

Секция 3.1

Освещение ЛК,

Секция 3.2

Освещение ЛК,

Секция 1.1

Освещение ЛК,
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Итого, РП 1 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 1120.2 157.0

к, спроса 0.14

Cos, f 0.95

S, кВа 165.4

I, А 251.4

Итого, РП 2

Ном Расч
Р, кВт 1721.6 186.2

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 196.0

I, А 297.8

Итого, РП 2 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 1720.9 185.8

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 195.5

I, А 297.1

Итого, ГРЩД-1 . Ввод 1

Ном Расч
Р, кВт 1154.5 177.5

к, спроса 0.15

Cos, f 0.95

S, кВа 187.0

I, А 284.2

Итого, ГРЩД-1 . Ввод 2

Ном Расч
Р, кВт 1755.5 215.3

к, спроса 0.12

Cos, f 0.95

S, кВа 225.5

I, А 342.6

Итого, ГРЩД-1 (по 1 вводу)

Ном Расч
Р, кВт 2910.1 392.8

к, спроса 0.13

Cos, f 0.95

S, кВа 412.5

I, А 626.8

Итого, ГРЩД-1 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 3025.0 521.9

к, спроса 0.17

Cos, f 0.96

S, кВа 543.3

I, А 825.5

Итого, ГРЩД-1. ППУ-1, секция 2

Ном Расч

Р, кВт 149.1 149.1

к, спроса 1.00

Cos, f 0.80

S, кВа 186.3

I, А 283.1

Итого, ГРЩД-1. ППУ-1, (Нормальный режим)

Ном Расч

Р, кВт 33.9 29.1

к, спроса 0.86

Cos, f 0.98

S, кВа 29.7

I, А 45.1

Итого, ГРЩД-1. ППУ-1, (ПОЖАР)

Ном Расч

Р, кВт 183.0 178.2

к, спроса 0.97

Cos, f 0.95

S, кВа 187.2

I, А 284.5

Итого, ГРЩД-1 . ППУ-1, секция 1

Ном Расч

Р, кВт 33.9 29.1

к, спроса 0.86

Cos, f 0.98

S, кВа 29.7

I, А 45.1

Итого, ГРЩД-1  РП 3 (1 категория)

Ном Расч
Р, кВт 1.0 1.0

к, спроса 1.00

Cos, f 0.95

S, кВа 1.0

I, А 1.6

№
подгр. Наименование нагрузки Pуст,к

Вт
Кс

(Кпк) Ко (Кнм) cos ф tg ф Рр,квт Q,
Квар Sр,кВа Iр,А

Электроприемники II категории надежности электроснабжения

ГРЩД-1, РП 1

1 Встроенные нежилые помещения Кнм = 0.7 60,0 1,00 0,70 0,95 0,33 42,0 13,8 44,2 67,2

2
Итого электроприемники квартир, Кс=0.8

табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 1046,0 0,80 0,139 0,95 0,33 105,8 34,8 111,4 169,3

3 Рабочее освещение 6,9 1,00 1,00 0,95 0,33 6,9 2,3 7,2 11,0

4 Общеобменная вентиляция (Отключено при
ПОЖАРЕ)

27,2 0,65 0,90 0,95 0,33 15,9 5,2 16,7 25,4

5 Воздушно тепловые завесы (Отключено при
ПОЖАРЕ)

6,2 0,65 0,90 0,95 0,33 3,6 1,2 3,8 5,8

6 Щит обогрева водостоков (ЩОВ-1) 0,3 0,65 0,90 0,98 0,20 0,2 0,0 0,2 0,3

7
Насосная станция хозяйственно-питьевого

пожаротушения 2,0 0,20 0,90 0,68 1,08 0,4 0,4 0,5 0,8

8 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3

9
Теплоконвекционная панель,

Электрощитовая 2,0 0,68 0,90 0,98 0,20 1,2 0,2 1,2 5,7

ИТОГО по РП1 1153,6 0,15 0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6
ГРЩД-1, РП 2

1
Итого электроприемники квартир, Кс=0.8

табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 1702,0 0,80 0,139 0,95 0,33 172,2 56,6 181,3 275,4

2 Рабочее освещение 9,1 1,00 1,00 0,95 0,33 9,1 3,0 9,5 14,5

3 Общеобменная вентиляция (Отключено при
ПОЖАРЕ)

0,7 0,65 0,90 0,80 0,75 0,4 0,3 0,5 0,8

4 Щит наружного освещения 1,4 0,30 1,00 0,95 0,33 0,4 0,1 0,4 0,7

5 Розетки в лифтовых шахтах 8,0 0,50 1,00 0,95 0,33 4,0 1,3 4,2 6,4

6 Ремонтное освещение (ЯТП) 0,5 0,20 0,60 0,90 0,48 0,1 0,0 0,1 0,1

ИТОГО по РП2 1721,6 0,11 0,95 0,33 186,2 61,4 196,0 297,8
Электроприемники I категории надежности электроснабжения

ГРЩД-1, РП 3

1 ТВ 0,3 1,00 1,00 0,95 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5

2 Система видеонаблюдения 0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2

3 Система диспетчеризации 0,5 1,00 1,00 0,95 0,3 0,5 0,1 0,5 0,7

4 Система контроля и управления доступом 0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2
ИТОГО по 1 категории 1,0 1,00 0,95 0,33 1,0 0,3 1,0 1,6

ГРЩД-1, ППУ-1, секция 1

1 Подъемное оборудование 24,0 0,80 0,65 1,17 19,2 22,4 29,5 44,9

2 Аварийное эвакуационное освещение 3,2 1,00 0,95 0,33 3,2 1,0 3,3 5,1

3 Пожарная сигнализация, противопожарная
автоматика 6,8 1,00 0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8

4 Связь для МГН 0,1 1,00 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5
ИТОГО, ППУ-1, Секция 1 33,9 0,86 0,75 0,88 29,1 25,7 38,8 59,0

Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО, ППУ-1, Секция 1, с учетом

компенсации, 20кВар 33,9 0,86 0,98 0,20 29,1 5,7 29,7 45,1

ГРЩД-1, ППУ-1, секция 2

1 Противодымная вентиляция 137,5 1,00 0,80 0,75 137,5 103,1 171,9 261,1

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00 0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1

3 Насосная станция пожаротушения 11,0 1,00 0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9
ИТОГО, ППУ-1, Секция 2 149,1 1,00 0,80 0,75 149,1 111,8 186,3 283,1

Компенсация реактивной мощности 60,0
ИТОГО по ППУ-1 с учетом компенсации,

60кВар 183,0 0,97 0,95 0,32 178,2 57,5 187,2 284,5

Сводные таблицы расчета нагрузок

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ГРЩД-1. Ввод 1

1 РП1 1153,6 0,15 0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6

2 ППУ-1 (резервный ввод) 0,0

3 РП 3 (основной ввод) 0,99 1,00 0,95 0,33 0,99 0,33 1,04 1,59
ИТОГО, Ввод 1 1154,5 0,15 0,95 0,33 177,5 58,9 187,0 284,2

ИТОГО по ВВОДУ №1 1154,5 0,15 0,95 0,33 177,5 58,9 187,0 284,2
ГРЩД-1. Ввод 2

1 РП2 1721,6 0,11 0,95 0,33 186,2 61,4 196,0 297,8

2 ППУ-1 (основной ввод) 33,9 0,86 0,98 0,20 29,1 5,7 29,7 45,1

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0
ИТОГО, Ввод 2 1755,5 0,12 0,95 0,31 215,3 67,1 225,5 342,6

Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО по ВВОДУ №2 с учетом компенсации 1755,5 0,12 0,98 0,22 215,3 47,1 220,4 334,8

РЕЖИМ 1 ВВОДА
ГРЩД-1. I категория

1 ППУ-1, секция 1 33,9 0,86 0,98 0,2 29,1 5,7 29,7 45,1

2 РП3 0,99 1,00 0,95 0,33 0,99 0,33 1,04 1,59
ИТОГО, Электроприемники I категории,

Аварийный режим 34,9 0,86 0,98 0,20 30,1 6,0 30,7 46,6

ГРЩД-1. II категория. Аварийный режим.

1 РП1 1153,6 0,15 0,95 0,33 176,5 58,6 186,0 282,6

2 РП2 1721,6 0,11 0,95 0,33 186,2 61,4 196,0 297,8
ИТОГО, Электроприемники II категории,

Аварийный режим 2875,2 0,13 0,95 0,33 362,7 120,0 382,0 580,4

Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО по ГРЩД-1 с учетом компенсации 2910,1 0,13 0,95 0,32 392,8 126,0 412,5 626,8

РЕЖИМ ПОЖАР
ГРЩД-1. I категория. Режим "ПОЖАР".

1 ППУ-1, секция 1 33,9 0,86 0,98 0,2 29,1 5,7 29,7 45,1

2 ППУ-1, секция 2 149,1 1,00 0,80 0,8 149,1 111,8 186,3 283,1

3 РП3 0,99 1,00 0,95 0,33 1,0 0,3 1,0 1,6
ИТОГО, Электроприемники I категории,

Режим "ПОЖАР" 184,0 0,97 0,84 0,66 179,2 117,8 214,4 325,8

ГРЩД-1. II категория. Режим "ПОЖАР".

1 РП1 (ПОЖАР) (Оборудование вентиляции
отключено)

1120,2 0,14 0,95 0,33 157,0 52,2 165,4 251,4

2
РП2 (ПОЖАР) (Оборудование

вентиляции/кондиционирования отключено) 1720,9 0,11 0,95 0,33 185,8 61,1 195,5 297,1

ИТОГО, Электроприемники II категории,
Режим "ПОЖАР" 2841,0 0,12 0,95 0,33 342,8 113,2 361,0 548,4

Компенсация реактивной мощности 80,0

ИТОГО по ГРЩД-1 (ПОЖАР) с учетом
компенсации 3025,0 0,17 0,96 0,29 521,9 151,0 543,3 825,5

ИТОГО, ППУ-1, Режим "ПОЖАР" 183,0 0,97 0,83 0,66 178,2 117,5 213,4 324,3

Проверка трансформатора тока ТА1.1-1.3, 2.1-2.3

Ток расчетный, Iрасч
826

Так как номинальный ток присоединения в нормальном режиме
равен Iрас.,тогда выбираем трансформатор тока с
коэффициентом трансформации х/у исходя из нагрузок

Ток трансформатора/ Ток вторичный трансформатора/
Коэффициент трасформации 1000 5 200

1. Согласно ПУЭ п.1.5.17, при максимальной нагрузке
присоединения втотричный ток должен составлять не менее 40%
от номинального тока счетчика,

83%

Ток во вторичной цепи трансформатора, Iтр. втор, А
4,1

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, %
83%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор. больше
40% Iн счетчика

2. Согласно ПУЭ а.1.5.17 при минимальной нагрузке
присоединения вторичный ток должен составлять не менее 5%
от номинального тока счетчика

при минимальной нагрузке,(25%), первичный ток, Iтр. перв. 206,4

Ток во вторичной цепи, при минимальной нагрузке (25%), Iвтор.,
А

1,0

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, % 21%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор больше

П
о
д
п
и
сь

  
и
  
д
а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

ЛистДат
а

Подп
.

№ д
ок.

ЛистКол.
уч.

Изм.

Копировал:

Лист
Изм. Подпись Дата

Стадия Листов
Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,

Аннинское городское поселение, гп. Новоселье
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Жилой комплекс

12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Корольков 6.1

Примечания:
1. Работа потребителей ГРЩД-1 рассматривается в 3-х режимах:
· Нормальный режим - Согласно технологии объекта, по 2 вводам одновременно,
· Аварийный  режим - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно,
· ПОЖАР - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно (общеобменная вентиляция, кондиционирование - отключены по

сигналу "ПОЖАР" на отходящих автоматических выключателях ГРЩД-1 ).
2. Способ монтажа автоматических выключателей выбрать при расчете габаритов электрощита.
3. Предусмотреть доп. контакты состояния главных автоматических выключателей.
4. Предусмотреть доп. контакты о срабатывании при КЗ главных автоматических выключателей.
5. Конструкция панелей ГРЩД-1 должна предусматривать возможность опломбирования вводных и токоограничивающих коммутационных

аппаратов.

Схема электрическая принципиальная
ГРЩД-1

Таблица расчета нагрузки ГРЩД-1

Условная подпись кабельной линии на схеме:
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина
участка, м / Потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки.

Наименование счетчиков электрической энергии

1PIK (Wh1) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
2PIK (Wh2) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
3PIK (Wh3) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - технический учёт
4PIK (Wh4) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт
5PIK (Wh5) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт

Таблица проверки трансформаторов тока

ГРЩД-1

ГРЩД-1 ,
секция 1

Wh1

Учет Ввод

1

RS-485

Примечание:

1. Сетевые адреса счетчикам задать во время ПНР предварительно уточнив у Заказчика.

Схема типовая включения счетчиков в систему АСКУЭ

Wh 2Wh 1

Схема структурная АСКУЭ. ГРЩД-1

iRZ
ATM21.B

Wh2

Учет Ввод

2

ГРЩД-1 ,
секция 2

7    8 7    8

iRZ
ATM21.B

1    210-контактный разрывной
коннектор

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА-99 250/250А 3Р 2

КМ1-

КМ2
Контактор КТ-6033 250А 380В 3NO+3NC EKF 2

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3 Зажимы наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32410DEK 9 32410DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32411DEK 1 32411DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-1

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-2

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА105-3Р-006А-C, С63 2 13175DEK

КМ1-

КМ2

Контактор КМ-102-065А-230В-11, 65А

Приставки контактные боковой установки ПКБ-02-20-(9-95А)
2

22008DEK

22179DEK

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3
Зажимы наборный ЗН101-10-70A-08 (2 шт.) 32405DEK, перемычка

ШС01-10-10
9 32451DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-10-70A-PEN (2 шт.) , перемычка ШС01-10-10 1 32451DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK
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L1,L2,L3

PEN

2 с.ш., ~380 В, 50 Гц1 с.ш., ~380 В, 50 Гц
L1,L2,L3

PEN

ТП

QF01.6

ВА-99 315/315А, 3P,

In = 315A, Icu = 35kA

Ir = 0,8In = 252А

Тепловой расцепитель

Isd = 2xIr = 504А, Ktsd = 0,2с

QF1.1 800/640А, 3P

QF2.1

ВА 47-63

C16А

QF5.2

ВА 47-100

С32А

QF5.3

ВА 47-63М

D20А

QF5.4

ВА 47-63М

D20А

QF5.5

ВА 47-63М

D20А

QF5.1

ВА 47-100

С16А

L1,L2,L3

~400 В, 50 Гц
L1,L2,L3

~400 В, 50 Гц

QF1.1

ВА 47-100

C16А

QF1.2

ВА 47-63

C10А

QF1.3

ВА 47-63

C10А

QF1.4

ВА 47-63

C10А

QF1.5

ВА 47-63

C10А

QF1.6

ВА 47-63

С10А

QF1.7

ВА 47-63

C10А

QF1.8

ВА 47-100

C40А

QF1.9

ВА 47-100

C63А

QF2.2

ВА 47-63

C16А

QF2.3

ВА 47-63

C16А

QF2.4

ВА 47-63

C16А

QF2.5

ВА 47-63

B6А

QF2.6

ВА 47-63

B6А

QF2.8

ВА 99М

200/200А

QF2.9

ВА 99М

200/200А

QF2.10

ВА 99М

200/160А

QF4.8

ВА 47-63

В6А

QF4.9

ВА 47-63

B6А

QF4.10

ВА 47-63

B6А

ГРЩД-2 (Панель ВП1)

QF2.7

ВА 47-63

B6А

~400 В, 50 Гц

QF4.6

ВА 47-63

В6А

QF4.7

ВА 47-63

В6А

QF4.11

ВА 47-63

B6А

QF4.12

ВА 47-63

В6А

QF2.11

ВА 47-63

B6А

QF2.12

ВА 47-63

B6А

QF2.13

ВА 47-63

B6А

QF2.14

ВА 47-63

B6А

QF2.15

ВА 47-63

B6А

QF2.16

ВА 47-63

B6А

QF2.17

ВА 47-63

B6А

QF1.10

ВА 47-100

C63А

QF1.11

ВА 47-100

C63А

QF1.12

ВА 47-100

C63А

QF1.13

ВА 99М

200/180А

QF1.14

ВА 99М

200/180А

QF1.15

ВА 47-100

C16А

QF1.16

ВА 99М

250/225А

QF1.17

ВА 99М

250/225А

QF5.7

ВА 47-63М

D32А

L1,L2,L3

N

PE

Ввод, ППУ-2, секция 2, ГРЩД-2.

ВВГнг(А)-FRLS 5х35,

L=10 м, ΔU=0,4%

Ввод, ППУ-2, секция 1, ГРЩД-2.

ВВГнг(А)-FRLS 5х4,

L=10 м, ΔU=0,3%

QF 04.5

ВА 47-100

С16A, 10кА

QF 04.3

ВА-99 250/250А 3Р

In = 250A, Ir1=0,9*In=225A

Isd=10*Iн=2500A, Ktsd = 0,2с

Icu = 26,5kA

ГРЩД-2 (Панель РП1)

ГРЩД-2 (Панель РП2)

ППУ ( Секция 2)

ППУ (Секция 1)

ГР
Щ
Д
-1

//
1.
1

1,
5

0,
80

00
2.
8

0.
7

50
ВВГнг

(А
)-LS

5
х2

,5
 Л

от
ок

 -
 1
30

м

ГР
Щ
Д
-1

//
5.
1

0.
6

0,
80

00
1.
1

0,
2

60
.0

ВВГнг
(А

)-FRLS
5
х2

,5
 Л

от
ок

 -
 2

0м

К
а
на

лы
 -

 6
5м

ГР
Щ
Д
-1

//
4
.1

0,
3

0,
95

00
0.
5

0,
9

80
,0

ВВГнг
(А

)-FRLS
3
х2

,5
 Л

от
ок

 -
 1
30

м

QF1.18

ВА 99М

200/180А

QF4.13

ВА 47-100

С20А

QF4.14

ВА 47-100

С20А

QF4.15

ВА 47-100

С20А

QF4.16

ВА 47-63

В6А

QF4.17

ВА 47-63

В6А

QF4.18

ВА 47-63

В6А

QF4.19

ВА 47-63

В6А

QF4.20

ВА 47-63

В6А

ПВ3 1х95 на контур заземления

ПВ3 1х95 на контур заземления

QF4.21

ВА 47-63

B6А

~400 В, 50 Гц
L1,L2,L3

N

PE

ГРЩД-2(1 категория) ВВГнг(А)-LS 5х2,5,

L=10 м, ΔU=0,2%
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ВА 47-100

С16А

ГР
Щ
Д
-1

//
3.
1

0.
4

0,
80

00
0.
8

1,
2

80
,0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х2

,5
 Л

от
ок

 -
 2

0м

К
а
на

лы
 -

 1
0м

QF3.2

ВА 47-100

C10А

QF3.3

ВА 47-100

C10А

L1,L2,L3
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PE

QF1.20

ВА 47-63

С6А

ЩНО-2

QF1.19

ВА 99М

200/180А

QF1.21

ВА 47-63

С6А

QF2.18

ВА 47-63

C10А

L1,L2,L3
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QF4.2

ВА 47-63

B6А

QF4.3

ВА 47-63

B6А

QF4.4

ВА 47-63

B6А

QF4.5

ВА 47-63

B6А

QF4.1

ВА 47-63

B6А

QF4.22

ВА 47-63

B6А

QF4.23

ВА 47-63

B6А

QF4.24

ВА 47-63

B6А

ТВ

(Телевидение)

QF3.4

ВА 47-63

С16А

QF3.5

ВА 47-63

B6А

QF3.6

ВА 47-63

С10А

QF02.6

ВА-99 315/315А, 3P,

In = 315A, Icu = 35kA

Ir = 0,9In = 283А

Тепловой расцепитель

Isd = 2xIr = 566А, Ktsd = 0,2с

QF5.6

ВА 47-63М

D20А

QF5.8

ВА 47-63М

D20А

QF5.9

ВА 47-63М

D20А

QF5.20

ВА 47-63М

D20А

QF5.11

ВА 47-63М

D20А

QF5.12

ВА 47-63М

D32А

QF5.13

ВА 47-63М
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Освещение ЛК,

Секция 1.2

ДП (ЩРД в пом.

электрощитовой)

Итого, РП 1

Ном Расч
Р, кВт 1298.0 157.1

к, спроса 0.12

Cos, f 0.95

S, кВа 165.5

I, А 251.5

QF1.23

ВА 47-63

С6А

QF2.1 800/640А, 3P

ГРЩД-2 (Панель ВП2)

ГРЩД-2(1 категория)

L1,L2,L3

N

PE

QF2.23

ВА 47-63

C10А

QF2.19

ВА 47-63

C10А

QF2.24

ВА 99М

200/200А

QF1.22

ВА 47-63

С6А

QS1

OT320E03WC

In = 320A, Icu = 8kA

QS2

OT320E03WC

In = 320A, Icu = 8kA

QS01

OT800E03WC

In = 800A, Icu = 8kA

QS02

OT800E03WC

In = 800A, Icu = 8kA

QF1.25

ВА 47-63

С6А

QF1.26

ВА 47-63

С6А

ГР
Щ
Д
-1

//
1.
23

0,
1

0,
95

00
0.
5

0,
5

18
0,
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х
1,
5

 Л
от

ок
 -

 5
0м

К
а
на

лы
 -

 3
0м

ГР
Щ
Д
-1

//
1.
24

0,
5

0,
95

00
2.
4

0,
3

10
0,
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х
1,
5

 Л
от

ок
 -

 5
0м

К
а
на

лы
 -

 3
0м

QF2.20

ВА 47-63

C10А

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
20

0.
10

0,
95

00
0.
5

0,
6

15
0,
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х
2,
5

 Л
от

ок
 -

 6
0м

К
а
на

лы
 -

 3
0м

QF2.21

ВА 47-63

C10А

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
21

0.
1

0,
95

00
0.
5

0,
6

15
0,
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х
2,
5

 Л
от

ок
 -

 6
0м

К
а
на

лы
 -

 3
0м

QF2.22

ВА 47-63

C10А

ГР
Щ
Д
-1

//
2.
22

0.
1

0,
95

00
0.
5

0,
6

15
0,
0

ВВГнг
(А

)-LS
3
х
2,
5

 Л
от

ок
 -

 1
0м

К
а
на

лы
 -

 5
м

ТА1.1-1.3

ТТЕ-А-800/5

кл.т. 0,5s

ТА2.1-2.3

ТТЕ-А-800/5

кл.т. 0,5s

ИКК

Wh1

ИКК

Wh2

QF01.3

ВА 47-100

С63A, 15кА
QF02.3

ВА 47-100

С63A, 15кА

QF01.4

ВА-99М 315/315А 3Р

In = 315A, Ir1=0,9*In=283A
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Насосная

станция

хозяйственно-питьевого

пожаротушения

Antarus Multi

Drive 3

ЩРА-2

Погружной

насос

СS-750S, ВУ

Погружной

насос

СS-750S, ИТП

Погружной

насос

СS-750S,

Венткамера
ЩОВ-2

Теплоконвекционная

панель,

Электрощитовая

Вытяжные

установки

В12, В13, В14

(ГРЩ/ИТП/ВУ)

Приточная

установка

П10 (ИТП)

Приточная/вытяжная

установка П4/ В4

(пом. 1.11)

Приточная/вытяжная

установка П5/ В5

(пом. 1.16)
Приточная/вытяжная

установка П6/ В6

(пом. 1.02)

Вытяжки с/у (1.12,

1.14, 1.01, 1.12, 1.03,

1.12, 1.10)

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение

Колясочная_Секция 2.2

Освещение

Колясочная_Секция 2.2

Освещение

Колясочная_Секция 6

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 2.2
Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 2.2

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 6

Освещение ИТП

Освещение ВУОсвещение

Электрощитовая

ЩР 1.2.4

ЩР 1.2.7

ЩР 2.2.2

ЩР 2.2.5

ЩР 2.2.4

ЩР 2.2.7

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

РН*РН*РН*РН*РН*РН*

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 1.2)

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 2.2)
Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 6)

РН* РН*

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.2

Освещение

лифт.холла,
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Освещение
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Освещение

Коридоров,

Секция 1.2
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Освещение
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Секция 6

Освещение

Подвала,

Секция 2.2

Освещение

Подвала,

Секция 1.2 ЯТП, 220/36В

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 6

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 2.2

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 1.2
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Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 6

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 1.2

Освещение ИТП

Освещение ВУ

Освещение

Электрощитовая

Освещение

Подвала,

Секция 6

Освещение

Подвала,

Секция 2.2

Освещение

Подвала,

Секция 1.2

Освещение

входов в

здание

Освещение

номера здания

Освещение

пожарного

гидранта

Освещение

выходов на

кровлю

ШУЛ №1 ШУЛ №2 ШУЛ №3

АППЗ

АППЗ

Связь для МГН

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

ШУЗ .

Пожаротушения

Насосная

станция

пожаротушения

Antarus 2
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Кровля
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Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 6

Освещение ЛК,

Секция 1.2

Освещение ЛК,

Секция 2.2

Освещение ЛК,

Секция 6
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ЩР 1.2.11

ЩР 1.2.12

ЩР 2.2.11

ЩР 2.2.12

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

11-12 этаж

Кровля

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

11-12 этаж

Кровля

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

11-12 этаж

Кровля

Приточная/вытяжная

установка П7/ В7

(пом. 1.13)
Приточная/вытяжная

установка П8/ В8

(пом. 1.01)
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СОТ (Пульт П),

пом. УК

СОТ (Блок питания),

пом. УК
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Итого, РП 1 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 1255.2 132.0

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 139.1

I, А 211.4

Итого, РП 2

Ном Расч
Р, кВт 987.7 164.2

к, спроса 0.17

Cos, f 0.95

S, кВа 172.9

I, А 262.7

Итого, РП 2 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 892.9 97.9

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 103.0

I, А 156.6

Итого, ГРЩД-2. Ввод 1

Ном Расч
Р, кВт 1303.5 162.5

к, спроса 0.12

Cos, f 0.95

S, кВа 171.3

I, А 260.2

Итого, ГРЩД-2. Ввод 2

Ном Расч
Р, кВт 1014.7 187.5

к, спроса 0.18

Cos, f 0.97

S, кВа 192.6

I, А 292.6

Итого, ГРЩД-2(по 1 вводу)

Ном Расч
Р, кВт 2318.1 350.1

к, спроса 0.15

Cos, f 0.95

S, кВа 367.8

I, А 558.8

Итого, ГРЩД-2(ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 2295.2 373.4

к, спроса 0.16

Cos, f 0.96

S, кВа 388.9

I, А 590.8

Итого, ГРЩД-2. ППУ, секция 2

Ном Расч
Р, кВт 114.7 114.7

к, спроса 1.00

Cos, f 0.80

S, кВа 143.4

I, А 217.8

Итого, ГРЩД-2. ППУ, (Нормальный режим)

Ном Расч
Р, кВт 26.9 23.3

к, спроса 0.87

Cos, f 0.98

S, кВа 23.8

I, А 36.2

Итого, ГРЩД-2. ППУ, (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 141.6 138.0

к, спроса 0.97

Cos, f 0.95

S, кВа 145.4

I, А 220.9

Итого, ГРЩД-2. ППУ, секция 1

Ном Расч
Р, кВт 26.9 23.3

к, спроса 0.87

Cos, f 0.98

S, кВа 23.8

I, А 36.2

Итого, ГРЩД-2. РП 3 (1 категория)

Ном Расч
Р, кВт 5.5 5.5

к, спроса 1.00

Cos, f 0.95

S, кВа 5.8

I, А 8.7

QF01.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 598А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1197А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2394А

QF02.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 598А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1197А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2394А

№ подгр. Наименование нагрузки Pуст,кВт Кс (Кпк) Ко (Кнм) cos ф tg ф Рр,квт Q, Квар Sр,кВ
а

Iр,А

Электроприемники II категории надежности электроснабжения

ГРЩД-2, РП 1

1 Итого электроприемники квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 1245,0 0,80 0,139 0,95 0,33 126,0 41,4 132,6 201,5

2 Рабочее освещение 4,5 1,00 1,00 0,95 0,33 4,5 1,5 4,7 7,2

3 Общеобменная вентиляция (Отключено при ПОЖАРЕ) 42,8 0,65 0,90 0,95 0,33 25,1 8,2 26,4 40,1

4 Щит обогрева водостоков (ЩОВ-2) 0,2 0,65 0,90 0,98 0,20 0,1 0,0 0,1 0,1

5 Насосная станция хозяйственно-питьевого пожаротушения 1,5 0,20 0,90 0,68 1,08 0,3 0,3 0,4 0,6

6 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3

7 Теплоконвекционная панель, Электрощитовая 1,0 0,68 0,90 0,98 0,20 0,6 0,1 0,6 2,8

ИТОГО по РП1 1298,0 0,12 0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5
ГРЩД-2, РП 2

1 Встроенные нежилые помещения Кнм = 0.7 94,4 1,00 0,70 0,95 0,33 66,1 21,7 69,5 105,7

2 Итого электроприемники квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 880,0 0,80 0,139 0,95 0,33 89,0 29,3 93,7 142,4

3 Рабочее освещение 5,5 1,00 1,00 0,95 0,33 5,5 1,8 5,7 8,7

4 Общеобменная вентиляция (Отключено при ПОЖАРЕ) 0,4 0,65 0,90 0,80 0,75 0,3 0,2 0,3 0,5

5 Щит наружного освещения 1,2 0,30 1,00 0,95 0,33 0,3 0,1 0,4 0,6

6 Розетки в лифтовых шахтах 6,0 0,50 1,00 0,95 0,33 3,0 1,0 3,2 4,8

7 Ремонтное освещение (ЯТП) 0,3 0,20 0,60 0,90 0,48 0,0 0,0 0,0 0,1

ИТОГО по РП2 987,7 0,17 0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7
Электроприемники I категории надежности электроснабжения

ГРЩД-2, РП 3

1 ТВ 0,4 1,00 1,00 0,95 0,3 0,4 0,1 0,5 0,7

2 Система видеонаблюдения 4,5 1,00 1,00 0,95 0,3 4,5 1,5 4,7 7,2

3 Система диспетчеризации 0,2 1,00 1,00 0,95 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3

4 Система контроля и управления доступом 0,3 1,00 1,00 0,95 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5
ИТОГО по 1 категории 5,5 1,00 0,95 0,33 5,5 1,8 5,8 8,7

ГРЩД-2, ППУ-2, секция 1

1 Подъемное оборудование 18,0 0,80 0,65 1,17 14,4 16,8 22,2 33,7

2 Аварийное эвакуационное освещение 2,2 1,00 0,95 0,33 2,2 0,7 2,3 3,5

3 Пожарная сигнализация, противопожарная автоматика 6,8 1,00 0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8

4 Связь для МГН 0,1 1,00 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5
ИТОГО, ППУ-2, Секция 1 26,9 0,87 0,76 0,85 23,3 19,8 30,6 46,5

Компенсация реактивной мощности 15,0
ИТОГО, ППУ-2, Секция 1, с учетом компенсации, 15кВар 26,9 0,87 0,98 0,20 23,3 4,8 23,8 36,2

ГРЩД-2, ППУ-2, секция 2

1 Противодымная вентиляция 103,1 1,00 0,80 0,75 103,1 77,3 128,9 195,8

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00 0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1

3 Насосная станция пожаротушения 11,0 1,00 0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9
ИТОГО, ППУ-2, Секция 2 114,7 1,00 0,80 0,75 114,7 86,0 143,4 217,8

Компенсация реактивной мощности 45,0
ИТОГО по ППУ-2 с учетом компенсации, 45кВар 141,6 0,97 0,95 0,33 138,0 45,8 145,4 220,9

Сводные таблицы расчета нагрузок

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ГРЩД-2. Ввод 1

1 РП1 1298,0 0,12 0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5

2 ППУ-2 (резервный ввод) 0,0

3 РП 3 (основной ввод) 5,47 1,00 0,95 0,33 5,47 1,80 5,76 8,74
ИТОГО, Ввод 1 1303,5 0,12 0,95 0,33 162,5 54,0 171,3 260,2

ИТОГО по ВВОДУ №1 1303,5 0,12 0,95 0,33 162,5 54,0 171,3 260,2
ГРЩД-2. Ввод 2

1 РП2 987,7 0,17 0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7

2 ППУ-2 (основной ввод) 26,9 0,87 0,98 0,20 23,3 4,8 23,8 36,2

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0
ИТОГО, Ввод 2 1014,7 0,18 0,95 0,31 187,5 58,9 196,6 298,6

Компенсация реактивной мощности 15,0
ИТОГО по ВВОДУ №2 с учетом компенсации 1014,7 0,18 0,97 0,23 187,5 43,9 192,6 292,6

РЕЖИМ 1 ВВОДА

ГРЩД-2. I категория

1 ППУ-2, секция 1 26,9 0,87 0,98 0,2 23,3 4,8 23,8 36,2

2 РП3 5,47 1,00 0,95 0,33 5,47 1,80 5,76 8,74
ИТОГО, Электроприемники I категории, Аварийный режим 32,4 0,89 0,97 0,23 28,8 6,6 29,5 44,9

ГРЩД-2. II категория. Аварийный режим.

1 РП1 1298,0 0,12 0,95 0,33 157,1 52,2 165,5 251,5

2 РП2 987,7 0,17 0,95 0,33 164,2 54,1 172,9 262,7
ИТОГО, Электроприемники II категории, Аварийный режим 2285,7 0,14 0,95 0,33 321,3 106,3 338,4 514,2

Компенсация реактивной мощности 15,0
ИТОГО по ГРЩД-2 с учетом компенсации 2318,1 0,15 0,95 0,32 350,1 112,9 367,8 558,8

РЕЖИМ ПОЖАР
ГРЩД-2. I категория. Режим "ПОЖАР".

1 ППУ-2, секция 1 26,9 0,87 0,98 0,2 23,3 4,8 23,8 36,2

2 ППУ-2, секция 2 114,7 1,00 0,80 0,8 114,7 86,0 143,4 217,8

3 РП3 5,47 1,00 0,95 0,33 5,5 1,8 5,8 8,7
ИТОГО, Электроприемники I категории, Режим "ПОЖАР" 147,1 0,98 0,84 0,65 143,5 92,6 170,8 259,4

ГРЩД-2. II категория. Режим "ПОЖАР".

1 РП1 (ПОЖАР) (Оборудование вентиляции отключено) 1255,2 0,11 0,95 0,33 132,0 44,0 139,1 211,4

2 РП2 (ПОЖАР) (Оборудование вентиляции/кондиционирования отключено) 892,9 0,11 0,95 0,33 97,9 32,2 103,0 156,6
ИТОГО, Электроприемники II категории, Режим "ПОЖАР" 2148,1 0,11 0,95 0,33 229,9 76,1 242,2 367,9

Компенсация реактивной мощности 60,0

ИТОГО по ГРЩД-2 (ПОЖАР) с учетом компенсации 2295,2 0,16 0,96 0,29 373,4 108,7 388,9 590,8

Проверка трансформатора тока ТА1.1-1.3, 2.1-2.3

Ток расчетный, Iрасч
591

Так как номинальный ток присоединения в нормальном режиме
равен Iрас.,тогда выбираем трансформатор тока с
коэффициентом трансформации х/у исходя из нагрузок

Ток трансформатора/ Ток вторичный трансформатора/
Коэффициент трасформации 800 5 160

1. Согласно ПУЭ п.1.5.17, при максимальной нагрузке
присоединения втотричный ток должен составлять не менее 40%
от номинального тока счетчика,

74%

Ток во вторичной цепи трансформатора, Iтр. втор, А
3,7

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, %
74%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор. больше
40% Iн счетчика

2. Согласно ПУЭ а.1.5.17 при минимальной нагрузке
присоединения вторичный ток должен составлять не менее 5%
от номинального тока счетчика

при минимальной нагрузке,(25%), первичный ток, Iтр. перв. 147,7

Ток во вторичной цепи, при минимальной нагрузке (25%), Iвтор.,
А

0,9

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, % 18%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор больше

Наименование нагрузки Pуст,кВт Кс cos ф tg ф Рр,квт Q, Квар Sр,кВа Iр,А

ГРЩ-1, Аварийный режим, компенсация 40 кВар 528,0 0,53 0,95 0,33 280,1 93,3 295,2 448,5
ГРЩ-2, Аварийный режим, компенсация 70 кВар 680,5 0,49 0,95 0,32 336,0 105,9 352,3 535,3
ИТОГО по объекту. Аварийный режим, компенсация 110 кВар 1208,6 0,51 0,95 0,32 616,1 199,2 647,5 983,8

ГРЩ-1, Режим "ПОЖАР", компенсация 50 кВар 386,1 0,53 0,96 0,31 204,0 63,0 213,5 324,4
ГРЩ-2, Аварийный режим, компенсация 70 кВар 680,5 0,49 0,95 0,32 336,0 105,9 352,3 535,3
ИТОГО по объекту. Режим "ПОЖАР", компенсация 120 кВар 1066,6 0,51 0,95 0,31 540,0 169,0 565,9 859,7

ГРЩ-1, Аварийный режим, компенсация 40 кВар 528,0 0,53 0,95 0,33 280,1 93,3 295,2 448,5
ГРЩ-2, Режим "ПОЖАР", компенсация 80 кВар 698,8 0,53 0,96 0,29 369,9 105,9 384,8 584,6
ИТОГО по объекту. Режим "ПОЖАР", компенсация 120 кВар 1226,8 0,53 0,96 0,31 650,0 199,2 679,8 1032,9
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Жилой комплекс
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12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Корольков 6.2

Примечания:
1. Работа потребителей ГРЩД-2 рассматривается в 3-х режимах:
· Нормальный режим - Согласно технологии объекта, по 2 вводам одновременно,
· Аварийный  режим - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно,
· ПОЖАР - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно (общеобменная вентиляция, кондиционирование - отключены по

сигналу "ПОЖАР" на отходящих автоматических выключателях ГРЩД-2).
2. Способ монтажа автоматических выключателей выбрать при расчете габаритов электрощита.
3. Предусмотреть доп. контакты состояния главных автоматических выключателей.
4. Предусмотреть доп. контакты о срабатывании при КЗ главных автоматических выключателей.
5. Конструкция панелей ГРЩД-2 должна предусматривать возможность опломбирования вводных и токоограничивающих коммутационных

аппаратов.

Схема электрическая принципиальная
ГРЩД-2

Таблица расчета нагрузки ГРЩД-2

Условная подпись кабельной линии на схеме:
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина
участка, м / Потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки.

Наименование счетчиков электрической энергии

1PIK (Wh1) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
2PIK (Wh2) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
3PIK (Wh3) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - технический учёт
4PIK (Wh4) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт
5PIK (Wh5) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт

Таблица проверки трансформаторов тока

Таблица расчета нагрузки по объекту

ГРЩД-2

ГРЩД-2,
секция 1

Wh1

Учет Ввод

1

RS-485

Примечание:

1. Сетевые адреса счетчикам задать во время ПНР предварительно уточнив у Заказчика.

Схема типовая включения счетчиков в систему АСКУЭ

Wh 2Wh 1

Схема структурная АСКУЭ. ГРЩД-2

iRZ
ATM21.B

Wh2

Учет Ввод

2

ГРЩД-2,
секция 2

7    8 7    8

iRZ
ATM21.B

1    210-контактный разрывной
коннектор

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА-99 250/250А 3Р 2

КМ1-

КМ2
Контактор КТ-6033 250А 380В 3NO+3NC EKF 2

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3 Зажимы наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32410DEK 9 32410DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32411DEK 1 32411DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-1

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-2

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА105-3Р-006А-C, С63 2 13175DEK

КМ1-

КМ2

Контактор КМ-102-065А-230В-11, 65А

Приставки контактные боковой установки ПКБ-02-20-(9-95А)
2

22008DEK

22179DEK

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3
Зажимы наборный ЗН101-10-70A-08 (2 шт.) 32405DEK, перемычка

ШС01-10-10
9 32451DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-10-70A-PEN (2 шт.) , перемычка ШС01-10-10 1 32451DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK
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2 с.ш., ~380 В, 50 Гц1 с.ш., ~380 В, 50 Гц
L1,L2,L3
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QF01.6

ВА-99 250/250А, 3P,

In = 320A, Icu = 35kA

Ir = 0,9In = 225А

Тепловой расцепитель

Isd = 2xIr = 450А, Ktsd = 0,2с

QF1.1 1000/800А, 3P

QF2.1

ВА 47-63

C16А

QF5.2

ВА 47-100

С32А

QF5.3

ВА 47-63М

D20А

QF5.4

ВА 47-63М

D20А

QF5.5

ВА 47-63М

D20А

QF5.1

ВА 47-100

С10А
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ВА 47-100

C16А

QF1.2

ВА 47-63
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ВА 47-63
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ВА 47-63

C10А
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С10А
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ВА 47-63
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B6А
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B6А
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ВА 47-63

B6А
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315/252А
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315/315А
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ВА 47-63
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B6А
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ГРЩД-3 (Панель ВП1)
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QF4.6
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QF4.7
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B6А

QF4.12
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Ввод, ППУ-1, секция 2, ГРЩД-3.

ВВГнг(А)-FRLS 5х120,

L=10 м, ΔU=0,4%

Ввод, ППУ-1, секция 1, ГРЩД-3.

ВВГнг(А)-FRLS 5х6,

L=10 м, ΔU=0,3%
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ВА 47-63

B6А

QF4.3

ВА 47-63

B6А

QF4.4

ВА 47-63

B6А

QF4.5

ВА 47-63

B6А

QF4.1

ВА 47-63

B6А

QF4.22

ВА 47-63

B6А
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ВА 47-63

B6А
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ВА 47-63

B6А
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ВА 47-63
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ВА 47-63

B6А
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(Телевидение)
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ВА 47-63
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QF3.5

ВА 47-63

B6А

QF02.6

ВА-99 315/315А, 3P,

In = 315A, Icu = 35kA

Ir = 0,9In = 283А

Тепловой расцепитель

Isd = 2xIr = 566А, Ktsd = 0,2с
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ВА 47-63М

D20А
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ВА 47-63М

D20А

QF5.14

ВА 47-63М
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кл.т. 0,5s

ИКК
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ИКК

Wh2

QF01.3

ВА 47-100

С16A, 15кА
QF02.3

ВА 47-100

С16A, 15кА

QF01.4

ВА-99 315/315А 3Р

In = 315A, Ir1=1,0*In=315A

Isd=10*Iн=3150A, Ktsd = 0,2с

Icu = 26,5kA
QF02.4

ВА-99 315/315А 3Р

In = 315A, Ir1=1,0*In=315A

Isd=10*Iн=3150A, Ktsd = 0,2с

Icu = 26,5kA

QF01.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 504А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1008А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2016А

QF02.5

ВА-99 630/630А, 3P,

In = 630A, Icu = 35kA

Электронный расцепитель

Ir = 504А, tr (2Ir) =100с

Isd = 2*xIr = 1008А, tsd = 0,1с

Ii = 4Ir = 2016А

QF1.27

ВА 99М

250/225А

Коммерческий учет
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(D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A

кл.т. 0,5s/1,0

Коммерческий учет
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(D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A

кл.т. 0,5s/1,0
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Граница баллансовой принадлежности
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кл.т. 0,5sИКК

Wh3

Технический учет
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3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0
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Технический учет
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Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR

3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0
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Насосная

станция

хозяйственно-питьевого

пожаротушения

Antarus Multi

Drive 3

Погружной

насос

СS-750S, ВУ

Погружной

насос

СS-750S, ИТП

Погружной

насос

СS-750S,

Венткамера
ЩОВ-3

Вытяжки с/у

(1.02, 1.10, 1.12,

1.14)

Освещение ЛК,

Секция 2.3

Освещение ЛК,

Секция 2.3

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение

Колясочная_Секция 2.3

Освещение

Колясочная_Секция 4

Освещение

Колясочная_Секция 5.1

Освещение

Колясочная_Секция 5.2

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 2.3

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 4

Освещение Освещение

ПУИ, с/у_Секция 5.1

Освещение Освещение ПУИ,

с/у_Секция 5.2

Освещение ВУ

ЩР 2.3.3

ЩР 2.3.5

ЩР 4.2

ЩР 4.6

ЩР 4.3

ЩР 4.7

ЩР 4.1

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

Розетка в

приямке лифта

РН*

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 2.3)

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 4)
Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 5.1)

Вытяжки бытовые

с/у, ванная,

кухня (11 - 12

этажи. Секция 5.2)

ЩР 5.1.2

ЩР 5.1.4

ЩР 5.1.5

ЩР 5.1.1

РН* РН* РН*РН*

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.3

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.3
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Секция 2.3
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Коридоров,
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Коридоров,

Секция 5.2
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Коридоров,

Секция 5.2

Освещение

Коридоров,

Секция 5.1

Освещение

Коридоров,

Секция 5.1

Освещение

Коридоров,

Секция 5.1

Освещение

Коридоров,

Секция 4

Освещение

Коридоров,

Секция 4

Освещение

Коридоров,

Секция 4

Освещение

Коридоров,

Секция 2.3

Освещение

Коридоров,

Секция 2.3

Освещение

Коридоров,

Секция 2.3

QF2.26

ВА 47-63

C6А

QF2.27

ВА 47-63

C6А

QF2.28

ВА 47-63

C6А
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ВА 47-63

C6А

QF2.30
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Освещение

Подвала,

Секция 5.2

Освещение

Подвала,

Секция 5.1

Освещение

Подвала,

Секция 4

Освещение

Подвала,

Секция 2.3 ЯТП, 220/36В

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 5.2

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 5.1

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 4

Освещение

Освещение

Тамбуров,

Секция 2.3
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СКУД,

этажи

Р
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Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 2.3

Освещение ЛК,

Секция 2.3

Освещение ЛК,

Секция 2.3

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.2

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 5.1

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 4

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.3

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.3

Освещение

лифт.холла,

Секция 2.3

Освещение ВУ
Освещение

Подвала,

Секция 5.2

Освещение

Подвала,

Секция 5.1

Освещение

Подвала,

Секция 4

Освещение

Подвала,

Секция 2.3

Освещение

входов в

здание

Освещение

номера здания

Освещение

пожарного

гидранта

Освещение

выходов на

кровлю

ШУЛ №1

Р
ез
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ШУЛ №2 ШУЛ №3 ШУЛ №4

АППЗ

АППЗ

Связь для МГН

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

ШУЗ .

Пожаротушения

Насосная

станция

пожаротушения

Antarus 2
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ВА 47-63М
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ВА 47-63М
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ВА 47-63М

D20А
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11-12 этаж

Кровля

Освещение ЛК ,

Секция 2.3

Освещение ЛК,

Секция 4

Освещение ЛК,

Секция 5.1

Освещение ЛК,

Секция 5.2

Освещение ЛК,
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Освещение ЛК,
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Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

11-12 этаж

Кровля

Подвал

1 Этаж

2-4 Этаж

5-7 этаж

8-10 этаж

11-12 этаж

Кровля

Подвал
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ЩР 5.1.10

ЩР 5.1.11

ЩР 5.1.12

ЩР 5.2.7

ЩР 5.2.9

ЩР 5.2.8

ЩР 5.2.10

ЩР 5.2.11

ЩР 5.2.12

Р
ез

ер
в

Р
ез

ер
в

Р
ез

ер
в

Итого, РП 1 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 1282.4 134.9

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 142.2

I, А 216.0

Итого, РП 2

Ном Расч
Р, кВт 1465.3 157.5

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 165.8

I, А 251.9

Итого, РП 2 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 1464.7 157.2

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 165.4

I, А 251.3

Итого, ГРЩД-3 . Ввод 1

Ном Расч
Р, кВт 1284.7 137.2

к, спроса 0.11

Cos, f 0.95

S, кВа 144.6

I, А 219.7

Итого, ГРЩД-3 . Ввод 2

Ном Расч
Р, кВт 1498.7 186.2

к, спроса 0.12

Cos, f 0.98

S, кВа 189.9

I, А 288.5

Итого, ГРЩД-3 (по 1 вводу)

Ном Расч
Р, кВт 2783.4 323.3

к, спроса 0.12

Cos, f 0.95

S, кВа 339.4

I, А 515.7

Итого, ГРЩД-3 (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 2931.9 472.0

к, спроса 0.16

Cos, f 0.96

S, кВа 490.9

I, А 745.8

Итого, ГРЩД-3. ППУ-1, секция 2

Ном Расч
Р, кВт 149.1 149.1

к, спроса 1.00

Cos, f 0.80

S, кВа 186.3

I, А 283.1

Итого, ГРЩД-3. ППУ-1, (Нормальный режим)

Ном Расч
Р, кВт 33.5 28.7

к, спроса 0.86

Cos, f 0.98

S, кВа 29.2

I, А 44.4

Итого, ГРЩД-3. ППУ-1, (ПОЖАР)

Ном Расч
Р, кВт 182.5 177.7

к, спроса 0.97

Cos, f 0.95

S, кВа 186.8

I, А 283.8

Итого, ГРЩД-3 . ППУ-1, секция 1

Ном Расч
Р, кВт 33.5 28.7

к, спроса 0.86

Cos, f 0.98

S, кВа 29.2

I, А 44.4

Итого, ГРЩД-3  РП 3 (1 категория)

Ном Расч
Р, кВт 2.3 2.3

к, спроса 1.00

Cos, f 0.95

S, кВа 2.4

I, А 3.6

№ подгр. Наименование нагрузки Pуст,кВт Кс (Кпк) Ко (Кнм) cos ф tg ф Рр,квт Q, Квар Sр,кВа Iр,А

Электроприемники II категории надежности электроснабжения

ГРЩД-3, РП 1

1 Итого электроприемники квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 1272,5 0,80 0,139 0,95 0,33 128,8 42,3 135,5 205,9

2 Рабочее освещение 5,2 1,00 1,00 0,95 0,33 5,2 1,7 5,5 8,3

3 Общеобменная вентиляция (Отключено при ПОЖАРЕ) 0,1 0,65 0,90 0,95 0,33 0,0 0,0 0,0 0,1

4 Щит обогрева водостоков (ЩОВ-3) 0,2 0,65 0,90 0,98 0,20 0,1 0,0 0,1 0,2

5 Насосная станция хозяйственно-питьевого пожаротушения 1,5 0,20 0,90 0,68 1,08 0,3 0,3 0,4 0,6

6 Дренажные насосы 3,0 0,20 0,90 0,65 1,17 0,5 0,6 0,8 1,3

ИТОГО по РП1 1282,4 0,11 0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1
ГРЩД-3, РП 2

1 Итого электроприемники квартир, Кс=0.8 табл. 7.2 (с учетом Кп.к.=0,91) 1450,0 0,80 0,139 0,95 0,33 146,7 48,2 154,5 234,7

2 Рабочее освещение 6,4 1,00 1,00 0,95 0,33 6,4 2,1 6,7 10,2

3 Общеобменная вентиляция (Отключено при ПОЖАРЕ) 0,6 0,65 0,90 0,80 0,75 0,3 0,2 0,4 0,6

4 Розетки в лифтовых шахтах 8,0 0,50 1,00 0,95 0,33 4,0 1,3 4,2 6,4

5 Ремонтное освещение (ЯТП) 0,3 0,20 0,60 0,90 0,48 0,0 0,0 0,0 0,1

ИТОГО по РП2 1465,3 0,11 0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9
Электроприемники I категории надежности электроснабжения

ГРЩД-3, РП 3

1 ТВ 0,4 1,00 1,00 0,95 0,3 0,4 0,1 0,5 0,7

2 Система видеонаблюдения 1,5 1,00 1,00 0,95 0,3 1,5 0,5 1,6 2,4

3 Система диспетчеризации 0,2 1,00 1,00 0,95 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3

4 Система контроля и управления доступом 0,1 1,00 1,00 0,95 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2
ИТОГО по 1 категории 2,3 1,00 0,95 0,33 2,3 0,7 2,4 3,6

ГРЩД-3, ППУ-3, секция 1

1 Подъемное оборудование 24,0 0,80 0,65 1,17 19,2 22,4 29,5 44,9

2 Аварийное эвакуационное освещение 2,7 1,00 0,95 0,33 2,7 0,9 2,9 4,4

3 Пожарная сигнализация, противопожарная автоматика 6,8 1,00 0,95 0,33 6,8 2,2 7,1 10,8

4 Связь для МГН 0,1 1,00 0,95 0,33 0,1 0,0 0,1 0,5

ИТОГО, ППУ-3, Секция 1 33,5 0,86 0,75 0,89 28,7 25,6 38,4 58,4
Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО, ППУ-3, Секция 1, с учетом компенсации, 20кВар 33,5 0,86 0,98 0,19 28,7 5,6 29,2 44,4

ГРЩД-3, ППУ-3, секция 2

1 Противодымная вентиляция 137,5 1,00 0,80 0,75 137,5 103,1 171,9 261,1

2 ШУЗ. Пожаротушения 0,6 1,00 0,80 0,75 0,6 0,4 0,7 1,1

3 Насосная станция пожаротушения 11,0 1,00 0,80 0,75 11,0 8,3 13,8 20,9

ИТОГО, ППУ-3, Секция 2 149,1 1,00 0,80 0,75 149,1 111,8 186,3 283,1
Компенсация реактивной мощности 60,0
ИТОГО по ППУ-3 с учетом компенсации, 60кВар 182,5 0,97 0,95 0,32 177,7 57,4 186,8 283,8

Сводные таблицы расчета нагрузок

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ГРЩД-3. Ввод 1

1 РП1 1282,4 0,11 0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1

2 ППУ-3 (резервный ввод) 0,0

3 РП 3 (основной ввод) 2,27 1,00 0,95 0,33 2,27 0,75 2,39 3,63

ИТОГО, Ввод 1 1284,7 0,11 0,95 0,33 137,2 45,7 144,6 219,7

ИТОГО по ВВОДУ №1 1284,7 0,11 0,95 0,33 137,2 45,7 144,6 219,7

ГРЩД-3. Ввод 2

1 РП2 1465,3 0,11 0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9

2 ППУ-3 (основной ввод) 33,5 0,86 0,98 0,19 28,7 5,6 29,2 44,4

3 РП 3 (резервный ввод) 0,0

ИТОГО, Ввод 2 1498,7 0,12 0,96 0,31 186,2 57,5 194,8 296,0
Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО по ВВОДУ №2 с учетом компенсации 1498,7 0,12 0,98 0,20 186,2 37,5 189,9 288,5

РЕЖИМ 1 ВВОДА
ГРЩД-3. I категория

1 ППУ-3, секция 1 33,5 0,86 0,98 0,2 28,7 5,6 29,2 44,4

2 РП3 2,27 1,00 0,95 0,33 2,27 0,75 2,39 3,63
ИТОГО, Электроприемники I категории, Аварийный режим 35,7 0,87 0,98 0,20 30,9 6,3 31,6 48,0

ГРЩД-3. II категория. Аварийный режим.

1 РП1 1282,4 0,11 0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,1

2 РП2 1465,3 0,11 0,95 0,33 157,5 51,9 165,8 251,9
ИТОГО, Электроприемники II категории, Аварийный режим 2747,7 0,11 0,95 0,33 292,4 96,9 308,0 468,0
Компенсация реактивной мощности 20,0
ИТОГО по ГРЩД-3 с учетом компенсации 2783,4 0,12 0,95 0,32 323,3 103,2 339,4 515,7

РЕЖИМ ПОЖАР
ГРЩД-3. I категория. Режим "ПОЖАР".

1 ППУ-3, секция 1 33,5 0,86 0,98 0,2 28,7 5,6 29,2 44,4

2 ППУ-3, секция 2 149,1 1,00 0,80 0,8 149,1 111,8 186,3 283,1

3 РП3 2,27 1,00 0,95 0,33 2,3 0,7 2,4 3,6
ИТОГО, Электроприемники I категории, Режим "ПОЖАР" 184,8 0,97 0,84 0,66 180,0 118,1 215,3 327,1

ГРЩД-3. II категория. Режим "ПОЖАР".

1 РП1 (ПОЖАР) (Оборудование вентиляции отключено) 1282,4 0,11 0,95 0,33 134,9 45,0 142,2 216,0

2 РП2 (ПОЖАР) (Оборудование вентиляции/кондиционирования отключено) 1464,7 0,11 0,95 0,33 157,2 51,7 165,4 251,3
ИТОГО, Электроприемники II категории, Режим "ПОЖАР" 2747,1 0,11 0,95 0,33 292,0 96,6 307,6 467,4
Компенсация реактивной мощности 80,0
ИТОГО по ГРЩД-3 (ПОЖАР) с учетом компенсации 2931,9 0,16 0,96 0,29 472,0 134,7 490,9 745,8

Проверка трансформатора тока ТА1.1-1.3, 2.1-2.3

Ток расчетный, Iрасч
467

Так как номинальный ток присоединения в нормальном режиме равен
Iрас.,тогда выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации
х/у исходя из нагрузок

Ток трансформатора/ Ток вторичный трансформатора/ Коэффициент
трасформации 500 5 100

1. Согласно ПУЭ п.1.5.17, при максимальной нагрузке присоединения
втотричный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока
счетчика,

93%

Ток во вторичной цепи трансформатора, Iтр. втор, А 4,7

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, %
93%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор. больше 40% Iн
счетчика

2. Согласно ПУЭ а.1.5.17 при минимальной нагрузке присоединения
вторичный ток должен составлять не менее 5%  от номинального тока
счетчика

при минимальной нагрузке,(25%), первичный ток, Iтр. перв. 116,8

Ток во вторичной цепи, при минимальной нагрузке (25%), Iвтор., А 1,2

В процентном соотношении к номинальному току счетчика, % 23%

Трансоформатор тока выбран правиль, так как Iтр. втор больше 5% Iн
счетчика
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Жилой комплекс

12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Корольков 6.3

Примечания:
1. Работа потребителей ГРЩД-3 рассматривается в 3-х режимах:
· Нормальный режим - Согласно технологии объекта, по 2 вводам одновременно,
· Аварийный  режим - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно,
· ПОЖАР - Согласно технологии объекта, по 1 вводу одновременно (общеобменная вентиляция, кондиционирование - отключены по

сигналу "ПОЖАР" на отходящих автоматических выключателях ГРЩД-3).
2. Способ монтажа автоматических выключателей выбрать при расчете габаритов электрощита.
3. Предусмотреть доп. контакты состояния главных автоматических выключателей.
4. Предусмотреть доп. контакты о срабатывании при КЗ главных автоматических выключателей.
5. Конструкция панелей ГРЩД-3 должна предусматривать возможность опломбирования вводных и токоограничивающих коммутационных

аппаратов.

Схема электрическая принципиальная
ГРЩД-3

Таблица расчета нагрузки ГРЩД-3

Условная подпись кабельной линии на схеме:
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина
участка, м / Потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки.

Наименование счетчиков электрической энергии

1PIK (Wh1) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
2PIK (Wh2) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - коммерческий учёт
3PIK (Wh3) - Меркурий 234 ARTM(X)2-03 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 - технический учёт
4PIK (Wh4) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт
5PIK (Wh5) - Меркурий 234 ARTM(X)2-01 (D)PBR.G5 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0 - технический учёт

Таблица проверки трансформаторов тока

ГРЩД-3

ГРЩД-3,
секция 1

Wh1

Учет Ввод

1

RS-485

Примечание:

1. Сетевые адреса счетчикам задать во время ПНР предварительно уточнив у Заказчика.

Схема типовая включения счетчиков в систему АСКУЭ

Wh 2Wh 1

Схема структурная АСКУЭ. ГРЩД-3

iRZ
ATM21.B

Wh2

Учет Ввод

2

ГРЩД-3,
секция 2

7    8 7    8

iRZ
ATM21.B

1    210-контактный разрывной
коннектор

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА-99 250/250А 3Р 2

КМ1-

КМ2
Контактор КТ-6033 250А 380В 3NO+3NC EKF 2

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3 Зажимы наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32410DEK 9 32410DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-70-250А (2 шт.) 32411DEK 1 32411DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-1

КМ2 КT1 КV2КM1 КV1

КT2 (Tз=15с)

VD2

КT2

SF2 KM2

N

Ввод 2 (не

приоритетный)

U

КV1

U

KM1

}Ввод 1

(приоритетный)

SF1

VD1
КМ2КМ1

КT1

КМ1

КT1 (Tз=0,1с)

КT2КM2КV2

КM1 КM2

}

Перечень элементов АВР

X1.1

X2.1

X3.1

X4

X1.2

X2.2

X3.2

X1.3

X2.3

X3.3

X5.1

X5.2

X5.3

X6.1

X6.2

X6.3

X7.1

X7.2

X7.3

}

к с.ш.

Принцип работы АВР:

Включение ввода 1 - рабочий ввод:

- наличие напряжения на вводе 1;

- включен автоматический выключатель SF1;

- включен коммутационный аппарата на вводе 1.

В нормальном режиме, электропитание осуществляется через ввод 1 (рабочий ввод), ввод

2 в это время отключен и контакты контактора КМ2 и реле времени КТ2 находятся в

замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение контактора КМ1.

При подаче электропитания через коммутационный аппарат ввода 1 на реле контроля фаз

(РКФ) KV1 подается 3-х фазное симметричное напряжение, если не будет никаких

нарушений с напряжением (перекос фаз, правильного чередования и отсутствия слипания

фаз и т.д.) должно сработать реле KV1 и его контакт в цепи включения контактора КМ1

замкнется, а в цепи контактора КМ2 разомкнется.

Тем самым подастся электрический сигнал на контактор КМ1, силовые контакты

контактора КМ1 замыкаются и подается напряжение электропотребителям.

При срабатывании контактора КМ1, срабатывает реле времени КТ1, его контакты в цепи

включения контактора КМ2 мгновенно разомкнутся.

Используя контакт KV1 в цепи контактора КМ2 мы тем самым создаем приоритет ввода 1.

Индикатор VD1 сигнализирует о срабатывании контактора КМ1 рабочего ввода.

Включение ввода 2 - резервный ввод:

- наличие напряжения на вводе 2;

- включен автоматический выключатель SF2;

- включен коммутационный аппарат ввода 2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле контроля фаз KV1 разрывает цепь

питания контактора КМ1, в это время контакт КМ1 и контакт KV1 в цепи контактора

КМ2 находятся в замкнутом положении, тем самым подготавливается цепь на включение

контактора КМ2.

Контакт контактора КМ1 снимает напряжение с катушки реле времени КТ1 и реле

срабатывает с выдержкой времени на возврат, то есть контакт КТ1 замкнется через

определенное время (вернется в исходное положение).

Подается электрический сигнал на включение контактора КМ2, при условии что на вводе

2 присутствует напряжение и реле контроля фаз KV2 сработало и его контакт замкнут

в цепи включения КМ2.

После выполнения всех условий контактор КМ2 срабатывает и через свои силовые

контакты подается напряжение электропотребителям.

Индикатор VD2 сигнализирует о срабатывании контактора КМ2 резервного ввода.

Восстановление электропитания на рабочем вводе.

Когда на вводе 1 восстановится электропитание, срабатывает реле KV1 и своим

контактом отключает ввод 2.

С помощью реле времени КТ2 через определенную выдержку времени происходит

переключение питания с ввода 2 на ввод 1.

Схема принципиальная АВР-2

Обозн. Наименование Кол. Примечание

SF1-

SF2
Автоматический выключатель ВА105-3Р-006А-C, С63 2 13175DEK

КМ1-

КМ2

Контактор КМ-102-065А-230В-11, 65А

Приставки контактные боковой установки ПКБ-02-20-(9-95А)
2

22008DEK

22179DEK

KV1-

KV2
Реле контроля фаз РК-101 02 2 23301DEK

КТ1-

КТ2
Приставки выдержки времени ПВЛ-02-ОТКЛ-(0,1-30с) 2 22186DEK

VD1 ЛС101-1Р-GRN-LED 1 18004DEK

VD2 ЛС101-1Р-RED-LED 1 18002DEK

X1-X3
Зажимы наборный ЗН101-10-70A-08 (2 шт.) 32405DEK, перемычка

ШС01-10-10
9 32451DEK

X4 Зажим наборный ЗН101-10-70A-PEN (2 шт.) , перемычка ШС01-10-10 1 32451DEK

X5-X7 Кросс-модуль ШН103-2-07-100 3 32015DEK

ДИН-рейка ДН-101-0030 3 32052DEK
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 Таблица расчета нагрузок на ЩОВ-1 (Об. воронок)

КМ1
NL 1

NТР-330
А1 А2

К1.1*
ВВГнг(А)- LTx 2x1,5

~50Гц 380/220В

QF2
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF3
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF4
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF1
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

ЩОВ 1/1 ЩОВ 1/2 ЩОВ 1/3 ЩОВ 1/4 ЩОВ 1/5 ЩОВ 1/6

0.1 0.1 0.1 0.1

0.95 0.95 0.95 0.95

0.2 0.2 0.2 0.2

1 1 1 1

0.1 0.1 0.1 0.1

0.2 0.2 0.2 0.2

Кровля Кровля Кровля Кровля

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Резерв Резерв

Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы

Iн, А

Рн, кВт

Щ
ит

 э
ле

кт
ри

че
ск

ий

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

А
пп

а
ра

т
А
пп

а
ра

т

N
 п

о 
пл

а
ну

, 
т
ип

на
 в

во
де

 
Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

4
0.
20

ВВГ
нг

(А
)-LS

3х
1,5

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и
Ка

на
лы

80
80

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

400х300х200

IP54

грщд-1/1.5, ВВГнг(А)-LS 5х1,5

L=40м, ΔU=0,1%

Iр, А

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 0.2 1.00 0,95 0.33 0.2 0.1 0.2

ВСЕГО: 0.2 1.00 0.95 0.33 0.2 0.1 0.2 0.3

KM1
КМИ-22510 25 А

230В/АС3
1НО

Контроль состояния

к диспетчерской

7 8
КМ1

* - Датчик температуры воздуха и датчик температуры пола поставляются комплектно с терморегулятором и кабелем (по
4м).

     От комплектного кабеля до терморегулятора проложить КВВнг(А)-LS 2x1.5.
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L N
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Кабель электроснабжения к коробке

распределительной 2

XТ1:

L

N

Коробка распределительная 2

N

XТ:

L

N
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L N
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L
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щ
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о 
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Кабель электроснабжения к коробке

распределительной 3, и т.д.

Схема принципиальная расключения кабелей греющих

Кабель электроснабжения от

автоматического выключателя QFх

QF5
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

1QS
ВН-63
10А
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ЩОВ 1
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30мА-AC
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 Таблица расчета нагрузок на ЩОВ2 (Об. воронок)

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 0.2 1.00 0,95 0.33 0.2 0.0 0.2

ВСЕГО: 0.2 1.00 0.95 0.33 0.2 0.0 0.2 0.2

КМ1
NL 1

NТР-330
А1 А2

К1.1*
ВВГнг(А)- LTx 2x1,5

~50Гц 380/220В

QF2
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF3
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF4
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

QF1
АВДТ -63 М

В10
30мА-AC

ЩОВ 2/1 ЩОВ 2/2 ЩОВ 2/3 ЩОВ 2/4 ЩОВ 2/5

0.1 0.1 0.1

0.95 0.95 0.95

0.2 0.2 0.2

1 1 1

0.1 0.1 0.1

0.2 0.2 0.2

Кровля Кровля Кровля

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Водосточная

воронка с

электроподогр

евом

Резерв Резерв

Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы

Iн, А

Рн, кВт

Щ
ит

 э
ле

кт
ри

че
ск

ий

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

А
пп

а
ра

т
А
пп

а
ра

т

N
 п

о 
пл

а
ну

, 
т
ип

на
 в

во
де

 
Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

5
0.
30

ВВГ
нг

(А
)-LS

3х
1,5

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и
Ка

на
лы

10
0

10
0

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

400х300х200

IP54

грщд-1/1.5, ВВГнг(А)-LS 5х1,5

L=40м, ΔU=0,1%

Iр, А

KM1
КМИ-22510 25 А

230В/АС3
1НО

Контроль состояния

к диспетчерской

7 8
КМ1

* - Датчик температуры воздуха и датчик температуры пола поставляются комплектно с терморегулятором и кабелем (по
4м).

     От комплектного кабеля до терморегулятора проложить КВВнг(А)-LS 2x1.5.
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Кабель электроснабжения к коробке

распределительной 2
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Кабель электроснабжения к коробке

распределительной 3, и т.д.

Схема принципиальная расключения кабелей греющих

Кабель электроснабжения от

автоматического выключателя QFх
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 Таблица расчета нагрузок на ЩОВ3 (Об. воронок)
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Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А
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6.11

Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_1.1.2 - 1.1.12.

Щиты этажные распределительные

~50Гц 380/220В
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 Таблица расчета нагрузок на щиты этажные ЩЭ_1.1.2 - 1.1.12
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.1.х, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.1.х/y, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.1, со 2 по 4 этажи.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.1.х, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.1.х/y, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.1, со 5 по 7 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.1.х, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.1.х/y, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.1, со 8 по 10 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.1.х, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.1.х/y, где 1.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.1, со 11 по 12 этажи.
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6.12

Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_2.1.1 -  ЩЭ_2.1.12.

Щиты этажные распределительные
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Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 47.6 1.00 0,95 0.33 47.6 15.7 50.1

ВСЕГО: 47.6 1.00 0.95 0.33 47.6 15.7 50.1 76.1
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 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_2.1.2 - ЩЭ 2.1.12
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от ЩЭ 2.1.1

до ЩЭ 2.1.4

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.1.х, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.1.х/y, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.1, со 2 по 4 этажи.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.1.х, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.1.х/y, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.1, со 5 по 7 этажи.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.1.х, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.1.х/y, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.1, со 8 по 10 этажи.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.1.х, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.1.х/y, где 2.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.1, со 11 по 12 этажи.

15
0

0.
30

А
ВВ

Гн
г(

А)
-L

S
5х

6

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и
Ка

на
лы

10
10

22
5

0.
50

А
ВВ

Гн
г(

А)
-L

S
5х

6

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и
Ка

на
лы

15
15

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
Формат A4x6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С



6.13

Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_3.1.1 -  ЩЭ_3.1.12.
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Наименование

потребителя

Ру
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спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 95.1 1.00 0,95 0.33 95.1 31.4 100.1

ВСЕГО: 95.1 1.00 0.95 0.33 95.1 31.4 100.1 152.1

 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_3.1.2 - ЩЭ 3.1.12

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 80.1 1.00 0,95 0.33 80.1 26.4 84.3

ВСЕГО: 80.1 1.00 0.95 0.33 80.1 26.4 84.3 128.1

 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_3.1.1
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грщд-1/2.10, АВВГнг(А)-LS 5х120
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Iр, А
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ВН-160
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Учет энергии

ИКК
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1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.1.2

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 6PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.1, где 3.1 - номер секции, 1 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.1/х, где 3.1 - номер секции, х - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щита этажного секции 3.1, 1 этажа.
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от ЩЭ 3.1.1

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.2, где 3.1 - номер секции, 2 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.2/y, где 3.1 - номер секции, 2 - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щита этажного секции 3.1, 2 этажа.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.х, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.х/y, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.1, 3 - 4 этажей.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.х, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.х/y, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.1, 5 - 6 этажей.
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грщд-1/2.31, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=60м, ΔU=1,1%

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.1.6
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.х, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.х/y, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.1, 7 - 8 этажей.
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грщд-1/2.32, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=70м, ΔU=1,2%
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.х, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.х/y, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.1, 9 - 10 этажей.
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грщд-1/2.33, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=80м, ΔU=1,4%

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.1.10
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.1.х, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.1.х/y, где 3.1 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.1, 11 - 12 этажей.
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грщд-1/2.34, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=90м, ΔU=1,6%

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.1.12
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6.14

Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_3.2.1 -  ЩЭ_3.2.12.

Щиты этажные распределительные

Лист

Изм. Подпись Дата

Стадия Листов

Кол.уч. Лист №док

П
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ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,

Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1. ГЧ

Жилой комплекс

12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»
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потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 102.6 1.00 0,95 0.33 102.6 33.9 108.0

ВСЕГО: 102.6 1.00 0.95 0.33 102.6 33.9 108.0 164.1

 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_3.2.2 - ЩЭ 3.2.12

№
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потребителя
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спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 87.6 1.00 0,95 0.33 87.6 28.9 92.2

ВСЕГО: 87.6 1.00 0.95 0.33 87.6 28.9 92.2 140.1

 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_3.2.1

~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С25

QF3
АД-32
С25

QF1
АД-32

С25

QF6
АД-32
С25

ЩЭ_3.2.1/1 ЩЭ_3.2.1/2 ЩЭ_3.2.1/3 ЩЭ_3.2.1/4 ЩЭ_3.2.1/5 ЩЭ_3.2.1/6 ЩЭ_3.2.1/7 ЩЭ_3.2.1/ 8

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.95

19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5

1 1 1 1 1 1 1 1

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.1

19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5
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Щит
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ЩК_3.2.1/ 6

Щит

квартирный_

ЩК_3.2.1/ 7

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв
Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 
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Тип,
Расце-
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питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ
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5
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А
ВВ

Гн
г(

А)
-L

S
5х

6

Сп
ос

об

пр
ок
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дк

и
Ка
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лы

10
10

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-1/2.12, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=80м, ΔU=1,7%

Iр, А

ЩЭ_3.2.11QS
ВН-160
160А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.2.2

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.1, где 3.2 - номер секции, 1 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.1/х, где 3.2 - номер секции, х - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щита этажного секции 3.2, 1 этажа.

ИКК

Wh4

ИКК

Wh5

ИКК

Wh6

QF8
ВА47-63

С10

QF9
АД-32
С25

QF4
АД-32
С25

QF5
АД-32
С25

4PIK 5PIK 6PIK

~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С32

QF3
АД-32
С25

QF1
АД-32

С40

QF6
АД-32
С25

ЩЭ_3.2.2/1 ЩЭ_3.2.2/2 ЩЭ_3.2.2/3 ЩЭ_3.2.2/4 ЩЭ_3.2.2/5 ЩЭ_3.2.2/6 ЩЭ_3.2.2/7 ЩЭ_3.2.2/8 ЩЭ_3.2.2/9

12.5 12.5 15.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.95

19.3 19.3 23.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.5 12.5 15.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.1

19.3 19.3 23.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5
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ЩК_3.2.2/ 7
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ЩК_3.2.2/ 8
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Iр, А

ЩЭ_3.2.21QS
ВН-200
200А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

от ЩЭ 3.2.1

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 8PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.2, где 3.2 - номер секции, 2 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.2/y, где 3.2 - номер секции, 2 - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щита этажного секции 3.2, 2 этажа.
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С25
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Pр, кВт
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Учет энергии

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.х, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.х/y, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.2, 3 - 4 этажей.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.х, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.х/y, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.2, 5 - 6 этажей.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.х, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.х/y, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.2, 7 - 8 этажей.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK Меркурий 234 ART(X)2-01

(D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.х, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.х/y, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.2, 9 - 10 этажей.
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Данные
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Iр, А

Учет энергии

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 7PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_3.2.х, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_3.2.х/y, где 3.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 3.2, 11 - 12 этажей.
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QF8
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С25

грщд-1/2.12, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=80м, ΔU=1,7%
~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С32

QF3
АД-32
С25

QF1
АД-32

С40

QF6
АД-32
С25

ЩЭ_3.2.х/1 ЩЭ_3.2.х/2 ЩЭ_3.2.х/3 ЩЭ_3.2.х/4 ЩЭ_3.2.х/5 ЩЭ_3.2.х/6 ЩЭ_3.2.х/7 ЩЭ_3.2.х/8 ЩЭ_3.2.х/9

12.5 12.5 15.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.95

19.3 19.3 23.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.5 12.5 15.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0.1

19.3 19.3 23.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 0.5

Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Квартира Щит этажный

Щит
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Щит
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счетчиков
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учета
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ИКК
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QF7
АД-32
С25

ИКК

Wh7

8PIK

QF8
АД-32
С25

грщд-1/2.13, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=90м, ΔU=1,4%

от ГРЩД-1

до ЩЭ 3.2.4
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Коэффициент
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Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 55.1 1.00 0,95 0.33 55.1 18.2 58.0

ВСЕГО: 55.1 1.00 0.95 0.33 55.1 18.2 58.0 88.1
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 Таблица расчета нагрузок на щиты этажные ЩЭ_1.2.2 - 1.1.12

к ГРЩД-2

до ЩЭ 1.2.4

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.2.х, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.2.х/y, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.2, со 2 по 4 этажи.
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.2.х, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.2.х/y, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.2, со 5 по 7 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.2.х, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.2.х/y, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.2, со 8 по 10 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_1.2.х, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_1.2.х/y, где 1.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 1.2, со 11 по 12 этажи.
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Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_2.2.2 - 1.1.12.

Щиты этажные распределительные

~50Гц 380/220В

QF3
АД-32
С32

QF2
ВА47-63

С10

QF1
АД-32

С32

Лист

Изм. Подпись Дата

Стадия Листов

Кол.уч. Лист №док

П

ВарвановичРазработал
ГИП

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,

Аннинское городское поселение, гп. Новоселье

«Жилой комплекс, первая очередь строительства», на земельном участке

с кадастровым номером: 47:14:0504001:7768

02/09-2023-РП-П-ИОС1.1. ГЧ

Жилой комплекс

12.23
12.23

ООО «Проектное бюро №1»

Корольков

П
о
д
п
и
сь

  
и
  
д
а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

ЛистДат
а

Подп
.

№ д
ок.

ЛистКол.
уч.

Изм.

Копировал:

ЩЭ_2.2.х/1 ЩЭ_2.2.х/2 ЩЭ_2.2.х/3

15 0,1

0.98 0.95

23.2 0.5

1 1

15.0 0.1

23.2 0.5

Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК2.2.1/ 1

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв
Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы

Iн, А

Рн, кВт

Щ
ит
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ри
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ий

от
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ей

ли
ни

и
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пп
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ра

т
А
пп
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т

N
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т
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де

 
Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

15
0

0.
30

А
ВВ

Гн
г(

А)
-L

S
5х

6

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и
Ка

на
лы

10
10

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-2/1.18, АВВГнг(А)-LS 5х95

L=40м, ΔU=0,7%

Iр, А

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 47.6 1.00 0,95 0.33 47.6 15.7 50.1

ВСЕГО: 47.6 1.00 0.95 0.33 47.6 15.7 50.1 76.1

ЩЭ_2.2.11QS
ВН-100
100А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK 2PIK

 Таблица расчета нагрузок на щиты этажные ЩЭ_2.2.2 - ЩЭ_1.1.12

к ГРЩД-2

до ЩЭ 2.2.4

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.2.1, где 2.2 - номер секции, 1 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.2.1/1, где 2.2 - номер секции, 1 - номер этажа секции, 1 - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щита этажного секции 2.1, 1 этажа.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.2.х, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.2.х/y, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.2, со 2 по 4 этажи.

~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С25

QF3
АД-32
С25

QF5
ВА47-63

С10

QF6
АД-32
С25

QF1
АД-32

С25

QF7
АД-32
С25

ЩЭ_2.2.х/1 ЩЭ_2.2.х/2 ЩЭ_2.2.х/3 ЩЭ_2.2.х/4 ЩЭ_2.2.х/5

15 15.0 17.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.95

23.2 23.2 27.1 0.5

1 1 1 1

15.0 15.0 17.5 0.1

23.2 23.2 27.1 0.5

Квартира Квартира Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 1

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 2

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 3

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв
Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы

Iн, А

Рн, кВт

Щ
ит

 э
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т
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Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

15
0

0.
30

А
ВВ

Гн
г(

А)
-L

S
5х

6

Сп
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дк

и
Ка
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лы

10
10

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-2/1.18, АВВГнг(А)-LS 5х95

L=40м, ΔU=0,7%

Iр, А

ЩЭ_2.2.21QS
ВН-100
80А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

до ЩЭ 2.2.1

до ЩЭ 2.2.4

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.2.х, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.2.х/y, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.2, со 5 по 7 этажи.

~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С25

QF3
АД-32
С25

QF5
ВА47-63

С10

QF6
АД-32
С25

QF1
АД-32

С25

QF7
АД-32
С25

Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы

Iн, А

Рн, кВт

Щ
ит

 э
ле

кт
ри

че
ск

ий

от
хо
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ей

ли
ни

и

А
пп

а
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т
А
пп

а
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N
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де

 

Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-2/1.18, АВВГнг(А)-LS 5х95

L=40м, ΔU=0,7%

Iр, А

ЩЭ_2.2.51QS
ВН-100
80А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

к ГРЩД-2

до ЩЭ 2.2.7

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 15.1 1.00 0,95 0.33 15.1 5.0 15.9

ВСЕГО: 15.1 1.00 0.95 0.33 15.1 5.0 15.9 24.1

 Таблица расчета нагрузок на щит этажный ЩЭ_2.2.1

ЩЭ_2.2.х/1 ЩЭ_2.2.х/2 ЩЭ_2.2.х/3 ЩЭ_2.2.х/4 ЩЭ_2.2.х/5

15 15.0 17.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.95

23.2 23.2 27.1 0.5

1 1 1 1

15.0 15.0 17.5 0.1

23.2 23.2 27.1 0.5

Квартира Квартира Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 1

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 2

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 3

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.2.х, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.2.х/y, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.2, со 8 по 10 этажи.

~50Гц 380/220В

QF2
АД-32
С25

QF3
АД-32
С25

QF5
ВА47-63

С10

QF6
АД-32
С25

QF1
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С25

QF7
АД-32
С25

Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 

N группы
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Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-2/1.34, АВВГнг(А)-LS 5х95

L=70м, ΔU=1,2%

Iр, А

ЩЭ_2.2.81QS
ВН-100
80А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

к ГРЩД-2

до ЩЭ 2.2.10

ЩЭ_2.2.х/1 ЩЭ_2.2.х/2 ЩЭ_2.2.х/3 ЩЭ_2.2.х/4 ЩЭ_2.2.х/5

15 15.0 17.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.95

23.2 23.2 27.1 0.5

1 1 1 1

15.0 15.0 17.5 0.1

23.2 23.2 27.1 0.5

Квартира Квартира Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 1

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 2

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 3

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 3PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.2.х, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.2.х/y, где 2.2 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.2, со 11 по 12 этажи.

~50Гц 380/220В
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С25
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С10
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С25

Наименование
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помещения 
Наименование 

N группы
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Рн, кВт

Щ
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Тип,
Расце-

Расце-
Тип,

питель, А 

питель, А 

Данные
питающей сети


Δ

соsφ

Кспр

Pр, кВт

УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-2/1.35, АВВГнг(А)-LS 5х95

L=80м, ΔU=1,3%

Iр, А

ЩЭ_2.2.111QS
ВН-100
100А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2

2PIK

ИКК

Wh3

3PIK

к ГРЩД-2

до ЩЭ 2.2.12

ЩЭ_2.2.х/1 ЩЭ_2.2.х/2 ЩЭ_2.2.х/3 ЩЭ_2.2.х/4 ЩЭ_2.2.х/5

15 15.0 17.5 0,1

0.98 0.98 0.98 0.95

23.2 23.2 27.1 0.5

1 1 1 1

15.0 15.0 17.5 0.1

23.2 23.2 27.1 0.5

Квартира Квартира Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 1

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 2

Щит

квартирный_

ЩК2.2.х/ 3

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
Формат A4x7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
М,кВт*м-ΔU,%-марка, -ΔU,%-марка, U,%-марка, марка, сечение проводника-способ прокладки-Lм-Lмм

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3 

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С

AutoCAD SHX Text
А,В,С



6.17

Схемы электрические принципиальные.
 ЩЭ_2.3.1 - 2.3.12.

Щиты этажные распределительные

~50Гц 380/220В

QF5
ВА47-63

С10

QF6
АД-32
С25

QF1
АД-32

С40
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ЩЭ_2.3.х/1 ЩЭ_2.3.х/2 ЩЭ_2.3.х/7

17.5 0,1

0.98 0.95

27.1 0.5

1 1

17.5 0.1

27.1 0.5

Квартира Щит этажный

Щит

квартирный_

ЩК_2.3.х/ 1

Питание

счетчиков

коммерческого

учета

Резерв
Наименование
электроприемника

помещения 
Наименование 
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Δ
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20
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Кспр
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УХЛ3

600х500х200

IP41

грщд-3/1.7, АВВГнг(А)-LS 5х120

L=40м, ΔU=0,5%

Iр, А

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 55.1 1.00 0,95 0.33 55.1 18.2 58.0

ВСЕГО: 55.1 1.00 0.95 0.33 55.1 18.2 58.0 88.1

ЩЭ_2.3.11QS
ВН-63
63А

Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

 Таблица расчета нагрузок на щиты этажные ЩЭ_2.3.2 - ЩЭ_1.1.12

к ГРЩД-3

до ЩЭ 2.3.2

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щита квартирного выполняется счетчиком 1PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.3.1, где 2.3 - номер секции, 1 - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.3.1/1, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.3, 1 этажа.
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Учет энергии

ИКК

Wh1

1PIK

ИКК

Wh2
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ИКК

Wh3

3PIK

ИКК

Wh4

4PIK

до ЩЭ 2.3.1

до ЩЭ 2.3.4

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.3.х, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.3.х/y, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.3, со 2 по 3 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.3.х, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.3.х/y, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.3, со 4 по 6 этажи.

Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.3.х, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.3.х/y, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.3, со 7 по 9 этажи.

№

п/п

Наименование

потребителя

Ру

Коэфф

спроса
Коэффициент

мощности
Расчетные нагрузки

Кс соsφ tgφ Рр Qp Sp Ip

кВт кВт кВАр кВА А

1 Силовые сети 50.1 1.00 0,95 0.33 50.1 16.5 52.7

ВСЕГО: 50.1 1.00 0.95 0.33 50.1 16.5 52.8 80.1

 Таблица расчета нагрузок на щиты этажные ЩЭ_2.3.1
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Примечание:

1. Коммерческий учет электроэнергии щитов квартирных выполняется счетчиками 1PIK - 4PIK

Меркурий 234 ART(X)2-01 (D)PR 3x230/400B, 5(60)A кл.т. 1,0/2,0.

2. Для каждого узла учета предусмотрена возможность опломбировки.

3. Условное обозначение группы отходящей линии питания до квартирного щита:

· ЩЭ_2.3.х, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции.

4. Условное обозначение квартирного щита:

· ЩК_2.3.х/y, где 2.3 - номер секции, х - номер этажа секции, y - № п/п квартиры.

5. Схема применяется для щитов этажных секции 2.3, со 10 по 12 этажи.
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